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1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de volle-
dige documentatie. In combinatie met deze gebruiksaanwij-
zing zijn nog andere documenten van toepassing.
Voor schade die door het niet naleven van deze handleidin-
gen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

1.1 Aanvullende geldende documenten in acht 
nemen

 > Neem bij de installatie van de warmtepomp absoluut alle 
installatiehandleidingen van bouwdelen en componenten 
van de CV-installatie in acht. Deze installatiehandleidin-
gen zijn bij de betreffende bouwdelen van de CV-installa-
tie en aanvullende componenten gevoegd. 
Neem verder alle gebruiksaanwijzingen in acht die bij de 
componenten van de CV-installatie gevoegd zijn.

1.2 Documenten bewaren

 > Geeft deze installatiehandleiding en alle geldende docu-
menten en evt. benodigde hulpmiddelen aan de gebrui-
ker van de installatie door. Hij zorgt voor de bewaring, 
opdat de handleidingen en hulpmiddelen indien nodig ter 
beschikking staan.

1.3 Gebruikte symbolen

Hierna zijn de in de tekst gebruikte symbolen verklaard. In 
deze handleiding worden bovendien gevarentekens voor de 
aanduiding van gevaren gebruikt (¬ Hfdst. 2.1.1)..

i
Symbool voor een nuttige, aanvullende aan-
wijzing en informatie

 >  Symbool voor een vereiste activiteit

1.4  Geldigheid van de handleiding

De installatiehandleiding geldt uitsluitend voor warmte-
pompsystemen met de volgende artikelnummers:

Typeaanduiding Artikelnummer 

Brijn-waterwarmtepompen (VWS) 

VWS 220/2 0010002797 

VWS 300/2 0010002798 

VWS 380/2 0010002799 

VWS 460/2 0010002800 

Water-waterwarmtepompen (VWW)

VWW 220/2 0010002801 

VWW 300/2 0010002802 

VWW 380/2 0010002803 

VWW 460/2 0010002804 

1.1  Typeaanduidingen en artikelnummers

Het 10-cijferige artikelnummer van de warmtepomp (vanaf 
het 7e cijfer van het serienummer lezen) vindt u op de stic-
ker op de warmtepomp of op het typeplaatje (¬ Hfdst. 3.1).

De Vaillant warmtepompen geoTHERM worden in deze 
handleiding algemeen als warmtepompsysteem omschre-
ven.
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1.5 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de toestellen 
conform het typeoverzicht aan de fundamentele vereisten 
van de volgende richtlijnen van de Raad voldoen: 
 – Richtlijn 2004/108/EG van de Raad „Richtlijn over de 

elektromagnetische compatibiliteit” met de grenswaar-
deklasse B

 – Richtlijn 2006/95/EG van de Raad „Richtlijn over elek-
trische bedrijfsmiddelen voor het gebruik binnen 
bepaalde spanningsgrenzen” (laagspanningsrichtlijn) 

De warmtepompen zijn conform het in de EG-modelvergun-
ning beschreven model.

De warmtepompen zijn conform de volgende normen:
 – DIN EN 55014-1:2007 - 06, -2:2002 - 08
 – DIN EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06, 

-3-12:2005 - 09
 – DIN EN 60335-1:2007, -2-40:2006 - 11, 

-2-34:2003 - 09, Corrigenda 1:2004:10, 
-2-34/ A1:2006 - 03, -2-51:2005 - 05, -3-11:2001 - 04, 
-4-2:2009-12, -4-3:2008-06, -4-4:2005-07, 
-4-5:2007-06, -4-11:2005-02

 – DIN EN 60529:2000 - 09, 
 – DIN EN 50366:2006 - 11
 – EN 50106:1997
 – EN 378:2000
 – EN 12735-1:2001
 – EN 14276-1:2006, 
 – EN 12263:1998, -2:2007
 – EN 12102:2008
 – EN 14511:2007
 – EN ISO 9614-1:1995, -2:1996, -3:2002
 – ISO 5149

De CE-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant ingeke-
ken worden en kan indien nodig ter beschikking gesteld 
worden. 
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2 Veiligheidsinstructies en 
voorschriften

2.1 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De warmtepomp moet door een erkende vakman geïnstal-
leerd worden die voor de naleving van de bestaande nor-
men en voorschriften verantwoordelijk is. Voor schade die 
ontstaat door het niet naleven van deze handleiding, kan 
Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

 > Neem bij de installatie van het geoTHERM warmtepomp 
de algemene veiligheidsvoorschriften en de waarschu-
wingen in acht die eventueel bij een handeling aangege-
ven zijn.

2.1.1    Classificatie van de waarschuwingen

De waarschuwingen zijn als volgt met gevarentekens en sig-
naalwoorden m.b.t tot ernst van het mogelijke gevaar inge-
deeld:

Gevarenteken
Signaal-
woord

Toelichting

a Gevaarlijk!
Onmiddellijk levensgevaar of 
gevaar voor ernstig lichamelijk 
letsel

e Gevaarlijk!
Levensgevaar door elektrische 
schok

a Waarschu-
wing!

Gevaar voor lichte lichamelijke 
letsels

b Wees voor-
zichtig!

Risico op materiële schade of 
schade voor het milieu

2.1 Betekenis van gevarentekens en signaalwoorden

2.1.2 Opbouw van waarschuwingen

Waarschuwingsaanwijzingen herkent u aan de bovenste en 
onderste scheidingslijn. Ze zijn volgens het volgende basis-
principe opgebouwd: 

a
 Signaalwoord!

Gevarensoort en -bron!
Toelichting van de gevarensoort en -bron.

 > Maatregelen voor het afwenden van het 
gevaar.

2.2 Gebruik volgens de voorschriften

De Vaillant warmtepompen van het type geoTHERM zijn vol-
gens de huidige stand van de techniek en de erkende veilig-
heidstechnische regels geconstrueerd. Toch kan er bij 
ondeskundig of niet reglementair gebruik levensgevaar 
voor de gebruiker of derden of schade aan het toestel en 
andere voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt door 
personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sen-
sorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of 
zonder kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een 
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze 
instructies kregen hoe het toestel moet worden gebruikt.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen 
dat zij niet met het toestel spelen.
De Vaillant geoTHERM warmtepompsystemen zijn uitslui-
tend voor het gebruik in huis bestemd.
De toestellen zijn als warmtebron voor gesloten wand- en 
vloerverwarmingen, de warmwaterbereiding en het optio-
nele externe koelbedrijf bestemd.
De toestellen zijn voor het gebruik aan een stroomvoorzie-
ningsnet met een bepaalde minimale impedantie Zmin aan 
het overdrachtpunt (huisaansluiting) bestemd (¬ Hfdst. 14).
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet con-
form aan de voorschriften. Als onreglementair gebruik 
geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik. 
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor vorst-
schade, voortkomend uit onreglementair gebruik. Het risico 
draagt alleen de gebruiker. 
Het gebruik volgens de bestemming omvat:
 – het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en 

onderhoudshandleidingen van het Vaillant-product en 
van andere onderdelen en componenten van de installa-
tie

 – de installatie en montage conform de toestel- en sys-
teemvergunning

 – het naleven van alle in de handleidingen vermelde 
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Ieder misbruik is verboden!
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2.3 Algemene veiligheidsinstructies

Alleen een gekwalificeerde installateur mag de warmte-
pomp installeren. Hij is voor de naleving van de bestaande 
voorschriften, regels en richtlijnen verantwoordelijk.
Neem bij de installatie van de geoTHERM warmtepomp de 
volgende veiligheidsinstructies en voorschriften in acht.

 > Neem deze installatiehandleiding volledig door.
 > Voer de werkzaamheden uit die in deze installatiehand-

leiding beschreven zijn.

Explosies en verbrandingen vermijden
De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en damp licht ont-
vlambaar. De vorming van explosieve damp-/luchtmengsels 
is mogelijk.

 > Houd hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken uit 
de buurt.

 > Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor voldoende venti-
latie.

 > Vermijd de vorming van damp-/luchtmengsels. Houd 
vaten met brijnvloeistof gesloten. 

 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde veiligheidsgege-
vensblad in acht.

Aan componenten van de warmtepomp kunnen hoge tem-
peraturen ontstaan.

 > Neem geen ongeïsoleerde buisleidingen van de volledige 
CV-installatie vast.

 > Verwijder geen manteldelen.

Elektrische schokken vermijden
 > Schakel voor elektrische installatie- en onderhoudswerk-

zaamheden altijd alle stroomtoevoer alpolig uit. 
 > Controleer de spanningvrijheid.
 > Zorg ervoor dat deze zijn beveiligd tegen abusievelijk 

opnieuw inschakelen.

Brandwonden vermijden
De brijnvloeistoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid.

 > Vermijd huid- en oogcontact.
 > Vermijd inademen en inslikken. 
 > Draag handschoen en veiligheidsbril.
 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde veiligheidsgege-

vensblad in acht.

Beschadigingen vermijden
Ongeschikte antivries- en anticorrosiemiddelen kunnen 
afdichtingen en andere componenten van het CV-circuit 
beschadigen en daardoor waterlekken veroorzaken.

 > Verrijk het verwarmingswater alleen met de toegestane 
antivries- en anticorrosiemiddelen.

Alleen VWW:
Bij onvoldoende waterkwaliteit kan het tot schade aan de 
zuigbron, de buisleidingen en de verdamper in de warmte-
pomp komen.

 > Controleer het aangezogen grondwater op voldoende 
kwaliteit.

Alleen VWS:
Door vorst kunnen afdichtingen en andere componenten 
van het brijncircuit beschadigd worden.

 > Verrijk de brijnvloeistof met de toegestane antivriesmid-
delen die aan vorstbeveiliging tot -15 °C bieden 
(¬ Hfdst. 6.3).

Bij geïnstalleerde externe passieve koeling (alleen 
VWS):
Bij onvoldoende geïsoleerde leidingen van het verwarmings-
circuit en bij aanvoertemperaturen onder 20 °C kan het in 
het koelbedrijf tot dauwpuntonderschrijding en condensaat-
vorming komen.

 > Isoleer alle leidingen van het verwarmingscircuit damp-
diffusiedicht.

 > Stel de verwarmingsaanvoertemperatuur in het koelbe-
drijf niet te laag in.

In het koelbedrijf vormt zich aan radiatoren en de toevoer-
leidingen ervan condensaat, die schimmelvorming en bouw-
schade veroorzaakt. 

 > Installeer de warmtepomp geoTHERM met externe pas-
sieve koeling niet met verwarmingsinstallaties met radia-
toren.

i
 Bij het gebruik van vlakkeplaatcollectoren is de 

koelfunctie gehinderd!
Bij het gebruik van een Vaillant warmtepomp 
met externe passieve koeling is het gebruik van 
aardsonden absoluut vereist.

Gevaar voor het milieu vermijden
De in de warmtepomp voorhanden brijnvloeistof mag niet in 
de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater 
terechtkomen. 

 > Voer de in de warmtepomp voorhanden brijnvloeistof 
volgens de plaatselijke voorschriften af.

2.4 Veiligheidsinstructies bij het koelmiddel

Bevriezingen vermijden
De warmtepomp wordt met een bedrijfsvulling van het koel-
middel R 407 C geleverd. Dit is een chloorvrij koelmiddel 
dat de ozonlaag van de aarde niet beïnvloedt. R 407 C is 
niet brandgevaarlijk en er bestaat geen explosiegevaar.
Bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden 
gaan er geen gevaren van het koelmiddel R 407 C uit. Bij 
ondeskundig gebruik kan het echter tot schade komen.
Lekkend koelmiddel kan bij het aanraken van het lek tot 
bevriezingen leiden.

 > Als koelmiddel lekt, geen componenten van de warmte-
pomp aanraken.

 > Adem dampen of gassen die bij lekken uit het koelmid-
delcircuit lekken, niet in.

 > Vermijd huid- of oogcontact met het koelmiddel.
 > Roep bij huid- of oogcontact met het koelmiddel een 

arts.
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Gevaar voor het milieu vermijden
De warmtepomp bevat het koelmiddel R 407 C. Het koel-
middel mag niet in de atmosfeer terechtkomen. R 407 C is 
een door het Kyotoprotocol beschreven gefluoreerd broei-
kasgas met GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential). 
Komt het in de atmosfeer terecht, werkt het 1653 keer zo 
sterk als het natuurlijke broeikasgas CO2.

Het in de warmtepomp voorhanden koelmiddel moet voor 
het afvoeren van de warmtepomp uitsluitend via onder-
houdsventielen in een recyclingfles afgelaten worden. Bij 
onderhoud mag nieuw koelmiddel (hoeveelheid zie type-
plaatje (¬ Hfdst. 3.1)) alleen via onderhoudsventielen gevuld 
worden. Als een ander toegestaan vervangingskoelmiddel 
dan het door Vaillant aanbevolen koelmiddel R 407 C 
gevuld wordt, verliezen niet alleen alle garanties hun geldig-
heid, maar ook de bedrijfsveiligheid is niet meer gegaran-
deerd.

 > Zorg ervoor dat alleen officieel gecertificeerd vakperso-
neel met de nodige veiligheidsuitrusting onderhouds-
werkzaamheden en ingrepen aan het koelmiddelcircuit 
uitvoert.

 > Laat het in de warmtepomp voorhanden koelmiddel door 
gecertificeerd vakpersoneel conform de voorschriften 
recycleren of afvoeren.

2.5 Voorschriften, regels, richtlijnen

2.5.1 Nederland

Bij de opstelling, installatie en het gebruik van de warmte-
pomp en de warmwaterboiler dienen in het bijzonder de 
volgende plaatselijke voorschriften, bepalingen, regels en 
richtlijnen
 – voor de elektrische aansluiting
 – van de exploitanten van het elektriciteitsnet
 – van de watervoorzieningsmaatschappijen
 – voor het gebruik van aardwarmte
 – voor het integreren van warmtebron- en cv-installaties
 – voor de energiebesparing
 – voor de hygiëne

in acht te worden genomen.

2.5.2 België

Bij de opstelling, installatie en het gebruik van de warmte-
pomp en de warmwaterboiler dienen in het bijzonder de 
volgende plaatselijke voorschriften, bepalingen, regels en 
richtlijnen
 – voor de elektrische aansluiting
 – van de exploitant van het elektrische net
 – van het waterleveringsbedrijf
 – voor het gebruik van aardwarmte
 – voor het aansluiten van warmtebron- en verwarmingsin-

stallaties
 – voor energiebesparing
 – voor de hygiëne

in acht te worden genomen.
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3 Functie- en toestelbeschrijving

3.1  Typeplaatje

Bij de warmtepomp geoTHERM is een typeplaatje bovenaan 
rechts aan de voorkant van het frame aangebracht. De 
typebenaming van de warmtepomp kunt u aan de sticker (1) 
(¬ Afb. 3.3) op de frontmantel onderaan rechts en aan het 
typeplaatje aflezen.

 R407 C

COP  B0/W35  4,3

COP  B5/W55  3,3

B0/W35
B5/W55

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 10 kW

 10 kW

 -- kW

 99 A

 < 44 A

 4,1 kg
 2,9  (29) MPa (bar)

 21,6 kW

 23,0 kW

VWS 220/2 

Serial-No. 21054500100027970006000001N1

21054500100028300006000001N4

44 A

3.1  Voorbeeld van een typeplaatje (VWS)

Verklaring van de symbolen op het typeplaatje

Ontwerpspanning compressor

Ontwerpspanning pompen + ther-
mostaat

Ontwerpspanning bijstookverwar-
ming

Ontwerpvermogen max.

Ontwerpvermogen compressor, 
pompen en thermostaat

Ontwerpvermogen hulpverwarming

Aanloopstroom zonder aanloop-
stroombegrenzer

44 A

Aanloopstroom incl. aanloop-
stroombegrenzer

Koelmiddeltype

Inhoud

Toegelaten ontwerpoverdruk

COP B0/W35

Rendement (Coefficient of Perfor-
mance) bij brijntemperatuur 0 °C 
en verwarmingsaanvoertempera-
tuur 35 °C

COP B5/W55

Rendement (Coefficient of Perfor-
mance) bij brijntemperatuur 5 °C 
en verwarmingsaanvoertempera-
tuur 55 °C

B0/W35

Verwarmingsvermogen thermisch 
bij brijntemperatuur 0 °C en ver-
warmingsaanvoertemperatuur 
35 °C

B5/W55

Verwarmingsvermogen thermisch 
bij brijntemperatuur 5 °C en ver-
warmingsaanvoertemperatuur 
55 °C

CE-symbool

VDE-/GS-keurmerk

Gebruiksaanwijzing en installatie-
handleiding lezen!

VDE-teken voor elektromagnetische 
compatibiliteit

IP 20 Beschermklasse voor contactbe-
scherming en vochtigheid (IP 20)

Na het verstrijken van de gebruiks-
duur op een reglementaire manier 
afvoeren (niet met het huishoude-
lijke afval meegeven).

Serienummer (Serial Number)

3.1 Symboolverklaring
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3.2 Werkingsprincipe

De Vaillant warmtepomp geoTHERM VWS gebruikt aard-
warmte als warmtebron, de warmtepomp geoTHERM VWW 
bron-/grondwater.

Boiler

CV-circuit

Brijncircuit/
broncircuit

Koelmiddel-
circuit

Warm water

Koud water

Omschakelklep
Verwarming/
boilerlading

Condensor

Warmtebron

Brijnpomp/
bronpomp

Verdamper
Compressor

Expansie-
ventiel

2

1

3

4

CV-
installatie

Elektri-
sche
Bijstook-
verwar-
ming

3.2 Werkwijze warmtepomp

De warmtepomp bestaat uit gescheiden circuits die met 
warmtewisselaars met elkaar gekoppeld zijn. Deze circuits 
zijn:
 – Het brijn-/broncircuit  waarmee de warmte-energie van 

de warmtebron naar het koelmiddelcircuit getranspor-
teerd wordt.

 – Het koelmiddelcircuit waarmee door het verdampen, 
condenseren, fluïdiseren en expanderen warmte-energie 
aan het CV-circuit afgegeven wordt.

 – Het CV-circuit waarmee de verwarming en de warmwa-
terbereiding van een boiler gevoed worden.

Via de verdamper (1) is het koelmiddelcircuit aan de aard-
warmtebron gekoppeld en neemt de warmte-energie ervan 
op. Daarbij verandert de aggregaattoestand van het koel-
middel, het verdampt. Via de condensor (3) is het koelmid-
delcircuit met het verwarmingssysteem verbonden, waar-
aan het de warmte-energie opnieuw afgeeft. Daarbij wordt 
het koelmiddel weer vloeibaar, het condenseert.
Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met 
hogere temperatuur op een lichaam met lagere tempera-
tuur kan overgaan, moet het koelmiddel in de verdamper 
een lagere temperatuur dan de aardwarmtebron hebben. 
Daarentegen moet de temperatuur van het koelmiddel in de 
condensator hoger zijn dat deze van het verwarmingswater 
om de warmte-energie daar te kunnen afgeven.

Deze verschillende temperaturen worden in het koelmiddel-
circuit via een compressor (2) en een expansieventiel (4) 
gecreëerd, die zich tussen de verdamper en de condensator 
bevinden. Het dampvormige koelmiddel stroomt van de ver-
damper komend in de compressor en wordt door de com-
pressor verdicht. Hierbij stijgen de druk en de temperatuur 
van de koelmiddeldamp sterk. Na deze procedure stroomt 
het koelmiddel door de condensator, waarin het zijn 
warmte-energie door condensatie aan het verwarmingswa-
ter afgeeft. Als vloeistof stroomt het naar het expansieven-
tiel, daarin ontspant het zich sterk en verliest daarbij 
extreem aan druk en temperatuur. Deze temperatuur is nu 
lager dan deze van het brijn/het bronwater die door de ver-
damper stroomt. Het koelmiddel kan daardoor in de ver-
damper nieuwe warmte opnemen, waarbij het opnieuw ver-
dampt en naar de compressor stroomt. Het proces begint 
weer van voor af aan.
Indien nodig kan via de geïntegreerde regelaar de externe 
elektrische hulpverwarming worden ingeschakeld. 

Om condensaat binnenin het toestel te verhinderen, zijn de 
leidingen van het brijncircuit/het bronwatercircuit en van 
het koelmiddelcircuit tegen koude geïsoleerd. Mocht er toch 
condensaat lekken, dan wordt het in een condensaatbak (7) 
(¬ Afb. 3.5 en  3.6) verzameld en onder de warmtepomp 
geleid. Druppelvorming onder de warmtepomp is dus moge-
lijk.

De geoTHERM warmtepompen VWS kunnen met een 
externe passieve koeling uitgerust worden om in uw woon-
ruimtes in de zomer, bij hoge buitentemperaturen, voor een 
behaaglijk koel klimaat in de woonruimte te zorgen. Hier-
voor zijn bijkomende componenten in de warmtepomphy-
draulica nodig. Een bijkomende koelingswarmtewisselaar, 
een bijkomend mengventiel en een bijkomend omschakel-
ventiel. 
Bij de Vaillant warmtepompen met koelfunctie wordt het 
principe van de „passieve“ koeling toegepast, waarbij zon-
der compressor en dus zonder gebruik van het koelmiddel-
circuit warmte-energie, bijv. via een vloerverwarming uit de 
ruimtes in de bodem getransporteerd wordt. Het verwar-
mingswater, dat in de voorloop kouder is dan de ruimtetem-
peratuur, neemt warmte-energie uit de ruimtes op en wordt 
via de CV-pomp naar de koelingswarmtewisselaar getrans-
porteerd. De brijnpomp transporteert het koude brijn uit de 
bodem eveneens in de warmtewisselaar van het brijncircuit, 
die volgens het tegenstroomprincipe werkt. Hierbij geeft de 
warmere verwarmingsretour warmte-energie aan het kou-
dere brijncircuit af, zodat het brijn een paar graden opge-
warmd opnieuw in de bodem geleid wordt. De afgekoelde 
verwarmingsaanvoer circuleert opnieuw door het circuit 
van de vloerverwarming, waar het water opnieuw warmte-
energie uit de omgeving kan opnemen. Het proces begint 
weer van voor af aan.
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3.3  Opbouw van de warmtepomp

De geoTHERM warmtepomp is in de onderaan vermelde 
types leverbaar.

Typeaanduiding
Verwarmingsvermogen 
(kW)

Brijn-waterwarmtepompen (VWS) B0/W35 DT 5K

VWS 220/2 21,6

VWS 300/2 29,9

VWS 380/2 38,3

VWS 460/2 45,9

Water-waterwarmtepompen (VWW) W10/W35  DT 5K

VWW 220/2 29,9

VWW 300/2 41,6

VWW 380/2 52,6

VWW 460/2 63,6

3.2 Typeoverzicht

De warmtepomp kan met alle gangbare elektriciteitstarie-
ven gebruikt worden.

3

2

1

3.3  Vooraanzicht

Legenda
1 Sticker met typeaanduiding van de warmtepomp
2 Montageplaat vrnetDIALOG (achter de afdekzuil) 
3 Bedieningsconsole

1

3

2

5

4

3.4   Achteraanzicht binneneenheid

Legenda
1 Kabeldoorvoer elektrische aansluiting
2 Van warmtepomp naar warmtebron (brijn koud)
3 Van warmtebron naar warmtepomp (brijn warm)
4 Verwarmingsretour
5 Verwarmingsvoorloop
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Bouwgroepen

3

2

1

5

6

4

7

9

8

12

13

11

10

3.5  Vooraanzicht geopend (VWS)

Legenda
1 Elektrische aansluitingen
2 Aanloopstroombegrenzer
3 Relais
4 Typeplaatje
5 Compressor
6 Expansieventiel
7 Condensbak
8 Vul- en aftapventiel brijncircuit
9 Brijnpomp
10 Filterdroogpatroon
11 Condensor
12 Verdamper
13 Regelaarprintplaat (onder afdekplaat)

i
 Bij de geoTHERM warmtepompen VWS en VWW 

zijn sommige bouwgroepen, zoals bijv. cv-pomp, 
3-wegventielen of elektrische bijstookverwar-
ming niet in het toestel geïntegreerd, maar moe-
ten door de klant ter beschikking gesteld en 
extern geïnstalleerd worden.

5

6

4

3

2

1

7

9

8

12

13

11

10

3.6  Vorderansicht geöffnet (VWW)

Legenda
1 Elektrische aansluitingen
2 Aanloopstroombegrenzer
3 Relais
4 Typeplaatje
5 Compressor
6 Expansieventiel
7 Condensbak
8 Vul- en aftapventiel brijncircuit
9 Stromingsschakelaar
10 Filterdroogpatroon
11 Condensor
12 Verdamper
13 Regelaarprintplaat (onder afdekplaat)
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3.4 Optionele accessoires

De volgende Vaillant-toestellen kunt u voor de uitbreiding 
van de warmtepompinstallatie inzetten. Meer informatie 
over de installatie van de Vaillant-toestellen vindt u in 
(¬ Hfdst. 7.7).

Mengmodule VR 60
Met de mengmodule kunt u de regeling van de verwar-
mingsinstallatie met twee mengcircuits uitbreiden. U kunt 
maximaal zes mengmodules aansluiten.

Afstandsbediening VR 90 
Voor de eerste zes CV-circuits (CV 4 - CV 15) kunt u een 
individuele afstandsbediening aansluiten.

Standaardvoeler VR 10
Afhankelijk van de configuratie van de installatie kunnen 
bijkomende voelers, bijv. als voorloop-, retour-, verzame-
laar- of boilervoeler, vereist zijn. 

vrDIALOG 810/2
vrDialog is een communicatie-eenheid met software en ver-
bindingskabel, die u de mogelijkheid biedt om een diagnose, 
bewaking en parametrering van de warmtepomp ter plaats 
vanaf een computer uit te voeren.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
De communicatie-eenheid vrnetDIALOG biedt u de mogelijk-
heid om via een telefoonaansluiting of via een geïnte-
greerde gsm-modem onafhankelijk van de actuele stand-
plaats een afstandsdiagnose, bewaking en parametrering 
van de warmtepomp vanaf een computer uit te voeren.

Buffervat voor CV-water VPS
Het buffervat VPS dient als tussenopslag voor verwar-
mingswater en kan tussen warmtepomp en CV-circuit 
gemonteerd worden. Het stelt de nodige energie ter 
beschikking om spertijden van de netexploitant te over-
bruggen.

Warmwaterboiler VIH en VDH
De Vaillant spiraalboilers VIH en de Vaillant boilers met dub-
bele mantel VDH zijn speciaal voor de combinatie met 
warmtepompen ontworpen en zijn bestemd voor het ver-
warmen en opslaan van warm water.

Buffervat VPS /2
Het buffervat VPS /2 (optioneel met verswaterstation 
VPM-W of zonnelaadstation VPM-S) dient als tussenopslag 
voor verwarmingswater en kan tussen warmtepomp en CV-
circuit gemonteerd worden. Het stelt de nodige warmte-
energie ter beschikking om spertijden van de netexploitant 
te overbruggen.

Andere van Vaillant verkrijgbare accessoires
 – Brijnconcentraat
 – Vulpomp voor brijncircuit
 – Warmtepompbrijnvulstation

Andere toebehoren
 – Veiligheidsgroep en afvoertrechter voor CV-circuit
 – Expansievat voor CV-circuit
 – Expansievat voor warmwatercircuit
 – Expansievat voor brijncircuit
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4 Montage

4.1 Vereisten aan de installatieplaats

 > Kies een droge ruimte die doorlopend vorstveilig is, een 
omgevingstemperatuur van 7 °C niet onderschrijdt en 
een maximale temperatuur van 25 °C niet overschrijdt.

 > Houd er rekening mee dat de opstellingsruimte een mini-
maal volume moet hebben. Volgens DIN EN 378 T1 wordt 
voor warmtepompen de grootte van de minimale opstel-
lingsruimte (Vmin) als volgt berekend:
Vmin = G/c
G = koelmiddelvulhoeveelheid in kg
c = praktische grenswaarde in kg/m3 
 (voor R 407C c = 0,31 kg/m3)
Hieruit resulteert de volgende minimale opstellings-
ruimte:

Warmtepomptype
Koelmiddelvulhoe-

veelheid [kg]
Minimale opstel-
lingsruimte [m3]

VWS 220/2
VWW 220/2

4,1
4,3

13,2
13,9

VWS 300/2
VWW 300/2

5,99 19,3

VWS 380/2
VWW 380/2

6,7 21,6

VWS 460/2
VWW 460/2

8,6 27,7

4.1 Minimale grootte van de opstellingsruimte

 > Zorg ervoor dat de vereiste minimumafstanden in acht 
genomen kunnen worden.

 > Houd er bij de keuze van de opstellingsplaats rekening 
mee dat de warmtepomp tijdens het gebruik trillingen op 
de bodem of op de in de buurt liggende muren kan over-
brengen. 

 > Zorg ervoor dat de bodem effen is en over voldoende 
draagvermogen beschikt om het gewicht van de warmte-
pomp incl. de boiler en evt. van een gevuld bedrijfsklaar 
buffervat te kunnen dragen.

 > Zorg ervoor dat de leidingen (zowel brijn- resp. bronwa-
ter- alsook verwarmingsleidingen) doelmatig geplaatst 
kunnen worden.

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door condensaat-
vorming bij ongeschikt verwarmingstype 
in het koelbedrijf!
In het koelbedrijf vormt zich aan radiatoren 
en de toevoerleidingen ervan condensaat, 
die schimmelvorming en bouwschade ver-
oorzaakt. 

 > Installeer de warmtepomp geoTHERM 
met externe passieve koeling niet met 
verwarmingsinstallaties met radiatoren.

i
 Bij het gebruik van vlakkeplaatcollectoren is de 

koelfunctie gehinderd!
Bij het gebruik van een Vaillant warmtepomp 
met externe passieve koeling is het gebruik van 
een aardsonde absoluut vereist.

4.2 Vereisten aan de bronwaterkwaliteit (alleen 
VWW)

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door onge-
schikt bronwater!
Ongeschikt bronwater kan de zuigbron, de 
buisleidingen en de verdamper door vero-
kering beschadigen. Het gebruik van zout-
houdende waterlopen is niet toegestaan!

 > Controleer voor de installatie het aange-
zogen bronwater absoluut op voldoende 
kwaliteit.

Als de warmtepomp direct in het bronwatercircuit inge-
bouwd wordt, moet onafhankelijk van de wettelijke voor-
schriften een wateranalyse conform de volgende tabel ter 
beoordeling van de bronwaterkwaliteit (¬ tab. 4.2) uitge-
voerd en beslist worden of het bronwater als warmtebron 
gebruikt kan worden. De tabel dient als oriënteringshulp en 
maakt geen aanspraak op volledigheid. Bij een niet bevredi-
gende bronwaterkwaliteit moet een brijnwaterwarmtepomp 
(VWS) met een door de klant te plaatsen tussenwarmtewis-
selaar ingezet worden (¬ planningsinformatie geoTHERM).

Als grenswaarden zijn de waarden voor „koper“ doorslagge-
vend, omdat in de warmtepomp een kopergesoldeerde edel-
stalen plaatwarmtewisselaar voorhanden is. Als in de kolom 
„koper“ de eigenschap „¯“ (ongeschikt) of drie keer de 
eigenschap „à“ optreedt, is het directe bedrijf niet toege-
staan. In dit geval moet een tussencircuit (met brijnwater-
warmtepomp en tussenwarmtewisselaar) geïnstalleerd wor-
den.

Als een vastgeschroefde edelstalen warmtewisselaar (mate-
riaal 1.4401) als tussencircuitwarmtewisselaar gebruikt 



Montage

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 15

4

wordt, gelden de grenswaarden in de tabel voor „edelstaal“. 
Als in de kolom „edelstaal“ de eigenschap „¯“ (ongeschikt) 
of drie keer de eigenschap „à“ optreedt, is het bedrijf met 
tussencircuit niet toegestaan.
Bij water uit meren en vijvers moet in elk geval een tussen-
circuit geïnstalleerd worden. Het tussencircuit moet met 
brijnvloeistof (30%-mengeling) gevuld worden.

Waterbestanddelen Concentratie 
in mg/l

Koper Edelstaal
(1.4401)

Ijzer, opgelost
Fe **

<0,2
>0,2

¨
¯**

¨
¨

Mangaan, opgelost
Mn **

<0,1
>0,1

¨
¯**

¨
¨

Aluminium, opgelost
Al

<0,2
>0,2

¨
à

¨
¨

Zwavelwaterstof
H2S

<0,05
>0,05

¨
¯

¨
¨

Sulfide
SO3

<1 ¨ ¨

Chloorgas, vrij
Cl2

<0,5
0,5 - 5

>5

¨
à/¯
¯

¨
¨
à/¯

Ammoniak
NH3

<2
2 - 20

>20

¨
à
¯

¨
¨
¨

Koolzuur, vrij agressief
CO2

<5
5 - 20

>20

¨
à
¯

¨
¨
¨

Zuurstof
O2

<2
>2

¨
à

¨
¨

Sulfaat
[SO4]2-

<70
70 - 300

>300

¨
à/¯
¯

¨
¨
¯

Waterstofcarbonaat
HCO3

-
<70

70 - 300
>300

à
¨
à

¨
¨
¨

Verhouding
HCO3

-/[SO4]2-
<1,0
>1,0

à/¯
¨

¨
¨

Chloride
Cl-

<300
>300

¨
à

¨
à

Nitraat, opgelost
NO3

<100
>100

¨
à

¨
¨

Optische eigenschap-
pen ***

Grenswaarde helder, 
kleur-
loos

helder, 
kleurloos

Water
Totale hardheid

4,0- 8,5 °dH ¨ ¨

pH-waarde <6,0
6,0 - 7,5
7,5 - 9,0

>9,0

à
à
¨
à

à
à/¨
¨
¨

Elektrisch geleidings-
vermogen (bij 20 °C)

<10 mS/cm
10 - 500 mS/cm

>500 mS/cm

à
¨
¯

¨
¨
¨

4.2 Grenswaarden bronwaterkwaliteit

¨ = in het normale geval goede bestendigheid
à =  corrosiegevaar voorhanden; indien meerdere evaluaties met à 

voorhanden zijn: kritiek
¯ = ongeschikt

**) Om een verokering, vooral van de retourbron te vermijden, moe-
ten voor ijzer (Fe) de grenswaarde <0,2 mg/liter en voor man-
gaan (Mn) de grenswaarde <0,1 mg/liter absoluut in acht geno-
men worden.

***) In het grondwater mogen onafhankelijk van wettelijke voor-
schriften geen troebelingen of afzetbare stoffen voorhanden 
zijn. De fijnste vuilpartikels, die tot de vertroebeling van het 
water leiden, zijn ook door filters niet elimineerbaar en kunnen 
zich in de verdamper afzetten en de warmteoverdracht ver-
slechten.
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4.3 Afstanden en afmetingen

304110 110

141

1099

760

1200

760

1100

915

4.1  Afstanden en afmetingen

1) Stelvoeten 10 mm in de hoogte verstelbaar
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300 mm

300 mm

300 mm

600 mm

100 mm

4.2    Minimumafstanden voor de opstelling van de warmtepomp

160

470

4.3  Plaats van de flexibele slangen

 > Plan de precieze opstellingsplaats van de geoTHERM 
warmtepomp en de buisinstallatie zodanig dat de voor 
de trillingsontkoppeling bijgeleverde flexibele aansluit-
slangen aangesloten kunnen worden.

4.4 Vereisten aan het CV-circuit

Alleen bij geïnstalleerde externe passieve koeling:

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door dauwpunton-
derschrijding en condensaatvorming in 
het CV-bedrijf!
Alle leidingen van het verwarmingscircuit 
moeten dampdiffusiedicht geïsoleerd zijn. 
Radiatorverwarmingen zijn voor het koelbe-
drijf met een Vaillant warmtepomp geo-
THERM niet geschikt.

 > Isoleer alle leidingen van het verwar-
mingscircuit dampdiffusiedicht.

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door dauwpunton-
derschrijding en condensaatvorming in 
het koelbedrijf!
Ook bij een aanvoertemperatuur van 20 °C 
is een voldoende grote koelwerking gega-
randeerd.

 > Stel de verwarmingsaanvoertemperatuur 
in het koelbedrijf niet te laag in.

De warmtepomp is alleen voor de aansluiting aan een 
gesloten CV-installatie geschikt. Om een storingvrije wer-
king te garanderen, moet de CV-installatie door geautori-
seerd vakpersoneel in overeenstemming met de betreffende 
voorschriften aangelegd zijn.
Een warmtepomp is aan te raden voor lagetemperatuursys-
temen. Daarbij moet de CV-installatie op lage aanvoertem-
peraturen (idealerwijs ca. 30 - 35 °C) ingesteld zijn. Daar-
naast moet ervoor gezorgd zijn dat met de spertijden van 
de netexploitant rekening gehouden wordt.

Ter vermijding van energieverlies en ter bescherming tegen 
het bevriezen moeten alle aansluitleidingen van een 
warmte-isolatie voorzien zijn.
De leidingen moeten vrij zijn van verontreinigingen. 

 > Spoel leidingen voor het vullen evt. grondig uit.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door onge-
schikte antivries- en anticorrosiemidde-
len!
Ongeschikte antivries- en anticorrosiemid-
delen kunnen afdichtingen en andere com-
ponenten beschadigen en daardoor water-
lekken veroorzaken.

 > Verrijk het verwarmingswater alleen met 
de toegestane antivries- en anticorrosie-
middelen.

 > Neem de vulvoorschriften 
(¬ hoofdst. 6.1) in acht.
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4

Bij CV-installaties, die overwegend met thermostatisch of 
elektrisch geregelde ventielen uitgerust zijn, moet een per-
manente, voldoende doorstroming van de warmtepomp 
gegarandeerd worden. Onafhankelijk van de keuze van de 
CV-installatie moet de nominale volumestroom aan verwar-
mingswater (¬ Tab. 14.1 resp. 14.2) gegarandeerd zijn.

4.5 Leveringsomvang controleren

1

2

3

7

8

5

4

6

14

13

10

12

11

9

4.4 Leveringsomvang controleren

Legenda (¬ Tab. 4.3)

De warmtepomp wordt op een pallet staand in drie verpak-
kingseenheden geleverd.

 > Controleer de warmtepomp en de afzonderlijk verpakte 
bedieningsconsole op eventuele transportschade.

Pos. Aantal Benaming

1 1 Warmtepomp

13 4 Installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing

2 2 Zijdelen links en rechts

Samen in een karton:

2 1 Bedieningsconsole, kolomafdekking

4 1 6 liter brijnexpansievat max. 300 kPa 
(3 bar)

Daarin samen in een grote tas:

11 1 Klem voor bevestiging van het brijnexpan-
sievat

9 1 Veiligheidsventiel voor brijncircuit, 1/2", 
300 kPa (3 bar)

5 1 VRC DCF radioklok-signaalontvanger met 
buitentemperatuurvoeler

6 4 Sensors VR 10

7 1 Stuurleiding voor vrnetDIALOG

10 1 Zakje met kleine delen voor bevestiging 
van het brijnexpansievat

2 Platkopschroeven M6 voor de montage 
van de bedieningsconsole aan de montage-
plaat

3 Plaatschroeven voor montageplaat bedie-
ningsconsole

4 Platkopschroeven voor de bevestiging van 
de zijdelen aan het frame

Samen in een karton:

8 4 Flexibele aansluitslangen (600 mm lang, 
aan verwarmings- en warmtebronzijde met 
telkens 1 1/2" binnenschroefdraad)

13 8 Zak met afdichtingen voor aansluitslangen 
verwarmingscircuit (grijs) en brijn-/bronwa-
tercircuit (geel/groen)

14 4 Frontbekleding onder- en bovenaan, deksel 
vooraan en achteraan

3 3 Vlakke afdichtingen (geel/groen) voor 
 aansluitbocht CV-circuit

4.3  Leveromvang
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4

4.6 Transportbeveiligingen verwijderen

4.5 Transportbeveiligingen verwijderen

 > Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal, 
zonder hierbij delen van het toestel te beschadigen.

 > Verwijder de transportbeveiligingen waarmee de warm-
tepomp op de pallet bevestigd is.

 > Voer de transportbeveiligingen op een deskundige 
manier af. U hebt deze niet meer nodig.

4.7 Warmtepomp transporteren

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door groot gewicht bij 
het optillen!
De warmtepomp weegt tot 420 kg.

 > Pas uitsluitend één van de hierna opge-
geven transporttypes toe.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door ondeskun-
dig transport!
Onafhankelijk van het type transport mag 
de warmtepomp nooit meer dan 45° gekan-
teld worden. Anders kan het later tot storin-
gen in het koelmiddelcircuit komen. In het 
ergste geval kan dit tot een defect van de 
volledige CV-installatie komen.

 > Kantel de warmtepomp tijdens het trans-
port maximaal tot 45°. 

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door onge-
schikt transportmiddel!
Let erop dat het door u gekozen transport-
middel conform het gewicht van de warmte-
pomp gekozen is. 

 > De gewichten van de warmtepomp vindt 
u in de technische gegevens (¬ Tab. 14.1 
resp. 14.2).
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4

4.6 Toegestane transporttypes
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4.8  Warmtepomp opstellen

 > Gelieve bij het opstellen van de warmtepomp de mini-
male wandafstanden in acht te nemen (¬ Afb. 4.2) 
en  4.3).

0-10 mm

4.7 Stelvoeten instellen

 > Richt de warmtepomp door het instellen van de instel-
voeten horizontaal uit.

i
 Monteer de manteldelen pas na het uitvoeren 

van alle installatiewerkzaamheden (¬ Hfdst. 7.9).
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5

5 Hydraulische installatie

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door resten in 
verwarmingsaanvoer en -retour!
Resten zoals lasparels, hamerslag, hennep, 
stopverf, grof vuil e.d. uit buisleidingen kun-
nen zich in de warmtepomp afzetten en tot 
storingen leiden.

 > Spoel de CV-installatie voor het aanslui-
ten van de warmtepomp zorgvuldig uit 
om mogelijke resten te verwijderen!

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door ondichtheden!
Mechanische spanningen aan aansluitleidin-
gen kunnen tot ondichtheden en hierdoor 
tot schade aan de warmtepomp leiden. 

 > Vermijd mechanische spanningen aan 
aansluitleidingen!

 > Neem de minimumradius van 
r = 300 mm in acht voor de bijgeleverde 
flexibele aansluitslangen.

r

5.1  Omgang met flexibele aansluitslangen

De installatie mag alleen door een vakman uitgevoerd wor-
den!

 > Neem bij de buisinstallatie de maat- en aansluittekenin-
gen in acht (¬ Afb. 4.1 en 4.2).

 > Neem bij de installatie de geldende voorschriften in acht.
 > Neem de volgende aanwijzingen voor het vermijden van 

geluidsoverdracht in acht: 
Maak voor de optimale geluidsreductie buisdoorvoeren 
door plafonds en wanden met contactgeluidisolatie.

 > Plaats de muurklemmen voor de bevestiging van de ver-
warmingscircuit- en brijn-/broncircuitbuizen niet te dicht 
bij de warmtepomp aan om een te starre koppeling te 
vermijden.
Installeer in elk geval de bijgeleverde flexibele aansluit-
slangen voor de trillingsontkoppeling aan de warmte-
pomp. 

Het gebruik van gegolfde slangen van edelstaal wordt niet 
aangeraden, omdat hierbij door de gegolfde vorm van de 
slangen te hoge drukverliezen zouden ontstaan aan de 
heetwaterzijde.

b
 Opgelet!

Mogelijke functiebeperking door lucht in 
de CV-installatie!
Lucht in de CV-installatie leidt tot een func-
tiebelemmering en vermindert het verwar-
mingsvermogen. 

 > Breng op geschikte plaatsen in de CV-
installatie ontluchtingskleppen aan.



Hydraulische installatie

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 23

5

5.1  Direct CV-bedrijf installeren

5.1.1 Functiebeschrijving bij direct CV-bedrijf

De vloerverwarmingscircuits worden direct aan de warmte-
pomp aangesloten. De regeling vindt standaard via een 
energiebalansregeling (¬ Hfdst. 9.4.2) plaats.

5.1.2 Installatievoorschriften

 > Installeer hydraulische componenten volgens de plaatse-
lijke vereisten volgens het volgende voorbeeld van een 
hydraulisch schema. 

 > Als u het optionele toebehoren wamtepomp-brijnvulsta-
tion voor warmtepompen (56) (¬ Afb. 5.2) niet gebruikt, 
installeert u de verschillende hydraulische componenten 
(¬ Afb. 5.9).

 > Sluit een maximaal maximaalthermostaat aan om de 
vloerbeschermingsfunctie van de warmtepomp te garan-
deren.

 > Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de ener-
gie-integraalfunctie te garanderen.

 > Stel bij de ingebruikneming in de regelaar hydraulisch 
schema 1 in.

 > Zorg ervoor dat een minimale omloopwaterhoeveelheid 
(ca. 30 % van de nominale volumestroom) gegarandeerd 
is.

i
 Als u tussen warmtepomp en CV-installatie een 

hydraulische wissel geïnstalleerd hebt, moet de 
temperatuurvoeler VF2 in de voorloop van de 
hydraulische wissel naar de CV-installatie aange-
bracht worden.

Let op: Principeweergave!
Dit voorbeeld van een hydraulisch schema bevat niet alle 
voor een deskundige montage vereiste afsluit- en veiligheid-
selementen.

 > Neem de betreffende normen en richtlijnen in acht!
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5.2   Voorbeeld hydraulisch schema: direct CV-bedrijf
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5.2 Mengcircuit met buffervat installeren

5.2.1 Functiebeschrijving bij CV-bedrijf met 
mengcircuit en buffervat

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat aan de warmtepomp aangesloten en met een 
externe cv-pomp via een cv-circuitmenger gebruikt. De 
regeling vindt standaard via een regeling van de gewenste 
aanvoertemperatuur (¬ Hfdst. 9.4.3) plaats.
De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter de externe 
CV-circuitpomp (vloerbeschermingsschakeling).
De warmtepomp reageert op een warmteaanvraag
van het buffervat.

5.2.2 Installatievoorschriften

 > Installeer hydraulische componenten volgens de plaatse-
lijke vereisten volgens het volgende voorbeeld van een 
hydraulisch schema.

 > Als u het optionele toebehoren wamtepomp-brijnvulsta-
tion voor warmtepompen (56) (¬ Afb. 5.3) niet gebruikt, 
installeert u de verschillende hydraulische componenten 
(¬ Afb. 5.9).

 > Sluit een maximaal maximaalthermostaat aan om de 
vloerbeschermingsfunctie van de warmtepomp te garan-
deren.

 > Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de ener-
gie-integraalfunctie te garanderen.

 > Stel bij de ingebruikneming in de regelaar hydraulisch 
schema 2 in.

Alleen bij installatie van de optionele externe passieve 
koeling:

b
 Opgelet!

Gevaar voor slechte werking in het koel-
bedrijf!
In het koelbedrijf van de warmtepomp mag 
het buffervat niet gebruikt worden.

 > Bouw in de aanvoer en retour telkens 
een gemotoriseerd 3-wegomschakelven-
tiel in zodat het buffervat in het koelbe-
drijf omzeild wordt.

Let op: Principeweergave!
Dit voorbeeld van een hydraulisch schema bevat niet alle 
voor een deskundige montage vereiste afsluit- en veiligheid-
selementen.

 > Neem de betreffende normen en richtlijnen in acht!
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5.3  Direct CV-bedrijf en boiler installeren

5.3.1 Functiebeschrijving bij direct CV-bedrijf en 
boiler

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat aan de warmtepomp aangesloten en met een 
externe cv-pomp via een cv-circuitmenger gebruikt. De 
regeling vindt standaard via een energiebalansregeling 
(¬ Hfdst. 9.4.2) plaats. De warmtepomp bedient bovendien 
ook een boiler.
De warmptepomp reageert op een warmteaanvraag van de 
vloerverwarmingscircuits en de boiler.

5.3.2 Installatievoorschriften

 > Installeer hydraulische componenten volgens de plaatse-
lijke vereisten volgens het volgende voorbeeld van een 
hydraulisch schema.

 > Als u het optionele toebehoren wamtepomp-brijnvulsta-
tion voor warmtepompen (56) (¬ Afb. 5.4) niet gebruikt, 
installeert u de verschillende hydraulische componenten 
(¬ Afb. 5.9).

 > Sluit een maximaal maximaalthermostaat aan om de 
vloerbeschermingsfunctie van de warmtepomp te garan-
deren.

 > Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de ener-
gie-integraalfunctie te garanderen.

 > Stel bij de ingebruikneming in de regelaar hydraulisch 
schema 3 in.

 > Zorg ervoor dat een minimale omloopwaterhoeveelheid 
(ca. 30 % van de nominale volumestroom) gegarandeerd 
is.

i
 Als u tussen warmtepomp en CV-installatie een 

hydraulische wissel geïnstalleerd hebt, moet de 
temperatuurvoeler VF2 in de voorloop van de 
hydraulische wissel naar de CV-installatie aange-
bracht worden.

Optioneel kan als boiler de multiboiler VPS/2 gebruikt wor-
den. 

 > Neem voor de hydraulische koppeling de ¬ installatie-
handleiding van de boiler en de ¬ planningsinformatie 
geoTHERM in acht.

Het bijgeleverde 1“-omschakelventiel in de multiboiler 
VPS/2 moet door twee door de klant te leveren 3-wegom-
schakelventielen vervangen worden. De omschakelventielen 
moeten aan de klem LP/UV1 aan de regelaarprintplaat aan-
gesloten worden (2) (¬ Afb. 7.18).

i
 Vanaf VWS/VWW 380/2 moet de multiboiler 

VPS/2 1500 gebruikt worden. 

Attentie principeweergave!
Dit voorbeeld van een hydraulisch schema bevat niet alle 
voor een deskundige montage vereiste afsluit- en veiligheid-
selementen.

 > Neem de betreffende normen en richtlijnen in acht!
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5.4   Voorbeeld hydraulisch schema: direct CV-bedrijf en boiler
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5.4 Mengcircuit met buffervat en boiler 
installeren

5.4.1 Functiebeschrijving bij CV-bedrijf met 
buffervat en boiler

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat aan de warmtepomp aangesloten en met een 
externe cv-pomp via een cv-circuitmenger gebruikt. De 
regeling vindt standaard via een regeling van de gewenste 
aanvoertemperatuur (¬ Hfdst. 9.4.3) plaats.
De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter de externe 
CV-circuitpomp (vloerbeschermingsschakeling).
De warmtepomp reageert op warmteaanvragen van het buf-
fervat en de boiler.

5.4.2 Installatievoorschriften

 > Installeer hydraulische componenten volgens de plaatse-
lijke vereisten volgens het volgende voorbeeld van een 
hydraulisch schema.

 > Als u het optionele toebehoren wamtepomp-brijnvulsta-
tion voor warmtepompen (56) (¬ Afb. 5.5) niet gebruikt, 
installeert u de verschillende hydraulische componenten 
(¬ Afb. 5.9).

 > Sluit een maximaal maximaalthermostaat aan om de 
vloerbeschermingsfunctie van de warmtepomp te garan-
deren.

 > Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de ener-
gie-integraalfunctie te garanderen.

 > Stel bij de ingebruikneming in de regelaar hydraulisch 
schema 4 in.

Optioneel kan als boiler de multiboiler VPS/2 gebruikt wor-
den. 

 > Neem voor de hydraulische koppeling de ¬ installatie-
handleiding van de boiler en de ¬ planningsinformatie 
geoTHERM in acht.

Het bijgeleverde 1“-omschakelventiel in de multiboiler 
VPS/2 moet door twee door de klant te leveren 3-wegom-
schakelventielen vervangen worden. De omschakelventielen 
moeten aan de klem LP/UV1 aan de regelaarprintplaat aan-
gesloten worden (2) (¬ Afb. 7.18).

i
 Vanaf VWS/VWW 380/2 moet de multiboiler 

VPS/2 1500 gebruikt worden. 

Alleen bij installatie van de optionele externe pas-
sieve koeling:

b
 Opgelet!

Gevaar voor slechte werking in het koel-
bedrijf!
In het koelbedrijf van de warmtepomp mag 
het buffervat niet gebruikt worden.

 > Bouw in de aanvoer en retour telkens 
een gemotoriseerd 3-wegomschakelven-
tiel in zodat het buffervat in het koelbe-
drijf omzeild wordt.

Attentie principeweergave!
Dit voorbeeld van een hydraulisch schema bevat niet alle 
voor een deskundige montage vereiste afsluit- en veiligheid-
selementen.

 > Neem de betreffende normen en richtlijnen in acht!
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5.5   Voorbeeld hydraulisch schema: mengcircuit met buffervat 

en boiler



Hydraulische installatie

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 31

5

5.5  Mengcircuit met buffervat, boiler en 
externe passieve koeling installeren (alleen 
VWS)

5.5.1 Functiebeschrijving bij cv-bedrijf met 
buffervat, boiler en externe passieve koeling

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat aan de warmtepomp aangesloten en met een 
externe cv-pomp via een cv-circuitmenger gebruikt. De 
regeling vindt standaard via een regeling van de gewenste 
aanvoertemperatuur (¬ Hfdst. 9.4.3) plaats.
De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter het omscha-
kelventiel in de verwarmingsaanvoer (wegens koelfunctie).
De warmtepomp reageert op warmteaanvragen van het buf-
fervat en de boiler.

5.5.2 Installatievoorschriften

 > Installeer hydraulische componenten volgens de plaatse-
lijke vereisten volgens het volgende voorbeeld van een 
hydraulisch schema.

 > Als u het optionele toebehoren wamtepomp-brijnvulsta-
tion voor warmtepompen (56) (¬ Afb. 5.6) niet gebruikt, 
installeert u de verschillende hydraulische componenten 
(¬ Afb. 5.9).

 > Dimensioneer en installeer een externe koelingswarmte-
wisselaar.

 > Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de ener-
gie-integraalfunctie te garanderen.

 > Stel bij de ingebruikneming in de regelaar hydraulisch 
schema 4 in.

Optioneel kan als boiler de multiboiler VPS/2 gebruikt wor-
den. 

 > Neem voor de hydraulische koppeling de ¬ installatie-
handleiding van de boiler en de ¬ planningsinformatie 
geoTHERM in acht.

Het bijgeleverde 1“-omschakelventiel in de multiboiler 
VPS/2 moet door twee door de klant te leveren 3-wegom-
schakelventielen vervangen worden. De omschakelventielen 
moeten aan de klem LP/UV1 aan de regelaarprintplaat aan-
gesloten worden (2) (¬ Afb. 7.18).

i
 Vanaf VWS/VWW 380/2 moet de multiboiler 

VPS/2 1500 gebruikt worden. 

Alleen bij installatie van de optionele externe pas-
sieve koeling:

b
 Opgelet!

Gevaar voor slechte werking in het koel-
bedrijf!
In het koelbedrijf van de warmtepomp mag 
het buffervat niet gebruikt worden.

 > Bouw in de aanvoer en retour telkens 
een gemotoriseerd 3-wegomschakelven-
tiel in zodat het buffervat in het koelbe-
drijf omzeild wordt.

Attentie principeweergave!
Dit voorbeeld van een hydraulisch schema bevat niet alle 
voor een deskundige montage vereiste afsluit- en veiligheid-
selementen.

 > Neem de betreffende normen en richtlijnen in acht!
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5.6   Voorbeeld hydraulisch schema: mengcircuit met buffervat, 

boiler en externe passieve koeling
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5.6  Flexibele aansluitslangen monteren

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door ondichtheden!!
Als aan de aansluitingen van het brijncir-
cuit/bronwatercircuit (3) en (4) (¬ Afb. 5.8) 
niet de afdichtingen met metalen steunring 
gebruikt worden, kan het tot ondichtheden 
komen!

 > Zorg ervoor dat aan de aansluitingen de 
juiste afdichtingen gebruikt worden!

 – De buisinstallatie en het gebruik van de afdichtingen 
moet conform (¬ Afb. 5.8) gebeuren.

 – De installatie moet door een vakman uitgevoerd worden.
 > Neem bij de installatie de geldende voorschriften in acht.

b
 Opgelet!

Gevaar voor verminderde werking!
Lucht in de CV-installatie leidt tot een func-
tiebelemmering en vermindert het verwar-
mingsvermogen. 

 > Breng eventueel ontluchtingsventielen 
aan.

1

5.7 Blinde dop verwijderen 

 > Verwijder de blinde doppen (1) van de toestelaansluitin-
gen. U hebt deze niet meer nodig en ze kunnen op een 
vakkundig afgevoerd worden.

1 2 3 4

5.8  Aansluitbochten monteren 

Legenda
1 Verwarmingsvoorloop
2 Verwarmingsretour
3 Van warmtebron naar warmtepomp 
4 Van warmtepomp naar warmtebron

 > Monteer twee van de bijgeleverde flexibele aansluitslan-
gen met de bijgeleverde geel/groene platte afdichtingen 
aan de aansluitingen van het verwarmingscircuit (1 en 2).

 > Monteer twee van de bijgeleverde flexibele aansluitslan-
gen met de bijgeleverde afdichtingen met metalen steun-
ring aan de aansluitingen van het brijn-/bronwatercircuit 
(3 en 4).
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5.7 Warmtepomp aan CV-circuit aansluiten

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door condenswa-
ter!
Condenswater kan tot corrosie leiden.

 > Isoleer alle leidingen van het verwar-
mingscircuit dampdiffusiedicht.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door overdruk 
in het CV-circuit!
Tijdens het bedrijf kan het tot overdruk in 
het CV-circuit komen.

 > Monteer een expansievat en een veilig-
heidsventiel in het CV-circuit, zoals 
onderaan vereist.

Voor de installatie van de CV-installatie vereist de norm 
EN 12828 het volgende:
 – een vulventiel om de CV-installatie met water te kunnen 

vullen of om water af te kunnen laten (af fabriek in het 
toestel ingebouwd).

 – een membraanexpansievat in de retour van het CV-cir-
cuit,

 – een veiligheidsoverdrukventiel (minstens DN 20, ope-
ningsdruk 300 kPa (3 bar)) met manometer (veiligheids-
groep) in de voorloop van het CV-circuit, onmiddellijk 
achter de warmtepomp,

 – een lucht-/vuilafscheider in de retour van het CV-circuit.

a
 Gevaar!

Verbrandingsgevaar door damp of heet 
water!
Door de afblaasleiding van het veiligheids-
ventiel wordt bij overdruk damp en/of heet 
water afgeblazen.

 > Installeer een afblaasleiding ter grootte 
van de uitlaatopening van het veiligheids-
ventiel zodanig dat bij het aflaten geen 
personen door damp en/of heet water 
gevaar kunnen lopen.

 > Installeer de afblaasleiding in een vorstvrije omgeving 
zodat ze altijd open, toegankelijk en inkijkbaar blijft.

We raden de installatie van een Vaillant-veiligheidsgroep en 
van een afvoertrechter aan.

 > Monteer de verwarmingsvoorloop en -retour met alle 
componenten.

 > Dimensioneer en monteer een door de klant ter beschik-
king te stellen externe cv-pomp.

 > Monteer evt. een door de klant ter beschikking te stellen 
extern omschakelventiel verwarming/boilerlading.

 > Sluit de voorloopleiding aan (1) (¬ Afb. 5.8).
 > Sluit de retourleiding aan (2) (¬ Afb. 5.8).

5.8 Warmtepomp aan brijncircuit aansluiten 
(alleen VWS) 

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

5.9  Armaturen in het brijncircuit

Legenda 
42a Veiligheidsventiel
48  Manometer
56  Warmtepompbrijnvulstation
57  Brijnexpansievat
61  Afsluitventiel
62  Afsluitventiel
63  Afsluitventiel
64  Afsluitventiel
65  Brijnopvangreservoir
70  Afsluitventiel
72  Afsluitventiel

Vaillant raadt de installatie van het Vaillant-warmtepomp-
brijnvulstation aan. Daardoor is een voorbereidende 
deelontluchting van het brijncircuit, bijv. van de aanvoer- en 
retourleidingen van het brijncircuit tot aan het toestel 
mogelijk.

 > Neem voor de installatie de ¬ montagehandleiding van 
het warmtepompbrijnvulstation in acht.
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b
 Opgelet! 

Gevaar voor slechte werking!
Vuilfilters kunnen tot doorstromingsproble-
men en tot de reductie van de resttranspor-
thoogte van de brijnpomp leiden. 
Installeer geen vuilfilters permanent in het 
brijncircuit! De brijnvloeistof wordt bij het 
vullen gereinigd.

b
 Opgelet! 

Beschadigingsgevaar door condensaat-
vorming!
Condensaatvorming aan niet geïsoleerde 
brijnleidingen binnen het gebouw kan tot 
bouwschade leiden.

 > Isoleer absoluut alle brijnleidingen damp-
diffusiedicht.

 > Monteer de brijnleidingen tussen warmtebron en warm-
tepomp met alle bijbehorende componenten conform de 
geldende technische richtlijnen.

i
 Gebruik koelbuisklemmen voor de aansluitingen 

van de brijnleidingen aan de warmtepomp om 
verijzing te vermijden.

 > Sluit de brijnleidingen op de warmtepomp aan 
(3) en (4) (¬ Afb. 5.8).

 > Isoleer alle leidingen dampdiffusiedicht.

5.9  Brijnexpansievat in het brijncircuit 
monteren (alleen VWS)

42a

1

2

57

3

5.10 Brijnexpansievat monteren

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door lekkend 
brijn!
Als de onderste schroefverbinding aan het 
brijnexpansievat (2) met teflonband of der-
gelijk afgedicht wordt, kan het tot lekken in 
het brijncircuit komen.

 > Dicht deze schroefverbinding met hen-
nep af. 

i
 Het brijnexpansievat uit de levering heeft een 

volume van ca. 6 liter en is hiermee voor brijn-
circuits tot max. 500 liter voldoende. Bij grotere 
volumes moeten bijkomende door de klant te 
leveren expansievaten geïnstalleerd worden.

 > Monteer de houder (3) van het brijnexpansievat met de 
plug en de schroef aan de muur.

 > Draai de voorgemonteerde aansluitstukken (1 en 2) uit 
het brijnexpansievat (57) uit.

 > Doe hennep rond de buitenschroefdraad van het aan-
sluitstuk (2).

 > Installeer het brijnexpansievat (57) met het onderste 
aansluitstuk (2) in de leiding van de warmtebron naar de 
warmtepomp.
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42a

1

5.11 Veiligheidsventiel monteren

 > Dicht de buitenschroefdraad van het bovenste aansluit-
stuk (1) met een afdichtmassa af die droog afdicht, bijv. 
teflonband.

 > Monteer het bovenste aansluitstuk aan het 300 kPa 
(3 bar) veiligheidsventiel (42a), dat bij de warmtepomp 
geleverd is.

 > Monteer het bovenste aansluitstuk met veiligheidsventiel 
aan het brijnexpansievat.

 > Bevestig het brijnexpansievat met behulp van de houder.
 > Sluit een slang/een leiding op het veiligheidsventiel aan. 

Laat de slang open in het brijnexpansievat eindigen.

b
 Opgelet! 

Gevaar voor slechte werking!
De werking van het veiligheidsventiel is niet 
gegarandeerd als het brijnexpansievat 
luchtdicht afgesloten is.

 > Installeer het brijnexpansievat (65) 
(¬ Afb. 5.9) drukloos aan het veiligheids-
ventiel (42a).

5.10 Warmtepomp aan brijnwatercircuit 
aansluiten (alleen VWW)

Bij bronwater als warmtebron wordt in de meeste gevallen 
de broninstallatie met een zuig- en retourbron uitgevoerd.

De uiteinden van de buisleidingen van de zuig- en van de 
retourbron moeten voldoende diep onder het bronwaterpeil 
liggen om te vermijden dat water luchtzuurstof opneemt. 
Deze zuurstof leidt tot uitvlokking van het in water opgelost 
ijzer en mangaan, wat tot verokering van de retourbron en 
van de warmtewisselaar van de warmtepomp kan leiden.

 > Installeer in de zuigbron de door de klant te leveren 
bronpomp (dompelpomp). Neem hiervoor de installatie-/
montagehandleiding van de bronpomp in acht.

De elektrische aansluiting van de bronpomp is in 
(¬ Hfdst. 7.3.4) beschreven.

 > Monteer de bronwaterleidingen met alle bijbehorende 
componenten conform de geldende technische richtlij-
nen.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door vastestof-
partikels!
Vastestofpartikels (bijv. zand) in het bron-
water kunnen de verdamper doen dichtslib-
ben. 

 > Installeer in de toevoer naar de warmte-
pomp een terugspoelbare fijne filter 
(maaswijdte 100 - 120 mm).

 > Sluit de bronwaterleidingen op de warmtepomp aan (3) 
en (4) (¬ Afb. 5.8).

 > Isoleer alle leidingen dampdiffusiedicht.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door onder-
druk!
Door onderdruk in de bronwaterleidingen 
kunnen de flexibele slangen binnen de 
warmtepomp beschadigd worden.

 > Zorg ervoor dat bij het gebruik en na het 
uitschakelen van de bronpomp geen 
onderdruk in de leidingen kan ontstaan. 
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6 Vullen van het CV- en het brijncircuit

Voor de warmtepomp in gebruik genomen kan worden, 
moeten het CV-circuit en het brijncircuit (alleen VWS) 
gevuld worden.

6.1     Vulvoorschriften

Het toevoegen van additieven aan het CV-water kan materi-
ele schade veroorzaken. Bij ondeskundige gebruik van de 
volgende producten werden bij Vaillant toestellen tot nu toe 
geen onverdraagzaamheden vastgesteld.

 > Volg de aanwijzingen van de fabrikant bij gebruik van 
additieven.

Voor de compatibiliteit van alle additieven in de overige CV-
installatie en voor de werkzaamheid ervan kan Vaillant niet 
aansprakelijk gesteld worden.

Additieven voor reinigingsmaatregelen (aanslui-
tend uitspoelen vereist)
 –  Fernox F3
 – Sentinel X 300
 – Sentinel X 400

Additieven die permanent in de installatie blijven
 – Fernox F1
 – Fernox F2
 – Sentinel X 100
 – Sentinel X 200
 – Fernox Antifreeze Alphi 11
 – Sentinel X 500

Anti-vriesmiddelen die permanent in de installatie 
blijven
 – Fernox Antifreeze Alphi 11
 – Sentinel X 500

 > Informeert u de gebruiker over de nodige maatregelen, 
indien u deze additieven heeft toegepast.

 > Informeert u deze over de noodzakelijke wijze van vorst-
beveiliging.

 > Neem voor de conditionering van het vul- en suppletie-
water de geldende nationale voorschriften en technische 
regels in acht.

Voor zoverre nationale voorschriften en technische regelin-
gen geen hogere eisen stellen, geldt het volgende:

 > U moet het verwarmingswater conditioneren,
 – als de volledige vul- en bijvulwaterhoeveelheid tijdens 

de gebruiksduur van de installatie het drievoudige van 
het nominale volume van de CV-installatie overschrijdt

 of
 – als de in de volgende tabellen genoemde grenswaar-

den niet in acht genomen worden.

Totaal ver-
warmings-
vermogen

Totale hardheid bij kleinste ketelverwarmings-
oppervlakte2)

20 l/kW
> 20 l/kW 
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

<50
Geen vereiste 
of < 31) 2 0,02

1) Bij installaties met circulatiewaterverwarmers en voor syste-
men met elektrische verwarmingselementen

2) van het specifieke installatievolume (liter nominale inhoud/
verwarmingsvermogen; bij meerketelinstallaties moet het 
kleinste individuele vermogen ingezet worden). Deze gege-
vens gelden alleen tot het 3-voudige installatievolume voor 
vul- en bijvulwater. Als het drievoudige installatievolume 
wordt overschreden, moet het water volgens de voorschriften 
van de VDI worden bewerkt (ontharden, ontzouten, hardheids-
stabilisatie of spuien), zoals dit tevens met de grenswaarden 
in de tabel 6.1 wordt aangegeven.

6.1  Richtwaarden voor het verwarmingswater:  Waterhardheid

Kenmerken van het 
verwarmingswater

Eenheid zoutarm zouthoudend

Elektrisch opgenomen 
vermogen 25 °C mS/cm < 100 100 - 1500

Voorkomen
vrij van gesedimenteerde 

stoffen

pH-waarde bij 25 °C 8,2 - 10,01) 8,2 - 10,01)

Zuurstof mg/L < 0,1 < 0,02

1) Bij aluminium en aluminiumlegeringen is het pH-waardebereik 
van 6,5 tot 8,5 beperkt.

6.2  Richtwaarden voor het verwarmingswater: zoutgehalte
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b
 Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door verrij-
king van het verwarmingswater met 
ongeschikte antivries- en corrosiewe-
rende middelen!
Antivries- en corrosiewerende middelen 
kunnen veranderingen aan afdichtingen, 
geluiden in de CV-functie en evt. verdere 
beschadigingen veroorzaken.

 > Gebruik geen ongeschikte antivries- en 
corrosiewerende middelen.

6.2  CV-circuit vullen en ontluchten

b
 Opgelet!

Verminderde werking door onvoldoende 
ontluchting!
Luchtophopingen kunnen tot onvoldoende 
doorstroming en geluiden in het CV-circuit 
leiden.

 > Zorg ervoor dat het boilercircuit van een 
aangesloten boiler eveneens ontlucht 
wordt.

 > Draai alle thermostaatventielen van de CV-installatie en 
evt. alle andere afsluitventielen open. 

 > Als een boiler aangesloten is, brengt u het externe 
omschakelventiel verwarming/boilerlading in de middel-
ste stand.

 > Breng evt. bijkomende extern geïnstalleerde omschakel-
ventielen in de middelste stand.

 > Sluit een vulslang op een waterkraan aan.
 > Neem hiervoor de schroefdop aan het vul- en aftapven-

tiel van het CV-circuit en bevestig het vrije einde van de 
vulslang eraan.

 > Open de het vul- en aftapventiel van het CV-circuit. 
 > Draai de waterkraan langzaam open en vul zolang water 

bij tot op de manometer (van de klant) een CV-installatie-
druk van ca. 150 kPa (1,5 bar) bereikt is.

 > Draai het vul- en aftapventiel van het CV-circuit dicht.
 > Ontlucht het CV-circuit op de daarvoor bestemde plaat-

sen.
 > Controleer daarna nogmaals de waterdruk van het CV-

circuit (evt. vulbewerking herhalen).
 > Verwijder de vulslang van het vul- en aftapventiel en zet 

de schroefdop er opnieuw op.
 > Breng alle omschakelventielen opnieuw in de uitgangspo-

sitie.

6.3  Brijncircuit vullen en ontluchten (alleen 
VWS)

6.3.1 Vulprocedure voorbereiden

a
 Gevaar!

Explosie- en verbrandingsgevaar!
De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en 
damp licht ontvlambaar. De vorming van 
explosieve damp-/luchtmengsels is moge-
lijk.

 > Houd hitte, vonken, open vuur en hete 
oppervlakken uit de buurt.

 > Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor 
voldoende ventilatie.

 > Vermijd de vorming van damp-/lucht-
mengsels. Houd vaten met brijnvloeistof 
gesloten. 

 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door brandwonden!
De brijnvloeistoffen zijn gevaarlijk voor de 
gezondheid.

 > Vermijd huid- en oogcontact.
 > Vermijd inademen en inslikken. 
 > Draag handschoen en veiligheidsbril.
 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

b
 Opgelet!

Verminderde werking door ongeschikte 
brijnvloeistoffen!

 > Gebruik alleen de aangegeven brijnvloei-
stoffen.

b
 Opgelet!

Verminderde werking door onvoldoende 
ontluchting!
Luchtophopingen leiden tot een aanzienlijk 
verlies aan efficiëntie.

 > Zorg ervoor dat het brijncircuit vol-
doende ontlucht wordt.

i
 Om het brijncircuit te vullen, hebt u een vul-

pomp nodig die het brijncircuit bij het vullen 
tegelijk ontlucht. Vaillant raadt de Vaillant vulin-
richting (verplaatsbaar met vuilfilter) of de Vail-
lant vulpomp aan.
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Hierna worden de verschillende stappen van de vul- en ont-
luchtingsprocedure bij het gebruik van het Vaillant warmte-
pompbrijnvulstation beschreven. Het brijnvulstation maakt 
een voorbereidende gedeeltelijke ontluchting van het brijn-
circuit en het vullen en ontluchten in één bewerking moge-
lijk.

De brijnvloeistof bestaat uit water gemengd met een gecon-
centreerde warmtedragende vloeistof. 
Als additief raden we propyleenglycol aan (alternatief: ethy-
leenglycol) met corrosiewerende additieven.
Welke brijnvloeistoffen gebruikt mogen worden, verschilt 
sterk per regio. Informeer u hierover bij de bevoegde 
instanties. 
Vaillant staat het gebruik van de warmtepomp alleen met 
volgende brijnvloeistoffen toe:
 – Waterachtige oplossing met 30 % vol. +/- 1 % vol. ethy-

leenglycol
 – Waterachtige oplossing met 33 % vol. +/- 1 % vol. propy-

leenglycol
 – Waterachtige oplossing met 30 % vol. +/- 1 % vol. etha-

nol
 – Kant-en-klaaroplossing kaliumcarbonaat/water

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door ondicht-
heid!
Bij een geïnstalleerde externe passieve koe-
ling kan het bij het gebruik van kaliumcar-
bonaat als bestanddeel van de brijnvloeistof 
tot wisselwerkingen met de ingezette 
afdichtingskunststoffen in het mengerven-
tiel komen.

 > Gebruik bij een geïnstalleerde externe 
passieve koeling alleen ethyleenglycol, 
propyleenglycol of ethanol als bestand-
deel van de brijnvloeistof.

Hiermee vertoont de brijnvloeistof een vorstbeveiliging van 
- 15 °C.
Een collectorslang DN 40 heeft een inhoud van ca. 1 liter 
per strekkende meter.

 > Gebruik een voldoende groot mengreservoir.
 > Bij het gebruik van het Vaillant warmtedragervloeistof-

concentraat:
meng 1,2 % propyleenglycol met water in de verhou-
ding 1 : 2. 
Bij het gebruik van andere warmtedragervloeistofconcen-
traten: 
meng water en antivriesmiddel in de voorgeschreven 
concentratie.

 > Vermeng elke mengeling zorgvuldig.
 > Controleer de mengverhouding van de brijnvloeistof. 

Vaillant adviseert hiervoor het gebruik van een refracto-
meter.

b
 Opgelet!

Verminderde werking door vervuild brijn-
buissysteem!

 > Gebruik bij het vullen en spoelen van het 
systeem een vuilfilter voor de vulpomp. 
Zo zorgt u ervoor dat vuil uit afwrijving 
volledig uit de buizen van het brijncircuit 
verwijderd wordt en een permanent sto-
ringvrije werking gegarandeerd is.

6.3.2 Buitenste deel van het brijncircuit vullen en 
ontluchten

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

A

B

C

D

6733

6.1 Buitenste deel van het brijncircuit vullen en ontluchten

Legenda
33  Vuilfilter
42a Veiligheidsventiel
48  Manometer
57  Afsluitventiel
56  Warmtepompbrijnvulstation
57  Brijnexpansievat
61  Afsluitventiel
62  Afsluitventiel
63  Afsluitventiel 
64  Afsluitventiel 
65  Brijnopvangreservoir
66  Brijnreservoir
67  Vulpomp
70  Afsluitventiel
72  Afsluitventiel
A  Afb. 5.8, pos. 3
B  Afb. 5.8, pos. 4
C  Van warmtebron naar de warmtepomp
D  Van warmtepomp naar de warmtebron

 > Sluit de afsluitventielen (63) en (64).
 > Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) aan het afsluit-

ventiel (70) aan.
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 > Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan het 
afsluitventiel (61) aan.

 > Open de afsluitventielen (61) en (70).
 > Start de vulpomp (67) om het brijncircuit met de brijn-

vloeistof uit het brijnreservoir (66) via de vuilfilter (33) 
te vullen.

 > Laat de vulpomp (67) lopen tot uit de slang aan het 
afsluitventiel (61) brijnvloeistof zonder luchtbijmenging 
naar buiten komt.

 > Sluit het afsluitventiel (70). 
 > Schakel de vulpomp uit en sluit het afsluitventiel (61).
 > Verwijder de slangen van de afsluitventielen (61) en (70).

De afsluitventielen (63) en (64) moeten gesloten blijven.

6.3.3 Binnenste deel van het brijncircuit vullen 
en ontluchten

Als het buitenste deel van het brijncircuit al gevuld en ont-
lucht werd, is het voldoende om afsluitend het binnenste 
deel met het toestel te vullen en te ontluchten. Eventuele 
luchtkussens in de buisleidingen tussen de afsluitventielen 
zijn verwaarloosbaar en worden door naontluchting bij de 
ingebruikneming verwijderd.

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

A

B

C

D

67

33

6.2 Binnenste deel van het brijncircuit vullen en ontluchten

 > Zorg ervoor dat de afsluitventielen (63) en (64) afgeslo-
ten zijn. 

 > Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) aan het afsluit-
ventiel (62) aan.

 > Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan het 
afsluitventiel (72) aan.

 > Open de afsluitventielen (62) en (72).
 > Start de vulpomp (67) om het brijncircuit met de brijn-

vloeistof uit het brijnreservoir (66) via de vuilfilter (33) 
te vullen.

 > Laat de vulpomp (67) lopen tot uit de slang aan het 
afsluitventiel (72) brijnvloeistof zonder luchtbijmenging 
naar buiten komt.

 > Sluit het afsluitventiel (62). 
 > Schakel de vulpomp uit en sluit het afsluitventiel (72).
 > Verwijder de slang van het afsluitventiel (72).
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6.3.4 Volledig brijncircuit in één bewerking vullen 
en onluchten

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361
33

67
65

A

B

C

D

6.3  Volledig brijncircuit in één bewerking vullen en onluchten

 > Sluit de afsluitventielen (63), (70) en (72). 
 > Sluit de drukleiding van de vulpomp aan het afsluitven-

tiel (62) aan. 
 > Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan het 

afsluitventiel (61) aan.
 > Open het afsluitventiel (64).
 > Open de afsluitventielen (61) en (62).
 > Start de vulpomp (67) om het brijncircuit met de brijn-

vloeistof uit het brijnreservoir (66) via de vuilfilter (33) 
te vullen.

 > Laat de vulpomp (67) lopen tot uit de slang aan het 
afsluitventiel (61) brijnvloeistof zonder luchtbijmenging 
naar buiten komt.

 > Sluit het afsluitventiel (62). 
 > Schakel de vulpomp uit en sluit het afsluitventiel (61).
 > Verwijder de slang van het afsluitventiel (61).
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6.3.5 Druk in het brijncircuit opbouwen

Voor een perfecte werking van het brijncircuit is een vul-
druk tussen 150 en 200 kPa (1,5 en 2,0 bar) vereist. Het vei-
ligheidsventiel blaast bij 300 kPa (3 bar) af.

 > Open evt. alle andere afsluitventielen die in (¬ Afb. 6.3) 
niet getoond zijn.

 > Open het afsluitventiel (63) (¬ Afb. 6.3), opdat de lucht 
in de buisleiding tussen de afsluitventielen (61) en (62) 
(¬ Afb. 6.3) kan ontsnappen.

 > Open evt. het afsluitventiel (64) (¬ Afb. 6.3) , dat door 
een eventuele gedeeltelijke ontluchting nog gesloten kan 
zijn, opdat de lucht in de buisleiding tussen de afsluitven-
tielen (70) en (72) (¬ Afb. 6.3) kan ontsnappen.

1

6.4 Vulpeil van het brijnexpansievat controleren

 > Sluit het afsluitventiel (61) (¬ Afb. 6.3) en zet het brijn-
circuit met de vulpomp (67) (¬ Afb. 6.3) onder druk tot 
het brijnexpasievat (1) hoogstens voor twee derden 
gevuld is en de druk niet meer boven 300 kPa (3 bar) 
stijgt.

 > Sluit nu ook het afsluitventiel (62) (¬ Afb. 6.3).
 > Schakel de vulpomp (67) uit.
 > Open het veiligheidsventiel (42a) (¬ Afb. 6.3) om een 

eventuele overdruk boven de gewenste vuldruk van 
200 kPa (2,0 bar) en onder de uitschakeldruk van het 
veiligheidsventiel van 300 kPa (3 bar) te laten ontsnap-
pen. Het brijnexpansievat moet voor tweederde met 
vloeistof zijn gevuld.

 > Herhaal de bewerking eventueel.
 > Verwijder de slang van het afsluitventiel (62).

De verdere ontluchting vindt na de ingebruikneming van de 
warmtepomp plaats (¬ Hfdst. 8.1.4 en 8.1.5

 > Bewaar eventuele resten van de brijnvloeistof in een 
geschikt recipiënt (bijv. plastic bus) om later bij te vullen.

 > Op het recipiënt het type brijnvloeistof en de concentra-
tie vermelden.

 > Geef het recipiënt aan de gebruiker door om te bewaren.
 > Wijs de gebruiker op het gevaar voor brandwonden bij de 

omgang met brijnvloeistof.

6.4 Evt. boiler vullen

 > Open de koudwatertoevoerleiding naar een aangesloten 
boiler.

 > Open een warmwateraftappunt.
 > Sluit het warmwateraftappunt zodra er water uitkomt.
 > Open daarna ook alle andere warmwateraftappunten tot 

er water naar buiten kot en sluit ze opnieuw.
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7 Elektrische installatie

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel voor elektrische installatiewerk-
zaamheden altijd de stroomtoevoer van 
alle stroomcircuits uit.

 > Controleer de spanningvrijheid.
 > Zorg ervoor dat de stroomtoevoer tegen 
het per ongeluk herinschakelen beveiligd 
is.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door ondeskun-
dige elektrische installatie!
De elektrische installatie mag alleen door 
een erkende elektrotechnicus uitgevoerd 
worden.

 > Voer de beschreven installatiewerkzaam-
heden op een deskundige manier uit.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door ontoerei-
kende scheidingsinrichting!
De elektrische aansluiting moet via een 
driepolig uitschakelende scheidingsinrich-
ting van de klant met minstens 3 mm con-
tactopening (bijv. aardlekschakelaar) uit-
schakelbaar zijn. De scheidingsinrichting 
moet gekoppelde zekeringen hebben, zodat 
bij het uitvallen van een zekering alle 
andere zekeringen eveneens uitschakelen.

 > Zorg ervoor dat bij de klant een pas-
sende scheidingsinrichting voorhanden 
is.

b
 Opgelet!

Kortsluitgevaar!
Als kabels aan de binneneenheid langer dan 
30 mm afgestript worden, kunnen kortslui-
tingen op de printplaat ontstaan als de 
kabels niet correct in de stekker bevestigd 
worden.

 > Strip de kabels met 230 V af, voor de 
aansluiting op de ProE-stekker om veilig-
heidsredenen maximaal 30 mm en let op 
vastheid in de stekker.

b
 Opgelet!

Gevaar voor slechte werking door onge-
schikt kabeltraject!
De leidingen voor buitentemperatuurvoeler, 
eBUS en kamertemperatuurregelaar bren-
gen lage spanningen over. Storingsinvloe-
den uit de omgeving kunnen zich op de 
voelerkabels uitwerken en verkeerde infor-
matie aan de warmtepompregelaar doorge-
ven.

 > Plaats laagspanningskabels, zoals bijv. 
voelerkabels, in het huis op voldoende 
afstand van sterkstroomkabels. Als laag- 
en netspanningskabels parallel geplaatst 
worden, geldt bij een lengte vanaf 10 m 
een minimumafstand van 25 cm.

7.1 Installatievoorschriften in acht nemen

 > Bepaal de vereiste draaddoorsnedes aan de hand van de 
in de technische gegevens opgegeven waarden voor het 
maximale ontwerpvermogen. 

 > Houd in elk geval rekening met de installatievoorwaarden 
bij de klant.

 > Installeer de warmtepomp via een vaste netaansluiting.
 > Installeer de scheidingsinrichting in de directe omgeving 

van de warmtepomp.
 > Sluit voor de stroomvoorziening de warmtepomp op een 

driefasig 400 V draaistroomnet met een nulleider en 
een aarddraad aan. 

 > Beveilig deze aansluiting met precies die waarden die in 
de technische gegevens opgegeven zijn (¬ Tab. 14.1 resp. 
14.2).

 > Als de plaatselijke netexploitant voorschrijft dat de 
warmtepomp via een blokkeersignaal gestuurd moet 
worden, monteert u een passende, door de netexploitant 
voorgeschreven contactschakelaar (¬ Hfdst. 7.3.2).

 > Zorg ervoor dat de maximale kabellengte van de voeler-
kabels, bijv. van de VRC DCF-ontvanger, niet meer van 50 
m bedraagt.

 > Plaats aansluitkabels met netspanning en voeler- resp. 
buskabels vanaf een lengte van 10 m afzonderlijk. Is dit 
niet mogelijk, gebruik dan een geschermde kabel. Leg 
het scherm eenzijdig op de plaat van de schakelkast van 
de warmtepomp.

 > Gebruik vrije klemmen van de warmtepomp niet als 
steunklemmen voor de verdere bedrading.

i
 Een overzicht van het complete stroomschema 

vindt u in de (¬ Hfdst. 17).
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7.2  Elektrische schakelkast

PE

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2 A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2 A1

L1 L2 L3
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7.1  Elektrische schakelkast VWS en VWW 220/2 - 300/2

Legenda
1 Trekontlastingen
2 Aansluitklemmen stroomvoorziening
3 Aanloopstroombegrenzer
4 LED groen voedingsspanning
5 Relais voor externe elektrische bijstookverwarming
6 Protectorrelais compressor
7 Aanstuurrelais compressor
8 Relais aanloopstroombegrenzer

9 Alleen VWW: instelknop voor overstroom bronpomp
10 Alleen VWW: thermisch overstroomrelais
11 Alleen VWW: aanstuurrelais bronpomp
12 Alleen VWW: protectorrelais bronpomp met overstroomrelais 

(motorbeveiliging)
13 Alleen VWW: protectorrelais brijnpomp
14 Regelaarprintplaat
15 Aansluitrail voor sensor en externe componenten
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7.2  Elektrische schakelkast VWS en VWW 220/2 - 460/2

Legenda
1 Trekontlastingen
2 Aansluitklemmen stroomvoorziening
3 Aanloopstroombegrenzer
4 LED‘s: groen = voedingsspanning, geel = compressormotor,

rood = foutindicatie
5 Reservezekering aanloopstroombegrenzer
6 Protectorrelais compressor
7 Aanstuurrelais compressor
8 Relais aanloopstroombegrenzer

9 Alleen VWW: instelknop voor overstroom bronpomp
10 Alleen VWW: thermisch overstroomrelais
11 Alleen VWW: aanstuurrelais bronpomp
12 Alleen VWW: protectorrelais bronpomp met overstroomrelais 

(motorbeveiliging)
13 Alleen VWW: protectorrelais brijnpomp
14 Regelaarprintplaat
15 Aansluitrail voor sensor en externe componenten
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De indeling van de klemmen op de regelaarprintplaat (14) 
(¬ Afb. 7.1) en (¬ Afb. 7.2) vindt u in (¬ Hfdst. 7.4). De inde-
ling van de klemmen (5) vindt u in 
(¬ Hfdst. 7.3).

Op de elektrische schakelkast zijn bovendien hangend twee 
leidingrollen gemonteerd (hier niet afgebeeld):
 – kleine tweepolige stekker: 

aansluitleiding eBUS voor bedieningsconsole
 – grote driepolige stekker: 

230 V stroomvoorziening voor vrnetDIALOG voor de 
installatie op de montageplaat onder de afdekkolom

Een stuurleiding voor vrnetDIALOG is bovendien bij de leve-
ring (bijverpakking) inbegrepen.

7.3   Stroomvoorziening aansluiten

 > Leid de stroomtoevoerleiding(en) door de leidingdoor-
voer boven de buisaansluitingen (1) (¬ Afb. 3.4).

 > Leid de leidingen door de passende trekontlastingen en 
naar de klemmen van de klemmenlijst. 

 > Voer de aansluitbedrading uit zoals afgebeeld in de vol-
gende bedradingsschema‘s.

 > Draai de trekontlastingen vast.

De netexploitanten bieden verschillende soorten voeding 
voor warmtepompen aan. De warmtepomp kan met ver-
schillende soorten netvoeding worden gebruikt. Op de vol-
gende pagina‘s zijn twee aansluitmethoden beschreven. 
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7.3.1 Ongeblokkeerde netvoeding 
(elektrisch schema 1)

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE 1 2 N PELNPE S SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

+ +

400 V
50 Hz

1

7.3 Ongeblokkeerde netvoeding VWS elektrisch schema 1 (toe-

stand bij levering)

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE L3 L2 L1N PELNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

+

400 V
50 Hz

1

7.4 Ongeblokkeerde netvoeding VWW elektrisch schema 1 (toe-

stand bij levering

Legenda

Pomp (brijncircuitpomp)

Compressor

Thermostaten

Deze bedrading van de warmtepomp komt overeen met de 
toestand bij levering.
De warmtepomp wordt met één enkel stroomtarief (een 
verbruiksteller) op het voedingsnet aangesloten (1). 

 > Sluit de stroomtoevoer op de hoofdnetvoeding aan (1).
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7.3.2  Gescheiden voeding warmtepompentarief 
(elektrisch schema 2

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE 1 2 N PELNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

S S

400 V
50 Hz

1

+

2

230 V
50 Hz

3

7.5 Gescheiden voeding warmtepompentarief VWS elek-

trisch schema 2

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE L3 L2 L1N PELNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

400 V
50 Hz

1 2

230 V
50 Hz

3

7.6   Gescheiden voeding warmtepompentarief  VWW elek-

trisch schema 2 (toestand bij levering

Legenda

Pomp (brijncircuitpomp)

Compressor

Thermostaten

In dit geval wordt de warmtepomp met twee stroomtarieven 
(twee verbruikstellers) gebruikt. Een permanente stroom-
voorziening met normaal tarief (2) garandeert de werking 
van de nevenverbruikers (hulpverwarming, circulatiepom-
pen, regelaars enz.) via een eigen stroomteller. De bijko-
mende stroomvoorziening met laag tarief (1) voor de 
compressor gebeurt via een tweede stroomteller en kan 
door de netexploitant in piektijden onderbroken worden.
De duur en de frequentie van de uitschakelt bepaalt de net-
exploitant of moet met hem afgesproken worden.

 > Verwijder de overbruggingskabels (gestippelde lijnen, 3).
 > Sluit de permanente stroomtoevoer op de netvoeding 

normaal tarief aan (2).
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 > Sluit de stroomtoevoer met laag tarief op de netvoeding 
laag tarief aan (1).

 > Sluit het contact van de rondstuursignaalontvanger op 
klem 13 „EVU” (energiemaatschappij) aan (¬ Afb. 7.18).

7.3.3  Externe cv-pomp aansluiten

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE 1 2 N PES SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

LNPE

U
max

 = 230V
I
max

 = 2 A

1

7.7  Externe cv-pomp aansluiten VWS

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE L3 L2 L1N PELNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

U
max

 = 230V
I
max

 = 2 A

1

7.8 Externe cv-pomp aansluiten VWW

Legenda

Pomp (cv-pomp)

 > Sluit de externe, door de klant te leveren cv-pomp met 
Imax = 2 A en Umax = 230 V aan (1). Installeer bij het over-
schrijden van deze waarden een door de klant te leveren 
relais en schakel de pomp hiermee.
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7.3.4  Externe bronpomp aansluiten (alleen VWW)

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE LNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

L3 L2 L1N PE

U
max

 = 230V
I
max

 = 5 A, VWW 220...300/2
I
max

 = 8,5 A, VWW 380...460/2

1

7.9  Externe bronpomp aansluiten (alleen VWW)

Legenda

Pomp (broncircuitpomp)

Warmtebroncircuit

De bronpomp wordt via het protectorrelais van de bron-
pomp (12) (¬ Afb. 7.1) resp. (11) (¬ Afb. 7.2) van driefasige 
400 V spanning voorzien.
Een overstroomrelais (motorveiligheidsschakelaar) (10) 
(¬ Afb. 7.1) resp. (9) (¬ Afb. 7.2) beveiligt de externe bron-
pomp tegen overbelasting. 

 > Sluit de door de klant te leveren bronpomp op de klem-
men (1) aan.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door overbelas-
ting!
Het overstroomrelais (motorveiligheids-
schakelaar) moet op een deskundige 
manier op de nominale stroom van de bron-
pomp ingesteld worden om deze tegen 
overbelasting te beveiligen.

 > Stel aan het overstroomrelais met de 
instelknop (9) (¬ Afb. 7.1) resp. (8) 
(¬ Afb. 7.2) de uitschakelstroom 10% 
boven de nominale stroom van de bron-
pomp (0,8 - 2,7 A) in.
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7.3.5 Externe elektrische bijstookverwarming 
aansluiten (optioneel)

1 2 N PELNPE S SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE

400 V
3 x 13 A

2

400 V
50 Hz

1

7.10 Externe elektrische bijstookverwarming aansluiten (optio-

neel) VWS

L3 L2 L1N PELNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE

400 V
3 x 13 A

2

400 V
50 Hz

1

7.11 Externe elektrische bijstookverwarming aansluiten (optio-

neel) VWW

Legenda

Elektrische bijstookverwarming

U kunt optioneel een externe, door de klant te leveren elek-
trische bijstookverwarming voor de verwarmingsondersteu-
ning in het noodbedrijf aansluiten.

a
 Opgelet

Gevaar voor beschadiging door overbelas-
ting!
Het maximale vermogen van de elektrische 
bijstookverwarming mag niet meer dan 3 x 
3 kW (3 x 13 A) bedragen. 

 > Beveilig de elektrische bijstookverwar-
ming via een door de klant te leveren, 
niet automatisch terugstellende, alpolig 
uitschakelende veiligheidstemperatuur-
begrenzer.
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 > Sluit de stroomtoevoer voor de elektrische bijstookver-
warming aan (1).

 > Sluit de elektrische bijstookverwarming zelf aan (2).

7.3.6  Maximaalthermostaat aansluiten 
(ongeblokkeerde netvoeding)

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE 1 2 N PELNPE S SLNPEN L3
PE L2 L1L3N

T

1

2

7.12 Maximaalthermostaat aansluiten VWS

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE L3 L2 L1N PELNPEN LNPEL3
PE L2 L1L3N

T

1

2

7.13 Maximaalthermostaat aansluiten VWW

Legenda

T Maximaalthermostaat

Een maximaalthermostaat (van de klant) kan als bijkomende 
vloerbeschermingsinrichting aangesloten worden. De rege-
laar geeft bij uitschakeling door de maximaalthermostaat 
de foutmelding 91 weer (¬ Hfdst. 11.5). 

 > Verwijder de overbruggingskabel (gestippelde lijn) (2).
 > Sluit een maximaalthermostaat aan de klemmen (1) aan.
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7.3.7  Maximaalthermostaat aansluiten 
(Gescheiden voeding)

PE L2 L1L3N
L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE 1 2 N PELNPE S SLNPEN L3

T

1

+

230 V
50 Hz

2

7.14 Maximaalthermostaat aansluiten VWS

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE L3 L2 L1N PELNPE
PE L2 L1L3N

T

1

230 V
50 Hz

2

LNPEN L3

7.15 Maximaalthermostaat aansluiten VWW

Legenda

T Maximaalthermostaat

Een maximaalthermostaat (van de klant) kan als bijkomende 
vloerbeschermingsinrichting aangesloten worden. De rege-
laar geeft bij uitschakeling door de maximaalthermostaat 
de foutmelding 91 weer (¬ Hfdst. 11.5). 

 > Verwijder de overbruggingskabels (gestippelde lijnen) 
(2).

 > Bouw een maximaalthermostaat zo in de normale 
stroomvoorziening voor de nevenverbruikers in dat hij de 
stroomvoerende kabel onderbreekt.

 > Sluit een maximaalthermostaat aan de klemmen (1) aan.



Elektrische installatie

54 Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03

7

7.3.8 Externe brijndrukschakelaar aansluiten 
(alleen VWS)

1 2 N PEL3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE LNPELNPEL3N
PE L2 L1L3N

S S

1

p

2

7.16 Externe brijndrukschakelaar aansluiten (alleen VWS)

Legenda

p
Brijndrukschakelaar

In sommige gevallen, bijv. in beschermde drinkwatergebie-
den, schrijven plaatselijke overheden de installatie van een 
externe brijndrukschakelaar voor, die het koelcircuit uit-
schakelt als een bepaalde druk in het brijncircuit onder-
schreden wordt. 
De regelaar toont bij uitschakelen door de brijndrukschake-
laar de foutmelding 91 (¬ Hfdst. 11.5). 

 > Verwijder de overbruggingskabel (gestippelde lijn) (2).
 > Sluit een externe brijndrukschakelaar aan de klemmen 

(1) aan.
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7.3.9  Extern 3-wegbrijnmengventiel koeling 
aansluiten (alleen VWS, bij optionele 
externe passieve koeling)

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE LNPE S SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

1 2 N PE

U
max

 = 230V
I
max

 = 2 A

1

7.17 Extern 3-wegbrijnmengventiel koeling aansluiten

Legenda

3-wegbrijnmengventiel

Als u de optionele externe passieve koeling installeert:
 > Sluit het externe, door de klant te leveren 3-wegbrijn-

mengventiel koeling aan de klemmen (1) aan.
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7.4  Regelaarprintplaat (overzicht)
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7.18  Thermostaatprintplaat

Legenda

Aansluitklemmen boven
1 ZH   Externe bijstoomverwarming
2 LP/UV 1  Extern 3-wegomschakelventiel verwarming/boi-

lerlading voor warmwaterbereiding
3 ZP   Circulatiepomp Warm water
4 SK2-P    Alleen VWW: Relais bronpomp 

Alleen VWS, bij externe passieve koeling: brijn-
circuitpomp koeling en omschakelenventielen 
verwarming/koeling

5 HK2-P  Externe tweede cv-pomp
6 HK2   Extern tweede 3-wegomschakelventiel of 

3-wegmengventiel (afhankelijk van het hydrau-
lische schema)

7 VF2  Externe aanvoervoeler
8 RF1  Retourtemperatuurvoeler buffervat
9 VF1  Aanvoertemperatuurvoeler buffervat
10 SP   Boilertemperatuursensor
11 BUS  eBUS
12 DCF/AF DCF-signaal + buitentemperatuurvoeler
13 EVU   Aansluiting voor relaiscontact van de rond-

stuursignaalontvanger van de netexploitant 
open: compressorwerking toegestaan 
gesloten: compressorwerking geblokkeerd

14 1xZP   Contact voor eenmalige aanvraag van de circu-
latiepomp, bijv. via externe toets

Printplaatonderdelen
15  eBUS/vrDIALOG 810/2
16  Controle-LED spanningsvoeding (brandt groen indien ok)
17  Zekering F2 T 4A/250 V voor regelaarprintplaat
18  Zekering F1 T 4A/250 V voor brijnpomp 
19  Bewaking fasevolgorde compressor
20  Verzamelstekker temperatuursensoren
21  eBUS-stekker regelaar (signaal en spanningsvoeding) 
22  Verzamelstekker druksensoren

Aansluitklemmen onder
24  ASB  Aanloopstroombegrenzer (alleen VWS/VWW 

220 en 300)
25  8  Relais compressor
26  7  Interne hoge- en lagedrukschakelaar
27  6  (niet aangesloten)
28  SCH  Toebehoren brijndrukschakelaar (alleen VWS) 

resp. stromingsschakelaar (alleen VWW) aan 
serieklem

29  5  Brijnpomp (alleen VWS)
30  4  Spanningsvoeding regelaarprintplaat
31  3  Externe cv-pomp aan serieklem
32  2  vrij
33  1   Alleen VWS: aansturing 3-wegbrijnmengventiel 

koeling (op serieklem)
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b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door overbelas-
ting!
De maximale stroom van alle aan de rege-
laarprintplaat aangesloten actoren/verbrui-
kers mag niet meer dan 4 A bedragen.

 > Neem de volgende aansluitgrenzen in 
acht: Imax = 2 A, Umax = 230 V

De regelaarprintplaat bezit ter bescherming van de afdek-
plaat, waarin voor de aansluiting eBUS/vrDIALOG 810/2 (15) 
en voor de spanningsvoedings-LED (17) uitsparingen voor-
handen zijn.
Voor het vervangen van de zekeringen (16) resp. (19) moet 
de afdekplaat verwijderd worden.

7.5 Bijgeleverd toebehoren installeren

Bij het hydraulische schemavoorbeeld voor hydraulisch 
schema 1 (¬ Afb. 5.2) moeten aangesloten worden:
 – VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF2

Bij het hydraulische schemavoorbeeld voor hydraulisch 
schema 2 (¬ Afb. 5.3) moeten aangesloten worden:
 – VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF2
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat
 – Retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat

Bij het hydraulische schemavoorbeeld voor hydraulisch 
schema 3 (¬ Afb. 5.4) moeten aangesloten worden:
 – VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF2
 – Buffervat SP boiler

Bij het hydraulische schemavoorbeeld voor hydraulisch 
schema 4 (¬ Afb. 5.5) moeten aangesloten worden:
 – VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF2
 – Buffervat SP boiler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat 
 – Retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat

Bij het hydraulische schemavoorbeeld voor hydraulisch 
schema 10 (¬ Afb. 5.6) moeten aangesloten worden:
 – VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF2
 – Buffervat SP boiler
 – Aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat 
 – Retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat

7.5.1 VR 10 installeren

De standaardvoeler VR 10 is zo uitgevoerd dat hij naar 
keuze in verschillende posities gemonteerd kan worden:

 – als dompelvoeler, bijv. als boilervoeler in een boilervoe-
lerbuis.

 – als voorloopvoeler in een hydraulische wissel.
 – als aanlegvoeler aan de verwarmingsbuis in de aanvoer 

of retour.

7.19 Standaardvoeler VR 10 als aanlegvoeler installeren

Met de bijgeleverde spanband kunt u hem ook als aanleg-
voeler aan de verwarmingsbuis in de aanvoer of retour 
bevestigen. Wij adviseren de buis met voeler te isoleren, om 
de best mogelijke temperatuurregistratie te waarborgen.

 > Installeer de standaardvoelers VR 10 conform de eisen 
van het voorbeeld van het hydraulische schema en sluit 
ze aan de klemmen van de regelaarprintplaat aan 
(¬ Afb. 7.18).

De regelaar herkent de bijgeleverde voelers automatisch. 
VR 10 voelers moeten niet aangemeld en geconfigureerd 
worden.

7.5.2 VRC DCF installeren

De bijgeleverde VRC DCF ontvanger moet altijd geïnstal-
leerd worden, ook als al een andere DCF-ontvanger voor-
handen is. Deze kan niet voor de warmtepomp gebruikt 
worden. Dit geldt ook voor installaties met vaste waarde-
configuratie en systemen met busmodulair regelsysteem 
VRC 620/630.

b
 Opgelet!

Gevaar voor slechte werking!
Wordt de bijgeleverde VRC DCF-ontvanger 
met buitentemperatuursensor niet geïnstal-
leerd, wordt op het display van de bedie-
ningsconsole een temperatuur van -60 °C 
weergegeven. Een correcte regeling van de 
aanvoertemperatuur en de externe elektri-
sche bijstookverwarming is niet mogelijk. Er 
wordt geen waarschuwingsmelding in het 
foutgeheugen bewaard.

 > Installeer de bijgeleverde VRC DCF-ont-
vanger met buitentemperatuurvoeler.
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7.20  VRC DCF-ontvanger installeren

 > Monteer de VRC DCF-ontvanger volgens de bijgeleverde 
montagehandleiding.

 > Bedraad de VRC DCF-ontvanger conform (¬ Afb. 7.20):
 – links:  bijgeleverde VRC DCF-ontvanger met geïnte-

greerde buitentemperatuurvoeler
 – rechts:  speciale oplossing met externe buitenvoeler 

(optioneel toebehoren)

Een speciale oplossing met externe buitenvoeler VRC 693 is 
vereist als bijv. alleen radio-ontvangst op een zonnige 
installatieplaats voorhanden is (¬ Gebruikers- en installa-
tiehandleiding VRC 693).

7.6 Absoluut noodzakelijk toebehoren 
installeren

Hydraulisch schema 1 en 3
Bij hydraulisch schema 1 en 3 moeten als dwingend noodza-
kelijk, niet bijgeleverd toebehoren bijkomend aangesloten 
worden:
 – Een maximaalthermostaat (door de klant)
 – Een externe CV-pomp
 – Alleen hydraulisch schema 3: een extern omschakelven-

tiel verwarming/boilerlading
 – Alleen VWW: een bronpomp
 > Monteer een maximaalthermostaat (19) (¬ Afb. 5.2) en 

(¬ Afb. 5.4).
 > Sluit de maximaalthermostaat afhankelijk van de netvoe-

ding aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.6 of 7.3.7) beschreven.
 > Monteer een externe cv-pomp in de aanvoer.
 > Sluit de externe cv-pomp aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.3) 

beschreven.

Bijkomend voor hydraulisch schema 3:
 > Monteer een extern omschakelventiel verwarming/boiler-

lading.
 > Sluit het externe omschakelventiel verwarming/boilerla-

ding op de klem LP/UV1 (2) (¬ Afb. 7.18) aan.

Alleen VWW:
 > Monteer een externe bronpomp.
 > Sluit de bronpomp aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.4) beschre-

ven.

Hydraulisch schema 2 en 4
Bij hydraulisch schema 2 en 4 moeten als dwingend nood-
zakelijk, niet bijgeleverd toebehoren bijkomend aangesloten 
worden:
 – Een maximaalthermostaat (door de klant)
 – Een externe CV-pomp
 – Een externe tweede CV-pomp
 – Een extern, motorgestuurd 3-wegmengventiel
 – Alleen hydraulisch schema 4: een extern omschakelven-

tiel verwarming/boilerlading

 > Monteer een maximaalthermostaat (19) (¬ Afb. 5.3) und 
(¬ Afb. 5.5).

 > Sluit de maximaalthermostaat afhankelijk van de netvoe-
ding aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.6 of  7.3.7) beschreven.

 > Monteer een externe cv-pomp in de aanvoer.
 > Sluit de externe cv-pomp aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.3) 

beschreven.
 > Monteer een tweede externe cv-pomp in het verwar-

mingscircuit.
 > Sluit de tweede externe cv-pomp aan klem HK2-P aan (5) 

(¬ Afb. 7.18).
 > Monteer een extern, motorgestuurd 3-wegmengventiel.
 > Sluit het externe, motorgestuurde 3-wegmengventiel aan 

klem HK2 aan (6) (¬ Afb. 7.18).

Bijkomend voor hydraulisch schema 4:
 > Monteer een extern omschakelventiel verwarming/boiler-

lading.
 > Sluit het externe omschakelventiel verwarming/boilerla-

ding aan klem LP/UV1 (2) (¬ Afb. 7.18) aan.

Alleen VWW:
 > Monteer een externe bronpomp.
 > Sluit de bronpomp aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.4) beschre-

ven.
.

Hydraulisch schema 10
Bij hydraulisch schema 10 moeten als dwingend noodzake-
lijk, niet bijgeleverd toebehoren bijkomend aangesloten 
worden:
 – Een maximaalthermostaat (door de klant)
 – Een externe CV-pomp
 – Een externe tweede CV-pomp
 – Een extern, motorgestuurd 3-wegmengventiel
 – Een extern omschakelventiel verwarming/boilerlading
 – Twee externe omschakelventielen verwarming/koeling
 – Een externe tweede brijncircuitpomp koeling
 – Een extern 3-wegbrijnmengventiel koeling
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 > Monteer een maximaalthermostaat (19) (¬ Afb. 5.6).
 > Sluit de maximaalthermostaat afhankelijk van de netvoe-

ding aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.6 of 7.3.7) beschreven.
 > Monteer een externe cv-pomp in de aanvoer.
 > Sluit de externe cv-pomp aan, zoals in (¬ Hfdst. 7.3.3) 

beschreven.
 > Monteer een tweede externe cv-pomp in het verwar-

mingscircuit.
 > Sluit de tweede externe cv-pomp aan klem HK2-P aan (5) 

(¬ Afb. 7.18).
 > Monteer een extern, motorgestuurd 3-wegmengventiel.
 > Sluit het externe, motorgestuurde 3-wegmengventiel aan 

klem HK2 aan (6) (¬ Afb. 7.18).
 > Monteer een extern omschakelventiel verwarming/boiler-

lading.
 > Sluit het externe omschakelventiel verwarming/boilerla-

ding aan klem LP/UV1 (2) (¬ Afb. 7.18) aan.
 > Monteer twee externe omschakelventielen verwarming/

koeling en een externe tweede brijncircuitpomp koeling 
in het brijncircuit.

 > Sluit beide externe omschakelventielen verwarming/koe-
ling en de externe tweede brijncircuitpomp koeling aan 
klem SK2-P (4) (¬ Afb. 7.18) aan.

 > Monteer een extern 3-wegveiligheidsventiel koeling in 
het brijncircuit.

 > Sluit het externe 3-wegbrijnmengventiel koeling aan, 
zoals in (¬ Hfdst. 7.3.9) beschreven.

Zie ook voorbeelden hydraulisch schema (¬ Afb. 5.2) 
tot (¬ Afb. 5.6).

7.7  Optioneel toebehoren installeren

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel de stroomvoorziening uit voor u 
bijkomende toestellen via de eBUS aan 
een regelaarprintplaat aansluit.

 > Controleer de spanningvrijheid.

De volgende optionele toebehoren kunt u aansluiten:
 – Tot zes mengermodules VR 60 voor de uitbreiding van 

de CV-installatie om twaalf CV-circuits (af fabriek als 
mengercircuits vooringesteld).

 – Tot zes afstandsbedieningstoestellen VR 90 voor de 
regeling van de eerste zes CV-circuits.

 – vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2
 – Aansluiting telkens aan eBUS-klem (11) (¬ Afb. 7.18), 

parallel geschakeld.

7.7.1  VR 90 installeren

Als u meerdere CV-circuits installeert, kunt u voor de eerste 
zes telkens een eigen afstandsbedieningstoestel VR 90 aan-
sluiten. Het maakt de instelling van de modus en de 
gewenste kamertemperatuur mogelijk en houdt eventueel 
rekening met de kamertemperatuur met behulp van de 
ingebouwde kamertemperatuurvoeler. Hiervoor moet in de 
regelaar van de warmtepomp (menu C5) (¬ Tab. 9.6) of in 
de VR 90 „Binnencompensatie” ingesteld worden.
U kunt telkens de parameters voor het bijbehorende CV-cir-
cuit (tijdprogramma, stooklijn etc.) instellen en bijzondere 
functies (party etc.) selecteren.
Daarnaast kunnen gegevens over het CV-circuit worden 
opgevraagd en kunnen onderhouds- of storingsmeldingen 
worden weergegeven. 
Voor de montage van het afstandsbedieningstoestel VR 90 
zie de bijgeleverde ¬ montagehandleiding.

De afstandsbedieningen VR 90 communiceren via de eBus 
met de CV-thermostaat. U kunt deze op een willekeurige 
interface in het systeem aansluiten. U moet er alleen voor 
zorgen dat de businterfaces verbonden zijn met de thermo-
staat van de warmtepomp.

eBUS

7.21  Afstandsbedieningstoestellen installeren

Het Vaillant-systeem is zo opgebouwd, dat u de eBUS van 
component naar component kunt leiden (¬ Afb. 7.21). Het 
verwisselen van de kabels leidt hierbij niet tot hinder in de 
communicatie.

Alle aansluitstekkers zijn zo ontworpen dat ze minstens 2 x 
0,75 mm2 per aansluitklem kunt bedraden.
Als eBUS-kabel wordt daarom het gebruik van kabels met 
een doorsnede van 2 x 0,75 mm2 aanbevolen.
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Busadres instellen
Om te zorgen voor een correcte communicatie tussen alle 
componenten, is het noodzakelijk dat de afstandsbediening 
een adressering krijgt die bij het te regelen CV-circuit past.

 > Stel aan het eerste afstandsbedieningstoestel VR 90 
voor het CV-circuit 2 (in de warmtepomp geoTHERM 
geïntegreerd) het busadres op „2” in.

 > Stel voor bijkomende afstandsbedieningstoestellen daar-
van afwijkende, verschillende busadressen in, die met het 
nummer van het CV-circuit overeenkomen, bijv. busadres 
5 voor CV-circuit 5 (de adressen 0, 1 en 3 zijn intern toe-
gekend en staan niet ter beschikking). Neem goed nota 
van de montagehandleiding van de VR 90.

7.7.2 VR 60 installeren

Met de mengmodule VR 60 kunt u de regeling van de CV-
installatie met twee mengcircuits uitbreiden. U kunt maxi-
maal zes mengmodules aansluiten.
Op de mengmodule stelt u m.b.v. draaischakelaars een uniek 
busadres in. De instelling van de cv-programma’s en van 
alle vereiste parameters voert u via de bedieningsconsole 
uit. Alle voor het CV-circuit specifieke aansluitingen (voe-
lers, pompen) geschieden direct op de mengmodule via 
ProE-stekkers.
Voor de montage van de mengermodule VR 60 zie de bijge-
leverde ¬ montagehandleiding.

Net als de afstandsbedieningen VR 90 communiceren ook 
de mengmodules VR 60 via de eBus met de CV-thermo-
staat. 

 > Neem bij de installatie de werkwijze zoals bij de aanslui-
ting van afstandsbedieningstoestellen (¬ Hfdst. 7.7.1) in 
acht.

eBUS

7.22  Bijkomende mengercircuits met VR 60 installeren

 > De systeemopbouw vindt u terug in (¬ Afb. 7.22). Neem 
de ¬ montagehandleiding van de mengermodule in acht.

7.8 Externe CV-ketel aansluiten

Cv-ketels met Vaillant eBUS-interface kunt u via het toebe-
horen VR 32 met de eBUS van de warmtepomp verbinden 
(¬ Installatiehandleiding VR 32).
Cv-ketels zonder eBUS-interface worden via een scheidings-
relais (toebehoren) en het contact bijstookverwarming (1) 
(¬ Afb. 7.18) geschakeld.

i
 Bij aansluiting van een externe cv-ketel is geen 

legionellabeveiliging van de boiler mogelijk.

7.8.1  Externe CV-ketel met eBUS-interface 
aansluiten 

7.23 CV-toestel met eBus-interface aansluiten

 > Installeer in de externe CV-ketel de buskoppelaar VR 32 
(¬ installatiehandleiding VR 32).

 > Zet de eBUS-adresschakelaar van de VR32 op 2.
 > Sluit de eBUS-kabel van de buskoppelaar VR 32 op 

de eBUS-interface op de regelaarprintplaat van de warm-
tepomp aan (11) (¬ Afb. 7.18).

 > Stel na de ingebruikneming de hydraulische verbinding 
van de externe CV-ketel als bijstookverwarming in (menu 
A3) (¬ Tab. 9.9).

In beide gevallen schakelt de warmtepomp afhankelijk van 
de warmtevraag en thermostaatinstelling het externe CV-
toestel in.
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i
 De noodvorstbeveiligingsfunctie voor de warm-

tepomp en een boiler blijft behouden.

7.8.2 Externe CV-ketel zonder eBUS-interface 
aansluiten 

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door bevrie-
zing!
Wordt in het menu A3 (¬ Tab. 9.9) “Hydrau-
lische verbinding van de bijstookverwar-
ming” voor de bijstookverwarming de 
waarde “WW+CV”, “WW” of “CV” ingesteld 
is, bestaat conform het ingestelde hydrauli-
sche schema alleen noodvorstbeveiliging 
voor het (de) ingestelde component(en), 
niet voor de warmtepomp en een boiler!

 > Stel bij vorstgevaar voor de opstellings-
ruimte van de warmtepomp bij perma-
nente uitschakeling als gevolg van een 
fout de vorstbeveiliging van de warmte-
pomp veilig.

1

7.24 CV-toestel zonder eBus-interface aansluiten

 > Installeer een scheidingsrelais (1) (toebehoren) voor de 
CV-ketel.

 > Verwijder de aansluitkabel van de klem ZH van de rege-
laarprintplaat (1) (¬ Afb. 7.18).

 > Sluit aan deze klem de van het scheidingsrelais komende 
aan.

 > Stel na de ingebruikneming de hydraulische verbinding 
van de externe CV-ketel als bijstookverwarming in 
(¬menu A3) (¬ Tab. 9.9).

In beide gevallen schakelt de warmtepomp afhankelijk van 
de warmtevraag en thermostaatinstelling het externe CV-
toestel in.

7.9  Mantel en bedieningsconsole monteren

1

2

7.25 Zijmantels monteren

 > Plaats de beide zijdelingse manteldelen onderaan in de 
geleidingsgleuf in het frame van de warmtepomp en 
schuif de mantel dan naar achteren.

 > Bevestig de manteldelen met telkens twee platkop-
schroeven.
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3.

3.

2.

1.

1

7.26 Bovenste deel van de frontmantel monteren

 > Leid de eBUS-kabel voor de bedieningsconsole en bij het 
gebruik van het toebehoren vrnetDIALOG de 230 V span-
ningsvoedingskabel door de opening in het bovenste deel 
van de frontmantel (1).

b
 Opgelet!

Kortsluitgevaar door vrije voedingskabel!
Als het toebehoren vrnetDIALOG niet 
gebruikt of niet via de warmtepomp van 
spanning voorzien wordt, kan de vrije aan-
sluitstekker -vrnetDIALOG (230 V span-
ningsvoeding) eventueel kortsluitingen bin-
nen de warmtepomp veroorzaken.

 > Laat de aansluitkabel  vrnetDIALOG (230 
V spanningsvoeding) in de bevestiging 
binnen de warmtepomp.

 > Hang het bovenste deel van de frontmantel in het frame 
en druk het in de cliphouder.

 > Bevestig het bovenste deel van de frontmantel met twee 
schroeven.

7.27 Bedieningsconsole monteren

 > Druk de bedieningsconsole in de cliphouder van de mon-
tageplaat, schroef dan de bedieningsconsole van achte-
ren vast.

1.

2.

2.

7.28 Onderste deel van de frontmantel monteren

 > Plaats het onderste deel van de frontmantel op het 
frame van de warmtepomp.

 > Leid de eBUS-kabel voor de bedieningsconsole en bij het 
gebruik van het toebehoren vrnetDIALOG de 230 V span-
ningsvoedingskabel door de opening in de montageplaat 
van de bedieningsconsole.

 > Druk dan de mantel in de cliphouder van de zijdelingse 
mantels. 

 > Schroef de montageplaat van de bedieningsconsole, 
zoals met de beide schroeven aan het bovendeel van de 
frontmantel vast.

 > Als u het toebehoren vrnetDIALOG wilt monteren, voer 
dan eerst de montagestappen in (¬ Hfdst. 7.10) uit voor 
u de montage van de mantel voortzet.
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7.29 eBUS-kabel van de bedieningsconsole aansluiten

 > Sluit de aansluitkabel aan de bedieningsconsole aan als u 
het toebehoren vrnetDIALOG niet gebruikt.

7.30 Afdekkolom van de bedieningsconsole monteren

 > Druk de afdekkolom van de bedieningsconsole in de clip-
houder van de montageplaat van de bedieningsconsole.

3.
2.

2.

1.

7.31 Bovenste manteldelen monteren

 > Plaats de bovenste voorste mantel op de warmtepomp 
en bevestig deze met twee schroeven.

 > Druk de bovenste achterste mantel in de buistoevoer in 
de cliphouder.



Elektrische installatie

64 Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03

7

7.10  vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 aansluiten

De communicatie-eenheid vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 
(toebehoren) wordt aan de montageplaat onder de bedie-
ningsconsole bevestigd en aan de regelaarprintplaat aange-
sloten.

2

6

5

1

3

4

7.32 vrnetDIALOG installeren

 > Verwijder de afdekking van de behuizing van de vrnet-
DIALOG door de scharnierelementen uit de klemmen aan 
de behuizing te trekken.

 > Bevestig de behuizing van de vrnetDIALOG aan de mon-
tageplaat van de bedieningsconsole, gebruik hiervoor de 
plaatschroeven (5) en (6) uit het bijgesloten pak. Voor 
de bevestiging zie ook de montagehandleiding 
 vrnetDIALOG.

 > Sluit de 230 V voedingskabel (2) aan vrnetDIALOG aan 
(driepolige ProE-stekker).

 > Sluit de eBUS-kabel (1) van de bedieningsconsole aan de 
adapterkabel voor vrnetDIALOG (3) uit het bijgesloten 
pak aan.

 > Steek de stekker van de ene kabel van de Y-kabel in de 
eBUS-bus van de bedieningsconsole en de stekker van de 
andere kabel in de eBUS-bus van de vrnetDIALOG.

i
 Andere eventueel aan de vrnetDIALOG reeds 

voorhanden eBUS-kabels zijn niet vereist en kun-
nen verwijderd worden.

 > Sluit de antenne- resp. telefoonkabel (4) aan de vrnet-
DIALOG aan (zie ¬ montagehandleiding  vrnetDIALOG). 
Deze leidingen mogen niet door de warmtepomp worden 
geleid.

 > Leid alle kabels door daarvoor bestemde uitbraken aan 
de behuizing, die u daarvoor maakt.

 > Breng de afdekking van de vrnetDIALOG opnieuw aan de 
behuizing aan door de scharnierelementen van de afdek-
king in de klemmen aan de behuizing te schuiven en de 
afdekking te sluiten.
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8 Inbedrijfstelling

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door hete en koude 
componenten!
De warmtepomp mag pas na montage van 
alle manteldelen in gebruik worden geno-
men.

 > Monteer voor de ingebruikneming alle 
manteldelen.

 > Vul voor de ingebruikneming het ingebruiknemingsproto-
col (¬ Hfdst. 15).

De warmtepomp mag pas in gebruik genomen worden als 
alle daar genoemde punten vervuld zijn.

Voor de volgende ingebruikneming wordt de in de gebruiks-
aanwijzing beschreven bediening van de thermostaat als 
bekend verondersteld.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Monteer eerst alle manteldelen van de 
binnen- en de buiteneenheid voor u de 
spanningsvoeding inschakelt.

8.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren

Zodra de warmtepomp bij de eerste ingebruikneming van 
stroom voorzien wordt, start automatisch een interne zelf-
test waarbij de warmtepomp zichzelf en aangesloten com-
ponenten op goede werking controleert. Hierbij wordt de 
sensorbezetting gecontroleerd, de fasevolgorde van de 400 
V voedingsspanning (draaiveld) gecontroleerd en de wer-
king van de gebruikte sensoren gecontroleerd.

 > Schakel de zekering in zodat de warmtepomp van stroom 
voorzien wordt.

Als de zelftest niet succesvol was, verschijnt op het display 
van de regelaar een foutmelding (¬ Hfdst. 11).

De regelaar controleert automatisch de juiste fasevolgorde.
 > Verwissel bij een foutmelding twee fasen.

De warmtepomp start, de software in de regelaar wordt 
geïnitialiseerd:

Vaillant

Loading...

8.1 Thermostaat wordt geïnitialiseerd

Na korte tijd is de thermostaat gereed voor gebruik en her-
kent, dat het om de eerste inbedrijfstelling gaat. Bij de eer-
ste ingebruikneming start de regelaar altijd met de installa-
tieassistent - menu A1.
Alle invoer kan later in de regelaarinstellingen nog gewij-
zigd worden.

i
 De installatieassistent moet ook na het resetten 

in de fabrieksinstellingen doorlopen worden.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort DE

>Sprache wählen

8.2 Menu A1: Taalkeuze

De afbeelding toont een Duitse interface.
 > Verander eventueel de taalinstelling.
 > Draai de instelknop  tot aan het volgende menu.

Installatieassistent A2

Hydraulisch schema 0

Elektrisch schema 0

Accepteren NEE

> Kiezen

8.3  Menu A2: hydraulisch schema en elektrisch schema selec-

teren
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8.1.1 Hydraulisch schema selecteren

b
 Opgelet!

Mogelijke functiestoringen door verkeerd 
hydraulisch schema!
Een niet bij de CV-installatie passend 
hydraulisch schema veroorzaakt functiesto-
ringen.

 > Kies het juiste hydraulische schema.

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > op het hydrau-
lische schema-nr. wijst.

 > Druk op de instelknop . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.
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AF, VF2

5.2 2 X X
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AF, VF1, VF2, RF1

5.3 3 X X
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5.4 4 X X X
moge-
lijk

AF, SP, VF1, VF2, RF1

5.6 10 X X X vereist AF, SP, VF1, VF2, RF1

8.1  Nr. hydraulisch schema kiezen

 > Draai aan de instelknop  tot u het bij uw installatie pas-
sende hydraulische schema geselecteerd hebt 
(¬ Tab. 8.1).
De voorbeelden van het hydraulische schema bij uw CV-
installatie vindt u in (¬ Hfdst. 5.1 - 5.5)

 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.

8.1.2 Elektrisch schema selecteren

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > op het nummer 
van het elektrische schema wijst.

 > Druk op de instelknop . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.

 > Draai de instelknop  , tot u het bij uw stroomvoorzie-
ning passende elektrische schema „1“ of „2“ gekozen 
hebt (¬ Hfdst. 7.3):
1 = Ongeblokkeerde netvoeding
2 = Gescheiden voeding warmtepomptarief

 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.

8.1.3 Instellingen overnemen

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > rechts van de 
menu-ingang „Accepteren” op NEE staat.

 > Druk op de instelknop . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.

 > Draai aan de instelknop  tot JA 
verschijnt.

 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.

 > Doorloop alle andere menu’s van de installatieassistent 
tot op het einde en voer alle nodige instellingen uit.

Installatieassistent Einde

Installatie gereed? >NEE

>Waarden instelbaar

8.4 Menu: Installatie beëindigen

 > Zet „Installatie gereed?” pas op „JA” als u zeker bent 
dat alles juist ingesteld is.

Als u „JA” bevestigd hebt, springt de regelaar naar de 
basisweergave. De warmtepomp begint met zelfstandige 
regeling.

8.1.4  Brijncircuit controleren en ontluchten 
(alleen VWS)

De ontluchting van het brijncircuit moet over de vastge-
legde periode van 24 uur lopen.

 > Verkort deze periode niet door de procedure af te bre-
ken, omdat hierdoor lucht in het brijncircuit blijft en u de 
handeling moet herhalen.

Gereedschap A7

Ontluchting Bron NEE

8.5 Menu A7: Ontluchting Bron starten

 > Kies in het menu A7 (¬ Hfdst. 9.7.4) punt „Ontluchting 
Bron en kies „AAN“.

Terwijl de ontluchtingsfunctie actief is, wisselt de brijnpomp 
tussen 50 min bedrijf en 10 min stilstand.



Inbedrijfstelling

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 67

8

 > Controleer of het vloeistofpeil in het brijnexpansievat 
gestabiliseerd is, d.w.z. niet meer aan grote schommelin-
gen onderhevig is.

 > Laat de brijnpomp verder lopen opdat de in het brijncir-
cuit voorhanden lucht in het brijnexpansievat opgevan-
gen kan worden. Door het ontsnappen van de lucht daalt 
het vloeistofpeil in het brijnexpansievat en moet het 
opnieuw bijgevuld worden (¬ Hfdst. 6.3).

 > Open het veiligheidsventiel aan het brijnexpansievat 
(42a) (¬ Afb. 5.9) om een eventuele overdruk boven de 
gewenste vuldruk van 200 kPa (2,0 bar) en onder de uit-
schakeldruk van het veiligheidsventiel van 300 kPa 
(3 bar) te laten ontsnappen. Het brijnexpansievat moet 
voor 2/3 met vloeistof zijn gevuld. 

Peil van de brijnvloeistof controleren
In de eerste maand na de ingebruikneming van de CV-
installatie kan het niveau van de brijnvloeistof een beetje 
dalen, wat heel normaal is. Het niveau kan ook naargelang 
temperatuur van de warmtebron variëren. Het niveau mag 
echter in geen geval zo ver dalen dat het in het brijnexpan-
sievat niet meer zichtbaar is.
Het vulpeil is correct als het brijnexpansievat voor 2/3 is 
gevuld.

 > Vul brijnvloeistof bij als het niveau zover daalt dat het in 
het brijnexpansievat nauwelijks nog zichtbaar is.

8.1.5  CV-circuit controleren en ontluchten

 > Als voor het ontluchten van het verwarmingscircuit het 
handmatig schakelen van de cv-pomp en alle omschakel-
ventielen nodig is, voert u dit via het menu A5/A6 uit 
(¬ Hfdst. 9.7.4).

8.1.6 Evt. boiler ontluchten

Als een externe boiler aangesloten is:
 > open alle warmwateraftappunten in het huis.
 > Sluit alle aftappunten zodra er warm water uit komt.

8.2 CV-installatie aan de gebruiker 
overhandigen

 > Instrueer de gebruiker van de installatie over het gebruik 
en de functie van alle toestellen. 

 > Overhandig de gebruiker alle handleidingen en toestelpa-
pieren, zodat hij/zij deze kan bewaren. 

 > Maak de gebruiker erop attent dat de handleidingen in 
de buurt van de warmtepomp bewaard moeten worden. 
Wijs de gebruiker op de noodzaak van een regelmatige 
inspectie van de CV-installatie.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door deactive-
ring van componenten voor de vorstbe-
veiliging

 > Informeer de gebruiker over de voor-
waarden voor het noodbedrijf en de 
automatische vorstbeveiligingsfunctie. 

Sommige gebruikers wensen de totale uitschakeling van 
een optionele elektrische bijstookverwarming.
Wordt in het menu C7 (¬ Tab. 9.6) „Bijstook verwarming” 
voor „CV bedrijf” en „Bedrijf Warm water” „geen BE” inge-
steld, wordt het noodbedrijf niet ondersteund. De functie 
vorstbeveiliging is echter tot mogelijk (wordt automatisch 
geactiveerd).
Wordt in het menu A3 (¬ Tab. 9.9) „Hydraulische verbinding 
van de bijstookverwarming” „geen” ingesteld, is noch het 
noodbedrijf nog de vorstbeveiligingsfunctie mogelijk. 
Af fabriek is door de instelling „geen“ in het menu A3 geen 
externe elektrische bijstookverwarming geïntegreerd!
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9 Aanpassing aan de CV-installatie

Om de warmtepomp rendabel te gebruiken, is het belangrijk 
om de regeling aan te passen aan het CV-systeem bij de 
klant en aan het gedrag van de gebruiker.
In dit hoofdstuk worden alle functies van de weersafhanke-
lijke energiebalansregeling toegelicht.

9.1 Modi en functies

Voor het CV-circuit heeft u de beschikking over vijf bedrijfs-
functies:
 – Auto: de werking van het CV-circuit wisselt na een instel-

baar tijdsprogramma tussen de modi „Verwarmen” en 
„Verlagen”.

 – Eco: de werking van het CV-circuit wisselt na een instel-
baar tijdsprogramma tussen de modi „Verwarmen” en 
„Uit”. Hierbij wordt het CV-circuit in de verlaagtijd uitge-
schakeld, mits de vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk 
van de buitentemperatuur) niet wordt geactiveerd.

 – Verlagen: het CV-circuit werkt onafhankelijk van een 
instelbaar tijdprogramma met de verlagingstemperatuur.

 – Verwarmen: het CV-circuit werkt onafhankelijk van een 
instelbaar tijdprogramma met de gewenste voorloop-
waarde

 – Uit: het CV-circuit is buiten bedrijf voor zover de vorst-
beveiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentempera-
tuur) niet geactiveerd is.

Voor aangesloten boilers staan drie modi ter beschikking:
 – Auto: de boileropwarming resp. de vrijgave voor de cir-

culatiepomp wordt na een instelbaar tijdsprogramma 
geactiveerd.

 – Aan: de boilerlading is permanent vrijgegeven, d.w.z. 
indien nodig wordt de boiler onmiddellijk naverwarmd. 
De circulatiepomp is permanent in werking.

 – Uit: de boiler wordt niet verwarmd. De circulatiepomp is 
buiten bedrijf. Alleen na het onderschrijden van een boi-
lertemperatuur van 10 °C wordt de boiler om vorstbevei-
ligingsredenen tot 15 °C opgewarmd.

9.2 Automatische functies

 Vorstbeveiligingsfuncties
De warmtepomp is met twee vorstebeveiligingsfuncties uit-
gerust. Een vorstbeveiligingsaanvraag wordt met de com-
pressor bediend (standaard vorstbeveiliging voor toestel, 
cv-circuit en boiler), voor zover de warmtepomp niet door 
een storing permanent uitgeschakeld is. Als de warmte-
pomp door een storing permanent uitgeschakeld is, springt 
de ingestelde bijstookverwarming aan, zelfs als deze voor 
het reguliere cv- of warmwaterbedrijf niet vrijgegeven is 
(noodvorstbeveiliging afhankelijk van instelling voor toestel, 
cv-circuit en/of boiler) (Menü C7) (¬ Tab. 9.6).

Standaard vorstbeveiliging verwarming
Deze functie waarborgt in alle bedrijfsfuncties de vorstbe-
veiliging van de CV-installatie.
Daalt de buitentemperatuur onder 3 °C en is er momenteel 
geen tijdsvenster van een tijdsprogramma actief (d.w.z. bij 
de modus „Uit” of bij „ECO” buiten een tijdsvenster), wordt 
met standaard een uur vertraging na het optreden van de 
voorwaarde een aanvoertemperatuuraanvraag met de 
gewenste verlaagwaarde voor de kamertemperatuur geacti-
veerd. De vorstbeveiligingsaanvraag wordt teruggenomen 
als de buitentemperatuur opnieuw boven 4 °C stijgt.

 Standaard vorstbeveiliging boiler
Deze functie is ook in de modi „Uit” en „Auto” actief, onaf-
hankelijk van tijdsprogramma’s.
Deze functie start automatisch als de werkelijke boilertem-
peratuur van een aangesloten boiler onder 10 °C daalt. De 
boiler wordt dan naar 15  °C opgewarmd.

 Noodvorstbeveiligingsfunctie
De noodvorstbeveiligingsfunctie activeert automatisch de 
ingestelde bijstookverwarming afhankelijk van de instelling 
voor het cv-bedrijf en/of het warmwaterbedrijf. 
Is de wamtepomp als gevolg van een storing permanent uit-
geschakeld en ligt de buitentemperatuur onder 3 °C, dan 
wordt de bijstookverwarming zonder tijdsvertraging voor de 
noodvorstbeveiligingsfunctie vrijgegeven, voor zover voor 
HK2 de modus „Auto“ of „Verwarmen“ ingesteld is. De 
gewenste aanvoertemperatuur wordt tot 10 °C beperkt om 
bij het noodbedrijf met de bijstookverwarming niet onnodig 
veel energie te verspillen. De vrijgave wordt teruggenomen 
als de buitentemperatuur boven 4 °C stijgt. 
Is een buffervat aangesloten, wordt het verwarmd als de 
temperatuurvoeler VF1 < 10 °C meet. De boilerlading wordt 
uitgeschakeld als de temperatuurvoeler RF1 > 12 °C meet. 
Is een boiler aangesloten, wordt hij verwarmd als de tempe-
ratuurvoeler SP < 10 °C meet. De boilerlading wordt uitge-
schakeld als de temperatuurvoeler SP > 15 °C meet.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door bevrie-
zing!
Deze functie is niet actief als in het menu 
A3 (¬ tab. 9.10) „Hydraulische verbinding 
van de bijstookverwarming” voor de bij-
stookverwarming de waarde „geen” inge-
steld is! In dit geval kan een elektrische bij-
stookverwarming het lagetemperatuurbe-
drijf niet ondersteunen en is er geen nood-
bedrijf na storing met permanente uitscha-
keling als gevolg of noodvorstbeveiligings-
functie mogelijk!
Bij de instelling van de waarden „WW”, 
„CV” of „WW+CV” (= externe bijstookver-
warming) worden delen van het hydrauli-
sche systeem niet beschermd.

 > Stel absoluut in het menu A3 (¬ Tab. 9.9) 
de hydraulische verbinding van de bij-
stookverwarming in.
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Controle van de externe sensoren
Door de door u bij de eerste inbedrijfstelling opgegeven 
hydraulische grondschakeling zijn de noodzakelijke sensors 
vastgelegd. De warmtepomp controleert voortdurend auto-
matisch of alle sensors geïnstalleerd zijn en functioneren.

 Beveiliging CV-watergebrek
Een analoge druksensor bewaakt een mogelijk watertekort 
en schakelt de warmtepomp uit als de waterdruk onder 
50 kPa (0,5 bar) ligt en opnieuw in als de waterdruk boven 
70 kPa (0,7 bar) ligt.

  Pompblokkeer- en ventielblokkeerbeveiliging
Om het vastzitten van een circulatiepomp of alle omscha-
kelventielen te verhinderen, worden elke dag de pomp en 
de ventielen, die 24 uur lang niet in gebruik waren, na 
elkaar voor de duur van ca. 20 sec. ingeschakeld.

 Beveiliging brijnwatergebrek (alleen VWS)
Een druksensor bewaakt een mogelijk brijntekort en scha-
kelt de warmtepomp uit als de brijndruk een keer onder 
20 kPa (0,2 bar) daalt en in het storingsgeheugen wordt de 
storing 91 weergegeven.
De warmtepomp schakelt automatisch opnieuw in als de 
brijndruk boven 40 kPa (0,4 bar) stijgt.
Als de brijndruk gedurende meer dan één minuut onder 
60 kPa (0,6 bar) daalt, verschijnt in het menu   1 
(¬ Gebruiksaanwijzing) een waarschuwingsmelding.

 Vloerbeveiligingsschakeling bij alle hydraulische 
systemen zonder buffervat (bijv. bij hydraulisch 
schema 1 en 3)
Als de in het vloer-cv-circuit met de sensor VF2 gemeten 
verwarmingsaanvoertemperatuur permanent gedurende 
meer dan 15 minuten een waarde (max. HK-temperatuur + 
compressorhysterese + 2 K, fabriekinstelling: 52 °C) over-
schrijdt, schakelt de warmtepomp met de storingsmelding 
72 uit (¬ Hfdst. 11.5). Als de CV-aanvoertemperatuur weer 
beneden deze waarde gedaald is en de storing gereset 
werd, schakelt de warmtepomp weer in.
De maximale verwarmingsaanvoertemperatuur verandert u 
met de parameter „Maximale CV-circuittemperatuur” via 
 vrDIALOG.
Een aangesloten maximaalthermostaat dient als bijko-
mende beveiliging. Hij schakelt bij het bereiken van de inge-
stelde uitschakeltemperatuur de externe CV-pomp uit. Bij 
direct CV-bedrijf schakelt hij de warmtepomp permanent 
uit.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door te hoge 
uitschakelwaarde van de vloerbeveili-
gingsschakeling!
Vloerverwarmingen kunnen door te hoge 
temperatuur door een te hoge uitschakel-
waarde van de vloerbeveiligingsschakeling 
beschadigd worden.

 > Stel de waarde voor de vloerbeveiligings-
schakeling slechts zo hoog in dat ver-
warmde vloeren niet door de hoge tem-
peraturen beschadigd kunnen worden.

 Fasebewaking
De volgorde (rechts draaiveld) en het voorhanden zijn van 
alle fasen van de 400 V spanningsvoeding worden bij de 
eerste ingebruikneming en tijdens het bedrijf permanent 
gecontroleerd. Als de volgorde niet correct is of als een 
fase uitvalt, volgt een storingsuitschakeling van de warmte-
pomp om een beschadiging van de compressor te vermij-
den.
Om deze storingsmelding bij het uitschakelen door de net-
exploitant (spertijd) te vermijden, moet het contact van de 
rondstuursignaalontvanger aan klem 13 aangesloten zijn 
(elektrisch schema 2 en 3).

 Invriesbeiligingsfunctie voor warmtebron
De uitgangstemperatuur van de warmtebron wordt voortdu-
rend gemeten. Daalt deze onder een bepaalde waarde, 
schakelt de compressor met de foutmelding 20 resp. 21 tij-
delijk uit(¬ Hfdst. 11.4). Treedt deze fout drie keer na elkaar 
op, volgt een uitschakeling (¬ Hfdst. 11.5).
De waarde (fabrieksinstelling -10 °C) voor de invriesbeveili-
ging kunt u voor de geoTHERM VWS warmtepompen in de 
installatieassistent A4 instellen (¬ Hfdst. 9.7.4).

9.3 Instelbare functies

U kunt aan de regelaar de volgende bijkomende functies 
zelf instellen en zo de CV-installatie aan de plaatselijke 
omstandigheden of aan de wensen van de gebruiker aan-
passen.

i
 De interface en de instelmogelijkheden van de 

regelaar zijn in drie niveaus onderverdeeld: - 
Gebrukersniveau -> voor de gebruiker
- Code niveau -> voor de installateur
-  vrDIALOG -> voor de installateur
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9.3.1 Instelbare functies op het gebruikersniveau

 – Tijdprogramma
 – Vakantie programmeren
 – Spaarfunctie
 – Partyfunctie
 – Eenmalige boilerlading
 – Koelfunctie

De koelfunctie is mogelijk als bijkomend externe compo-
nenten (niet inbegrepen in de leveringsomvang) geïnstal-
leerd worden. Precieze informatie hierover vindt u in de 
¬ planningsinformatie geoTHERM.

Voor de beschrijving van de functies ¬ Gebruiksaanwijzing.

 Noodbedrijf na storing met permanente uitschake-
ling als gevolg (handmatig) 
In het geval van permanente uitschakeling door een storing 
kan handmatig een noodmodus met de bijstookverwarming 
geactiveerd worden (¬ Hfdst. 11.5). Op het display worden 
onder de storingsmelding „Lagedrukuitschakeling” de vol-
gende parameters weergegeven:
 – Resetten (JA/NEE) 

JA heft de storingsmelding op en schakelt het compres-
sorbedrijf vrij.

 – Warmwater Voorrang (JA/NEE) 
JA geeft de bijstookverwarming voor warm water vrij.

 – Cv Voorrang (JA/NEE)
JA geeft bijstookverwarming voor CV-bedrijf vrij.

9.3.2  nstelbare functies op het code niveau

 Afwerklaagdroging
Met deze functie kunt u een pas gelegde afwerklaag droog-
stoken (¬ Tab. 9.1). De aanvoertemperatuur komt overeen 
met een in de thermostaat opgeslagen routine en is afhan-
kelijk van de buitentemperatuur. Bij geactiveerde
functie zijn alle gekozen bedrijfsfuncties onderbroken. 
(¬menu C6) (¬ Tab. 9.6).

Dag na start van 
de functie

Gewenste aanvoertemperatuur voor deze 
dag

Starttemperatuur
1
2
3
4

5 – 12
13
14
15
16

17 – 23

24
25
26
27
28
29

25 °C 
25 °C 
30 °C 
35 °C 
40 °C 
45 °C 
40 °C 
35 °C 
30 °C 
25 °C 
10 °C 

(vorstbeveiligingsfunctie, pomp in werking)
30 °C 
35 °C 
40 °C 
45 °C 
35 °C 
25 °C 

9.1  Verloop van de afwerklaagdroging

In het display wordt de bedrijfsfunctie met de huidige dag 
en de gewenste aanvoertemperatuur weergegeven, de 
lopende dag kan met de hand worden ingesteld.
Als het brijncircuit/warmtebroncircuit nog niet voltooid 
is, kan de afwerklaagdroging via de bijstookverwarming 
gebeuren.

 > Kies hiervoor in het menu C7 „Bijstook verwarming” 
(¬ Tab. 9.6) voor de parameter „CV bedrijf” de waarde 
„alleenBE”.

b
 Opgelet!

Mogelijke overbelasting van de warmte-
bron door te hoge energieafname!
Tijdens een afwerklaagdroging (bijv. in de 
wintermaanden) kan de warmtebron over-
belast worden en kan de regeneratie daar-
voor verslechten.

 > Activeer bij lage buitentemperaturen 
voor een afwerklaagdroging bijkomend 
een externe bijstookverwarming.

Bij start van de functie wordt de huidige tijd van de start 
opgeslagen. De dagwissel geschiedt telkens exact op dit 
tijdstip.
Na net uit/aan start de afwerklaagdroging als volgt:

Laatste dag voor net uit Start na net aan

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

9.2 Verloop van de afwerklaagdroging na net uit/aan

Als u de afwerklaagdroging niet met de vastgelegde
temperaturen en/of tijden wilt realiseren, kunt u door
middel van een regeling met vaste waarde (¬ Hfdst. 9.3.3) 
variabel gewenste aanvoertemperaturen vastleggen. Neem 
hierbij de geldige compressorhysterese in acht (via vrDIA-
LOG instelbaar, (¬ Hfdst. 9.8)).

 Legionellabeveiliging
De functie „Legionellabeveilig.” dient om kiemen in de boi-
ler en in de buisleidingen te doden.
Eén keer per week wordt een aangesloten boiler op een 
temperatuur van ca. 75 °C gebracht.

 > Activeer in het codeniveau de functie „Legionellabevei-
lig.” afhankelijk van de plaatselijke voorschriften en de 
boilergrootte. Activeer bij boilers met een drinkwatervo-
lume van 400 l of meer deze functie. Stel daar een start-
tijd en een startdag (dag) in waarop de opwarming moet 
plaatsvinden (menu C9) (¬ Tab. 9.6).



Aanpassing aan de CV-installatie

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 71

9

9.3.3  Extra functies via vrDIALOG

 Parametrering/ alarmering/ diagnose op afstand
Het is mogelijk om de warmtepomp via vrDIALOG 810/2 of 
 vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2 via onderhoud op afstand 
een diagnosticeren en in te stellen. Meer informatie hier-
over vindt u in de ¬ handleidingen van de warmtepomp.

vrDIALOG 810/2 (eBUS) stelt u in staat via de computeron-
dersteunde grafische visualisatie en configuratie cv-toestel-
len en regelsystemen te optimaliseren en zo een mogelijke 
energiebesparing te realiseren.Hierdoor kunt u op ieder 
moment een optisch beeld krijgen van de processen binnen 
uw regelsysteem en kunt u deze beïnvloeden. Met deze pro-
gramma’s is het mogelijk verschillende systeemgegevens op 
te nemen en grafisch te bewerken, toestelconfiguraties te 
laden, online te wijzigen en op te slaan en informatie in rap-
portvorm op te slaan.
Via vrDIALOG 810/2 kunt u alle instellingen van de warmte-
pomp alsmede verdere instellingen voor optimalisatie uit-
voeren.

 Regeling met vaste waarde
Door deze functie kunt u onafhankelijk van de weersafhan-
kelijke regeling een vaste aanvoertemperatuur via
vrDIALOG instellen.

9.4 Regelingsprincipe

9.4.1  Mogelijke CV-installatiecircuits

Aan de weersafhankelijke energiebalansregelaar van de 
warmtepomp kunnen de volgende CV-installatiecircuits aan-
gesloten worden:
 – een CV-circuit,
 – een indirect verwarmde boiler,
 – een warmwatercirculatiepomp,
 – een buffercircuit.

Voor de uitbreiding van het systeem kunt u met behulp van 
een buffercircuit maximaal zes extra mengercircuitmodules 
VR 60 (toebehoren) met elk twee mengcircuits aansluiten.
De mengcircuits worden geprogrammeerd via de regelaar 
aan de bedieningsconsole van de warmtepomp.

Voor een comfortabelere bediening kunt u voor de eerste 
acht CV-circuits de afstandsbedieningen VR 90 aansluiten 
(¬ Hfdst. 7.7.1).

9.4.2  Energiebalansregeling (Hydraulisch schema 
1 of 3)

Als u een CV-installatie volgens de voorbeelden voor 
hydraulisch schema 1 of 3 (¬ Hfdst. 5.1 of 5.3) geïnstalleerd 
hebt, voert de regelaar een energiebalansregeling uit.
Voor een rendabele en storingsvrije werking van een warm-
tepomp is het belangrijk de start van de compressor te 
reglementeren. De aanloop van de compressor is het tijd-
stip waarop de hoogste belasting van het stroomnet 
optreedt. Met behulp van de energiebalansregeling is het 
mogelijk starts van de warmtepomp tot een minimum te 
beperken, zonder af te zien van het comfort van een 
behaaglijk klimaat.
Net als bij andere weersafhankelijke CV-thermostaten 
bepaalt de thermostaat via de registratie van de buitentem-
peratuur m.b.v. een stooklijn een gewenste aanvoertempe-
ratuur. De energiebalansregeling gebeurt op grond van deze 
gewenste aanvoertemperatuur en de actuele aanvoertem-
peratuur, waarvan het verschil per minuut wordt gemeten 
en opgeteld:
1 graadminuut [°min] = 1 K temperatuurverschil in het ver-
loop van 1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (in de regelaar vrij instelbaar, 
menu C2 (¬ Tab. 9.6)„Compr. start bij”) start de warmte-
pomp en schakelt pas opnieuw uit als de toegevoerde hoe-
veelheid water gelijk is aan het warmtetekort.
Hoe groter de ingestelde negatieve getallenwaarde is, des 
te langer zijn de intervallen waarin de compressor loopt of 
stilstaat.

i
 Als u een afstandsbediening VR 90 aangesloten 

hebt, mag u deze niet als thermostaatregelaar 
configureren, omdat anders de voordelen van de 
energiebalansregeling ongedaan gemaakt wor-
den.

9.4.3  Regeling gewenste aanvoertemperatuur 
(Hydraulisch schema 2, 4 of 10)

Als u een cv-installatie volgens het voorbeeld van een 
hydraulisch schema voor hydraulisch schema 2, 4 of 10 
(¬ Hfdst. 5.3, 5.5 en 5.6) geïnstalleerd hebt, voert de rege-
laar een gewenste aanvoertemperatuurregeling uit.
De bufferboiler wordt afhankelijk van de gewenste aanvoer-
temperatuur geregeld. De warmtepomp verwarmt als de 
temperatuurvoeler van de aanvoertemperatuurvoeler VF1 
van het buffervat kleiner is dan de gewenste temperatuur. 
De pomp verwarmt tot de retourtemperatuursensor RF1 van 
het buffervat de gewenste temperatuur plus 2 K bereikt 
heeft.
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9.5 Regelaarstructuur

Als basisweergave is een grafisch display te zien. Dit is 
het uitgangspunt voor alle voorhanden menu’s. 
De regelaarbediening is uitvoerig in de ¬ Gebruiksaanwij-
zing beschreven.
Als u bij het instellen van waarden gedurende 15 minuten
geen instelknop bedient, verschijnt automatisch
weer de basisweergave.

De regelaarstructuur heeft drie niveaus:

Het gebruikersniveau is voor de gebruiker bedoeld 
(¬ Gebruiksaanwijzing). 

Het Code niveau (installateursniveau) is voor de installa-
teur voorbehouden en is tegen het per ongeluk verstellen 
door een code-invoer beveiligd.
Wordt er geen code ingevoerd, d.w.z. vindt er geen vrijgave 
van het code niveau plaats, dan kunnen de volgende para-
meters in de verschillende menu’s weliswaar weergegeven 
worden, maar het veranderen van de waarden is niet moge-
lijk.
De menu’s zijn in vier bereiken ingedeeld:

Menubereiken Beschrijving
Beschrij-
ving in 
hoofdstuk

C 1 tot C11 Parameters van de warmte-
pompfuncties voor CV-circuits 
instellen

9.7.1

D1 tot D5 Warmtepomp in de diagnose-
modus gebruiken en testen

9.7.2

I1 tot I5 Informatie over de instellingen 
van de warmtepomp oproepen

9.7.3

A1 tot A10 Assistent voor de ingebruikne-
ming van de warmtepomp 
oproepen

9.7.4

9.3 Menubereiken

Het derde niveau bevat functies voor de optimalisatie van 
de CV-installatie en kan door de installateur alleen via 
 vrDIALOG 810/2 en vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 inge-
steld worden.
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9.6 Naar fabrieksinstellingen resetten

 > Voor u de functie uitvoert, noteert u alle ingestelde 
waarden in de regelaar zowel in het gebruikersniveau 
(¬ Gebruiksaanwijzing) alsook in het code niveau 
(¬ Hfdst. 9.7).

Weergegeven display Beschrijving

Wo 10.03.10 9:35

Fabrieksinstelling

Annuleren NEE

Tijdprogramma NEE

Alles NEE

>Waarden instelbaar

 

b
 Opgelet!

Mogelijke slechte werking door resetten naar 
fabrieksinstelling!
Resetten naar de fabrieksinstelling kan installatiespeci-
fieke instellingen wissen en tot slechte werking of uit-
schakelen van de warmtepomp leiden. 
De warmtepomp kan niet beschadigd worden.

 > Voor u de CV-installatie naar de fabrieksinstellingen 
reset, doorbladert u aan de regelaar alle menu's en 
noteert u alle ingestelde waarden .

 > Houd beide instelknoppen gedurende minstens 5 seconden ingedrukt 
om het menu „Fabrieksinstelling” op te roepen.

 > Kies of alleen tijdsprogramma's of alle waarden naar de fabrieksin-
stelling gereset moeten worden.

 > Draai hiervoor aan de instelknop  tot de cursor voor de waarde in 
de regel voor de uit te voeren functie staat:

Menupunt Invoer Resultaat

Annuleren ja
De ingestelde parameters blijven 
behouden

Tijdpro-
gramma

ja
Alle geprogrammeerde tijdvensters 
worden gewist

Alles ja
Alle ingestelde parameters worden 
teruggezet op de fabrieksinstelling

 > Druk op de instelknop  om de waarde te markeren. 
 > Draai aan de instelknop  tot JA weergegeven wordt.
 > Druk op de instelknop . 

De functie wordt uitgevoerd. Het display springt na een paar seconden 
op de basisweergave.

 > Neem na het uitvoeren van deze functie de genoteerde waarden ter 
hand.

 > Doorblader aan de regelaar alle menu's.
 > Controleer de waarden en stel de genoteerde waarden eventueel 

opnieuw in.

9.4 Fabrieksinstelling opnieuw herstellen
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9.7  Menu’s van het code niveau oproepen

Het code niveau heeft diverse bereiken waarin u naargelang 
context parameters kunt wijzigen of alleen bekijken. De con-
text is altijd aan de menubenaming herkenbaar.

 > Kies voor het oproepen van het code niveau het menu 

  9 in het gebruikersniveau (¬ Gebruiksaanwijzing).

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

 Code niveau  9

vrijgeven

Codenummer:

>0 0 0 0

Standaardcode:

1 0 0 0

> Cijfer instellen

 Om naar het Code niveau (installateursniveau) te 
gaan, stelt u de betreffende code (standaardcode 
1000) in en drukt u op de instelknop .
Om instelwaarden zonder het invoeren van de code te 
kunnen lezen, moet u de instelknop  één keer 
indrukken. Daarna kunt u door aan de instelknop  te 
draaien alle parameters van het codeniveau lezen, 
maar niet veranderen. 

i
 Draai niet aan de instelknop , want daar-

voor verstelt u onbedoeld de code!

Veiligheidsfunctie: 15 minuten na uw laatste wijziging 
in het code niveau (indrukken van een instel-
knop) wordt uw code-invoer opnieuw gereset. 
Om daarna opnieuw naar het codeniveau te 
gaan, moet u de code opnieuw invoeren.

b
 Opgelet!

Mogelijke slechte werking door ver-
keerd ingestelde parameters!
Abusievelijke wijzigingen van de speci-
fieke parameters voor de installatie 
kan storingen, resp. schade aan de 
warmtepomp veroorzaken.

 > Probeer nooit door het willekeurig 
invoeren van gegevens naar het 
code niveau te komen. 

1000

9.5 Menu’s van het code niveau oproepen
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9.7.1 Menu C: Parameters van de CV-installatie 
instellen

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Menu C:  Parameters van de CV-installatie 
instellen

In de menu's C1 tot C11 kunt u parameters van de ver-
schillende functies van de warmtepomp instellen.

Code niveau C1

wijzigen

Codenummer

>0000

Accepteren? Nee

>Cijfer instellen

Menu voor wijziging van het codenummer.
U kunt hier de standaardcode 1000 vervangen door 
een willekeurige viercijferige code.

i
 Als u de code wijzigt, noteer dan de 

nieuwe code, anders kunt u in het code 
niveau geen wijzigingen meer uitvoeren! 

1000

HK2 C2
Parameter

Soort Brandercircuit

Stooklijn 0,30

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bij -120° min

>Temperatuur kiezen ¯

HK2 C2
Parameter

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bi -120° min

Min. cv temperatuur 15 °C

Max. cv temperatuur 43 °C

 >Temperatuur kiezen

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt dit menu 
meerdere keren (voor elk CV-circuit).

 Soort: brandercircuit (bij directe hydraulische syste-
men), mengcircuit (bij gebufferde hydraulische 
systemen), vaste waarde.

Stooklijn: instelbare stooklijn (niet bij vaste waarde).

BT-uitschak.grens: temperatuurgrens voor uitschake-
ling van CV-functie (zomerfunctie).

Compr.start bij: instellen van de graadminuten tot 
compressorstart (alleen bij direct hydraulisch 
systeem).

Min. cv temperatuur/Max. cv temperatuur: 
Instelling van de grenstemperaturen (Min. en 
Max.) die het CV-circuit kan vragen.
Met de max. cv temperatuur wordt ook de 
waarde voor vloerbeveiligingsschakeling bere-
kend (maximale CV-temperatuur + 
compressorhysterese + 2 K).
Als het CV-circuittype mengcircuit ingesteld is, 
is de vloerveiligheidsschakeling gedeactiveerd 
en de fabrieksinstelling is 50 °C.

0,3

20 °C

15 °C
43 °C

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

HK2 C2
Parameter

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bi -120° min

Min. cv temperatuur 15 °C

Max. cv temperatuur 43 °C

 >Temperatuur kiezen

Stooklijn: De stooklijn geeft de verhouding tussen 
buitentemperatuur en gewenste aanvoertempe-
ratuur weer. De instelling geschiedt voor elk CV-
circuit apart.
Van de keuze van de juiste stooklijn hangen in 
doorslaggevende mate het rendement en het 
comfort van de CV-installatie af. Een te hoog 
gekozen stooklijn betekent te hoge temperatu-
ren in de CV-installatie en daaruit resulterend 
een hoger energieverbruik. Is de stooklijn te 
laag gekozen, dan wordt het gewenste tempera-
tuurniveau soms pas na lange tijd of helemaal 
niet bereikt.

15

22

20

Gewenste
kamertemperatuur

Buitentemperatuur in °C

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.8 1.5

1.0

0.6

0.8

0.2
0.1

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.2
Aanvoertemperatuur
in °C

Stooklijnen

HK2 C2
Parameter

Soort Vaste waarde

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bij -120 °C

>Temperatuur kiezen

Deze weergave verschijnt als „Vaste waarde“ 
ingesteld werd.

Bij energiebalans verschijnt bijkomend „Compr.start 
bij“.

Buffervat C3

Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Kalib.aanv.voelerVF1 29 °C 

Kalib.retourvoelrRF1 25 °C 

 Dit menu wordt alleen bij het gebruik van een buffer-
vat (bijv. hydraulisch schema 2, 4 of 10) weergegeven.

Aanvoertemp. gewenst: Aanvoertemperatuur 
gewenst

Kalib.aanv.voelerVF1: temperatuur van de buffervat-
aanvoertemperatuurvoeler VF1

Kalib.retourvoelrRF1: temperatuur van de bufferva-
tretourtemperatuurvoeler RF1

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

HK2 C4
Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 30 °C

Pompstatus UIT

Energie-Integral -183° min

HK2 C4
Parameter

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 29 °C

Pompstatus UIT

Mengklepstatus OPEN

 Bij direct CV-bedrijf (bijv. hydraulisch schema 1 en 3) 
wordt het bovenste Menu weergegeven.
Het onderste menu wordt alleen bij gebruik van een 
buffervat (bijv. hydraulisch schema 2, 4 of 10 en bij 
gebruik van VR 60 evt. meermaals) weergegeven.

 Aanvoertemp. gewenst: gewenste aanvoertempera-
tuur van het CV-circuit.

 Aanvoertemp. VF2: actuele aanvoertemperatuur 
VF2.

 Energie-Integral: Het energie-integraal is het opge-
telde verschil tussen aanvoertemperatuur ACTU-
EEL en aanvoertemperatuur GEWENST per 
minuut. Bij een bepaald warmtetekort start de 
warmtepomp (zie energiebalansregeling, 
(¬ Hfdst. 9.4.2)

 Pompstatus: geeft aan of de pomp in- of uitgescha-
keld is (AAN/UIT).

 Mengklepstatus: de weergave OPEN/DICHT beschrijft 
de richting waarin de regeling de mengklep 
plaatst. Als de mengklep niet wordt aange-
stuurd, verschijnt UIT.

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt het onderste 
menu meerdere keren (voor elk CV-circuit).

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

HK2 C5

Parameter

Binnencompensatie

>geen

Afstandbed. JA 23 °C

>Soort kiezen

Alleen bij gebruik van de afstandsbediening VR 90:
 Binnencompensatie:

Geen = met kamertemperatuur uit afstandsbediening 
wordt bij het CV-bedrijf geen rekening gehou-
den. De gemeten kamertemperatuur heeft geen 
invloed op het koelbedrijf.

Compensatie = de CV-aanvoertemperatuur wordt 
naast de ingestelde stooklijn afhankelijk van het 
verschil van gewenste en actuele kamertempe-
ratuur
beïnvloed.

Thermostaat = kamertemperatuur uit VR 90 wordt 
direct voor de regeling gebruikt, functie van een 
kamerthermostaat. De ingestelde stooklijn wordt 
verschoven. Het CV-bedrijf wordt gestopt zodra 
de gewenste kamertemperatuur met meer dan 1 
K overschreden wordt. Het CV-bedrijf wordt 
opnieuw vrijgegeven als de gewenste kamertem-
peratuur onderschreden wordt.

i
 Kies deze instelling niet als u de energie-

balansregeling ingesteld hebt.

Koelbedrijf (alleen bij geïnstalleerde externe pas-
sieve koeling): stijgt de kamertemperatuur > RT_
gewenst (dag) + 3K, wordt het koelbedrijf aange-
vraagd. De basisvoorwaarde voor de koelingvraag aan 
de hand van de kamertemperatuur is dat de gemid-
delde buitentemperatuurwaarde over 24 uur hoog 
genoeg is (minder dan 5K onder de koelstartgrens 
voor de buitentemperatuurafhankelijke koelingvraag).

Afstandsbediening: er wordt automatisch weergege-
ven of een afstandsbediening VR 90 is aange-
sloten (JA/NEE). Indien JA, wordt ook de aan de 
VR 90 gemeten kamertemperatuur weergege-
ven. 

Eventueel verschijnt dit menu meermaals (voor elk 
CV-circuit met afstandsbediening).

geen

3 K

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Bijzondere functie C6

Afwerklaag droging

Dag Temp.

HK2: >1 0 °C 

HK3:

HK4:

>Startdag instellen

 Dag: u kunt de begindag voor de afwerklaagdroging 
kiezen.

Temp.: de temperatuur voor de gewenste aanvoer-
temperatuur wordt automatisch conform de 
functie afwerklaagdroging opgeroepen (dag-
waarden 25/30/35 °C) (¬ Hfdst. 9.3.2).

Het duurt ca. 20 seconden tot de daadwerkelijke 
waarde verschijnt!

Functie afwerklaagdroging deactiveren: bij dag „0” 
instellen.
Afhankelijk van de configuratie van de CV-installatie 
geeft het display eventueel andere CV-circuits aan.

0

Bijstook verwarming C7

Spertijd elektra >NEE

CV bedrijf geen BE

Warmwater bedrijf geen BE

Start -600° min

>kiezen ¯

CV bedrijf
geen BE: bijstookverwarming geblokkeerd.

met BE: bijstookverwarming vrijgeschakeld, afhanke-
lijk van het bivalentiepunt resp. buffervattempe-
ratuur.

alleen BE: CV-bedrijf alleen door bijstookverwarming, 
bijv. bij noodmodus.

Bedrijf Warm water
geen BE: bijstookverwarming geblokkeerd.

met BE: bijstookverwarming levert het door de com-
pressor niet leverbare temperatuurniveau 
(ca. > 55 °C boilertemperatuur).

alleen BE: warmwaterverwarming alleen door bij-
stookverwarming, b.v. bij noodmodus (was voor-
heen „geen ZH“ geactiveerd, dan geldt max. 
warm water ca. 55 °C; was „met BE“ geacti-
veerd, dan geldt de ingestelde waarde max. 
warm water in het menu  4).

Start: instellen van de graadminuten tot de bijstook-
verwarming start, opgeteld bij de graadminuten 
voor de compressorstart.
Voorbeeld:  -600° min plus -120° min 

=> start bij -720° min.

Bivalent punt: Alleen onder deze buitentemperatuur 
is de bijstookverwarming voor de naverwarming 
in het CV-bedrijf vrijgeschakeld (instelbaar in 
¬ tab. 9.9, menu A3).

geen BE

geen BE

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Bijstook verwarming C7

Spertijd elektra >NEE

CV bedrijf geen BE

Warmwater bedrijf geen BE

Start -600° min

>kiezen ¯

Spertijd elektra: als u elektrisch schema 2 instelt, 
verschijnt bijkomend dit menupunt in de boven-
ste regel. Als u „JA“ instelt, wordt het bedrijf 
van de bijstookverwarming tijdens de spertijd 
elektra vrijgegeven.

i
 Deze instelling heeft voorrang op de stel-

lingen voor „CV bedrijf“ en „Bedrijf Warm 
water“. De ingestelde bijstookverwarming 
zorgt permanent voor een opwarming van 
het verwarmingswater en van het warm 
water tot de ingestelde gewenste waarden. 
Als de interne elektrische bijstookverwar-
ming als bijstookverwarming hydraulisch 
verbonden is (fabrieksinstelling), kan dit 
tot hoge energiekosten leiden. (Geldt niet 
voor VWS/VWW ..0/2)

NEE

Bijstook verwarming C7

Hysterese bijst.verw. 5 K

>kiezen

Extra verwarmingshysterese: 
Gedwongen inschakelen van de bijstookverwar-
ming bij:
Aanvoertemperatuur WERKELIJK < aanvoertem-
peratuur gewenst min hysterese 
Gedwongen uitschakelen van de bijstookverwar-
ming bij: 
Aanvoertemperatuur WERKELIJK > aanvoertem-
peratuur plus hysterese 
Geldt vanaf 15 minuten compressorwerking voor 
alle hydraulische systemen van de installatie. De 
periode waarin de bijstookverwarming mag star-
ten kan in het menu D3 afgelezen worden.

5 K

Koelbedrijf C8

Aanvoertemperatuur 22 °C 

BedrijfsurenK.

>kiezen

 Alleen bij geïnstalleerde externe passieve koeling, 
alleen VWS:

Aanvoertemperatuur: weergave van de gewenste 
aanvoertemperatuur. De waarde kan veranderd 
worden.

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door dauw-
puntonderschrijding en condensaat-
vorming!
Ook bij een aanvoertemperatuur koel-
bedrijf van 20 °C is een voldoende 
grote koelwerking gegarandeerd.

 > Stel de aanvoertemperatuur in het 
koelbedrijf niet te laag in.

BedrijfsurenK.: bedrijfsuren van de brijnpomp in het 
koelbedrijf.

20  °C 

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Legionellabeveilig. C9

Legionellabeveilig. UIT

Legionella start 04:00

>kiezen

 Legionellabeveilig.: UIT/Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo

Legionella start: de ingestelde tijd legt vast wanneer 
de legionellabeveiligingsfunctie start.

De legionellabeveiliging wordt door de bijstookverwar-
ming op de ingestelde dag op de ingestelde tijd uitge-
voerd als een bijstookverwarming geactiveerd is.

In een aangesloten drinkwaterstation VPM W starten 
de bewerkingen van de legionallebeveiligingsfunctie.

Hiervoor stelt de regelaar de gewenste aanvoertem-
peratuur op 76 °C/74 °C (2 K hysterese) in. De legio-
nellabeveiligingsfunctie wordt beëindigd, als de actu-
ele aanvoertemperatuur bij de boiler gedurende mini-
maal 30 minuten 73 °C bereikt heeft of na 90 minu-
ten, als 73 °C niet wordt bereikt (b.v. als gedurende 
deze tijd warm water wordt afgetapt).

Uit

04:00

Pomp sturing C10

Parameter

Circulatiepomp 100 %

>kiezen

Circulatiepomp: het instelbereik 1 - 100 % is geen 
instelling van de pompcapaciteit, maar een 
tijdvensterindeling met een interval van 10 min., 
bijv. 80 % = 8 min. bedrijf, 2 min. pauze.
Het tijdvenster is actief. In dit tijdvenster werkt 
de circulatiepomp volgens de ingestelde pro-
centwaarde. 
De circulatiepomp start niet zolang de boiler 
nog te koud is. 

Aanbevolen instelwaarden voor systemen met VPS/2 
¬ Planningsinformatie.

100 %

Zonneboiler C11

Parameter

Max. cv temperatuur 95 °C

>Temperatuur kiezen

Dit menu verschijnt alleen bij een geïnstalleerde zon-
neboiler, bijv. VPS /2

Max. cv temperatuur: als er nog voldoende zonne-
energie voorhanden is, wordt een aangesloten 
buffervat VPS /2 via de gewenste temperaturen 
voor verwarming en warm water tot op de hier 
ingestelde maximaaltemperatuur opgewarmd. 

i
 De aan het buffervat aangesloten CV-cir-

cuits moeten mengcircuits zijn.

 9.6. Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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9.7.2  Menu D: Diagnoses uitvoeren

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Menu D: Diagnose uitvoeren

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van warm-
tepompcomponenten!
In de diagnosemodus worden interne 
veiligheidsinrichtingen en -instellingen 
buiten werking gesteld. Frequent in- 
en uitschakelen kan tot schade aan de 
compressor leiden.

 > Schakel de diagnosemodus het best 
niet meerdere keren na elkaar in en 
uit.

In de menu's D1 tot D5 kunt u de warmtepomp in de 
diagnosemodus gebruiken en testen. Bij elke instel-
ling, behalve „Test” = „nee” (menu  D1), kunnen de 
diagnosemenu's niet verlaten worden. Een autoreset 
gebeurt 15 minuten nadat de laatste toets ingedrukt 
werd.

In de diagnosemodus wordt geen rekening gehou-
den met voorloop-, minimum- en nalooptijden van 
compressor, pompen en andere onderdelen!

Diagnose D1

Koelcircuit

Test >nee

Hogedruk Koudecir. 11,9 bar

Compressor uitgang 66 °C

Lagedruk Koudecir. 2,3 bar

Compressor Ingang 0 °C 

 Test: nee/uit/CV-bedrijf/Warm water. Instellen van de 
modus voor de warmtepomp om het gedrag van 
de warmtepomp te testen.

Hogedruk Koudecir.: weergave koelmiddeldruk com-
pressoruitgang.

Compressor uitgang: (compressoruitgang, hoge 
druk): weergave temperatuurvoeler T1.* 

Lagedruk Koudecir.: weergave koelmiddeldruk com-
pressoringang.

Compressor Ingang: (compressoringang, zuigzijde): 
weergave temperatuurvoeler T2.* 

—

9.7  Menu D: Diagnoses uitvoerenn

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Diagnose D2

Koelcircuit

Oververhitting 6 K

Onderkoeling 10 K

TEV Ingang 10 °C 

Compressor AAN

Oververhitting: oververhitting van het koelmiddel 
berekend uit T2* en lagedruksensor. Verschijnt 
alleen, wanneer de compressor in werking is.

i
 Verschijnt de weergave „-50 °C”, dan is de 

temperatuurvoeler T2 aan de compressor-
ingang defect. Er wordt geen waarschu-
wingsmelding in het foutgeheugen 
bewaard.

Onderkoeling: onderkoeling van het koelmiddel bere-
kend uit T4* en hogedruksensor. Verschijnt 
alleen, wanneer de compressor in werking is.

i
 Verschijnt de weergave „-- °C”, dan is de 

temperatuurvoeler T4 aan de TIV ingang 
defect. Er wordt geen waarschuwingsmel-
ding in het foutgeheugen bewaard.

TEV Ingang: temperatuur aan de ingang van het 
thermische expansieventiel.* 

Compressor: Status compressor: 
Aan/Uit/x min. (tijd in minuten tot compres-
soraanloop bij voorhanden warmteaanvraag)

—

Diagnose D3

Warmtepomp circuit

Aanvoertemp. actueel 27 °C

Retourtemp. actueel 24 °C

CV-circuitpomp Uit

Cv druk 1,2 bar

Bijstook verwarming Uit

 Aanvoertemp. actueel: actuele aanvoertemperatuur 
T6.* 

Retourtemp. actueel: actuele retourtemperatuur T5.* 

CV-circuitpomp: status van de CV-circuitpomp: toe-
rental in %/uit.

CV druk: druk in het CV-circuit (druksensor CV-cir-
cuit).

Bijstook verwarming: Status bijstookverwarming: 
AAN/UIT

—

 9.7 Menu D: Diagnoses uitvoeren

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Diagnose D4

Warmtebron

Temp bron 10 °C 

Temp bronuitgang 9 °C

Bronpomp AAN/UIT

Druk warmtebron 1,5 bar

Temp bron: brijntemperatuur/bronwatertemperatuur 
aan de ingang van de warmtepomp, T3.*

Temp bronuitgang: brijntemperatuur/bronwatertem-
peratuur aan de uitgang van de warmtepomp, 
T8.*

Bronpomp: status brijnpomp: Aan/Uit

Druk warmtebron: brijndruk aan de druksensor van 
de warmtebron

—

Diagnose D5

CV circuit

Buffer VF1 45 °C 

Buffer RF1 36 °C

Kalib.aanv.voelerVF2 38 °C

Boilertemp. actueel 52 °C

UV1 CV

 Buffer VF1: aanvoertemperatuurvoeler VF1 van het 
buffervat.

Buffer RF1: retourtemperatuurvoeler RF1 van het buf-
fervat. 

Kalib.aanv.voelerVF2: actuele cv-aanvoertempera-
tuur.

Boilertemp.actueel: temperatuur in de  boiler.

UV1: = Status van het 3-wegomschakelventiel verwar-
ming/boilerlading (CV = cv-circuit, WW = warm 
water). 

 9.7 Menu D: Diagnoses uitvoerenn

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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9.7.3 Menu I: Algemene informatie weergeven

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Menu I: Algemene informatie weergeven In de menu's I1 tot I4 krijgt u informatie over de instel-
lingen van de warmtepomp.

Storings geheugen I1

Storingsnummer >1

Storingscode 96

10.03.10 07:18

Storing druksensor koelmiddel

 Menu van het storingsgeheugen dat de laatste 20 sto-
ringen in de volgorde van verschijnen weergeeft. De 
laatst opgetreden storing heeft altijd het storingnum-
mer 1.

Weergegeven wordt het storingnummer met storings-
code, datum/tijd van het optreden en een korte sto-
ringbeschrijving. Het storingsnummer geeft de volg-
orde aan waarin de storingen zijn opgetreden. De sto-
ringscode identificeert de storing. Een lijst vindt u in 
(¬ Hfdst. 11).

Draai aan de instelknop  geeft de volgende storing 
weer.

—

Bedrijf gegevens I2

Inbedrijf compr 7 uur

Compressor starts 33

Inbedrijf bijstook 2 uur

Bijstook starts 21

 Inbedrijf compr: Tot nu toe verstreken gebruiksuren 
van de compressor.

Compressor starts: Aantal compressorstarts.

Inbedrijf bijstook: Tot nu toe verstreken gebruiksuren 
van de bijstookverwarming.

Bijstook starts: Aantal starts van de bijstookverwar-
ming.

—

Softwareversie I3

I/O-kaart 1 4.04

Gebruik.interface 1 3.04

VR 90 2 2.21

 I/O-kaart: Softwareversie I/O-kaart (printplaat in de 
warmtepomp)

Gebruik.interface: softwareversie gebruikersinterface 
(display in de bedieningsconsole).

VR 90: geeft softwareversie weer als VR 90 aange-
sloten is.

—

9.8  Menu I: Algemene informatie weergeven
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

I4

Resetten? NEE

CODE 1: 0000 CODE 2: FFFF

Code overnemen? NEE

>kiezen

 Resetten: resetten van storingsmeldingen met uit-
schakeling tot gevolg. Alle lopende functies wor-
den onmiddellijk afgebroken. De warmtepomp 
start opnieuw.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van de 
warmtepomp!
Ondeskundige instellingen beschadi-
gen de warmtepomp.

 > Verander in geen geval de code-
waarden.

Code 1/Code 2: zonder functie! Waarden mogen niet 
worden veranderd!

0000; FFFF 
NEE

 9.8 Menu I: Algemene informatie weergeven
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9.7.4  Menu A: Installatieassistent oproepen

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Menu A: Installatieassistent oproepen De installatieassistent verschijnt automatisch bij de 
eerste ingebruikneming van de warmtepomp. U wordt 
door de eerste beide menu's A1 en A2 geleid. 
Nu hebt u de mogelijkheid om de instellingen achteraf 
nog eens te wijzigen.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort >DE

>Sprache wählen

  Bij de eerste installatie start de regelaar altijd met dit 
menu (installatieassistent).

Taal: instellen van de taal van het betreffende land

Locatie: (alleen bij geïnstalleerd zonnelaadstation 
VPM S) Door het invoeren van een locatie in de 
vorm van een landafkorting, bijv. DE, en via DCF-
ontvanger bepaalde tijd berekent een interne 
zonnekalender in het zonnestation zonsop- en 
ondergang. De controle van de collectortempe-
ratuur door het inschakelen van de zonnepomp 
met een interval van 10 min. wordt 's nachts uit-
gezet.

Installatieassistent A2

Warmtepomp type 35

Hydraulisch schema 3

Elektrisch schema 1

Accepteren JA

>kiezen

Hydraulisch en elektrisch schema moeten bij de eer-
ste ingebruikneming door de installateur ingesteld 
worden. 

i
 Het warmtepomptype is al af fabriek inge-

steld en mag niet veranderd worden! Na 
het resetten naar de fabrieksinstellingen 
moet u de waarde evt. opnieuw invoeren.

  Warmtepomp type:
 Type Benaming
 11 VWS 220/2
 12 VWS 300/2
 13 VWS 380/2
 14 VWS 460/2
 23 VWW 220/2
 24 VWW 300/2
 25 VWW 380/2
 26 VWW 460/2

9.9  Menu A: Installatieassistent oproepen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Installatieassistent A2

Warmtepomp type 35

Hydraulisch schema 3

Elektrisch schema 1

Accepteren JA

>kiezen

  Hydraulisch schema:
1 = zonder buffervat, zonder boiler (¬ Afb. 5.1)
2 = met buffervat, zonder boiler 
(¬ Afb. 5.2)
3 = zonder buffervat, met boiler 
(¬ Afb. 5.3)
4 = met buffervat, met boiler of combinatieboi-
ler met zonne- en/of drinkwaterstation 
(¬ Afb. 5.4)
10 = met buffervat, met boiler of combinatieboi-
ler met zonne- en/of drinkwaterstation, met 
externe passieve koeling (¬ Afb. 5.5)

  Elektrisch schema:
1 = alles normaal tarief (¬ Afb. 7.6)
2 =  laag tarief voor compressor (¬ Afb. 7.7)

Accepteren: JA/NEE; 
Met JA worden de ingestelde waarden opgeslagen. 

Installatieassistent A3
Bijstook verwarming

hydraul. verbinding van

bijstook verwarming intern

Bivalent punt 0 °C

Boiler type Leiding

>kiezen

Hydraul. verbinding van bijstook verwarming: er 
wordt ingesteld of en waar een bijstookverwar-
ming hydraulisch wordt aangekoppeld:

 – geen:  interne en externe bijstookverwarming 
gedeactiveerd.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door 
bevriezing!
In deze instelling bestaat bij noodmo-
dus geen noodvorstbeveiliging.

 > Deactiveer de bijstookverwarming 
niet bij vorstgevaar.

 – intern:  elektrische bijstookverwarming in de warm-
tepomp.

 – WW + CV.:  externe bijstookverwarming voor warm 
water en CV-circuit voorhanden.

 – WW:  externe bijstookverwarming alleen voor warm 
water voorhanden.

Instelling voor 
VWS/VWW ..0/2

intern
(Geldt niet voor 
VWS/VWW 
..0/2)

 9.9 Menu A: Installatieassistent oproepen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Installatieassistent A3
Bijstook verwarming

hydraul. verbinding van

bijstook verwarming intern

Bivalent punt 0 °C

Boiler type Leiding

>kiezen

De thermostaat stuurt de bijstookverwarming alleen 
aan, wanneer deze in het menu C7 „Bijstook verwar-
ming „ vrijgegeven is en aan de volgende voorwaarde 
is voldaan: 

 Bivalent punt: alleen onder deze buitentemperatuur 
is de bijstookverwarming voor de naverwarming 
in het parallelle bedrijf vrijgeschakeld.

Boiler type: instellen van het boilertype voor de 
boiler.
Leiding: spiraalboiler, bijv. VIH RW 300.
Gelaagde: gelaagde boiler, bijv. VPS /2. 

0 °C

Installatieassistent A4

Bron Geothermie

Invries beveiliging -10 °C 

>kiezen

  Invries beveiliging (alleen VWS): Minimaal toege-
stane brijnuitgangstemperatuur. Komt de tempe-
ratuur beneden deze waarde, dan verschijnt de 
storingsmelding 21/22 of 61/62 en de compres-
sor wordt uitgeschakeld.

Invries beveiliging (alleen VWW): Invriesbeveiliging = 
4 °C.

-10 °C

Gereedschap A5

Componenten test 1

HK2-P AAN

CP UIT

ZH UIT

SK2-P UIT

>kiezen ¯

CV-circuitpomp AAN

Compressor AAN

Bronpomp AAN

Aanloopstroom begr AAN

UV1 CV

Brine mixer OPEN

Klep Koeling OPEN

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door 
ondeskundige bediening!
Door frequente starts kan de elektro-
nica van de hoogefficiënte pompen en 
van de compressor beschadigd wor-
den.

 > Start de pompen en de compressor 
maximaal drie keer per uur.

Met de componententest kunt u de actoren van de 
warmtepomp controleren. De inschakeling geldt voor 
een max. tijd van 20 minuten en negeert ondertussen 
actuele instellingen van de thermostaat. Daarna scha-
kelt de warmtepomp weer terug naar de vorige 
bedrijfstoestand.

i
 Wordt de compressor ingeschakeld, wor-

den automatisch ook de CV-circuitpomp en 
de brijnpomp ingeschakeld.

UV1 = omschakelventiel verwarming/boilerlading in 
stand 
WW = „Warmwaterbereiding”
CV = „CV-bedrijf”

Uit

9.9 Menu A: Installatieassistent oproepen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Alleen bij geïnstalleerde externe passieve koeling:

Brine mixer =  brijnmengventiel instand UIT,
OPEN, TOE.

Klep Koeling =  omschakelklem verwarming/koeling in 
stand 
OPEN = „verwarming“
TOE = „koeling“

Gereedschap A6

Componenten test 2

Componenten VR 60 Adr. 4

Actoren UIT

Sensoren VF a 21 °C 

>kiezen

Dit menu verschijnt alleen als meerdere CV-circuits en 
minstens één VR 60 geïnstalleerd zijn. Met de compo-
nententest 2 kunt u de actoren van de aangesloten 
toebehoren controleren. De inschakeling geldt voor 
een maximale tijd van 20 minuten en negeert onder-
tussen actuele instellingen van de thermostaat. 
Daarna schakelt de warmtepomp weer terug naar de 
vorige operationele toestand.

Gereedschap A7

Ontluchting Bron NEE

>kiezen

Ontluchting brijn (alleen VWS): start van de ontluch-
ting brijn met het invoeren van de waarde 30. 
De brijnpomp is afwisselend 50 minuten in 
gebruik en 10 minuten uit.

Een aangesloten circulatiepomp en het omschakel-
ventiel verwarming/boilerlading en het omschakelven-
tiel koeling (alleen bij geïnstalleerde externe passieve 
koeling) worden eveneens in bedrijf gesteld of gescha-
keld.

—

Gereedschap A8

Kalibrering

Buitentemperatuur 0,0 K

Kalibr. WW sensor SP 0,0 K

Kalib.aanv.voelerVF2 0,0 K

Buffervoeler RF1 0,0 K

>Correctiewaarde kiezen ¯

Gereedschap A8

Kalibrering

Kalib.aanv.voelerVF1 0,0 K

Display-contrast 16

 Handmatige aanpassing van de weergegeven tempe-
raturen. Kalibreer-verstelbereik

Buitentemperatuur: +/- 5 K, grootte van stappen 1,0 
K.

Kalibr. WW sensor SP: +/- 3 K, grootte van stappen 
0,5 K.

Kalib.aanv.voelerVF2: de kalib.aanv.voelerVF2 wordt 
altijd weergegeven. +/- 3 K, grootte van stappen 
0,5 K.

Buffervoeler: +/- 3 K, grootte van stappen 0,5 K.

Kalib.aanv.voelerVF1: +/- 3 K, grootte van stappen 
0,5 K.

Interne voelers kunnen alleen via vrDIALOG of vrnet-
DIALOG veranderd worden, buffervoelers en boiler-
voelers alleen bij het passende hydraulische systeem.

Display-contrast: instelling van het displaycontrast 
(0 – 25).

0 K

0 K

0 K

0 K

0 K

16

9.9 Menu A: Installatieassistent oproepen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Installatieassistent A9

VPM W

met elektrische verwarmingsstaaf NEE

>kiezen

Het menu verschijnt alleen als een drinkwaterstation 
VPM W geïnstalleerd is.

Met elektrische verwarmingsstaaf: inschakeling van 
een bijkomend geïnstalleerde externe elektri-
sche bijstookverwarming voor de realisering van 
de temperatuur voor de legionellabeveiligings-
schakeling in de circulatieleiding door het invoe-
ren van „JA“.

Installatieassistent A10
Compressor

Compressor Hysterese 7 K

Max retourtemperatuur CV: 46 °C

>kiezen

Compressorhysterese: 
De menu-optie verschijnt alleen bij hydraulische 
schema‘s met direct CV-bedrijf.
Gedwongen inschakelen van de compressor bij:
Aanvoertemperatuur werkelijke < aanvoertempe-
ratuur gewenst min hysterese
gedwongen uitschakelen van de bijstookverwar-
ming bij:
aanvoertemperatuur actueel > aanvoertempera-
tuur gewenst plus hysterese

Max retourtemperatuur CV: 
instellen van de limiet van de retourtemperatuur 
voor het compressorbedrijf. 
Deze functie moet een onnodig kortstondig 
compressorbedrijf vermijden.

7 K

46 °C

Installatieassistent Einde

Installatie gereed? >JA

>Waarden instelbaar

i
 Eerste inbedrijfname:

Zet „Installatie gereed?” pas op „JA” als 
u zeker bent dat alles juist ingesteld is.

Als u met „JA“ bevestigd hebt, springt de regelaar 
naar de basisweergave. De warmtepomp begint met 
zelfstandige regeling.

Dit menu verschijnt niet meer als één keer bij de eer-
ste ingebruikneming op „JA“ gezet werd.  

9.9 Menu A: Installatieassistent oproepen
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9.8  Alleen met vrDIALOG instelbare parameters

Instellingen via  vrDIALOG mogen alleen door een ervaren 
installateur uitgevoerd worden.

Parameter Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Kalibrering van temperatuurvoelers Interne temperatuurvoelers (T1, T3, T5, T6, T8) kun-
nen alleen via vrDIALOG 810/2 gekalibreerd worden.

Namen wijzigen: CV-circuit Namen wijzigen: u kunt elk CV-circuit in de CV-instal-
latie individueel benoemen. Hiervoor heeft u per 
CV-circuit de beschikking over max. 10 letters. 
De gekozen namen worden automatisch overge-
nomen en weergegeven in de betreffende dis-
playweergaven.

Naargelang systeemconfiguratie verschijnen de 
namen van andere CV-circuits in het display.

HK2: HK2

Software Status De status geeft informatie over de bedrijfstoestand 
van de warmtepompsoftware.

—

Stroomonderbreking Stroomonderbreking: status stroomonderbreking 
door aansturing van het contact energiebedrijf 
(spertijd door netexploitant): 
„nee” = geen spertijd, 
„ja” = spertijd actief, aansturing bijv. via rond-
stuurontvanger/rondstuursignaal. 

—

Phase status Fasestatus: er wordt weergegeven of de 3 fasen 
voorhanden zijn (ok/fout).

—

Draaiveld status Draaiveld status: er wordt weergegeven of de draai-
veldrichting in orde is (ok/fout).

—

Min. cv temperatuur

Max. cv temperatuur

Min. cv temperatuur/Max. cv temperatuur: 
Instelling van de grenstemperaturen (Min. en Max.) 
die het CV-circuit kan vragen.
Met de max. cv temperatuur wordt ook de waarde 
voor vloerbeveiligingsschakeling berekend (maximale 
CV-temperatuur + compressorhysterese + 2K).

15 °C 
43 °C 

Max.vooropwarming Max.vooropwarming:
om rekening te houden met de traagheid van de 
vloerverwarming, kunt u een vooropwarming 
voor aanvang van de geprogrammeerde verwar-
mingstijd handmatig instellen.

0 uur

Max. verwarmingst. 20 min
Max.opwarmtijd WW 40 min

Max. verwarmingst. = maximale tijdsduur waarna 
opnieuw in het boilerlaadbedrijf geschakeld 
wordt, als verder parallel een boileraanvraag 
voorhanden is.

Max.opwarmtijd WW = tijdsduur waarna van boiler-
laadbedrijf naar CV-bedrijf geschakeld wordt, 
indien parallel een verwarmingsaanvraag voor-
handen is.

20 min

40 min

9.10 Alleen met vrDIALOG instelbare parameters
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Parameter Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Compressor Hysterese Compressor Hysterese:
Automatisch inschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur ACTUEEL < aanvoertemperatuur 
Gewenst - hysterese
Automatisch uitschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur ACTUEEL > aanvoertemperatuur 
Gewenst + hysterese

7K

Compressor start Compressor starts/h: maximaal aantal mogelijke 
compressorstarts per uur. (3 - 5)

3

Max. retourtemp. CV 46 °C Max. retourtemp. CV: instellen van de limiet van de 
retourtemperatuur voor compressorbedrijf. 

Deze functie moet een onnodig kortstondig compres-
sorbedrijf vermijden.

46 °C

Toegest. temp.-spreiding: Toegest. temp.-spreiding: max. toegestaan verschil 
van de brijnin- en uitgangstemperatuur. Bij over-
schrijding verschijnt een storingsmelding en de 
compressor schakelt uit.

Als 20 K ingesteld is, is de functie gedeactiveerd.

20 K

Aanvoer Bronpomp Aanvoer bronpomp: tijdsduur waarin de bronpomp 
voor
de compressor inschakelt.

1 min.

9.10 Alleen met vrDIALOG instelbare parameters
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieksinstel-
ling

Temp.foutherkenning na Temp.foutherkenning
als de gewenste waarde van de aanvoertemperatuur 
van een CV-circuit na de ingestelde tijd niet wordt 
bereikt, dan verschijnt een dienovereenkomstige sto-
ringsmelding in het display en de storing wordt opge-
nomen in het storingsgeheugen (weergave van de 
laatste tien storingen).
Deze functie kunt u in- of uitschakelen.

Uit

Servicetijd Snel test 
Bij Servicetijd Aan worden de tijdstappen voor de 
energiebalans-integraal van 1 min. naar 1 sec. omge-
steld en hierdoor wordt de energiebalans met de fac-
tor 60 versneld. De minimale looptijd van 4 min. en 
de minimale uit-tijd van 5 min. van de compressor 
worden niet veranderd.

—

Start Start 
Deze waarde is alleen bij direct cv-bedrijf relevant en 
als een externe bijstookverwarming voor het cv-
bedrijf vrijgegeven werd. Deze waarde geeft aan wan-
neer de bijstookverwarming voor de compressor bij-
geschakeld wordt als een bepaalde waarde van het 
energie-integraal onderschreden wordt. Deze waarde 
is relatief t.o.v. de energie-integraalstartwaarde voor 
de compressor, d.w.z. bij standaardwaarden is de 
inschakelgrens voor de bijstookverwarming: 
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
De bijstookverwarming wordt uitgeschakeld als de 
gewenste aanvoertemperatuur aan VF2 met 3 K over-
schreden wordt.

9.10 Alleen met vrDIALOG instelbare parameters



Inspectie en onderhoud

Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03 95

10

10 Inspectie en onderhoud

10.1 Aanwijzingen voor inspectie en onderhoud

Voorwaarde voor permanente bedrijfszekerheid, betrouw-
baarheid en lange levensduur is een jaarlijkse inspectie/
jaarlijks onderhoud van de CV-installatie door een erkende 
installateur.
Het doel van de inspectie is een vergelijking van de werke-
lijke toestand van het toestel met de gewenste toestand. Dit 
gebeurt door meten, testen en observeren.
Het onderhoud is nodig om evt. afwijkingen van de
actuele toestand van de gewenste toestand te verhelpen. 
Dit gebeurt meestal door reinigen, instellen en indien nodig 
vervangen van afzonderlijke aan slijtage onderhevige com-
ponenten.

a
 Gevaar!

Inspectie en onderhoud mogen alleen door 
erkende installateurs uitgevoerd worden. 
Niet uitgevoerde inspectie- of onderhouds-
beurten kunnen leiden tot materiële schade 
en lichamelijk letsel.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel voor installatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan de elektrische 
installatie altijd alle stroomtoevoer uit.

 > Controleer de spanningvrijheid. 
 > Zorg ervoor dat de stroomtoevoeren zijn 
beveiligd tegen abusievelijk opnieuw 
inschakelen.

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door hete en compo-
nenten!
Buizen en componenten van de warmte-
pomp kunnen tijdens het gebruik erg heet 
worden.

 > Laat de warmtepompinstallatie voor het 
begin van de inspectie- en onderhouds-
werkzaamheden voldoende afkoelen.

Om alle functies van de geoTHERM warmtepomp blijvend te 
garanderen en om de toegestane serietoestand niet te ver-
anderen, mogen bij onderhoudswerkzaamheden alleen ori-
ginele Vaillant-reserveonderdelen gebruikt worden!

NL: Vervangende onderdelen
Voor Vaillant onderdelen kunt u terecht bij uw groothandel 
of u kunt deze bestellen via Vaillant, telefoonnummer 020-
5659450. Informatie over onderdelen treft u op onze web-
site www.vaillant.nl.

BE: Informatie over de beschikbare originele Vaillant reser-
veonderdelen krijgt u bij N.V. Vaillant S.A.

10.2 Inspectie uitvoeren

Bij de jaarlijkse inspectie moeten de volgende werkzaamhe-
den uitgevoerd worden.
 – Druk in het CV-circuit controleren.
 – Hoeveelheid en concentratie van de brijnvloeistof en 

druk in het brijncircuit controleren.

10.3 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

De warmtepomp is zo geconstrueerd dat slechts enkele 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Deze onderhoudswerkzaamheden moeten één keer per jaar 
of als resultaat van de inspectie uitgevoerd worden.
 – Vuilzeven in het CV-circuit controleren en reinigen.
 – Vuilzeef in het bronwatercircuit controleren en reinigen 

(alleen VWW).
 – Expansievat in het CV-circuit op werking controleren.
 – Bij te weinig druk in het CV-circuit verwarmingswater bij-

vullen (¬ Hfdst. 6.2).

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door ondeskundig 
onderhoud van het koelmiddelcircuit!
De verbranding van koelmiddel veroorzaakt 
giftige cyanidegassen. Lekkende koelmiddel 
kan bij aanraking van het uitlaatpunt tot 
bevriezingen leiden.

 > Zorg ervoor dat alleen officieel gecertifi-
ceerd vakpersoneel met de nodige veilig-
heidsuitrusting onderhoudswerkzaamhe-
den en ingrepen aan het koelmiddelcir-
cuit uitvoert.

Conform artikel 3 van de verordening (EG) nr. 842/2006 
van het Europese Parlement en van de Raad van 17 mei 
2006 over bepaalde gefluoreerde broeikasgassen is de 
exploitant van warmtepompen met hermetisch gesloten 
systemen met meer dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen 
verplicht om één keer per jaar de dichtheid van het systeem 
door gecertificeerd personeel te laten controleren.
Alleen VWS/VWW 380/2 en 460/2:
 – Alle componenten van het koelmiddelcircuit op corrosie 

en slijtage controleren.
 – Koelmiddelcircuit op dichtheid controleren.
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10.4 Heringebruikneming en proefbedrijf 
uitvoeren

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door hete en koude 
componenten!
De warmtepomp mag pas na montage van 
alle manteldelen in gebruik worden geno-
men.

 > Monteer voor de ingebruikneming evt. 
gedemonteerde manteldelen van de 
warmtepomp, zoals in (¬ Hfdst. 7.9) 
beschreven.

 > Neem de warmtepomp in gebruik.
 > Controleer de warmtepomp op perfecte werking.
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11  Storingsdiagnose en -verhelping

a
 Gevaar!

Maatregelen voor de storingsdiagnose en 
voor het verhelpen van storingen mogen 
alleen door een erkende installateur uitge-
voerd worden.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel voor werkzaamheden aan de 
warmtepomp altijd alle stroomtoevoeren 
uit. 

 > Zorg ervoor dat deze zijn beveiligd tegen 
abusievelijk opnieuw inschakelen.

11.1 Storingstypes

Voor het oproepen van het storingsgeheugen zie 
¬ Gebruiksaanwijzing.

Er kunnen vijf verschillende storingstypes optreden waar-
van de eerste vier soorten door storingscodes op het dis-
play van de regelaar weergegeven worden: 
 – Storingen aan componenten die via eBUS aangesloten 

zijn.
 – Storing met tijdelijke waarschuwingsmelding tot 

gevolg
De warmtepomp blijft in werking en wordt niet uitgescha-
keld.

 – Storing met tijdelijke uitschakeling als gevolg
De warmtepomp wordt tijdelijk uitgeschakeld en loopt 
automatisch opnieuw aan. De storing wordt weergegeven 
en verdwijnt vanzelf als de oorzaak van de storing niet 
meer bestaat of verholpen werd.

 – Storing met permanente uitschakeling tot gevolg
De warmtepomp wordt permanent uitgeschakeld. De 
pomp kan na het verhelpen van de oorzaak van de sto-
ring en na het resetten van de storing in het storingsge-
heugen opnieuw gestart worden (menu I 1) (¬ Tab. 9.8).

 – Daarnaast kunnen aan de warmtepomp of aan de CV-
installatie andere fouten/storingen optreden.
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11.2 Storingen aan eBUS-componenten

Storings-
code 

Storingstekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

1 XXX adres YY niet bereikbaar Een via de eBus aangesloten compo-
nent XXX, b.v. VR 60 met het adres 
YY wordt niet herkend. 

 > eBUS-kabel- en -stekker controleren.
 > Controleren of adresschakelaar correct is 
ingesteld. 

4 XXX adres YY uitval sensor ZZZ Een sensor ZZZ van een via de eBus 
aangesloten component XXX met 
het adres YY is defect. 

 > ProE-stekkers op de printplaten controleren.
 > Voeler op goede werking controleren.
 > Voeler vervangen. 

5 XXXX gewenste waarde wordt 
niet bereikt 

XXXX gewenste waarde wordt niet 
bereikt. 

 > Gewenste temperatuurwaarde controleren.
 > Contact van de temperatuurvoeler met te 
meten medium controleren en evt. tot stand 
brengen.

11.1 Storingen aan eBUS-componenten

11.3 Storingen met tijdelijke 
waarschuwingsmelding

De volgende waarschuwingsmeldingen worden door tijde-
lijke storingen in het bedrijf van de warmtepomp veroor-
zaakt. De warmtepomp inclusief compressor blijft in wer-
king. De volgende fouten worden in het menu  1 als waar-
schuwingsmelding in het storingsgeheugen weergegeven 
(¬ Gebruiksaanwijzing).

Storings-
code

Storingstekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

26 Drukzijde compressor overver-
hitting

Overmatig hoog vermogen bij hoge 
aanvoertemperatuur. 

VRC DCF-ontvanger met geïnte-
greerde buitentemperatuurvoeler 
niet aangesloten (weergave „-60 °C” 
= te hoge, berekende aanvoertempe-
ratuur).

 > Stooklijn reduceren.
 > Nodig verwarmingsvermogen controleren 
(afwerklaagdroging, ruwbouw) en evt. reduce-
ren.

 > Bijgeleverde VRC DCF-ontvanger aansluiten.

36 Brijndruk laag Drukval in het brijncircuit door lek of 
luchtkussen.
Druk < 60 kPa (0,6 bar)

 > Brijncircuit op ondichtheden controleren.
 > Brijnvloeistof bijvullen.
 > Brijncircuit spoelen en ontluchten.

11.2 Storingen met tijdelijke waarschuwingsmelding
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11.4  Storingen met tijdelijke uitschakeling

De compressor schakelt uit, de warmtepomp blijft in wer-
king. De compressor kan op z’n vroegst na 5 min weer star-
ten. (uitzonderingen zie onder).

Storings-
code  

Storingstekst/
Beschrijving 

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

20 Vorstbeveiliging warmtebron 
bewaking bronuitlaat

Temperatuurspreiding van de 
warmtebron (T3 - T8) > inge-
stelde waarde „Toegest. temp.-
spreiding”
Deze storingsmelding is stan-
daard gedeactiveerd en kan 
alleen via  vrDIALOG parameter 
„Toegest. temp. spreiding” 
geactiveerd worden (20 K sprei-
ding betekent gedeactiveerd).

Brijnpomp defect, temperatuurvoeler 
T8 of T3 defect.
Te weinig volumestroom in het brijn-
circuit.
Lucht in het brijncircuit.

 > Doorstroming warmtebron controleren.
 > Steekcontact op de printplaat en aan de 
kabelboom controleren

 > Voeler op goede werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van kenwaarden 
VR 11, zie bijlage)

 > Voeler vervangen.
 > Volumestroom van de brijnpomp controleren 
(optimale spreiding ca. 3-5 K). 

 > Vuilzeef plaatsen/reinigen.
 > Brijncircuit ontluchten.

21
(alleen 
VWW)

Vorstbeveiliging warmtebron 
bewaking bronuitgang

Bronuitlaattemperatuur T8
te laag (<4 °C)

Temperatuurvoeler T8 defect.

Geen/volle vuilzeef in de retour van 
de bron.

 > Temperatuur van de warmtebron controleren.
 > Steekcontact op de printplaat en aan de 
kabelboom controleren. 

 > Voeler op correcte werking controleren 
(weerstandsmeting aan de hand van ken-
waarden VR 11 (¬ Tab. 17.2)

 > Voeler vervangen.
 > Volumestroom van de bronpomp controleren 
(optimale spreiding ca. 3-5 K).

 > Vuilzeef plaatsen/reinigen.

22
alleen 
VWS)

Vorstbeveiliging warmtebron 
bewaking bronuitgang

Bronuitgangstemperatuur T8 te 
laag (<parameter bevriezingsbe-
veiliging in menu A4)

Brijnpomp defect, temperatuurvoeler 
T8 defect.
Te weinig volumestroom in het brijn-
circuit.
Lucht in het brijncircuit.

 > Doorstroming warmtebron controleren.
 > Steekcontact op de printplaat en aan de 
kabelboom controleren.

 > Voeler op goede werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van kenwaarden 
VR 11, zie bijlage).

 > Voeler vervangen.
 > Volumestroom van de brijnpomp controleren 
(optimale spreiding ca. 3-5 K).

 > Brijncircuit ontluchten.

23
(alleen 
VWW)

Geen grondwaterdoorstroming

Geïntegreerde stromingsschake-
laar herkent geen volumes-
troom

Filter in het warmtebroncircuit
verstopt.
Bronpomp defect.
Motorveiligheidsschakelaar van de 
bronpomp is uitgevallen.
Stromingsschakelaar defect of niet 
aangesloten.

 > Filter reinigen. 
 > Werking van de bronpomp controleren, evt. 
vervangen.

 > Bronpomp op overbelasting controleren, bijv. 
door blokkeren of ontbreken van een fase.

 > Bronpomp, relais en motorveiligheidsschake-
laar controleren, evt. vervangen.

 > Functie stromingsschakelaar controleren.

11.3 Storingen met tijdelijke uitschakeling
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Storings-
code  

Storingstekst/
Beschrijving 

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

27 Koelmiddeldruk te hoog 

Warmtebenuttingszijde neemt 
te weinig warmte af. 

De geïntegreerde hogedruk-
schakelaar is bij 3 MPa (30 bar) 
(g) geactiveerd.

De warmtepomp kan op z‘n 
vroegst na een wachttijd van 
60 min weer starten

Lucht in de CV-installatie.  > CV ontluchten.

 Pompvermogen is verminderd of 
verwarmingspomp is defect.

 > Verwarmingspomp controleren, evt. vervan-
gen.

Radiatorverwarming zonder open 
verdeler resp. bufferboiler.

 > CV-installatie controleren.

Bufferboiler, voeler VF1 en RF1 ver-
wisseld.

 > Positie van de voelers controleren.

Te geringe volumestroom door slui-
ten van kranen in afzonderlijke ver-
trekken bij een vloerverwarming. 
Kort CV-bedrijf gebeurt na elke WW-
lading als de buitentemperatuur 
onder de BT-uitschakelgrens daalt! 
De regeling controleert of CV-functie 
nodig is. 

 > CV-installatie controleren.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibd of 
verkeerd gedimensioneerd.

 > Vuilzeven reinigen.

Afsluitkleppen gesloten.  > Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

 > Koelmiddelcircuit laten controleren. Fabrieks-
klantendienst op de hoogte brengen.

Alleen voor VWS/VWW 38/2 en 
46/2:
Het foutrelais op de aanloopstroom-
begrenzer is geactiveerd. 
De rode LED op de aanloopstroom-
begrenzer knippert:
2x = verkeerde fasevolgorde
3x = overstroom compressormotor
4x =  overtemperatuur thyristormo-

dules
5x = onderspanning/fase-uitval
6x = min./max. netfrequentie
7x =  geen compressor aangesloten

 > Controleren of de groene LED op de aanloop-
stroombegrenzer brandt. Als de groene LED 
niet brandt, ontbreekt de voedingsspanning 
of de aanloopstroombegrenzer is defect. 

 > Voedingsspanning controleren en herstellen. 
 > Aanloopstroombegrenzer controleren en evt. 
de fabrieksklantendienst op de hoogte bren-
gen.

 > Alleen VWS/VWW 38/2 en 46/2:
als de groene LED brandt en de rode LED 
knippert, oorzaak in de knippercode opzoe-
ken en verhelpen en evt. de fabrieksklanten-
dienst op de hoogte brengen.

11.3 Storingen met tijdelijke uitschakeling
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Storings-
code  

Storingstekst/
Beschrijving 

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

28 Koelmiddeldruk te laag 

Brijnzijde/bronwaterzijde levert 
te weinig warmte. 

De geïntegreerde lagedrukscha-
kelaar is bij 125 kPa (1,25 bar) (g) 
geactiveerd.

(Alleen VWS): Lucht in het brijncir-
cuit.
Concentratie van de brijnvloeistof te 
gering.

 > Brijncircuit ontluchten.
 > Vorstbeveiliging van de brijnvloeistof contro-
leren en evt. brijnconcentratie verhogen.

(alleen VWS) Pompvermogen van de 
brijnpomp is verminderd of brijn-
pomp is defect.

 > Brijnpomp controleren, evt. vervangen.

(alleen VWS) Niet alle circuits wor-
den gelijkmatig doorstroomd. Her-
kenbaar aan verschillend sterke ver-
ijzing van verschillende brijncircuits.

 > Brijncircuits afstellen.

Niet alle vereiste afsluitkleppen zijn 
geopend.

 > Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

 > Koelmiddelcircuit laten controleren. Fabrieks-
klantendienst op de hoogte brengen.

Alleen voor VWS/VWW 38/2 en 
46/2:
Het foutrelais op de aanloopstroom-
begrenzer is geactiveerd. 
De rode LED op de aanloopstroom-
begrenzer knippert:
2x = verkeerde fasevolgorde
3x = overstroom compressormotor
4x =  overtemperatuur thyristormo-

dules
5x = onderspanning/fase-uitval
6x = min./max. netfrequentie
7x =  geen compressor aangesloten

 > Controleren of de groene LED op de aanloop-
stroombegrenzer brandt. Als de groene LED 
niet brandt, ontbreekt de voedingsspanning 
of de aanloopstroombegrenzer is defect. 

 > Voedingsspanning controleren en herstellen. 
 > Aanloopstroombegrenzer controleren en evt. 
de fabrieksklantendienst op de hoogte bren-
gen.

 > Alleen VWS/VWW 38/2 en 46/2: 
als de groene LED brandt en de rode LED 
knippert, oorzaak in de knippercode opzoe-
ken en verhelpen en evt. de fabrieksklanten-
dienst op de hoogte brengen.

29 Koudemiddel druk buiten het 
bereik

Als de storing twee keer achter 
elkaar optreedt, kan de warmte-
pomp op z'n vroegst na een 
wachttijd van 60 min weer star-
ten.

Koelmiddeldruk te hoog of te laag, 
alle bij fout 27 en 28 genoemde oor-
zaken zijn mogelijk.

 > Zie storing 27 en 28.

11.3 Storingen met tijdelijke uitschakeling
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11.5  Storingen met permanente uitschakeling

De warmtepomp wordt na het optreden van een kritieke 
fout uitgeschakeld. De pomp kan na het verhelpen van de 
oorzaak van de fout alleen door het resetten van de storing 
(wissen van het storingsgeheugen) opnieuw gestart worden 
(zie menu l 1).
Een uitzondering geldt bij storing 90 en 91. Deze moeten 
niet gereset worden. De warmtepomp start opnieuw, wan-
neer de oorzaak van de storing is verholpen.

Noodmodus
Afhankelijk van het soort storingsmelding kunt u evt. instel-
len dat de warmtepomp tot aan het verhelpen van de oor-
zaak van de storing in een noodmodus via een externe elek-
trische bijstookverwarming of via een externe cv-ketel ver-
der loopt. Bij welke storingsmeldingen een noodmodus 
mogelijk is, vindt u terug (¬ Tab. 11.4).

Voorwaarde voor de noodmodus is dat de hydraulische ver-
binding van de bijstookverwarming gegarandeerd is en een 
verbonden bijstookverwarming ook geactiveerd is. 

 > Controleer of in het menu A3 (¬ Tab. 9.9) de bijstookver-
warming niet geblokkeerd is. De instelling „geen” blok-
keert alle geïnstalleerde noodvorstbeveiligings- en nood-
modusfuncties van een bijstookverwarming. Fabrieksin-
stelling is „geen“. Als een externe bijstookverwarming 
aangesloten is, kunt u hier „WW+CV“ instellen.

 > Stel voor de noodmodus in het menu C7 (¬ Tab. 9.6) de 
parameters van de bijstookverwarming voor „CV bedrijf” 
en „Bedrijf Warm water” op „alleen BE”

Bij een storing met permanente uitschakeling als gevolg 
verschijnen op het display onder de storingsmelding „Lage-
drukuitschakeling” volgende parameters:
 – Resetten (JA/NEE) 

Heft de storingsmelding op en schakelt het compressor-
bedrijf vrij.

 – Warmwater Voorrang (JA/NEE) 
Geeft de bijstookverwarming voor warm water vrij.

 – Cv Voorrang (JA/NEE)
Geeft bijstookverwarming voor CV-bedrijf vrij.

De noodmodus kan ofwel voor het CV-bedrijf (JA), voor het 
warmwaterbedrijf (JA) of voor beide (JA/JA) geactiveerd 
worden.

Houd er rekening mee dat een handmatig geactiveerde 
noodmodus ook handmatig gedeactiveerd moet worden, 
anders blijft deze functie actief.
De noodmodus wordt anders alleen onderbroken door:
 – Onderbreking van de spanningsvoeding van de regelaar-

printplaat (stroomuitval in het voedingsnet of onderbre-
king via huiszekeringen) of

 – RESET van de software (I4) of 
 – Resetten van de storingsmelding

Daarna volgt een herstart van de warmtepomp met com-
pressorbedrijf.

Of de noodmodus (nog) actief is, kunt u in het basisdisplay 
daaraan herkennen dat alleen de verticale pijl (bijstookver-
warming) in het zwart weergegeven wordt, terwijl de hori-
zontale pijl (milieu-energie) in het wit verschijnt.

 > Schakel na het verhelpen van de storing de noodmodus 
uit door op het display „Lagedrukuitschakeling” de 
instelling „Resetten” „JA” te kiezen (instelknop  hele-
maal naar links draaien).
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Storings-
code 

Storingstekst/
Beschrijving 

Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

32 Fout warmtebron sensor T8
 
Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler voor 
de bronuitgangstemperatuur is 
defect of niet juist op de printplaat 
gestoken. 

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Voeler op goede werking controleren 
(weerstandsmeting aan de hand van 
kenwaarden VR 11, (¬ Tab. 17.2)).

 > Voeler vervangen. 

33 Fout CV-circuitdruksensor

Kortsluiting/onderbreking in 
de druksensor

_ De druksensor in het CV-circuit is 
defect of niet correct opgestoken.

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen. 

34 Storing brijndruksensor 
(alleen VWS)

Kortsluiting/onderbreking in 
de druksensor

mogelijk De druksensor in het brijncircuit is 
defect of niet correct opgestoken.

40 Fout sensor T1 

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler aan 
hogedrukzijde van de compressor 
is defect of niet correct op de 
printplaat gestoken. 

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Voeler op goede werking controleren 
(weerstandsmeting aan de hand van 
kenwaarden VR 11, (¬ Tab. 17.2)

 > Voeler vervangen. 

41 Fout warmtebron sensor T3

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler voor 
de broningangstemperatuur is 
defect of niet juist op de printplaat 
gestoken. 

42 Fout sensor T5

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op 
de CV-retourleiding is defect of 
niet correct op de printplaat gesto-
ken. 

43 Fout sensor T6

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op 
de CV-aanvoerleiding is defect of 
niet correct op de printplaat gesto-
ken. 

44 Fout buitenvoeler AF

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De buitentemperatuurvoeler of de 
verbindingsleiding is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

 > ProE-stekker op de printplaat contro-
leren, verbindingsleiding controleren.

 > Voeler vervangen. 

45 Fout boilervoeler SP 

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De boilertemperatuurvoeler is 
defect of de aansluiting is niet cor-
rect. 

 > ProE-stekkers op de printplaat con-
troleren.

 > Voeler op goede werking controleren 
(weerstandsmeting aan de hand van 
kenwaarden VR 10, (¬ Tab. 17.1)).

 > Voeler vervangen. 

46 Fout sensor VF1

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De aanvoertemperatuurvoeler van 
het buffervat is defect of de aan-
sluiting is niet correct.

47 Fout Retour Sensor RF1

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De retourtemperatuurvoeler van 
het buffervat is defect of de aan-
sluiting is niet correct.

48 Fout Aanvoer Sensor VF2

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

Warm-
water-
bedrijf 
mogelijk

De oppervlaktetemperatuursensor 
VF2 in het CV-circuit is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

11.4  Storingen met permanente uitschakeling



Storingsdiagnose en -verhelping

104 Installatiehandleiding geoTHERM 0020072959_03

11

Storings-
code 

Storingstekst/
Beschrijving 

Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

52 Voeler staat niet op hydrau-
lisch schema

_ Hydraulisch schema niet correct 
ingevoerd. Voeler niet correct aan-
gesloten.

 > Hydraulisch schema en voelerposities 
aan de hand van de voorhanden CV-
installatie controleren.

60 Vorstbeveiliging warmte-
bron bewaking bronuitlaat

Storing 20 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 20. Zie storing 20.

61
(alleen 
VWW)

Vorstbeveiliging warmte-
bron bewaking bronuitlaat

Fout 21 drie keer achter 
elkaar opgetreden.

mogelijk

Zie storing 21. Zie storing 21.

62
(alleen 
VWS)

Vorstbeveiliging warmte-
bron bewaking bronuitlaat

Storing 22 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 22. Zie storing 22.

63
(alleen 
VWW)

Geen grondwaterdoorstro-
ming

Fout 23 drie keer achter 
elkaar opgetreden.

mogelijk

Zie storing 23. Zie storing 23.

72 Aanvoertemperatuur te 
hoog voor vloerverwarming

Aanvoertemperatuur 15 min 
hoger dan een ingestelde 
waarde (max. CV-tempera-
tuur + compressorhysterese 
+ 2 K) (¬ Tab. 9.8), fabrieks-
instelling: 52 °C).

_ Aanvoervoeler VF2 te dicht bij de 
warmtepomp gemonteerd.

 > Aanvoervoeler volgens het hydrauli-
sche schema verplaatsen.

Aanvoersensor VF2 is defect.  > Aanvoersensor VF2 controleren, evt. 
vervangen.

Pompvermogen van de externe cv-
pomp is verminderd of de pomp is 
defect.

 > Externe cv-pomp controleren, evt. 
vervangen.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibt of 
verkeerd gedimensioneerd.

 > Vuilzeven reinigen.

Mengklep achter bufferboiler 
defect.

 > Mengklep controleren, evt. vervangen.

Max. CV-temperatuur te laag inge-
steld.

 > Instelling „Max. HK-temp.” controle-
ren.

81 Koelmiddeldruk te hoog 

Storing 27 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk 

Zie storing 27. Zie storing 27.

83 Koelmiddeldruk te laag 
warmtebron controleren

Storing 28 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 28. Zie storing 28.

11.4 Storingen met permanente uitschakeling (vervolg)
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Storings-
code 

Storingstekst/
Beschrijving 

Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

84 Koudemiddel druk buiten 
het bereik

Storing 29 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 29. Zie storing 29.

Motorveiligheidsschakelaar van de 
compressor (Kriwan-module) is door 
een te hoge wikkelingstemperatuur
geopend.

Automatisch sluiten van de Kriwan-
module gebeurt na 30 minuten.

Alleen voor VWS/VWW 22/2 en 
30/2:
zekering van de temperatuurbewa-
king op aanloopstroombegrenzer 
defect.

 > Overbruggingsrelais (ICL-compres-
sor) en bedrading controleren. Als 
de groene LED aan de aanloop-
stroombegrenzer niet brandt, is de 
zekering van de temperatuurbewa-
king defect.

 > Fabrieksklantendienst op de hoogte 
brengen.

Alleen voor VWS/VWW 38/2 en 
46/2:
Het foutrelais op de aanloopstroom-
begrenzer is geactiveerd. 
De rode LED op de aanloopstroom-
begrenzer knippert:
2x = verkeerde fasevolgorde
3x = overstroom compressormotor
4x =  overtemperatuur thyristormo-

dules
5x = onderspanning/fase-uitval
6x = min./max. netfrequentie
7x =  geen compressor aangesloten

 > Controleren of de groene LED op de 
aanloopstroombegrenzer brandt. Als 
de groene LED niet brandt, ont-
breekt de voedingsspanning of de 
aanloopstroombegrenzer is defect. 

 > Voedingsspanning controleren en 
herstellen. 

 > Aanloopstroombegrenzer controle-
ren en evt. de fabrieksklantendienst 
op de hoogte brengen.

 > Alleen voor VWS/VWW 38/2 en 
46/2:
als de groene LED brandt en de rode 
LED knippert, oorzaak in de knipper-
code opzoeken en verhelpen en evt. 
de fabrieksklantendienst op de 
hoogte brengen.

Alleen voor VWS/VWW 38/2 en 
46/2: fase-uitval in combinatie met 
fout 94.

 > Zie storing 94.

90 CV-installatiedruk te laag 

Druk < 50 kPa (0,5 bar)
Warmtepomp schakelt uit 
en gaat vanzelf in werking 
wanneer de druk boven 
70 kPa (0,7 bar) stijgt

_ Drukval in de CV-installatie door lek, 
luchtkussen of defect expansievat. 

 > CV-installatie op ondichtheden con-
troleren.

 > Water bijvullen en ontluchten.
 > Expansievat controleren. 

Schroefverbindingen aan de achter-
zijde van de warmtepomp zijn niet 
goed afgedicht.

 > Schroefverbindingen vaster aan-
draaien.

Klemschroefverbindingen aan het 
3-wegomschakelventiel verwar-
ming/boilerlading zijn ondicht.

 > Klemschroefverbindingen aan het 
3-wegomschakelventiel verwarming/
boilerlading vastdraaien.

11.4 Storingen met permanente uitschakeling (vervolg)
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Storings-
code 

Storingstekst/
Beschrijving 

Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

91 Bron druk te laag

Druk < 20 kPa (0,2 bar)
Warmtepomp schakelt uit 
en gaat vanzelf in werking 
wanneer de druk boven 
40 kPa (0,4 bar) stijgt.

mogelijk (Alleen VWS) Drukval in het brijn-
circuit door lek of luchtkussen.

 > Brijncircuit op ondichtheden contro-
leren.

 > Brijn bijvullen en ontluchten. 

(Alleen VWS) Brijndruksensor 
defect.

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen.

Zekering F1 op printplaat defect.  > Zekering F1 controleren en evt. ver-
vangen.

Door de klant gemonteerde brijn-
drukschakelaar (alleen VWS) of 
maximaalthermostaat is geopend

 > Brijndrukschakelaar of maximaal-
thermostaat controleren.

94 Fase-uitval zekering contro-
leren 

Eén of meerdere fasen uit-
gevallen.

mogelijk Fase-uitval of zekering geactiveerd  > Zekeringen en kabelaansluitingen 
controleren (stroomvoeding naar 
compressor). 

Slecht aangedraaide elektrische 
aansluitingen. 

 > Elektrische aansluitingen controle-
ren. 

Te lage netspanning.  > Spanning bij elektrische aansluiting 
van de warmtepomp meten. 

Stroomonderbreking bij verkeerd 
ingesteld elektrisch schema (bijv. 
elektrisch schema 1).

 > Instelling van het elektrische schema 
controleren.

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

 > Aanloopstroombegrenzer controle-
ren en evt. de fabrieksklantendienst 
op de hoogte brengen. 

95 Verkeerde draairichting 
comp. fasen verwisselen

Fasevolgorde niet correct

mogelijk Geen spanning (tijdelijke uitschake-
ling door EVU).

 > Contact van de rondstuurontvanger 
aan klem 13 aansluiten.

Fasen verwisseld.  > Fasevolgorde door verwisselen van 
telkens 2 fasen aan de netvoeding 
wijzigen. 

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

 > Aanloopstroombegrenzer controle-
ren en evt. de fabrieksklantendienst 
op de hoogte brengen. 

96 Storing druksensor koelcir-
cuit

Kortsluiting/onderbreking in 
de druksensor

mogelijk Een druksensor in het koelcircuit is 
defect of is niet juist aangesloten

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen. 

11.4 Storingen met permanente uitschakeling (vervolg))
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11.6 Andere fouten/storingen

Tekenen van storing Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

De bijstookverwarming functioneert niet 
hoewel deze door de regelaar vrijgegeven 
is (bijv. in de spertijd door de netexploitant 
(EVU-spertijd), de verwarming of de boiler 
bereiken niet de gewenste temperatuur. 

De bijstookverwarming is via het lage tarief 
aangesloten en dit tarief is momenteel door 
de netexploitant geblokkeerd. 

 > Controleren of bijstookverwarming via 
nachtstroom is aangesloten en er net 
sprake is van een wachttijd van het ener-
giebedrijf. 

De veiligheidstemperatuurbegrenzer van de 
bijstookverwarming is uitgevallen. 

 > Veiligheidstemperatuurbegrenzer ont-
grendelen door de toets in te drukken. 

Bij hernieuwde activering mogelijke oorzaken: 

Lucht in de CV-installatie. Verstopte vuilfil-
ter in de retour van de CV-installatie. 

 > CV-circuit ontluchten. Verstopte vuilfilter 
reinigen. 

De verwarmingspomp is blijven staan of 
loopt te langzaam. 

 > Verwarmingspomp controleren en evt. 
vervangen. 

Geluiden in CV-circuit. Lucht in CV-circuit.  > CV-circuit ontluchten.

Vervuilingen in het CV-circuit.  > CV-circuit spoelen. 

Bivalentietemperatuur verkeerd ingesteld.  > Bivalentietemperatuur (menu A3) 
(¬ Tab. 9.9) wijzigen.

Pompvermogen van de externe cv-pomp is 
verminderd of de pomp is defect. 

 > Pomp controleren op werking, evt. ver-
vangen. 

Watersporen onder of naast de warmte-
pomp.

De condensafvoer is verstopt.  > Condensaat binnenin het toestel wordt in 
de condensbak verzameld en evt. onder 
de warmtepomp afgevoerd (geen sto-
ring). Leidingisolatie binnenin het toestel 
controleren, evt. extra isoleren om de 
hoeveelheid condensaat te verminderen.

Lekkages in CV-circuit.  > CV-circuitcomponenten (pomp, bijstook-
verwarming, leidingen) op ondichtheden 
controleren. 

 > Evt. schroefverbindingen vaster aan-
draaien en afdichtingen vervangen. 

Buitentemperatuur geeft -60 ºC aan. Buitentemperatuurvoeler niet aangesloten 
of defect.

 > Buitentemperatuurvoeler controleren.

Temperaturen in het CV-circuit te laag of te 
hoog.

Gewenste kamertemperatuur niet optimaal 
ingesteld.

 > Gewenste kamertemperatuur (menu  1, 
¬ Gebruiksaanwijzing) wijzigen.

Verlagingstemperatuur niet optimaal inge-
steld.

 > Verlagingstemperatuur (menu  1, 
¬ Gebruiksaanwijzing) wijzigen.

Stooklijn niet optimaal ingesteld.  > Stooklijn (menu C2) (¬ Tab. 9.6) wijzigen.

11.5 Andere fouten/storingen
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12 Recycling en afvoer

Zowel de geoTHERM-warmtepomp alsook de bijbehorende 
transportverpakking bestaan voor het grootste deel uit 
recycleerbare grondstoffen.

12.1 Warmtepomp afvoeren

 

Is het Vaillant-toestel van dit teken voor-
zien, dan mag u het na het gebruik niet met 
het gewone huisvuil weggooien. Zorg er in 
dit geval voor dat uw Vaillant-toestel alsook 
het evt. aanwezige toebehoren na afloop 
van de gebruiksduur correct wordt afge-
voerd.

12.2 Verpakking afvoeren

 > Zorg ervoor dat de transportverpakking op correcte 
wijze wordt afgevoerd.

12.3 Brijnvloeistof afvoeren (alleen VWS)

a
 Gevaar!

Explosie- en verbrandingsgevaar!
De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en 
damp licht ontvlambaar. De vorming van 
explosieve damp-/luchtmengsels is moge-
lijk.

 > Houd hitte, vonken, open vuur en hete 
oppervlakken uit de buurt.

 > Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor 
voldoende ventilatie.

 > Vermijd de vorming van damp-/lucht-
mengsels. Houd vaten met brijnvloeistof 
gesloten. 

 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door brandwonden!
De brijnvloeistoffen zijn gevaarlijk voor de 
gezondheid.

 > Vermijd huid- en oogcontact.
 > Vermijd inademen en inslikken. 
 > Draag handschoen en veiligheidsbril.
 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

 > Zorg ervoor dat de brijnvloeistof rekening houdende met 
de plaatselijke voorschriften bijv. op een geschikte vuil-
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie ver-
werkt wordt. 

 > Neem bij hoeveelheden onder 100 l met de gemeentelijke 
reinigingsdienst contact op.

12.4 Koelmiddel laten afvoeren

De geoTHERM warmtepomp (binneneenheid) is met het 
koelmiddel R 407 C gevuld. Het koelmiddel moet geschei-
den van de warmtepomp afgevoerd worden.

 > Laat het koelmiddel door gecertificeerd vakpersoneel 
conform de voorschriften recycleren of afvoeren.

b
 Opgelet!

Gevaar voor schade aan het milieu!
Deze warmtepomp bevat het koelmiddel 
R 407 C. Het koelmiddel mag niet in de 
atmosfeer komen. R 407 C is een door het 
Kyotoprotocol beschreven gefluoreerd 
broeikasgas met GWP 1653 (GWP = Global 
Warming Potential).

 > Laat het in de warmtepomp voorhanden 
koelmiddel voor het afvoeren van de 
warmtepomp volledig in een daarvoor 
geschikte bak af om het daarna conform 
de voorschriften te recycleren of af te 
voeren.
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13 Garantie en serviceteam

13.1 Garantie

Fabrieksgarantie (Nederland)
Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie 
is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur 
conform de installatievoorschriften van het betreffende pro-
duct.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken 
op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene 
garantiebepalingen van Vaillant BV.
Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de ser-
vicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant BV aan-
gewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden 
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode 
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf 
toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewe-
zen installatiebedrijf en als het conform de algemene 
garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

Fabrieksgarantie (België)
De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen 
alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van 
twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur 
die u heel nauwkeurig dient bij te houden.
De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:
1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman 
geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoorde-
lijkheid, op zal letten dat de normen eninstallatievoorschrif-
ten nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toege-
laten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder 
garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing 
zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant 
toestelgemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannu-
leerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de 
garantiekaart volledigingevuld, ondertekend en gefrankeerd 
terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie! De 
waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking 
van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door 
het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een ver-
keerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de 
gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het 
niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoor-
schriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, 
overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke han-
deling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en 
de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij factura-
tie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-
verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam 
van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam 
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens 
voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. 

huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukke-
lijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant 
betaald moeten wordenaan de fabriekstechnicus die het 
werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van 
onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlen-
ging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garan-
tie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot 
voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor 
elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de 
hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.
Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te 
stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, 
mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele 
Vaillant onderdelen gebruikt worden.

13.2 Serviceteam

Serviceteam (Nederland)
Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur 
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer 
(020) 565 94 40.

Klantendienst (België)
Vaillant NV- SA
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel : 02 / 334 93 52
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14  Technische gegevens

14.1 Technische gegevens VWS

Benaming Eenheid VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Soort – Brijn-waterwarmtepompen

Toepassingsgebied – De warmtepompen zijn uitsluitend voor het huishoudelijke gebruik als warmte-
bron voor gesloten warmwater-CV-installaties en voor de warmwaterbereiding 
bestemd.

Afmetingen
Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1200
760
900
1100

Gewichten
Totaalgewicht
- met verpakking
- zonder verpakking
- gereed voor gebruik

kg
kg
kg

356
326
341

370
340
359

394
364
386

417
387
414

Elektrische gegevens
Nominale spanning / Ontwerpspanning
- CV-circuit/compressor
- regelcircuit

3/N/PE 400V 50Hz
1/N/PE 230V 50Hz

- Bronpomp / Brijnpomp 1/N/PE 230V 50Hz 3/N/PE 400V 50Hz

- cv-pomp (door de klant)
- bijstookverwarming (door de klant)

- 1/N/PE 230V 50Hz (max. 2 A)
3/N/PE 400V 50Hz

- Vermogensfactor cos j  0,7 - 0,84 0,72 - 0,83 0,76 - 0,86 0,75 - 0,86

Vereiste max. netimpedantie
-  met aanloopstroombegrenzer af 

fabriek
Ohm 0,472 0,450 0,270 0,100

Zekering
- Uitschakelkarakteristiek

- Uitschakelstroom

– C, driepolig schakelend (onderbreking van de 3 netleidingen in een schakelbe-
werking)

A 20 25 32 40

Aanloopstroom
- zonder aanloopstroombegrenzer
-  met aanloopstroombegrenzer (af 

fabriek)

A 99
44

127
65

167
85

198
110

Elektrisch opgenomen vermogen
– min. bij A5/W25
– max. bij A35/W60
-  bijstookverwarming (door de klant, 

max.)

kW
kW
kW

5,0
10,0

3 x 2,3

6,4
12,0

3 x 2,3

8,5
16,0

3 x 2,3

10,1
18,0

3 x 2,3

Beschermklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulische aansluiting
- CV aanvoer en retour
- warmtebron aanvoer en retour

Inch, mm
Inch, mm

G 1 1/2", DN 32
G 1 1/2", DN 32

14.1   Technische gegevens VWS
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Benaming Eenheid VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Warmtebroncircuit / Brijncircuit
- Brijntype / brijnconcentratie
- max. werkdruk
- min. ingangstemperatuur brijn-warm
- max. ingangstemperatuur brijn-warm

-
MPa (bar)
°C
°C

Ethyleenglycol / min. 25 %-vol., max. 30%-vol.
0,3 (3)

-10
20

–  Volume van het warmtebroncircuit in 
de warmtepomp

l 6,2 8,6 10,0 12,4

- nominale volumestroom DT 3K
-   Drukverlies bij nominale volumes-

troom DT 3K
–  Elektrisch opgenomen vermogen/ont-

werpvermogen brijnpomp

m3/h
kPa 
(mbar)
W

5,3
36,0 (360)

200

7,1
32,0 (320)

200

9,1
51,0 (510)

400

11,0
39,0 (390)

400

- soort pomp Geïntegreerde natloperpomp

–  energielabelpomp volgens Europump-
classificeringsschema

D C

-  Werkstoffen van het warmtebroncir-
cuit binnen de warmtepomp

- Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, Fe, EPDM

CV-circuit
- toegestane waterkwaliteit

- max. werkdruk
- min. aanvoertemperatuur
- max. aanvoertemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

Verwarmingswater niet met vorst- of anticorrosiemiddelen verrijken!
Onthard het verwarmingswater bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) 
volgens richtlijn VDI2035 blad 1

0,3 (3)
25
62

–  volume waterinhoud van het  
CV-circuit in de warmtepomp

l 8,3 10,3 12,0 14,1

– nominale volumestroom DT 5K
–   Drukverlies bij nominale volumes-

troom  DT 5K
– nominale volumestroom DT 10K
–   Drukverlies bij nominale volumes-

troom  DT 10K

m3/h
kPa 
(mbar)
m3/h
kPa 
(mbar)

3,8
7,2 (72)

1,9
1,6 (16)

5,2
8,6 (86)

2,6
2,5 (25)

6,6
13,7 (137)

3,3
5,0 (50)

8,0
18,0 (180)

3,9
5,5 (55)

-  Werkstoffen van het verwarmingscir-
cuit binnen de warmtepomp

- Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, Fe, EPDM

Koelmiddelcircuit
- koelmiddeltype - R 407 C

- hoeveelheid
- aantal slagen EX-klep

kg
-

4,1
6,5

5,99
9

6,7
8

8,6
6,5

- toegestane werkoverdruk
- compressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

- Olievulhoeveelheid l 4,0 4,0 4,14 4,14

14.1 Technische gegevens VWS
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Benaming Eenheid VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Vermogensgegevens warmtepomp De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe toestellen met schone warmtewisse-
laars.

B0/W35 DT 5K conform DIN EN 14511
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

B0/W35 DT 10K conform DIN EN 255
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

B0/W55 DT 5K conform DIN EN 14511
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

22,0
5,0
4,4

22,3
4,7

4,60

20,3
6,6
3,1

29,8
6,5
4,6

30,3
6,3
4,8

26,8
8,8
3,0

38,3
8,5
4,5

37,8
8,0
4,7

36,2
11,7
3,1

45,9
10,0
4,6

45,5
9,7
4,7

42,3
14,1
3,0

Geluidsvermogenniveau binnen
(B0/W35 conform EN 12102)

dB(A) 63 63 63 65

Standplaats
– toegestane omgevingstemperatuur °C

binnen/droog
7 - 25

Toepassingsgrenzen
Bij gelijke volumedoorstroming als bij 
de controle van het nominale vermogen 
onder genormeerde nominale voor-
waarden bij nominale volumestromen 
en een spreiding van DT 3K in het brijn-
circuit en DT 5K in het CV-circuit

B-10/W25
B-10/W55
B-5/W62
B20/W62
B20/W25

Het gebruik van de warmtepomp buiten de toepassingsgrenzen leidt tot het uit-
schakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

14.1 Technische gegevens VWS
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14.2 Technische gegevens VWW

Benaming Eenheid VWW 220/2 VWW 300/2 VWW 380/2 VWW 460/2

Soort – Water-waterwarmtepompen

Toepassingsgebied –
De warmtepompen zijn uitsluitend voor het huishoudelijke gebruik als warmte-
bron voor gesloten warmwater-CV-installaties en voor de warmwaterbereiding 
bestemd.

Afmetingen
Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1200
760
900
1100

Gewichten
Totaalgewicht
- met verpakking
- zonder verpakking
- gereed voor gebruik

kg
kg
kg

340
310
325

354
324
343

374
344
366

397
367
394

Elektrische gegevens
Nominale spanning / Ontwerpspanning
- CV-circuit/compressor
- regelcircuit

3/N/PE 400V 50Hz
1/N/PE 230V 50Hz

- Bronpomp / Bronpomp (door de klant) 3/N/PE 400V 50Hz (max. 3 x 5 A) 3/N/PE 400V 50Hz (max. 3 x 8,5 A)

- cv-pomp (door de klant)
- bijstookverwarming (door de klant)

- 1/N/PE 230V 50Hz (max. 2 A)
3/N/PE 400V 50Hz

- Vermogensfactor cos j  0,7 - 0,84 0,72 - 0,83 0,76 - 0,86 0,75 - 0,86

Vereiste max. netimpedantie
-  met aanloopstroombegrenzer af 

fabriek
Ohm 0,472 0,450 0,270 0,100

Zekering
- Uitschakelkarakteristiek

- Uitschakelstroom

– C, driepolig schakelend (onderbreking van de 3 netleidingen in een schakelbe-
werking)

A 20 25 32 40

Aanloopstroom
- zonder aanloopstroombegrenzer
-  met aanloopstroombegrenzer af 

fabriek

A
A

99
44

127
65

167
85

198
110

Elektrisch opgenomen vermogen
– min. bij W10/W55
– max. bij W20/W60
-  bijstookverwarming (door de klant, 

max.)

kW
kW
kW

5,0
10,0

3 x 2,3

6,4
12,0

3 x 2,3

8,5
16,0

3 x 2,3

10,1
18,0

3 x 2,3

Beschermklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulische aansluiting
- CV aanvoer en retour
- warmtebron aanvoer en retour

Zoll, mm
Zoll, mm

G 1 1/2", DN 32
G 1 1/2", DN 32

Warmtebroncircuit / Bronwatercircuit
- toegestane waterkwaliteit

- max. werkdruk
- min. inlaattemperatuur brijn-warm
- max. inlaattemperatuur brijn-warm

-

MPa (bar)
°C
°C

Verschil pH volgens DIN 38404-C10-R2 (< 0,5 / > -0,5)
Corrosie volgens DIN 50930 T4 (1993) (S1 <0,5)
Corrosie volgens DIN 50930 T5 (S3 <0,5 / >1,0)

0,3 (3)
4

20

–  Volume van het warmtebroncircuit in 
de warmtepomp

l 6,2 8,6 10,0 12,4

- nominale volumestroom DT 3K
-  Intern drukverlies bij nominale volu-

mestroom

m3/h
kPa (mbar)

6,42
51,2 (512)

8,76
58,2 (582)

10,8
71,9 (719)

13,1
86,0 (860)

-  Werkstoffen van het warmtebroncir-
cuit binnen de warmtepomp

- Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, Fe, EPDM

14.2  Technische gegevens VWW
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Benaming Eenheid VWW 220/2 VWW 300/2 VWW 380/2 VWW 460/2

CV-circuit
- toegestane waterkwaliteit

- max. werkdruk
- min. aanvoertemperatuur
- max. aanvoertemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

Verwarmingswater niet met vorst- of anticorrosiemiddelen verrijken!
Onthard het verwarmingswater bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) 
volgens richtlijn VDI2035 blad 1

0,3 (3)
25
62

–  volume waterinhoud van het  
CV-circuit in de warmtepomp

l 8,3 10,3 12,0 14,1

– nominale volumestroom DT 5K
-   Drukverlies bij nominale volumes-

troom  DT 5K
– nominale volumestroom DT 10K
-   Drukverlies bij nominale volumes-

troom DT 10K

m3/h
mbar

m3/h
mbar

5,10
12,6 (126)

2,60
3,9 (39)

6,96
15,2 (152)

3,60
4,5 (45)

8,70
21,8 (218)

4,50
6,7 (67)

10,44
30,3 (303)

5,52
9,6 (96)

-  Werkstoffen van het verwarmingscir-
cuit binnen de warmtepomp

- Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, Fe, EPDM

Koelmiddelcircuit
- koelmiddeltype - R 407 C

- hoeveelheid
- aantal slagen EX-klep

kg
-

4,3
8,5

5,99
9,5

6,7
8,5

8,6
9,5

- toegestane werkoverdruk
- compressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

- Olievulhoeveelheid l 4,0 4,0 4,14 4,14

Vermogensgegevens warmtepomp De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe toestellen met schone warmtewisse-
laars.

W10/W35 DT 5K conform DIN EN 14511
-  verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

W10/W35 DT 10K conform DIN EN 255
-  verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

W10/W55 DT 5K conform DIN EN 14511
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance 

COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

29,9
5,8
5,2

30,2
5,5
5,5

26,9
7,6
3,5

41,6
7,8
5,3

42,4
7,5
5,7

37,2
10,4
3,6

52,6
9,8
5,3

52,3
9,4
5,5

47,4
12,9
3,6

63,6
12,4
5,1

64,7
12,0
5,4

57,3
15,8
3,6

Geluidsvermogenniveau binnen
(W10/W35 conform EN 12102)

dB(A) 63 63 63 65

Standplaats
– toegestane omgevingstemperatuur °C

binnen/droog
7 - 25

Toepassingsgrenzen
Bij gelijke volumedoorstroming als bij 
de controle van het nominale vermogen 
onder genormeerde nominale voor-
waarden bij nominale volumestromen 
en een spreiding van DT 3K in het brijn-
circuit en DT 5K in het CV-circuit

W7/W25
W7/W62

W20/W62
W20/W35
W10/W25

Het gebruik van de warmtepomp buiten de toepassingsgrenzen leidt tot het uit-
schakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

14.2 Technische gegevens VW
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15  Ingebruiknemingsprotocol

 > Vul het volgende protocolformulier in voor u de warmte-
pomp in gebruik neemt. 

 > Neem de warmtepomp alleen in gebruik, wanneer aan 
alle punten inhoudelijk werd voldaan. 

Checklist CV-circuit

Werd bij de planning rekening gehouden met gebouwdelen die op 
een later moment moeten worden verwarmd?

Werd rekening gehouden met het vermogen voor de warmwater-
voorziening?

Werden de CV-circuits van het systeem hydraulisch afgesteld?

Werden drukverliezen middels berekening van het buizennetwerk 
bepaald?

Als bij de planning te verwachten drukverliezen werden berekend: 
werd een tweede pomp ingebouwd om de drukverliezen te over-
winnen?

Werd met de nominale volumestroom van de warmtepomp reke-
ning gehouden?

Werd een vuilfilter in de retourleiding ingebouwd?

Werd het systeem voorzien van alle in deze handleiding beschre-
ven beveiligingen?

Werden overlooptrechter en afblaasleiding ingebouwd?

Werd het CV-circuit gespoeld, gevuld en ontlucht?

Werd het CV-circuit op dichtheid gecontroleerd?

Werden de buizen (diffusiedicht) tegen warmte geïsoleerd?

Checklist brijncircuit (alleen VWS)

Werd de juiste brijnvloeistof gevuld?

Werd het brijncircuit op dichtheid gecontroleerd?

Werd het brijncircuit volgens de voorschriften ontlucht?

Welk antivriesmiddel werd gevuld en welke instelling voor de 
vorstbeveiliging werd in de regelaar ingevoerd?

Werd de vorstbeveiliging (-28 °C ± 1K) met een antivriestester 
gecontroleerd?

Is er een drukschakelaar in het brijncircuit ingebouwd?

Werd de drukschakelaar op de warmtepomp aangesloten?

Werd voor het vullen een vuilfilter aan de brijnzijdige ingang van 
de warmtepomp gebruikt? Werd de vuilfilter na het vullen opnieuw 
verwijderd?

Zijn er afsluitkleppen in het brijncircuit ingebouwd?

Zijn er afsluitkleppen in het brijncircuit ingebouwd?

15.1 Ingebruiknemingsprotocol
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Checklist brijncircuit (alleen VWS)

Werden de brijncircuits hydraulisch afgesteld?

Werd het brijnexpansievat geïnstalleerd?

Werd het brijncircuit tot 200 kPa (2 bar) druk gevuld?

Werd het brijnexpansievat tot 2/3 gevuld?

Werden voor de warmtepomp afsluitvoorzieningen geïnstalleerd?

Werden de brijnbuizen in het huis dampdiffusiedicht warmtegeïso-
leerd?

Werden koelbuisklemmen voor de installatie van de brijncircuitlei-
dingen binnen het gebouw gebruikt?

Checklist bronwatercircuit (alleen VWW)

Werd het water of de samenstelling ervan onderzocht?

Werd een bijkomende warmtewisselaar voor de ontkoppeling 
ingezet?

Werd een vuilfilter aan de waterzijdige ingang van de warmtepomp 
geïnstalleerd?

Werden voor de warmtepomp afsluitvoorzieningen geïnstalleerd?

Werden de buizen (diffusiedicht) tegen warmte geïsoleerd?

Checklist elektrische installatie

Is bij de klant een scheidingsinrichting met min. 3 mm contactope-
ning alpolig voorhanden en werd deze van tekst voorzien?

Werden alle elektrische aansluitingen volgens de voorschriften en 
de opgegeven elektrische schakelschema's uitgevoerd?

Werd de aarddraad correct aangesloten?

Bezitten alle kabels de vereiste kabeldoorsnede?

Werden de noodzakelijke contactverbrekers overeenkomstig de 
gebruikte leidingdoorsneden en legmethoden gebruikt en van 
tekst voorzien?

Werden alle leidingen via trekontlastingen vastgezet?

Werd een evt. voorhanden rondstuursignaal van de netexploitant 
aan de warmtepomp aangesloten?

Checklist montage

Werden alle manteldelen gemonteerd?

15.1 Ingebruiknemingsprotocol
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16 Referentie

 > Vul de volgende tabellen in om eventueel uit te voeren 
servicewerkzaamheden te vergemakkelijken.

Installatie en inbedrijfstelling werden uitgevoerd 
door: 

Bouw warmtebron

Datum:

Firma:

Naam:

Adres

Telefoon:

Elektrische installatie

Datum:

Firma:

Naam:

Adres

Telefoon:

Ingebruikstelling

Datum:

Firma:

Naam:

Adres

Telefoon:
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Planning van de warmtepompinstallatie Informatie

Informatie over warmtevraag

Verwarmingslast van object

Warmwatervoorziening

Werd een centrale warmwatervoorziening gebruikt?

Werd rekening gehouden met het gebruikersgedrag wat betreft de 
warmwaterbehoefte?

Werd bij de planning rekening gehouden met de verhoogde warm-
waterbehoefte van whirlpools en comfortdouches?

Gebruikte toestellen in de warmtepompinstallatie Informatie

Toestelbenaming van de geïnstalleerde warmtepomp

Informatie over warmwaterboiler

Type warmwaterboiler

Volume warmwaterboiler

Extra elektrische verwarming? Ja/nee

Informatie over kamerthermostaat

VR 90/Andere/Geen

Informatie over warmtebronsysteem Informatie

Aardsonde (aantal, boordiepte, afstand van de sondes t.o.v. elkaar)

Aantal sondes

Afstand van de sensoren t.o.v. elkaar

Boordiepte van de sondes

Gegevens over de aardcollector Informatie

Aantal brijncircuits

Plaatsingsafstand van de buizen t.o.v. elkaar

Buisdiameter

Plaatsingsdiepte van de collector in de grond

Lengte van het langste brijncircuit

16.1 Referentiechecklist
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Informatie over VWW Informatie

Grootte van de massastroom die aan de bron ontnomen kan 
worden.

Type van de bronwaterpomp

Informatie over warmtebenuttingssysteem Informatie

Als een tweede pomp werd ingebouwd om de drukverliezen te 
overwinnen: type en fabrikant van de tweede pomp

Verwarmingslast van vloerverwarming

Verwarmingslast van wandverwarming

Verwarmingslast van combinatie vloerverwarming/radiators

Werd een circulatieleiding geïnstalleerd? (Ja/Nee)

Ingebruikneming van de warmtepompinstallatie Informatie

Controles vóór overdracht aan de gebruiker

Druk van het CV-circuit in koude toestand?

Wordt de CV warm?

Wordt het warm water in de boiler warm?

Werden de basisinstellingen op de thermostaat uitgevoerd?

Werd de legionellabeveiliging geprogrammeerd? (interval en tem-
peratuur)

Overdracht aan de gebruiker Informatie

Werd de gebruiker geïnstrueerd m.b.t. de volgende punten?

Basisfunctie en bediening van de thermostaat

Bediening extern geplaatste ontluchters

Onderhoudsintervallen

Overhandiging van documentatie Informatie

Werd de gebruikershandleiding aan de gebruiker gegeven?

Werd aan de gebruiker de installatiehandleiding overhandigd?

Werden aan de gebruiker alle handleidingen van de toebehoren 
overhandigd?

16.1 Referentiechecklist
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17  Bijlage

Voelerkarakteristieken
Externe temperatuursensors VR 10

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

17.1  bijlage, voelerkenwaarden VR 10

Interne temperatuursensoren VR 11

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

17.2  bijlage, voelerkenwaarden VR 11
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Buitentemperatuurvoeler VRC-DCF

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

17.3 bijlage, voelerkenwaarden VRC DCF
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Warmtepompschema VWS

9

13

5

12

11

17 16 15

1M

3

6

7

2

4

8

T5

T4

T1

T2

T3T8

T6

10

14

17.1 bijlage, warmtepompschema VWS ..O/2

Legenda
1 Verwarming aanvoer
2 Druksensor CV-circuit
3 Hogedruksensor
4 Hogedrukschakelaar
5 Compressor
6 Lagedruksensor
7 Lagedrukschakelaar
8 Druksensor brijncircuit
9 Verdamper

10 Brijnpomp
11 Expansieventiel
12 Filterdroger
13 Condensor
14 Cv-pomp (door de klant te leveren)
15 Verwarming retour
16 3-wegomschakelventiel verwarming/boilerlading (door de klant 

te leveren)
17 Warmwater retour
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Warmtepompschema VWW

10

9

13

5

12

11

17 16 15

1M

3

6

7

2

4

8

T5

T4

T1

T2

T3T8

T6

14

17.2 bijlage, warmtepompschema VWW ..0/2

Legenda
1 Verwarming aanvoer
2 Druksensor CV-circuit
3 Hogedruksensor
4 Hogedrukschakelaar
5 Compressor
6 Lagedruksensor
7 Lagedrukschakelaar
8 Druksensor warmtebroncircuit
9 Verdamper

10 Stromingsschakelaar
11 Expansieventiel
12 Filterdroger
13 Condensor
14 Cv-pomp (door de klant te leveren)
15 Verwarming retour
16 3-wegomschakelventiel verwarming/boilerlading (door de klant 

te leveren)
17 Warmwater retour
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