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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
ële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade of milieu-
schade

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Gevaar door verkeerde bediening

▶ Neem deze handleiding volledig door.
▶ Neem bij alle werkzaamheden aan het

Vaillant-toestel de algemene veiligheids-
voorschriften en de waarschuwingen in
acht.

▶ Voer de werkzaamheden alleen zo uit als
in deze handleiding beschreven.

1.2.2 Levensgevaar door explosieve en
ontvlambare stoffen

▶ Gebruik of bewaar geen explosieve of ont-
vlambare stoffen (bijv. benzine, papier,
verf, enz.) in de opstellingsruimte van het
product.

1.2.3 Levensgevaar door explosies en
verbrandingen door brijnvloeistof

De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en
damp licht ontvlambaar. De vorming van ex-
plosieve damp-/luchtmengsels is mogelijk.

▶ Houd hitte, vonken, open vuur en hete
oppervlakken uit de buurt.

▶ Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor
voldoende ventilatie.

▶ Vermijd de vorming van damp-/luchtmeng-
sels.

▶ Houd vaten met brijnvloeistof gesloten.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

1.2.4 Levensgevaar door ontbrekende
veiligheidsinrichtingen

Ontbrekende veiligheidsinrichtingen (bijv. vei-
ligheidsklep, expansievat) kunnen tot levens-
gevaarlijke brandwonden en andere letsels
leiden, bijv. door explosies. De in dit docu-
ment opgenomen schema's geven niet alle
voor een deskundige installatie vereiste vei-
ligheidsinrichtingen weer.

▶ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen
in de installatie.

▶ Informeer de gebruiker over de functie en
de positie van de veiligheidsinrichtingen.

▶ Neem de betreffende nationale en inter-
nationale wetten, normen en richtlijnen in
acht.

1.2.5 Levensgevaar door een elektrische
schok

Als u spanningvoerende componenten aan-
raakt, dan bestaat levensgevaar door elektri-
sche schok.

Voor u aan het product werkt:

▶ Trek de stekker uit het stopcontact.
▶ Wacht minstens 3 min. tot de condensato-

ren ontladen zijn.

1.2.6 Gevaar door slechte werking

Zorg ervoor dat de CV-installatie zich in een
technisch perfecte staat bevindt.

▶ Zorg ervoor dat er geen veiligheids- en be-
wakingsinrichtingen verwijderd, overbrugd
of buiten werking gesteld zijn.

▶ Verhelp storingen en schade die de veilig-
heid belemmeren onmiddellijk.

▶ Installeer de thermostaat zodanig dat hij
niet door meubelen, gordijnen of andere
voorwerpen afgedekt wordt.

▶ Indien de thermostaat geactiveerd is, in-
formeer dan de gebruiker, dat in de kamer,
waarin de thermostaat is aangebracht, alle
radiatorkranen volledig geopend moeten
zijn.
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▶ Gebruik de vrije klemmen van de toestel-
len niet als steunklemmen voor verdere
bekabeling.

▶ Leg aansluitleidingen met 230 V en voeler-
of busleidingen vanaf een lengte van 10 m
apart.

1.2.7 Gevaar door ontoereikende
bevestiging

Het gebruikte bevestigingsmateriaal moet op
de kwaliteit van de muur afgestemd zijn. An-
ders kan het toestel van de muur loskomen
en op de grond vallen. Ondichtheden aan de
aansluitingen kunnen hierbij levensgevaar
betekenen.

▶ Controleer de gesteldheid van de muur.
▶ Controleer of de bijgeleverde bevestigings-

set voor de muur gebruikt mag worden.
▶ Gebruik aan de kwaliteit van de muur aan-

gepast bevestigingsmateriaal.
▶ Gebruik eventueel individuele staanders.

1.2.8 Verwondingsgevaar door bijtende
brijnvloeistof vermijden

De brijnvloeistof ethyleenglycol is gevaarlijk
voor de gezondheid.

▶ Vermijd huid- en oogcontact.
▶ Draag handschoenen en veiligheidsbril.
▶ Vermijd inademen en inslikken.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

1.2.9 Verwondingsgevaar door
verbrandingen aan hete en koude
componenten vermijden

Aan componenten van de warmtepomp kun-
nen vooral aan het koelcircuit zowel hoge als-
ook erg lage temperaturen ontstaan.

▶ Neem geen ongeïsoleerde leidingen van
de volledige CV-installatie vast.

▶ Verwijder geen manteldelen.
▶ Raak de compressor niet aan, omdat deze

tijdens het gebruik erg heet kan worden.

1.2.10 Verwondingsgevaar door bevriezing
bij contact met koudemiddel
vermijden

De warmtepomp wordt met een bedrijfsvul-
ling van het koudemiddel R 410 A geleverd.
Dit is een chloorvrij koudemiddel dat de ozon-

laag van de aarde niet beïnvloedt. R 410 A
is niet brandgevaarlijk en er bestaat geen ex-
plosiegevaar. Lekkend koudemiddel kan bij
het aanraken van het lek tot bevriezingen lei-
den.

▶ Als koudemiddel lekt, geen componenten
van de warmtepomp aanraken.

▶ Adem dampen of gassen die bij lekken uit
het koudemiddelcircuit lekken, niet in.

▶ Vermijd huid- of oogcontact met het kou-
demiddel.

▶ Roep bij huid- of oogcontact met het kou-
demiddel een arts.

1.2.11 Gevaar door veranderingen in de
omgeving van het toestel

Door veranderingen in de omgeving van het
toestel kan er gevaar ontstaan voor lijf en le-
ven van de gebruiker of derden resp. schade
aan het toestel en andere voorwerpen.

Aan de volgende zaken mogen geen wijzigin-
gen worden uitgevoerd:

– aan de warmtepomp geoTHERM
– aan de omgeving van de warmtepomp

geoTHERM
– aan de afvoerleiding en aan de veiligheids-

klep voor het verwarmingswater
– aan de toevoerleidingen voor brijnvloeistof,

water, lucht en stroom
– aan de bouwconstructies die de bedrijfs-

veiligheid van het toestel kunnen beïnvloe-
den.

1.2.12 Schade door condenswater in het
huis vermijden

De leidingen tussen warmtepomp en collec-
tor zijn koud, zodat zich aan de leidingen in
het huis condenswater kan vormen. Dit kan
materiële schade veroorzaken, bijv. door cor-
rosie.

▶ Zorg ervoor dat de isolering van de leidin-
gen niet beschadigd wordt.

1.2.13 Materiële schade door ongeschikt
grondwater

Bij onvoldoende waterkwaliteit kan het tot
schade aan de zuigbron, de buisleidingen en
de verdamper komen.
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▶ Controleer het aangezogen grondwater op
voldoende kwaliteit.

1.2.14 Materiële schade door additieven in
het verwarmingswater

Ongeschikte antivries- en anticorrosiemidde-
len kunnen pakkingen en andere componen-
ten van het CV-circuit beschadigen en daar-
door waterlekken veroorzaken.

▶ Verrijk het verwarmingswater alleen met
de toegestane antivries- of anticorrosie-
middelen.

1.2.15 Schade aan gebouwen door
ontbrekende afsluitinrichtingen

Ontbrekende afsluitinrichtingen kunnen
schade aan het gebouw veroorzaken.

▶ Installeer de door de installatienormen
vereiste, noodzakelijke afsluitinrichtingen.

1.2.16 Vorstschade door ongeschikte
opstellingsplaats

Bij vorst bestaat gevaar voor schade aan het
toestel en aan de volledige CV-installatie.

▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie bij vorst
in elk geval in gebruik blijft en alle vertrek-
ken voldoende verwarmd zijn.

Ook als vertrekken of de hele woning tijdelijk
niet gebruikt worden, moet de verwarming in
gebruik blijven!

De vorstbeveiliging en bewakingsinrichtingen
zijn alleen actief als het toestel van stroom
voorzien wordt. Het toestel moet op de
stroomvoorziening aangesloten zijn.

De warmtepomp zelf bezit geen vorstbeveili-
gingsfunctie. Voor het storingvrije gebruik van
het koelcircuit moet een minimale ruimtetem-
peratuur van 7°C in acht genomen worden.
Als de ruimtetemperatuur onder 7°C daalt,
kan het tot vorstschade aan de warmtepomp
komen.

1.2.17 Vorstschade door ontoereikende
ruimtetemperatuur

Bij te lage instelling van de ruimtetempera-
tuur in verschillende ruimtes kan niet uitge-
sloten worden dat onderdelen van de CV-
installatie door vorst beschadigd worden.

▶ Verzeker u ervan dat, als u tijdens een
vorstperiode afwezig bent, de CV-instal-
latie in werking blijft en de kamers vol-
doende op temperatuur worden gehouden.

▶ Neem de aanwijzingen i.v.m. vorstbeveili-
ging in acht.

1.2.18 Vorstschade door stroomuitval

Bij een uitval van de stroomvoorziening kan
niet uitgesloten worden dat onderdelen van
de CV-installatie door vorst beschadigd wor-
den.

Als u het toestel bij stroomuitval met een
noodstroomaggregaat gebruiksklaar wilt hou-
den, neem dan het volgende in acht:

▶ Zorg ervoor dat de technische waarden
(frequentie, spanning, aarding) van het
noodstroomaggregaat met de waarden
van het stroomnet overeenkomen.

1.2.19 Materiële schade door ongeschikt
montageoppervlak

Het montageoppervlak moet vlak en voor het
bedrijfsgewicht van het toestel voldoende
draagvermogen hebben. Oneffenheid van het
montageoppervlak kan lekken in het toestel
veroorzaken. Bij ontoereikend draagvermo-
gen kan het toestel loskomen en vallen. On-
dichtheden aan de aansluitingen kunnen hier-
bij levensgevaar betekenen.

▶ Zorg ervoor dat het toestel vlak tegen het
montageoppervlak ligt.

▶ Zorg ervoor dat het montageoppervlak
voor het bedrijfsgewicht van het toestel
voldoende draagvermogen heeft.

1.2.20 Kans op materiële schade door
ongeschikt gereedschap

▶ Om schroefverbindingen vast te draaien of
te lossen, dient u geschikt gereedschap te
gebruiken.

1.2.21 Toestelstoring door verkeerde
installatiedruk

Om de werking van de installatie met een te
geringe waterhoeveelheid te vermijden en
daardoor mogelijke gevolgschade te vermij-
den, dient u het volgende in acht te nemen:

▶ Controleer regelmatig de installatiedruk
van de CV-installatie.
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▶ Neem absoluut de aanwijzingen i.v.m. de
installatiedruk in acht.

1.2.22 Milieuschade door lekkend
koudemiddel vermijden

De warmtepomp bevat het koudemiddel
R 410 A. Het koudemiddel mag niet in de
atmosfeer komen. R 410 A is een door
het Kyotoprotocol beschreven gefluoreerd
broeikasgas met GWP 1725 (GWP = Global
Warming Potential). Komt het in de atmosfeer
terecht, dan werkt het 1725 keer zo sterk als
het natuulijke broeikasgas CO2.

Het in de warmtepomp voorhanden koude-
middel moet voor het afvoeren van de warm-
tepomp volledig in een daarvoor geschikte
tank afgezogen worden om het daarna con-
form de voorschriften te recycleren of af te
voeren.

▶ Zorg ervoor dat alleen officieel gecertifi-
ceerd vakpersoneel met de nodige veilig-
heidsuitrusting onderhoudswerkzaamhe-
den en ingrepen aan het koudemiddelcir-
cuit uitvoert.

▶ Laat het in de warmtepomp voorhanden
koudemiddel door gecertificeerd vakperso-
neel conform de voorschriften recycleren
of afvoeren.

1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten,
normen)

Geldt voor: België

Bij de opstelling, installatie en het gebruik van
de warmtepomp dienen in het bijzonder de
volgende plaatselijke voorschriften, bepalin-
gen, regels en richtlijnen

– voor de elektrische aansluiting,
– van de exploitant van het elektrische net,
– van het waterleveringsbedrijf,
– voor het gebruik van aardwarmte,
– voor het aansluiten van warmtebron- en

verwarmingsinstallaties,
– voor energiebesparing,
– voor de hygiëne

in acht te worden genomen.

Geldt voor: Nederland

Bij de opstelling, installatie en het gebruik van
de warmtepomp dienen in het bijzonder de

volgende plaatselijke voorschriften, bepalin-
gen, regels en richtlijnen

– voor de elektrische aansluiting
– van de exploitanten van het elektriciteits-

net
– van de watervoorzieningsmaatschappijen
– voor het gebruik van aardwarmte
– voor het integreren van warmtebron- en

cv-installaties
– voor de energiebesparing
– voor de hygiëne

in acht te worden genomen.

1.4 CE-markering

 
Met de CE-markering wordt aangegeven
dat de producten volgens het typeplaatje
voldoen aan de fundamentele vereisten van
de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant
geraadpleegd worden.

1.5 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

De Vaillant brijn/waterwarmtepomp
geoTHERM VWS 36/4 is als warmte-
bron voor CV-installaties bestemd. De
warmtepompen zijn uitsluitend voor het
huishoudelijke gebruik als warmtebron voor
gesloten CV-installaties bestemd. Het gebruik
van de warmtepomp buiten de toepas-
singsgrenzen leidt tot het uitschakelen van
de warmtepomp door de interne regel- en
veiligheidsinrichtingen.

Het reglementaire gebruik houdt in:

– het naleven van de bijgevoegde gebruiks-,
installatie- en onderhoudshandleidingen
van het Vaillant-product en van alle andere
componenten van de installatie

– het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Het gebruik van het product in voertuigen, zo-
als bijv. campers of woonwagens, geldt als
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niet volgens de bestemming. Niet als voer-
tuigen gelden eenheden die permanent en
stationair geïnstalleerd zijn (zogenaamde sta-
tionaire installatie).

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.6 Taak en functie van de
vorstbeveiligingsfunctie

Het noodbedrijf voor de verwarmingsfunctie
en de noodvorstbescherming gebeurt door de
gasketel. Neem hiervoor de aanwijzingen in
de handleidingen van de gasketel in acht.

De warmtepomp zelf bezit geen vorstbeveili-
gingsfunctie. Voor het storingvrije gebruik van
het koelcircuit moet een minimale ruimtetem-
peratuur in acht genomen worden.

– Minimale ruimtetemperatuur: ≥ 7 ℃

1.7 Taak en functie van de beveiliging
CV-watergebrek

Deze functie bewaakt permanent de warm-
waterdruk om een mogelijk warmwatertekort
te verhinderen.

Een analoge druksensor schakelt de warm-
tepomp uit als de waterdruk onder de mini-
mumdruk daalt. Hij schakelt de warmtepomp
opnieuw in als de waterdruk de bedrijfsdruk
bereikt.

– Minimumdruk CV-water: ≥ 0,05 MPa
– Werkdruk CV-water: ≥ 0,07 MPa

1.8 Taak en functie van de
brijntekortbeveiliging

De brijntekortbeveiliging bewaakt permanent
de vloeistofdruk in het milieucircuit om een
mogelijk vloeistoftekort te verhinderen.

Een analoge druksensor schakelt de warmte-
pomp uit als de vloeistofdruk onder de mini-
mumdruk daalt. Hij schakelt de warmtepomp
opnieuw in als de vloeistofdruk de bedrijfs-
druk bereikt.

– Minimumdruk brijnvloeistof: ≥ 0,05 MPa
– Werkdruk brijnvloeistof: ≥ 0,07 MPa

1.9 Taak en functie van de
vorstbeveiliging

Deze functie verhindert het invriezen van
de verdamper bij onderschrijding van een
bepaalde warmtebrontemperatuur.

De uitgangstemperatuur van de warmtebron
wordt voortdurend gemeten. Als de uitgangs-
temperatuur van de warmtebron onder een
bepaalde waarde daalt, schakelt de compres-
sor met de statusmelding tijdelijk uit. Als deze
fout drie keer na elkaar optreedt, dan vindt
een uitschakeling met weergave van een
foutmelding plaats.

1.10 Taak en functie van
de pompblokkeer- en
klepblokkeerbeveiliging

Deze functie verhindert het vastlopen van de
pompen voor verwarmingswater en brijn en
van alle omschakelkleppen.

De pompen en kleppen die 24 uur lang niet
in gebruik waren, worden na elkaar voor de
duur van 20 seconden ingeschakeld.

1.11 Taak en functie van de
hogedrukpressostaat in het
koelcircuit

De hogedrukpressostaat schakelt de warmte-
pomp uit als de druk in het koelcircuit te hoog
is.

Als de druk in het koelcircuit van de warm-
tepomp de maximumdruk overschrijdt, dan
schakelt de hogedrukpressostaat de warm-
tepomp tijdelijk uit. Na een wachttijd volgt
een bijkomende startpoging van de warm-
tepomp. Na drie mislukte startpogingen na
elkaar wordt een foutmelding weergegeven.

– Koelcircuitdruk max.: 4,15 MPa
– Wachttijd: 5 min
– Wachttijd: 30 min
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1.12 Taak en functie van de druksensor
in het CV-circuit en brijncircuit

In het CV-circuit en brijncircuit bevindt zich
telkens een druksensor die de voorhanden
druk meet.

De druk kan op het display van de warmte-
pomp afgelezen worden. Als de druk in een
van beide circuits onder de minimale be-
drijfsdruk daalt, wordt een foutmelding op het
display van de warmtepomp weergegeven.

– Werkdruk CV-water: ≥ 0,07 MPa
– Werkdruk brijnvloeistof: ≥ 0,07 MPa
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

▶ Neem absoluut goed nota van alle bedienings- en instal-
latiehandleidingen die bij de componenten van de instal-
latie worden meegeleverd.

2.2 Documenten bewaren

▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor toestellen met de
volgende typeaanduidingen en artikelnummers:

Typeaanduiding Art.-nr.

VWS 36/4 230 0010013075

▶ Het 10-cijferige artikelnummer van de warmtepomp vindt
u op het plaatje dat zich achter de frontklep bevindt. Het
zevende tot 16e cijfer van het serienummer op het type-
plaatje vormen het artikelnummer.

3 Systeemoverzicht

3.1 Taak, werkwijze en opbouw van het hybride
warmtepompsysteem

3.1.1 Taak

Het hybride warmtepompsysteem wekt warmte op voor CV-
installaties door de warmte-energie aan een warmtebroncir-
cuit te onttrekken en via het interne koelcircuit aan het CV-
circuit af te geven. De warmwaterbereiding neemt een gas-
ketel over.

Het systeem bestaat uit twee warmteopwekkers (een warm-
tepomp en een gasketel) die tijdens het CV-bedrijf samen
warmte-energie aan het CV-circuit/de CV-circuits afgeven.
De warmwaterbereiding wordt uitsluitend door de gasketel
uitgevoerd.
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3.1.2 Opbouw van het hybride warmtepompsysteem
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Het hybride warmtepompsysteem bestaat uit de volgende componenten:

– Warmtepomp VWS 36/4

– Systeemthermostaat (VRC 470)

– Gasketel

– Buskoppelaar VR 32 (inbouw absoluut in de gasketel)

– Buitentemperatuurvoeler met DCF-ontvanger

– Systeemvoeler VR 10

De weersafhankelijke systeemthermostaat VRC 470 van het warmtepompsysteem kan de volgende CV-installatiecomponen-
ten sturen:

– tot twee CV-circuits, gemengd en ongemengd

– Warmwaterbereiding,

– een circulatiepomp.

De warmtepomp is voor de verwarming van een vloerinstallatie bestemd en dekt overwegend in de overgangstijd het verwar-
mingsvermogen af. Vanaf een buitentemperatuur van ongeveer 0°C is het verwarmingsvermogen van de warmtepomp niet
meer voldoende, vanaf deze temperatuur zorgt de gasketel voor de verwarming. Is in de woning een bijkomende radiator-
verwarming geïnstalleerd, dan wordt deze uitsluitend door de gasketel verwarmd. De warmwaterbereiding gebeurt eveneens
uitsluitend door de gasketel. De hybride manager in de systeemthermostaat beslist weersafhankelijk van de buitentempe-
ratuur, de actuele aanvoertemperatuur en de gas- en stroomprijzen welk toestel het verwarmingsvermogen overneemt. Het
brijncircuit onttrekt warmte-energie aan de grond of het grondwater.

Het noodbedrijf voor de verwarmingsfunctie en de noodvorstbescherming gebeurt door de gasketel.

Het geoTHERM hybride warmtepompsysteem is met een extra koelfunctie uitgerust waarmee u in de zomer bij hogere bui-
tentemperaturen uw woonruimtes kunt koelen.
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3.1.2.1 Systeemthermostaat VRC 470:

– Registratie van de verwarmingsvereisten in het systeem volgens instelbare modus en instelbare tijdsvensters rekening
houdende met buitentemperatuur en ruimtetemperatuur

– Instellen van de tijdsvensters geluidsvermindering (alleen relevant voor de warmtepomp)

– Omschakeling tussen warmtepomp en gasketel alsook activering van het koelbedrijf. De toestelefficiëntie van warmte-
pomp en gasketel in combinatie met de bedrijfskosten en het comfort wordt telkens voor de afwijking van de ruimtetem-
peratuur van de gewenste waarde in verband gebracht. De afwijking van de werkelijke aanvoertemperatuur van de ge-
wenste aanvoertemperatuur dient als indicator voor het verwarmingsvermogen van de warmtepomp in vergelijking met
de verwarmingsbehoefte van het (de) verwarmingscircuit(s)

3.1.2.2 Gasketel

– Warmwaterbereiding

– Nakomen van de verwarmingsvraag van de systeemthermostaat (VRC 470)

3.1.2.3 Warmtepomp

– Nakomen van de verwarmingsvraag van de systeemthermostaat (VRC 470) tot een minimale buitentemperatuur en tot
een maximale gewenste aanvoertemperatuur.

– Nakomen van de koelaanvraag van de systeemthermostaat (VRC 470) tot een maximale buitentemperatuur.
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3.1.3 Werkwijze

3.1.3.1 Werkwijze van de warmtepomp

109

1236

5

7

4

8

1 CV-pomp

2 Condensor

3 Filterelement

4 Elektronisch expansieven-
tiel

5 Printplaat

6 Verdamper

7 Brijnpomp

8 Brijnmengklep

9 Rolzuigercompressor

10 Tussenwarmtewisselaar

De Vaillant brijn/waterwarmtepomp geoTHERM VWS 36/4
gebruikt als warmtebron de aardwarmte resp. het grondwa-
ter.

De warmtepomp bestaat uit de volgende gescheiden circuits
die met warmtewisselaars met elkaar gekoppeld zijn. Deze
circuits zijn:

– Het brijncircuit dat de warmte-energie aan de grond of
het grondwater onttrekt en deze aan het koelcircuit door-
geeft.

– Het koudemiddelcircuit waarmee de warmte-energie van
de grond op een bruikbaar hoger temperatuur gebracht
en aan het verwarmingscircuit afgegeven wordt.

– Het CV-circuit waarmee de woonruimtes verwarmd wor-
den.

Via de verdamper (6) is het koudemiddelcircuit aan de warm-
tebron (8) gekoppeld en neemt deze de warmte-energie er-
van op. Daarbij verandert de aggregaattoestand van het kou-
demiddel, het verdampt. Via de condensor (2) is het koude-
middelcircuit met de CV-installatie verbonden, waaraan hij
de warmte-energie opnieuw afgeeft. Daarbij wordt het kou-
demiddel weer vloeibaar, het condenseert.

Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met ho-
gere temperatuur op een lichaam met lagere temperatuur
kan overgaan, moet het koudemiddel in de verdamper een
lagere temperatuur dan de warmtebron hebben. Daarente-
gen moet de temperatuur van het koudemiddel in de con-
densor hoger zijn dat deze van het verwarmingswater om de
warmte-energie daar te kunnen afgeven.

Deze verschillende temperaturen worden in het koudemid-
delcircuit via een compressor (10) en een expansieventiel
(4) gecreëerd, die zich tussen de verdamper en de conden-
sor bevinden. Het dampvormige koudemiddel stroomt van de
verdamper komend in de compressor en wordt door de com-
pressor verdicht. Hierbij stijgen de druk en de temperatuur
van de koudemiddeldamp sterk. Na deze procedure stroomt
het koudemiddel door de condensor, waarin het zijn warmte-

energie door condensatie aan het verwarmingswater afgeeft.
Als vloeistof stroomt het naar het expansieventiel, daarin
ontspant het zich sterk en verliest daarbij extreem aan druk
en temperatuur. Deze temperatuur is nu lager dan deze van
het brijn dat door de verdamper stroomt. Het koudemiddel
kan daardoor in de verdamper nieuwe warmte-energie opne-
men, waarbij het opnieuw verdampt en naar de compressor
stroomt. Het proces begint weer van voor af aan.

De verdamper, de brijnpomp, leidingen in het brijncircuit en
delen van het koudemiddelcircuit zijn binnenin de warmte-
pomp tegen koude geïsoleerd, opdat er geen condenswater
kan ontstaan. Mocht er toch eens in geringe mate condens-
water ontstaan, dan wordt dit water door de condensbak op-
gevangen. De condensbak bevindt zich aan de binnenkant in
het onderste deel van de warmtepomp. Door de warmteont-
wikkeling binnenin de warmtepomp verdampt het condens-
water in de condensbak.

De Vaillant warmtepomp is met een extra koelfunctie uitge-
rust waarmee in de zomer bij hogere buitentemperaturen
de woonruimtes gekoeld kunnen worden. Hiervoor zijn bij-
komende componenten in de warmtepomphydraulica no-
dig. Een bijkomende koelingswarmtewisselaar en een bij-
komende mengklep. Het principe van de passieve koeling
wordt toegepast, waarbij zonder compressor en dus zonder
gebruik van het koudemiddelcircuit warmte-energie, bijv. via
een vloerverwarming uit de ruimtes in de bodem getranspor-
teerd wordt.

Het verwarmingswater, dat in de aanvoer kouder is dan de
ruimtetemperatuur, neemt warmte-energie uit de ruimtes op
en wordt via de CV-pomp naar de koelingswarmtewisselaar
getransporteerd. De brijnpomp transporteert het koude brijn
uit de bodem eveneens in de warmtewisselaar van het brijn-
circuit, die volgens het tegenstroomprincipe werkt. Hierbij
geeft de warmere verwarmingsretour warmte-energie aan
het koudere brijncircuit af, zodat het brijn een paar graden
opgewarmd opnieuw in de bodem geleid wordt. De afge-
koelde verwarmingsaanvoer circuleert opnieuw door het
circuit van de vloerverwarming, waar het water opnieuw
warmte-energie uit de omgeving kan opnemen. Het proces
begint weer van voor af aan.

Bij de installatie kan het zinvol zijn om sommige ruimtes
(bijv. badkamer) van de koelfunctie uit te sluiten en hiervoor
afzonderlijk afsluitventielen aan te sturen. De warmtepompe-
lektronica geeft een signaal dat voor zo'n aansturing gebruikt
kan worden.

3.1.4 Weersafhankelijke systeemthermostaat

Het hybride warmtepompsysteem is met een weersafhan-
kelijke systeemthermostaat uitgerust die afhankelijk van het
regelingstype het CV- en warmwaterbedrijf ter beschikking
stelt en in het automatische bedrijf regelt.

De regelaar zorgt voor een hoger verwarmingsvermogen als
de buitentemperaturen laag zijn. Bij hogere buitentempera-
turen verlaagt de regelaar het verwarmingsvermogen. De
buitentemperatuur wordt door een afzonderlijke, in de open
lucht gemonteerde voeler gemeten en naar de regelaar ge-
leid.

De ruimtetemperatuur is alleen van de voorinstellingen af-
hankelijk. Invloeden van de buitentemperatuur worden ge-
compenseerd.

De warmwaterbereiding wordt door de weersafhankelijke
regeling niet beïnvloed.
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De bediening van de systeemthermostaat is beschreven in
de → gebruiksaanwijzing calorMATIC 470.

4 Toesteloverzicht

4.1 Gegevens op het typeplaatje

Aan de onderkant van het toestel is een typeplaatje aange-
bracht.

Gegevens op het type-
plaatje

Betekenis

Serie-nr. Uniek toestelidentificatienummer

Ontwerpspanning compressor,
pompen en thermostaat

P max Ontwerpvermogen max.

I max Aanloopstroom max.

Koudemiddeltype, vulhoeveel-
heid, toegestane dimensione-
ringsoverdruk

COP B0/W35 Rendement (Coefficient of Per-
formance) bij brijntemperatuur
0°C en verwarmingsaanvoertem-
peratuur 35°C

COP B5/W35 Rendement (Coefficient of Per-
formance) bij brijntemperatuur
5°C en verwarmingsaanvoertem-
peratuur 35°C

B0/W35 Verwarmingsvermogen bij brijn-
temperatuur 0°C en CV-aanvoer-
temperatuur 35°C

B5/W35 Verwarmingsvermogen bij brijn-
temperatuur 5°C en CV-aanvoer-
temperatuur 35°C

Volt Netspanning

Hz Netfrequentie

W Opgenomen vermogen

IP Beschermingsklasse

CE-markering Toestel is conform Europese
normen en richtlijnen

Instructies voor de afvoer

Gebruiksaanwijzing en installa-
tiehandleiding lezen

4.2 Taak, opbouw en werkwijze van de
warmtepomp geoTHERM VWS 36/4 S

4.2.1 Taak

Het toestel onttrekt warmte-energie aan het warmtebroncir-
cuit en geeft deze via het koelcircuit aan het CV-systeem af.

4.2.2 Opbouw

3

5

4

1

2

1 Afneembare kap

2 Frontmantel

3 Bedieningsconsole

4 Plaatje met serienummer
aan de achterkant

5 Frontklep

14 267

8

35

1 Kabeldoorvoer elektrische
aansluiting

2 CV-retour

3 Filterelement

4 CV-aanvoer

5 Afvoerslang veiligheids-
klep

6 Van warmtepomp naar
de warmtebron ("B", brijn
koud)

7 Van warmtebron naar de
warmtepomp ("A", brijn
warm)

8 Typeplaatje
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4

5

7

6

8

9

1

10

11

13

14

16

18

3

2

12

15

17

19

1 Condensor

2 Temperatuurvoeler com-
pressoruitgang

3 Rolzuigercompressor

4 Hogedrukpressostaat

5 Hogedruksensor

6 Relaisprintplaat

7 CV-pomp

8 Doorstromingssensor

9 Schakelkast

10 Veiligheidsventiel verwar-
mingscircuit

11 Druksensor brijncircuit

12 Brijnmengklep

13 Brijnpomp

14 Koudemiddelverzamelaar

15 Lagedruksensor

16 Elektronisch expansieven-
tiel

17 Temperatuurvoeler com-
pressoringang

18 Verdamper

19 Ontluchtingsventielen

4.2.3 Werkwijze van de warmtepomp

Via de verdamper is het koudemiddelcircuit aan de warm-
tebron gekoppeld en neemt deze de warmte-energie ervan
op. Daarbij verandert de aggregaattoestand van het koude-
middel, het verdampt. Via de condensor is het koudemid-
delcircuit in de warmtepomp met het verwarmingssysteem
verbonden, waaraan het de warmte-energie opnieuw afgeeft.
Daarbij wordt het koudemiddel weer vloeibaar, het conden-
seert. Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met
hogere temperatuur op een lichaam met lagere temperatuur
kan overgaan, moet het koudemiddel in de verdamper een
lagere temperatuur dan de warmtebron hebben. Daarente-
gen moet de temperatuur van het koudemiddel in de con-
densor hoger zijn dat deze van het verwarmingswater om de
warmte-energie daar te kunnen afgeven.

Deze verschillende temperaturen worden in het koudemid-
delcircuit via een compressor en een expansieventiel ge-
creëerd, die zich tussen de verdamper en de condensor be-
vinden. Het dampvormige koudemiddel stroomt van de ver-
damper komend in de compressor en wordt door de com-
pressor verdicht. Hierbij stijgen de druk en de temperatuur

van de koudemiddeldamp sterk. Na deze procedure stroomt
het koudemiddel door de condensor, waarin het zijn warmte-
energie door condensatie aan het verwarmingswater afgeeft.
Als vloeistof stroomt het naar het expansieventiel, daarin
ontspant het zich sterk en verliest daarbij extreem aan druk
en temperatuur. Deze temperatuur is nu lager dan deze van
de brijnvloeistof die door de verdamper stroomt. Het kou-
demiddel kan daardoor in de verdamper nieuwe warmte-
energie opnemen, waarbij het opnieuw verdampt en naar
de compressor stroomt. Het proces begint weer van voor af
aan.

Om condensaat binnenin het toestel van de warmtepomp
verhinderen, zijn de leidingen van het brijncircuit en van het
koudemiddelcircuit tegen koude geïsoleerd. Als zich toch
kort condensaat vormt, dan wordt het in een condensbak
verzameld.

5 Montage

5.1 Montage voorbereiden

5.1.1 Levering, transport en plaatsing

5.1.1.1 Toestellen uitpakken

▶ Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal,
zonder hierbij delen van het toestel te beschadigen.

Aanwijzing

Verwijder de transportbeveiligingen van de
warmtepomp pas na de montage aan de muur
of aan het montageframe.

5.1.1.2 Leveringsomvang van de warmtepomp
controleren

▶ Controleer of de levering compleet is.

Aantal Benaming

1 Ophangbeugel

1 Warmtepomp

1 Aansluitset:

– 4 klemschroefverbindingen

– 2 aansluitbuizen (22 mm Cu)

– 2 afdichtingen met metalen steunring voor
brijncircuit

– 2 platte afdichtingen voor CV-circuit

– 2 terugslagkleppen

1 Gebruiksaanwijzing, installatie- en onderhouds-
handleiding
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5.1.1.3 Opstellingsplaats van de warmtepomp
kiezen

▶ Kies een droge ruimte die doorlopend vorstveilig is, een
omgevingstemperatuur van 7°C niet onderschrijdt en een
maximale temperatuur van 40°C niet overschrijdt.

▶ De opstellingsruimte moet een minimaal volume hebben.

– Opstellingsruimte bij koudemiddelhoeveelheid van
0,75 kg: 2,4 m³

▶ Zorg ervoor dat de vereiste minimumafstanden in acht
genomen kunnen worden.

▶ Kies de opstellingsruimte zodanig dat tijdens het bedrijf
optredende trillingen zo weinig mogelijk overgedragen
worden.

▶ Zorg ervoor dat de bevestiging aan de omstandigheden
aangepast is om het gewicht van de warmtepomp te kun-
nen dragen.

– Gewicht: 59 kg

▶ Gebruik bij wanden met een oppervlaktemassa onder
200 kg/m

2
, lichte wanden en vooral droogbouwwanden

een montageframe voor de voorwandinstallatie van de
warmtepomp om trillingen en daaruit resulterende ge-
luidsemissies te vermijden.

▶ Bevestig het montageframe alleen in de omgeving van
de vloer of het plafond aan de muur om trillingen te mini-
maliseren.

▶ Zorg ervoor dat de leidingen (zowel brijn-, warmwater-
alsook verwarmingsleidingen) doelmatig geplaatst kun-
nen worden.

▶ Gebruik een trechter voor de afvoerslang van de veilig-
heidsklep in het CV-circuit.

▶ Zorg ervoor dat er een mogelijkheid voor het afvoeren
van de condens is.

5.1.1.4 Vereisten aan de bronwaterkwaliteit

Als u de warmtepomp VWS 36/4 met een bronwatercircuit
wilt gebruiken, installeer hiervoor dan een tussenwarmtewis-
selaar.

In het broncircuit is de installatie van een stromingsschake-
laar met een schakelpunt van ≤ 250 l/h nodig. De stromings-
schakelaar bewaakt de waterstroming in het broncircuit en
moet door de klant geplaatst worden. De montage van de
stromingsschakelaar moet in de op de stromingsschakelaar
vermelde stromingsrichting gebeuren.

Een directe verbinding van het bronwatercircuit met de
warmtepomp is uitsluitend bij de "koude lokale warmte-
voorziening" mogelijk. In dit geval wordt met een centraal
aangebrachte broninstallatie via een ringleiding permanent
bronwater voor meerdere afnemers ter beschikking gesteld.

Als de warmtepomp direct in het bronwatercircuit ingebouwd
wordt, moet onafhankelijk van de wettelijke voorschriften
een wateranalyse conform de volgende tabel ter beoorde-
ling van de bronwaterkwaliteit uitgevoerd en beslist worden
of het bronwater als warmtebron gebruikt kan worden. De ta-
bel dient als oriënteringshulp en maakt geen aanspraak op
volledigheid. Bij ontoereikende bronwaterkwaliteit moet een
tussenkring met een door de installateur te plaatsen tussen-
warmtewisselaar ingezet worden.

Als grenswaarden zijn de waarden voor "koper" doorslag-
gevend, omdat in de warmtepomp een kopergesoldeerde
edelstalen plaatwarmtewisselaar voorhanden is. Als in de
kolom "koper" de eigenschap "↓" (ongeschikt) of drie keer de
eigenschap "☆" optreedt, is de "koude lokale warmtevoorzie-

ning" niet toegestaan. In dit geval moet een tussenkring met
tussenwarmtewisselaar geïnstalleerd worden.

Als een vastgeschroefde edelstalen warmtewisselaar (ma-
teriaal 1.4401) als tussencircuitwarmtewisselaar gebruikt
wordt, gelden de grenswaarden in de tabel voor "edelstaal".
Als in de kolom "edelstaal" de eigenschap "↓" (ongeschikt)
of drie keer de eigenschap "☆" optreedt, is het bedrijf met
tussencircuit niet toegestaan.

Bij water uit meren en vijvers moet in elk geval een tussen-
circuit geïnstalleerd worden. Het tussencircuit moet met
brijnvloeistof (menging 30% vol. ethyleenglycol en water)
gevuld worden.

Waterbestanddelen Concentratie
in mg/l

Koper Roestvrij
staal
(1.4401)

Ijzer, opgelost

Fe **

<0,2

>0,2

★
↓**

★
★

Mangaan, opgelost

Mn **

<0,1

>0,1

★
↓**

★
★

Aluminium, opgelost

Al

<0,2

>0,2

★
☆

★
★

Zwavelwaterstof

H₂S
<0,05

>0,05

★
↓

★
★

Sulfide

SO₃
<1 ★ ★

Chloorgas, vrij

Cl₂
<0,5

0,5 - 5

>5

★
↓
↓

★
↓
↓

Ammonium

NH₄
+

<2

2 - 20

>20

★
☆
↓

★
★
★

Koolzuur, vrij agres-
sief

CO₂

<5

5 - 20

>20

★
☆
↓

★
★
★

Zuurstof

O₂
<2

>2

★
☆

★
★

Sulfaat

[SO₄]
2−

<70

70 - 300

>300

★
☆/↓
↓

★
★
↓

Waterstofcarbonaat

HCO₃
−

<70

70 - 300

>300

☆
★
☆

★
★
★

Verhouding

HCO₃
−
/[SO₄]

2−

<1,0

>1,0

☆/↓
★

★
★

Chloride

Cl
−

<50

50 - 300

>300

★
↓
↓

★
★
↓

Nitraat, opgelost

NO₃
<100

>100

★
☆

★
★

Watereigenschap-
pen ***

Kwaliteit helder,
kleurloos

helder,
kleurloos

Water totale hardheid 4,0- 8,5 °dH
(0,72 -
1,52 mol/m³)

★ ★

pH-waarde <6,0

6,0 - 7,5

7,5 - 9,0

>9,0

☆
☆
★
☆

☆
☆/★
★
★
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Watereigenschap-
pen ***

Kwaliteit helder,
kleurloos

helder,
kleurloos

Elektrisch geleidings-
vermogen (bij 20 °C)

<10 μS/cm

10 - 500
μS/cm

>500 μS/cm

☆
★
↓

★
★
★

★= in het normale geval goede bestendigheid

☆ = corrosiegevaar voorhanden; indien er meerdere beoor-
delingen met * zijn: kritiek

↓ =ongeschikt

**) Om uitvlokken, vooral van de retourbron te vermijden,
moeten voor ijzer (Fe) de grenswaarde <0,2 mg/liter en voor
mangaan (Mn) de grenswaarde <0,1 mg/liter absoluut in acht
genomen worden.

***) In het grondwater mogen onafhankelijk van wettelijke
voorschriften geen troebele of afzetbare stoffen aanwezig
zijn. De fijnste vuildelen, die tot de vertroebeling van het wa-
ter leiden, zijn ook door filters niet elimineerbaar en kunnen
zich in de verdamper afzetten en de warmteoverdracht ver-
slechten.

5.1.1.5 Warmtepomp transporteren

Waarschuwing!
Verwondingsgevaar door groot gewicht
bij het optillen!

De warmtepomp weegt ca. 59 kg.

▶ Til de warmtepomp met meerdere perso-
nen op om verwondingen te vermijden.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door ondes-
kundig transport!

Onafhankelijk van het type transport mag de
warmtepomp nooit meer dan 45° gekanteld
worden. Anders kan het later tot storingen in
het koudemiddelcircuit komen. In het ergste
geval kan dit tot een defect van de volledige
installatie leiden.

▶ Kantel de warmtepomp tijdens het trans-
port maximaal tot 45°.

1. Til het toestel met twee personen aan het frame op.

2. Demonteer evt. de frontmantel en de rest van de man-
tel.

3. Transporteer het toestel naar de opstellingsplaats.
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5.1.2 Minimumafstanden en vrije
montageruimtes in acht nemen

5.1.2.1 Toestelafmetingen en aansluitmaten van de warmtepomp
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5.1.2.2 Vrije montageruimtes warmtepomp

200 mm

500 mm

300 mm

300 mm

600 mm

De Vaillant warmtepomp geoTHERM VWS 36/4 wordt aan
een muur hangend bevestigd.

Als de warmtepomp naast de gasketel gehangen wordt,
moet een afstand van ca. 100 mm tussen warmtepomp en
gasketel in acht genomen worden.

5.2 Montage uitvoeren

5.2.1 Montagesjabloon voor de warmtepomp
gebruiken

Aanwijzing

Om de warmtepomp makkelijk aan de muur te
kunnen monteren, is een montagesjabloon in de
leveringsomvang inbegrepen.

1. Lijn de montagesjabloon op de montageplaats verticaal
uit.

2. Bevestig de sjabloon aan de muur, bijvoorbeeld met
punaises.

3. Markeer op de muur de boorgaten voor de ophangbeu-
gel.

5.2.2 Warmtepomp ophangen

1

3

2

Gevaar!
Gevaar voor ongevallen door on-
toereikend draagvermogen van de
bevestigingsmiddelen!

Bij ontoereikend draagvermogen van de be-
vestigingsdelen of de muur kan het toestel
loskomen en vallen. Uit beschadigde leidin-
gen kan brijnvloeistof lekken.

▶ Let bij de montage van het toestel op vol-
doende draagvermogen van de bevesti-
gingsdelen en de muur.

▶ Controleer de gesteldheid van de muur.

1. Lijn de warmtepomp aan de hand van de minimale
wandafstanden (→ Pagina 19) en de bijgeleverde mon-
tagesjabloon uit.

2. Neem de eisen aan de opstellingsplaats van de warm-
tepomp (→ Pagina 16) in acht.

3. Monteer de ophangbeugel (1) met de bijgeleverde plug-
gen en schroeven (2) aan de muur of aan het montage-
frame.

4. Hang de warmtepomp (3) van boven op de ophangbeu-
gel.
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5.2.3 Frontmantel afnemen

2

1

1. Los de schroef (1) aan de onderkant van de warmte-
pomp.

2. Druk beide borgklemmen (2) aan de onderkant van de
warmtepomp in, zodat de frontmantel loskomt.

3. Trek de frontmantel aan de onderste rand naar voren.

4. Til de frontmantel naar boven uit de houder.

5.2.4 Mantel afnemen

1.

2.

3.

1. Verwijder de beide schroeven (1).

2. Trek het onderste deel van de mantel naar voren.

3. Til de mantel naar boven toe af.

5.2.5 Transportbeveiligingen verwijderen

1. Haal de frontmantel eraf. (→ Pagina 20)

2. Haal de mantel eraf. (→ Pagina 20)

3. Verwijder de transportbeveiligingen (schuimstofstukken)
links en rechts:

– aan de zijkant onder het platform van het koelcircuit.

4. Verwijder de transportbeveiliging (schuimstofstuk) uit de
frontmantel.

5.3 Installatie uitvoeren

5.3.1 Hydraulische installatie uitvoeren

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door vuil in
verwarmingsaanvoer en -retour!

Vuil zoals lasparels, hamerslag, hennep,
stopverf, grof vuil e.d. uit buisleidingen kun-
nen zich in de warmtepomp afzetten en tot
storingen leiden.

▶ Spoel de CV-installatie voor het aanslui-
ten van de warmtepomp zorgvuldig uit om
mogelijk vuil te verwijderen!

Opgelet!
Beschadigingsgevaar door ondichtheden!

Mechanische spanningen aan aansluitleidin-
gen kunnen tot ondichtheden en hierdoor tot
schade aan het toestel leiden.

▶ Vermijd mechanische spanningen aan
aansluitleidingen!

1. Installeer de aansluitleidingen volgens de maat- en aan-
sluittekeningen.

2. Plaats de muurklemmen voor de bevestiging van de
CV-circuit- en brijncircuitleidingen niet te dicht bij de
warmtepomp aan om een geluidsoverdracht te vermij-
den.

Aanwijzing

De compressor van de warmtepomp is dub-
bel trillingsontkoppeld. Door het systeem ver-
oorzaakte trillingen van het koelcircuit wor-
den hierdoor geëlimineerd. Er kunnen echter
onder bepaalde voorwaarden resttrillingen
ontstaan.

3. Gebruik eventueel in de plaats van muurklemmen koel-
klemmen met extra rubberen isolatie en eventueel pant-
serslangen (rubberen slangen met wapening).

4. Gebruik geen gegolfde slangen van roestvrij staal om te
hoge drukverliezen aan waterzijde te vermijden.

5. Breng in de CV-installatie ontluchters aan.

5.3.2 Vereisten aan het CV-circuit

Bij CV-installaties, die overwegend met thermostatisch of
elektrisch geregelde ventielen uitgerust zijn, moet een per-
manente, voldoende doorstroming van de warmtepomp ge-
garandeerd worden. Onafhankelijk van de keuze van de CV-
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installatie moet de nominale hoeveelheid circulerend verwar-
mingswater (40% van de nominale volumestroom, zie tabel
technische gegevens) gegarandeerd zijn.

5.3.3 Warmtepomp aan CV-circuit aansluiten

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door onge-
schikte antivries- en anticorrosiemidde-
len!

Ongeschikte antivries- en anticorrosiemidde-
len kunnen afdichtingen en andere compo-
nenten beschadigen en daardoor waterlek-
ken veroorzaken.

▶ Verrijk het verwarmingswater alleen met
de toegestane antivries- en anticorrosie-
middelen.

▶ Neem de vulvoorschriften in acht.

Opgelet!
Beschadigingsgevaar door dauwpunton-
derschrijding en condensvorming in het
koelbedrijf!

Radiatorverwarmingen zijn voor het koel-
bedrijf met een Vaillant warmtepomp
geoTHERM niet geschikt.

▶ Zorg ervoor dat de radiatorverwarming
niet voor het koelbedrijf gebruikt wordt.

Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door damp of heet
water!

Door de afvoerslang van de veiligheidsklep
wordt bij overdruk damp en/of heet water
afgevoerd.

▶ Laat de slang zo eindigen dat bij het af-
blazen van damp en/of heet water geen
personen in gevaar gebracht kunnen wor-
den.

1. Installeer de slang van het veiligheidsventiel in een
vorstvrije omgeving en laat deze in een trechter inkijk-
baar eindigen.

2. Sluit de CV-aanvoer op de CV-aanvoeraansluiting van
de warmtepomp aan.

3. Sluit de CV-retour op de CV-retouraansluiting van de
warmtepomp aan.

4. Isoleer alle leidingen van het CV-circuit alsook de aan-
sluitingen van de warmtepomp dampdiffusiedicht om
condensvorming in het koelbedrijf te vermijden.

5.3.4 Warmtepomp aan brijncircuit aansluiten

1A B

1. Verwijder de blinde doppen (1) van de toestelaansluitin-
gen. U hebt deze niet meer nodig en ze kunnen op een
vakkundige manier afgevoerd worden.

2. Sluit de brijnleidingen aan de warmtepomp aan.

3. Verbind de brijnleidingen met de aansluiting "A" (brijn
warm) en "B" (brijn koud) van de warmtepomp.

4. Isoleer alle brijnleidingen alsook de aansluitingen van
de warmtepomp dampdifussiedicht.

5.3.5 Warmtepomp aan bronwatercircuit
aansluiten

Bij bronwater als warmtebron wordt in de meeste gevallen
de broninstallatie met een zuig- en retourbron uitgevoerd.

De uiteinden van de leidingen van de zuig- en van de retour-
bron moeten voldoende diep onder het bronwaterpeil lig-
gen om te vermijden dat water luchtzuurstof opneemt. Deze
zuurstof leidt tot uitvlokken van het in water opgelost ijzer en
mangaan, wat tot verstopping van de tussenwarmtewisse-
laar kan leiden.

Een directe verbinding van het bronwatercircuit met de
warmtepomp is uitsluitend bij de "koude lokale warmtevoor-
ziening" mogelijk.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door vastestof-
partikels!

Vastestofpartikels (bijv. zand) in het bronwa-
ter kunnen de verdamper doen dichtslibben.

▶ Installeer in de toevoer naar de warm-
tepomp een terugspoelbare fijne filter
(maaswijdte 100 - 120 µm).

▶ Installeer in de zuigbron de door de klant te leveren bron-
pomp (dompelpomp). Neem hiervoor de installatie-/mon-
tagehandleiding van de bronpomp in acht.

▶ Installeer een tussenwarmtewisselaar (door de klant).

▶ U kunt de bronpomp via het contact X18 van de tweede
printplaat sturen (→ Pagina 28). Als u hier een bronpomp
met 230 V direct wilt aansluiten, mag de maximale
stroom van 2 A niet overschreden worden.

▶ Monteer de bronwaterleidingen met alle bijbehorende
componenten conform de geldende technische richtlij-
nen.

▶ Sluit de bronwaterleidingen aan de tussenwarmtewisse-
laar aan.
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▶ Sluit de brijnleidingen van de warmtepomp aan de tus-
senwarmtewisselaar aan.

▶ Isoleer alle leidingen dampdiffusiedicht.

5.3.6 Afvoerleiding van het veiligheidsventiel van
de warmtepomp plaatsen

Aanwijzing

Het veiligheidsventiel voor de CV-installatie is in
de warmtepomp geïntegreerd.

1

1. Gebruik een afvoertrechter voor het veiligheidsventiel.

– Diameter afvoertrechter/afvoerbuis: ≥ 32 mm

2. Monteer de afvoertrechter zodanig dat er geen kabels
of andere elektrische componenten bij waterlekkages
beschadigd kunnen worden.

– In het leidingeinde moet gekeken kunnen worden.

5.3.7 Hydraulische schakeling in het systeem

5.3.7.1 Warmwaterbereiding

De warmwaterbereiding wordt uitsluitend door de gasketel
uitgevoerd.

5.3.7.2 Alternatief CV-bedrijf

Voor de hydraulische koppeling van warmtepomp en gaske-
tel voor het CV-bedrijf kan tussen twee schakelingen geko-
zen worden.

Ofwel de warmtepomp of de gasketel zijn in het CV-bedrijf
actief. Een parallel bedrijf van de toestellen is uitgesloten.

5.3.7.3 Parallel CV-bedrijf

M

M

Via een 2-zonekit en de instelling in de systeemthermostaat
VRC 470 kan ook het parallelle verwarmingsbedrijf voor de
gelijktijdige bediening van verschillende temperatuurniveaus
in het verwarmingssysteem met de verschillende warmte-
bronnen mogelijk gemaakt worden.

De verbinding met het CV-systeem moet direct gebeuren.
Bufferhydraulica worden niet ondersteund.
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5.3.8 CV-circuits met directe koppeling
installeren

1. Installeer de hydraulische componenten conform de
plaatselijke vereisten zoals bij het systeemschemavoor-
beeld, zie bijlage Systeemschema's (→ Pagina 49).

2. Sluit het vloercircuit direct aan de warmtepomp aan.

3. Sluit twee maximaalthermostaten aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp en van de gas-
ketel te garanderen. Zie bijlage Bedradingsschema's
(→ Pagina 56).

4. Zorg ervoor dat een minimale hoeveelheid circulatiewa-
ter gegarandeerd is.

– Minimale hoeveelheid circulatiewater: 40% van de
nominale volumestroom

5. Installeer telkens een van de bijgeleverde terugslag-
kleppen in de aanvoer van de warmtepomp en van de
gasketel.

– De stromingsrichting wijst van het toestel in de rich-
ting van de CV-installatie, de terugstroming naar het
toestel wordt geblokkeerd.

6. Monteer de componenten van het systeem conform
de systeemschema's, zie bijlage Systeemschema's
(→ Pagina 49).

5.3.9 CV-circuits met alternatief CV-bedrijf
installeren

1. Installeer de hydraulische componenten zoals bij het
systeemschemavoorbeeld, zie bijlage Systeemsche-
ma's (→ Pagina 49).

Aanwijzing

De CV-circuits zijn door een open verdeler of
een tussenwarmtewisselaar van de gasketel
en de warmtepomp gescheiden.

2. Zorg ervoor dat een minimale hoeveelheid circulatiewa-
ter gegarandeerd is.

– Minimale hoeveelheid circulatiewater: 40% van de
nominale volumestroom

3. Installeer telkens een van de bijgeleverde terugslag-
kleppen in de aanvoer van de warmtepomp en van de
gasketel.

Aanwijzing

Als u tussen warmtepomp en CV-installatie
een open verdeler geïnstalleerd hebt, moet
de systeemvoeler VF2 in de aanvoer van de
open verdeler naar de CV-installatie aange-
bracht worden.

4. Monteer de componenten van het systeem conform
de systeemschema's, zie bijlage Systeemschema's
(→ Pagina 49).

5.3.10 CV-circuits met parallel CV-bedrijf
installeren

1. Installeer de hydraulische componenten conform de
plaatselijke vereisten zoals bij het systeemschemavoor-
beeld, zie bijlage Systeemschema's (→ Pagina 49).

Aanwijzing

Voor het parallelle CV-bedrijf is de installatie
van de 2-zonekit (Vaillant toebehoren) ver-
eist. De warmtepomp, de gasketel en de ge-
wenste CV-circuits worden aan de 2-zonekit
aangesloten.

Aanwijzing

Bij het gebruik van een 2-zonekit (Vaillant
toebehoren) zijn de twee terugslagkleppen
niet nodig.

2. Sluit twee maximaalthermostaten aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp en van de gas-
ketel te garanderen.

3. Zorg ervoor dat een minimale hoeveelheid circulatiewa-
ter gegarandeerd is.

– Minimale hoeveelheid circulatiewater: 40% van de
nominale volumestroom

4. Monteer de componenten van het systeem conform
de systeemschema's, zie bijlage Systeemschema's
(→ Pagina 49).

5.4 Installatie vullen en ontluchten

5.4.1 CV-circuit vullen en ontluchten

5.4.1.1 CV-water conditioneren

Het toevoegen van additieven aan het CV-water kan mate-
riële schade veroorzaken. Voor de verdraagzaamheid van
additieven in het overige CV-systeem en voor de werkzaam-
heid ervan aanvaardt Vaillant geen aansprakelijkheid.

Bij ondeskundig gebruik van de volgende producten werden
bij Vaillant toestellen tot nu toe geen onverdraagzaamheden
vastgesteld.

Additieven voor reinigingsmaatregelen (aanslui-
tend uitspoelen vereist)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additieven die permanent in de installatie blijven
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Antivriesmiddelen die permanent in de installatie
blijven
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Informeer de gebruiker over de nodige maatregelen, in-
dien u deze additieven hebt gebruikt.

▶ Informeer de gebruiker over de noodzakelijke werkwijze
voor de vorstbeveiliging.
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Geldt voor: België, Nederland

▶ Neem voor de conditionering van het vul- en suppletie-
water de geldende nationale voorschriften en technische
regels in acht.

Voor zover nationale voorschriften en technische regelingen
geen hogere eisen stellen, geldt het volgende:

U moet het CV-water conditioneren,
– als de volledige vul- en bijvulwaterhoeveelheid tijdens de

gebruiksduur van de installatie het drievoudige van het
nominale volume van de CV-installatie overschrijdt of

– wanneer de in de volgende tabellen genoemde richtwaar-
den niet worden aangehouden.

Totaal ver-
warmingsver-
mogen

Totale hardheid bij kleinste
ketelverwarmingsoppervlak

2)

20 l/kW
> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m
3

mol/m
3

mol/m
3

<50

Geen vereiste
of

2 0,02

< 3
1)

> 50 tot ≤ 200 2 1,5 0,02

> 200 tot ≤
600

1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) Bij installaties met circulatiewaterverwarmers en voor syste-
men met elektrische verwarmingselementen

2) van het specifieke installatievolume (liter nominale in-
houd/verwarmingsvermogen; bij meerketelinstallaties moet het
laagste individuele verwarmingsvermogen ingezet worden).

Deze gegevens gelden alleen tot het 3-voudige installatievolume
voor vul- en bijvulwater. Als het drievoudige installatievolume
overschreden wordt, moet het water, precies zoals bij overschrij-
ding van de in tabel genoemde grenswaarden, volgens de voor-
schriften van VDI 2035/1 behandeld worden (ontharden, demine-
raliseren, hardheidsstabilisatie of spuien).

Kenmerken van het
verwarmingswater

Eenheid zoutarm
zouthou-
dend

Elektrisch opgeno-
men vermogen bij
25°C

μS/cm <100 100 - 1500

Voorkomen
vrij van gesedimenteerde
stoffen

pH-waarde bij 25 °C 8,2 - 10,0
1)

8,2 - 10,0
1)

Zuurstof mg/L <0,1 <0,02

1) Bij aluminium en aluminiumlegeringen is het pH-waardebereik
van 6,5 tot 8,5 beperkt.

De gegevens gelden volgens de aanwijzingen van VDI 2035/2.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door onge-
schikte antivriesmiddelen

Door ongeschikte antivriesmiddelen en an-
dere additieven kunnen er beschadigingen
aan afdichtingen en membranen alsook ge-
luiden in de CV-bedrijf ontstaan.

▶ Gebruik alleen de geschikte antivriesmid-
delen in het CV-water.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door afzetting
van magnetiet.

Bij verwarmingssystemen met stalen buizen,
statische verwarmingsoppervlakken en/of
buffervatinstallaties kan het bij grote water-
hoeveelheden tot de vorming van magnetiet
komen. Hier raden we het gebruik van een
magnetietfiler ter bescherming van de toeste-
linterne pomp aan.

▶ Plaats de filter absoluut direct in de zone
van de retourleiding naar de warmte-
pomp.

5.4.1.2 CV-installatie vullen/bijvullen

1. Open alle thermostaatkranen van de CV-installatie en
eventueel alle andere afsluitventielen.

2. Controleer alle aansluitingen en de volledige CV-instal-
latie op ondichtheden.

3. Om luchtkussens uit de CV-installatie te verwijderen,
moet u de CV-installatie met een vulpomp spoelen. Vul
hiervoor de warmtepomp via de retour en laat het water
via de aanvoer wegstromen.

5.4.2 Brijncircuit vullen en ontluchten

5.4.2.1 Brijnvloeistof mengen

De brijnvloeistof bestaat uit water gemengd met een anti-
vriesmiddelconcentraat. Welke brijnvloeistoffen gebruikt mo-
gen worden, verschilt sterk per regio. Informeer u hierover bij
de bevoegde instanties.

Waarschuwing!
Verwondingsgevaar door brandwonden!

De brijnvloeistoffen zijn gevaarlijk voor de
gezondheid.

▶ Vermijd huid- en oogcontact.
▶ Vermijd inademen en inslikken.
▶ Draag handschoenen en veiligheidsbril.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

▶ Meng zorgvuldig ethyleenglycol met water.

Brijnvloeistof: verhouding ethyleenglycol/water

3/7

–

◁ Er ontstaat een waterachtige oplossing met 30% vol.
ethyleenglycol.

◁ De brijnvloeistof is tegen vorst beschermd.

– Vorstbeveiliging van de brijnvloeistof: −16
… −14 ℃

▶ Controleer de mengverhouding van de brijnvloeistof.

– Werkmateriaal: Refractometer
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5.4.2.2 Brijncircuit vullen

71

66

48 62

42a

6361

33

67

65

A

B

69

29

37

29 Brijnpomp

33 Vuilfilter

37 Automatische luchtafscheider

42a Veiligheidsklep

48 Manometer (optioneel)

61 Afsluitklep

62 Afsluitklep

63 Afsluitklep

65 Brijnopvangbak

66 Brijnreservoir

67 Vulpomp

69 Ontluchtingsschroeven

71 Expansievat

A Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)

B Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)

1. Monteer de vuilfilter (33) in de drukleiding.

2. Sluit de drukleiding van de vulpomp aan de afsluitklep (61) aan.

3. Sluit de afsluitklep (63).

4. Open de afsluitklep (61).

5. Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan de afsluitklep (62) aan.

6. Open de afsluitklep (62).

7. Vul de brijnvloeistof met behulp van de vulpomp (67) uit het brijnreservoir (66) in het brijncircuit.

– Brijnvloeistof: verhouding ethyleenglycol/water: 3/7
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5.4.2.3 Brijncircuit vullen en ontluchten

1. Start de vulpomp (67) om het brijncircuit te vullen en te
spoelen.

2. Laat de vulpomp (67) minstens 10 minuten lopen om
een voldoende vulling en spoeling te bereiken.

3. Sluit daarna de afsluitkleppen (61) en (62) en schakel
de vulpomp (67) uit.

4. Open en sluit de ontluchtingskleppen (69) aan de
warmtepomp en controleer of er nog lucht naar buiten
komt.

5. Ontlucht de warmtepomp volledig om functiebeperkin-
gen door lucht in het brijncircuit te vermijden.

6. Steek een siliconeslang (⌀ 5mm) op de ontluchtings-
kleppen en vang de brijnvloeistof in een emmer op.

7. Herhaal de spoelprocedure eventueel.

8. Open de afsluitklep (63).

5.4.2.4 Druk in het brijncircuit opbouwen

1. Zet het brijncircuit met de vulpomp (67) onder druk.

Aanwijzing

Voor een perfecte werking van het brijncircuit
is een vuldruk van 0,15 MPa (1,5 bar) ver-
eist. De veiligheidsklep opent bij 0,3 MPa (3
bar).

2. Lees de druk aan de manometer af.

– Werkdruk brijncircuit: 0,15 MPa

3. Bouw de druk in het brijncircuit op door met de vulpomp
via het openen van de afsluitklep (61) brijnvloeistof bij
te vullen.

4. Open de afsluitklep (62) om een eventuele overdruk
boven de gewenste vuldruk van 0,15 MPa (1,5 bar) en
onder de uitschakeldruk van de veiligheidsklep van 0,3
MPa (3 bar) te laten ontsnappen.

5. Controleer de vuldruk van het brijncircuit in het DIA-
systeem van de warmtepomp.

6. Herhaal de bewerking eventueel.

7. Verwijder beide slangen aan de kleppen (61) en (62).

8. Voer een bijkomende ontluchting na de ingebruikne-
ming van de warmtepomp uit.

9. Geef het reservoir met de resterende brijnvloeistof aan
de gebruiker door om te bewaren.

5.4.3 Elektrische installatie uitvoeren

Gevaar!
Gevaar voor elektrische schok!

Het aanraken van spanningvoerende aan-
sluitingen kan ernstig lichamelijk letsel ver-
oorzaken.

▶ Trek voor elektrische installatiewerkzaam-
heden altijd de netaansluitstekker van het
toestel uit het geaarde stopcontact.

▶ Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw
inschakelen.

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok bij
ondeskundige elektrische aansluiting!

Een ondeskundige elektrische installatie
kan het veilige gebruik van het toestel beïn-
vloeden en tot lichamelijk letsel en materiële
schade leiden.

▶ De elektrische aansluiting mag alleen
worden uitgevoerd door een geautori-
seerde installateur die verantwoordelijk
is voor de naleving van de bestaande nor-
men en richtlijnen.

Opgelet!
Materiële schade door kortsluiting!

Leidingen met netspanning (230 V) mogen
voor de aansluiting aan de 230 V klem maxi-
maal 10 mm afgestript worden. Bij het langer
afstrippen bestaat er gevaar voor kortsluitin-
gen op de printplaat als de kabels niet correct
op de 230 V klem bevestigd werden.

▶ Strip de leidingen maximaal 10 mm af.
▶ Let op een correcte bedrading.

1. Neem bij de elektrische aansluiting van de warmtepomp
de technische aansluitvoorwaarden voor de aansluiting
aan het laagspanningsnet van de netexploitant in acht.

2. Plaats laagspanningskabels, zoals bijv. voelerkabels,
in het huis op voldoende afstand van 230 V-kabels.
Minimumafstand laagspannings- en netspanningskabel
bij kabellengte > 10 m: 25 cm.

3. Steek voor de stroomvoorziening de netstekker van de
warmtepomp in een geschikt geaard stopcontact. Neem
hiervoor de aanwijzingen in hoofdst. 5.5.4 in acht.

– Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact voor de
warmtepomp individueel beveiligd is. Het geaarde
stopcontact moet na de toestelinstallatie altijd toe-
gankelijk zijn.

Aanwijzing

Als een van de netaansluitleidingen van de
toestellen beschadigd is, moet deze door
een bijzondere aansluitleiding vervangen
worden die bij de fabrikant of de service-
dienst verkrijgbaar is.

4. Let op de maximale kabellengte van de voelerkabels.

– Lengte voelerleiding max.: 50 m

5.4.4 eBus-leidingen plaatsen

▶ Plaats de E-BUS-leidingen stervormig van een verdeel-
doos naar de afzonderlijke toestellen, zie bijlage eBUS-
bekabeling (→ Pagina 55).
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5.4.5 Schakelkast openen

2.

1.

1

2

3

1. Klap de schakelkast (1) naar voren.

2. Los de 4 clips van het achterste deksel (2) van de scha-
kelkast uit de houders (3) aan de schakelkast achteraan
en aan de zijkanten.

3. Klap het deksel omhoog.

4. Houd rekening met de componenten en de accessoires
die u in de schakelkast moet aansluiten (hoofdstuk:
Bijgeleverd toebehoren installeren (→ Pagina 30)).
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5.4.6 Bedradingsschema's

p

Hogedrukschakelaar

X23 X21 X22

X25

X24
X20

L N

230V~24=
S20
24= X1

X1 1

L N

230V~
X16

L N

230V~
X13

L N

230V~

C

X15

O N

230V~
X700

L L

230V~

X14

L N

230V~

X100
- +

BUSS21

1

1

X20

8
7

2
1

3
4
5
6

1 2 5 6 7 843

Afgifte-
circuitpomp

L N

Elektronisch expansieventiel

M

NL

X2

O
ra

n
je

G
e

e
l

G
ri

js
Z

w
ar

t
R

o
o

d

GNDPWM1

PWM2GND

SSM1

SSM2

PWM2 PWM1
GND & SSM 1SSM2

12345678910

11121314151617181920
123456789

1112131415161718 10
12345
678910

1 2
3 4

1 2
9 10

3 4
11 12

5 6
13 14

7 8
15 16 1 2

5 6
3 4
7 8

Relaisprintplaat

Hoofdprintplaat

X700

L  L

230V~

C

X70

R N

230V~
X1C

L N

230V~
X19

L  L

230V~

X17

L N

230V~
X1A

L N

230V~
X1B

L N

230V~

L

X18

L

230V~

S R C

Compressor

M

B A N O S

52

230V~

LN

S
tr

o
m

in
g

sb
e

w
ak

e
r

123456

L
3

L
2

L
1

P
E

N L

Bronpomp

X
12

F1

X
5

1
X

4
0

X30

Geel

Blauw
Bruin

Rood M

Driewegmengklep
koeling

Bedrijfs-
condensator

Omgevings-
circuitpomp

Relaisprintplaat

X700 Veiligheidsrelais compressor

X70 Compressor

X1A —

X1B Netaansluiting

X1C Doorgeven netaansluiting hoofdprintplaat

X17 Koeling actief signaal, thermostaatkraanomschakeling

X18 Bronpomp of ringafsluitklep

X19 Stromingsbewaker (zelf te monteren)

X20 Besturingsleiding hoofdprintplaat
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Hoofdprintplaat

F1 Zekering F2 T 4A/250 V

S20 Aanlegthermostaataansluiting (24V=)

S21 —

X1 Netaansluiting 230 V~ (hoofdprintplaat)

X11 —

X12 Randstekker netvoeding aanvullende module 2 uit 7

X13 Omgevingscircuit pomp

X14 —

X15 —

X16 Afgiftecircuit pomp

X20 -
X25

Interne elektrische aansluitingen

X30 Diagnose-interface

X40 Besturingsaansluiting aanvullende module 2 uit 7

X41 Randstekker DCF/AF (buitentemperatuurvoeler + DCF-
signaal)

X51 Randstekker AI-display

X100 eBUS (bijv. thermostaat VRC 470)

X700 Veiligheidsrelais compressor
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5.4.7 Thermostaat VRC 470 monteren

▶ Monteer de thermostaat volgens de bedienings- en in-
stallatiehandleiding.

5.4.8 Thermostaat en toebehoren aan de
elektronica aansluiten

Gevaar!
Levensgevaar door spanningsvoerende
aansluitingen!

Bij werkzaamheden in de schakelkast van de
warmtebron bestaat levensgevaar door een
elektrische schok.

▶ Voor u werkzaamheden in de schakelkast
van de warmteopwekker uitvoert, dient
u de netaansluitstekker uit het geaarde
stopcontact te trekken.

▶ Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw
inschakelen.

▶ Open de schakelkast alleen wanneer de
warmteopwekker zich in spanningsloze
toestand bevindt.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door ondes-
kundige installatie!

Netspanning aan verkeerde stekkerklemmen
van het systeem ProE kan de elektronica
vernietigen.

▶ Sluit aan de klemmen eBUS (+/-) geen
netspanning aan.

1. Open de schakelkast. (→ Pagina 27)

2. Leid de aansluitleidingen van de aan te sluiten compo-
nenten (bijv. externe thermostaten, buitentemperatuur-
voelers) door de kabeldoorvoeren aan de onderkant
van het toestel.

3. Gebruik de snoerontlastingen.

4. Verkort de aansluitleidingen indien nodig.

5. Ontmantel de buitenste omhulling van flexibele leidin-
gen slechts maximaal 3 cm.

6. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste draden
tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet
beschadigd wordt.

7. Isoleer de binnenste draden slechts zodanig dat goede,
stabiele verbindingen tot stand gebracht kunnen wor-
den.

8. Voorzie de geïsoleerde uiteinden van de draden van
draadeindhulzen om een veilige verbinding vrij van
losse draden te garanderen en hierdoor kortsluitingen
te vermijden.

9. Schroef de ProE-stekker met behulp van een schroe-
vendraaier aan de aansluitleidingen van de thermostaat
vast.

Aanwijzing

Controleer of de draden mechanisch stevig
worden vastgehouden in de stekkerklemmen
van de ProE-stekker.

10. Sluit thermostaat en toebehoren volgens de elektroni-
sche schakelschema's in de bijlage aan (Elektronische
schakelschema's (→ Pagina 56)).

11. Steek de ProE-stekker in de bijbehorende aansluiting
van de hoofdprintplaat van de warmtepomp.

12. Installeer de standaardvoeler VR 10. (→ Pagina 30)

13. Installeer de VRC DCF-ontvanger (→ Pagina 31).

14. Plaats de leidingen correct.

15. Beveilig de kabel met de trekontlastingen in de schakel-
kast.

16. Sluit de schakelkast. (→ Pagina 31)

5.4.9 Bijgeleverd toebehoren installeren

1. Sluit het toebehoren aan zoals in het systeemschema-
voorbeeld HC1 (→ Pagina 50) weergegeven.

– Werkmateriaal: VRC DCF-ontvanger MET buiten-
temperatuurvoeler

– Werkmateriaal: VR32

– Werkmateriaal: VRC 470 systeemthermostaat

2. Sluit het toebehoren aan zoals in het systeemschema-
voorbeeld HC7 (→ Pagina 51) weergegeven.

– Werkmateriaal: VRC DCF-ontvanger MET buiten-
temperatuurvoeler

– Werkmateriaal: Aanvoertemperatuurvoeler VF2

– Werkmateriaal: VR32

– Werkmateriaal: Afstandsbediening VR 81/2

– Werkmateriaal: Mengklepmodule VR 61/2

– Werkmateriaal: VRC 470 systeemthermostaat

3. Sluit het toebehoren aan zoals in het systeemschema-
voorbeeld HC10 (→ Pagina 52) weergegeven.

– Werkmateriaal: VRC DCF-ontvanger MET buiten-
temperatuurvoeler

– Werkmateriaal: Aanvoertemperatuurvoeler VF2

– Werkmateriaal: VR32

– Werkmateriaal: VRC 470 systeemthermostaat

– Werkmateriaal: VWZ ZK 2-zonekit

5.4.10 VR 10 installeren

▶ Sluit de standaardvoeler VR 10 via een ProE-stekker
aan de hoofdprintplaat van de warmtepomp of van de
gasketel aan.

– als dompelvoeler, bijv. als boilertemperatuurvoeler
in een dompelhuls, als aanvoertemperatuurvoeler in
een open verdeler, als aanlegvoeler in de aanvoer- of
retourbuis.
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5.4.11 VRC DCF installeren

Opgelet!
Gevaar voor slechte werking!

Wordt de bijgeleverde VRC DCF-ontvanger
met buitentemperatuursensor niet geïnstal-
leerd, wordt op het display van de bedie-
ningsconsole een temperatuur van -60°C
weergegeven. Een correcte regeling van de
aanvoertemperatuur is niet mogelijk. Er wordt
geen waarschuwingsmelding in het foutge-
heugen bewaard.

▶ Installeer de bijgeleverde VRC DCF-ont-
vanger met buitentemperatuurvoeler.

▶ Sluit de VRC DCF-ontvanger ofwel aan de gasketel of
aan de warmtepomp aan.

▶ Monteer de VRC DCF-ontvanger volgens de bijgeleverde
montagehandleiding.

▶ Bedraad de VRC DCF-ontvanger zoals in het linkerdeel
van de afbeelding als u een VRC DCF-ontvanger met
geïntegreerde buitentemperatuurvoeler gebruikt.

▶ Bedraad de VRC DCF-ontvanger zoals in het rechter-
deel van de afbeelding als u een speciale oplossing met
externe buitentemperatuurvoeler (optioneel toebehoren)
gebruikt.

5.4.12 Optioneel toebehoren installeren

De volgende toebehoren kunt u aansluiten:

– VR 40

– VR 61/2

– VR 81/2

▶ Leid de leidingen door de doorvoeren in de toestelbodem
van de warmtepomp.

▶ Open de schakelkast.

▶ Sluit de aansluitkabels overeenkomstig aan op de betref-
fende ProE-stekkers of stekkerplaatsen van de hoofd-
printplaat.

▶ Beveilig de leidingen met de trekontlastingen in het
toestel.

▶ Sluit de schakelkast.

5.4.13 Schakelkast sluiten

1

2

3

1. Sluit de achterwand (2) door deze naar onderen op de
schakelkast (1) te drukken.

2. Let erop dat de vier clips (3) hoorbaar in de houders
vastklikken.

3. Klap de schakelkast naar boven.

4. Breng de mantel aan. (→ Pagina 31)

5. Breng de frontmantel aan. (→ Pagina 31)

5.4.14 Elektrische installatie controleren

▶ Voer na afsluiting van de installatie een controle van de
elektrische installatie uit door de tot stand gebrachte aan-
sluitingen op vastheid en voldoende isolatie te controle-
ren.

5.5 Installatie afsluiten

5.5.1 Druk en dichtheid van de installatie
controleren

1. Voer na het afsluiten van de installatie een controle van
de installatie uit.

2. Neem de warmtepomp met behulp van de bijbehorende
gebruiksaanwijzing in gebruik.

Waterdruk en waterdichtheid controleren
3. Controleer de CV-installatie op dichtheid.

5.5.2 Mantel van de warmtepomp aanbrengen

1. Hang de mantel in de bovenste haken van de warmte-
pomp.

2. Bevestig de mantel met twee schroeven aan de voor-
kant van de warmtepomp.

5.5.3 Frontmantel van de warmtepomp
aanbrengen

1. Plaats de frontmantel op de bovenste houders.

2. Druk de frontmantel op de warmtepomp, zodat de borg-
klemmen op de frontmantel vastklikken. Ondersteunend
kunt u de borgklemmen tegelijk naar boven drukken.

3. Zet de frontmantel vast door de schroef aan de onder-
kant van de warmtepomp in te draaien.
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5.5.4 Warmtepomp aan stroomvoorziening
aansluiten

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische schok!

Het product is af fabriek met een netaansluit-
stekker CEE 7/7 uitgerust. Als de netaan-
sluitstekker met een niet compatibel geaard
stopcontact verbonden wordt, dan bestaat er
levensgevaar door elektrische schok.

▶ Als afhankelijk van het land geen geschikt
geaard stopcontact voorhanden is, ge-
bruik dan een landspecifieke adapterstek-
ker met geaard contact.

Gevaar!
Brandgevaar door niet compatibel geaard
stopcontact!

Het product is af fabriek met een netaansluit-
stekker CEE 7/7 uitgerust. Als de netaan-
sluitstekker met een niet compatibel geaard
stopcontact verbonden wordt, dan bestaat er
brandgevaar.

▶ Als afhankelijk van het land geen geschikt
geaard stopcontact voorhanden is, ge-
bruik dan een landspecifieke adapterstek-
ker met geaard contact.

▶ Steek de netaansluitstekker na alle overige installatie-
stappen in een geschikt geaard stopcontact.

6 Ingebruikneming

6.1 Bedieningsconcept van de warmtepomp

Het bedieningsconcept en de bediening van de warmtepomp
is in de gebruiksaanwijzing van de warmtepomp beschreven.

6.1.1 Installateurniveau oproepen

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door ondes-
kundige bediening.

Ondeskundige instellingen kunnen tot schade
aan de CV-installatie leiden.

▶ Voer alleen instellingen in het installateur-
niveau uit als u hiervoor bevoegd bent.

Menu → Installateurniveau

– U kunt het installateurniveau met de code 17 oproepen.

6.1.2 Overzicht menustructuur installateurniveau

Overzicht installateurniveau (→ Pagina 60)

6.2 Warmtepomp in gebruik nemen

▶ Steek de aansluitstekker in een geaard stopcontact.

◁ Op het display verschijnt het startscherm.

6.3 Installatieassistent doorlopen

De installatieassistent wordt bij het eerste inschakelen van
de warmtepomp gestart.

De start van de installatieassistent moet bevestigd worden.
Na deze bevestiging worden alle verwarmingsaanvragen
van de warmtepomp geblokkeerd. Deze toestand blijft tot het
beëindigen of afbreken van de installatieassistent bestaan.

6.3.1 Taal instellen

▶ Stel de gewenste taal in.

6.3.2 Milieucircuittype instellen

▶ Stel het milieucircuittype in.

– Grond/brijn

– Bron

6.3.3 Invriesbeveiliging instellen

Geldt voor: Omgevingscircuittype grond/brijn

▶ Wijzig indien nodig de temperatuur. Af fabriek is -10 °C
ingesteld.

– Invries beveiligings: −13 … 4 ℃

6.3.4 Afgiftecircuit ontluchten

▶ Start het testprogramma P.03 om het gebouwcircuit te
ontluchten (→ Pagina 42).

6.3.5 Omgevingscircuit ontluchten

▶ Start het testprogramma P.04 om het milieucircuit te ont-
luchten (→ Pagina 42).

6.3.6 Telefoonnummer installateur

U kunt uw telefoonnummer in het toestelmenu opslaan.

De gebruiker kan dit nummer in het informatiemenu laten
weergeven. Het telefoonnummer kan tot 16 cijfers lang zijn
en mag geen spaties bevatten. Is het telefoonnummer korter,
beëindig dan de invoer na het laatste cijfer door het indruk-
ken van de rechter keuzetoets .

Alle cijfers aan de rechterkant worden gewist.

6.4 Live monitor oproepen (statuscodes
controleren)

Menu → Live Monitor

– Met de functie kunt u de statuscodes van de warmte-
pomp oproepen die u informatie over de actuele bedrijfs-
toestand van de warmtepomp leveren (Statusindicatie
(→ Pagina 36)).
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6.5 Aanvoertemperatuurregeling CV-bedrijf

Voor een rendabele en storingsvrije werking van een warm-
tepomp is het belangrijk de start van de compressor te re-
glementeren. De aanloop van de compressor is het moment
waarop de hoogste belastingen optreden. Met behulp van de
energiebalansregeling is het mogelijk starts van de warmte-
pomp tot een minimum te beperken, zonder af te zien van
het comfort van een behaaglijk klimaat. Net als bij andere
weersafhankelijke CV-thermostaten bepaalt de thermostaat
via de registratie van de buitentemperatuur m.b.v. een stook-
lijn een gewenste aanvoertemperatuur. De energiebalans-
regeling geschiedt op grond van deze gewenste aanvoer-
temperatuur en de actuele aanvoertemperatuur, waarvan het
verschil per minuut wordt gemeten en opgeteld:

1 graadminuut [°min] = 1 K temperatuurverschil in het ver-
loop van 1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (onder het menupunt Confi-
guratie→ Compressor start op ) start de warmtepomp en
schakelt deze pas opnieuw uit als de toegevoerde hoeveel-
heid warmte gelijk is aan het warmtetekort. Hoe groter de
ingestelde negatieve getallenwaarde is, des te langer zijn de
intervallen waarin de compressor loopt of stilstaat.

Als bijkomende voorwaarde wordt de compressor bij een
afwijking van meer dan 7 K van de werkelijke aanvoertem-
peratuur t.o.v. de gewenste aanvoertemperatuur direct in- of
uitgeschakeld. De compressor start altijd onmiddellijk als een
verwarmingsaanvraag van de thermostaat pas start (bijv.
door een tijdvenster of het overschakelen van gebruik van de
gasketel op warmtepompbedrijf).

Tijdsvoorwaarden voor het compressorbedrijf

Voor het bedrijf van de compressor geldt altijd:

– Minimumlooptijd: 2 min

– Minimumrusttijd: 5 min

– Minimumtijd van start tot start: 20 min

6.6 Statistieken oproepen

Menu → Installateurniveau → Testmenu → Statistieken

– U kunt met de functie de statistieken voor de warmte-
pomp oproepen.

6.7 Toestel in gebruik nemen

6.7.1 Toestelfunctie controleren

1. Voer een controle van de toestelfunctie van de warmte-
pomp uit.

2. Neem de warmtepomp met behulp van de bijbehorende
gebruiksaanwijzing in gebruik.

3. Controleer het CV-bedrijf.

4. Controleer het koelbedrijf.

7 Aanpassing aan de CV-installatie

7.1 Aanpassing aan de CV-installatie

De installatieassistent wordt bij het eerste inschakelen van
de warmtepomp gestart.

Als u de CV-installatie al gevuld en de installatieassistent
beëindigd hebt, maar u wilt de belangrijkste parameters nog
eens instellen, dan kunt u ook het menupunt Configuratie
oproepen.

Menu → Installateurniveau → Configuratie

7.2 Instelparameters van de warmtepomp

Voor de individuele instelling van de warmtepomp kunt u in
het menu Configuratie bepaalde parameters aanpassen.

Menu → Installateurniveau → Configuratie

Parameter Toelichting

Taal Kies hier de gewenste taal.

Contactge-
gevens

Hier kunt u als installateur uw telefoonnummer
invoeren. De eindklant kan dit nummer in het
menu → informatie aflezen.

Compressor
start op

Warmtetekort waarbij de compressor in het CV-
bedrijf gestart wordt. Zie hoofdstuk "Aanvoertem-
peratuurregeling CV-bedrijf".

CV max.
delta P

Begrenzing van de restopvoerhoogte van het
toestel in het afgiftecircuit. Wordt de waarde
verlaagd, dan wordt het pomptoerental zodanig
beperkt dat de ingestelde restopvoerhoogte niet
overschreden wordt.

Config.
afgifte pomp

Omschakeling tussen automatisch bedrijf
(doostromingsregeling met bedrijfsafhankelijke
gewenste waarden) en bedrijf met vaste waarde
(1 - 100 %). Het bedrijf met vaste waarde moet
alleen gekozen worden als de installatie een
automatisch bedrijf niet toestaat.

Heizgerä-
teunt. Sollw.

Gewenste doorstromingswaarde voor de rege-
ling van de interne gebouwcircuitpomp voor het
geval dat de gasketel het mengklepcircuit be-
dient en de pomp in de warmtepomp meeloopt.
Alleen in combinatie met toebehoren VWZ ZK.

Omgevings
pomp inst.

Gewenste vaste waarde voor de omgevings-
circuitpomp. Deze instelling dient voor de aan-
passing aan het geïnstalleerde omgevingscircuit
(bijv. aardsonde of aardcollector).

Type omg
circuit

Fundamentele configuratie van de warmtepomp.
Voor dit warmtepomptype moet de instelling op
"Grond/brijn" voor de brijn/watertoepassing en op
"Bron" voor de water/watertoepassing ingesteld
worden.

Invries be-
veiligings

Minimale uitlaattemperatuur uit de warmtepomp
in het omgevingscircuit, waarbij het bedrijf ge-
stopt wordt om het bevriezen van het brijn te
verhinderen.

Vrijgave
noodbedrijf

Wordt hier "Aan" gekozen en er is geen ther-
mostaat verbonden (bijv. door een defect), is in
het basismenu een verstelling van de gewenste
aanvoerwaarde en een keuze van de modus mo-
gelijk om de warmtepomp in het noodbedrijf te
gebruiken.
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Parameter Toelichting

Softwarever-
sie

Hier wordt afwisselend het versienummer van de
hoofdprintplaat (HMI xxxx) en van het display (AI
xxxx) weergegeven.

Bijkomende instelgegevens vindt u in de bijlage.

7.3 Instellen van de hoogefficiënte pompen

7.3.1 Instellen van de afgiftecircuitpomp

Automatisch bedrijf
Af fabriek wordt de nominale volumestroom door een volu-
mestroomregeling automatisch bereikt. Deze regeling maakt
een efficiënt gebruik van de CV-pomp mogelijk, omdat het
pomptoerental zich aan de hydraulische weerstand van het
systeem aanpast. Vaillant raadt aan om deze instelling te be-
houden.

Manueel bedrijf
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 5 K /610 l/h (VWW)

 5 K /460 l/h (VWS)

Menu → Installateurniveau → Configuratie → Conf. afgifte-
circuitpomp

Als het automatische bedrijf van de pomp niet gewenst is,
kan het manuele bedrijf in het menu Configuratie ingesteld
worden. In het diagram is weergegeven hoe de instelling van
de pompsturing op de restopvoerhoogte bij nominale volu-
mestroom voor een temperatuurspreiding aan de verwar-
mingszijde van 5 K effect heeft.

Instelling van het maximale drukverschil in het
afgiftecircuit
Als het drukverschil in het afgiftecircuit een maximumwaarde
niet mag overschrijden, dan kan de begrenzing in het menu
Configuratie tussen 0,02 en 0,07 MPa ingesteld worden.

Menu → Installateurniveau → Configuratie → CV max.
delta P

7.3.2 Instellen van de milieucircuitpomp

Als de temperatuurspreiding aan de brijnzijde door geringe
drukverliezen (grote buisdoorsnedes, geringe boordiepte) bij
het continubedrijf onder 2 K ligt, dan kunt u het pomptrans-
portvermogen aanpassen (¬ tab. , menu ). In het volgende
diagram is weergegeven hoe de instelling van de pompstu-
ring op de restopvoerhoogtes bij nominale volumestromen
voor een temperatuurspreiding aan de verwarmingszijde van
3 K effect heeft.
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 [ mbar ]

 3K / 780 l/h (VWW)

 3K / 620 l/h (VWS)

De fabrieksinstelling van de milieucircuitpomp bedraagt
75 %.

7.4 Aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf
instellen (zonder aangesloten thermostaat)

1. Schakel het manuele bedrijf vrij.

– Menu → Installateurniveau → Configuratie → Vrij-
gave noodbedrijf

2. Druk op de rechter keuzetoets („ “).

◁ Op het display verschijnt de aanvoertemperatuur in
het CV-bedrijf.

3. Verander de aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf met
de mintoets of de plustoets .

– Aanvoertemperatuur CV-bedrijf max.: 55 ℃
4. Bevestig de wijziging met de rechter keuzetoets

("OK").

Aanwijzing

Als u aan uw warmtepomp hogere (of lagere)
waarden laat instellen, dan heeft uw erkend
installateur de nodige afstelling uitgevoerd
om de maximumtemperatuur aan uw CV-
installatie aan te passen.

7.5 Aanvoertemperatuur in het koelbedrijf
instellen (zonder aangesloten thermostaat)

1. Schakel het manuele bedrijf vrij.

– Menu → Installateurniveau → Configuratie → Vrij-
gave noodbedrijf

2. Druk twee keer op de rechter keuzetoets

(„ “).

◁ Op het display verschijnt de waarde van de aan-
voertemperatuur in het koelbedrijf.

3. Verander de aanvoertemperatuur in het koelbedrijf met
de mintoets of de plustoets .

4. Bevestig de wijziging met de rechter keuzetoets
("OK").

Aanwijzing

Af fabriek kan de gewenste aanvoertempera-
tuur in het koelbedrijf tussen 20 °C en 16 °C
ingesteld worden.



Inspectie en onderhoud 8

0020130861_02 geoTHERM Installatie- en onderhoudshandleiding 35

8 Inspectie en onderhoud

8.1 Inspectie- en onderhoudschecklist

In de volgende tabel zijn de inspectie- en onderhoudswerk-
zaamheden terug te vinden die u met bepaalde intervallen
moet uitvoeren.

Nr. Werkzaamheden Inspec-
tie (elk
jaar, ten
laatste
binnen
24 maan-
den)

Onder-
houd
(om de 2
jaar)

1 Controleer de warmtepomp op
algemene toestand en dichtheid.

x x

2 Controleer de druk in het CV-cir-
cuit en vul evt. verwarmingswater
bij.

x x

3 Controleer de hoeveelheid en
concentratie van de brijnvloeistof
en de druk in het brijncircuit.

x x

4 Controleer de condensafvoer van
de warmtepomp op doorlaatbaar-
heid en verwijder evt. verontreini-
gingen en verstoppingen.

x x

5 Controleer het expansievat in het
CV-circuit op perfecte werking.

x x

6 Controleer de warmtepomp op
ondichtheden in het brijn- en CV-
circuit en verhelp deze indien
nodig.

x x

8.2 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht
nemen

Gevaar!
Verwondings- en beschadigingsgevaar
door het niet uitvoeren of ondeskundig
uitvoeren van inspectie en onderhoud!

Inspectie en onderhoud mogen alleen door
erkende installateurs uitgevoerd worden.

▶ Voer regelmatig de beschreven inspectie-
en onderhoudswerkzaamheden op een
deskundige manier uit.

Gevaar!
Gevaar voor elektrische schok!

Het aanraken van spanningvoerende aan-
sluitingen kan ernstig lichamelijk letsel ver-
oorzaken.

▶ Schakel voor installatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan de elektrische in-
stallatie altijd alle stroomtoevoer van de
warmtepomp en alle betrokken compo-
nenten uit.

▶ Controleer de spanningvrijheid.
▶ Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw

inschakelen.

We raden u aan om een inspectie- resp. onderhoudscontract
af te sluiten.

8.3 Inspectie en onderhoud voorbereiden

8.3.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het ka-
der van de CE-conformiteitskeuring mee gecertificeerd. Als
u bij het onderhoud of de reparatie geen mee gecertificeerde
Vaillant originele reserveonderdelen gebruikt, dan vervalt de
CE-conformiteit van het product. Daarom adviseren we u uit-
drukkelijk van enkel Vaillant originele reserveonderdelen.
Informatie over de beschikbare Vaillant originele reserveon-
derdelen vindt u op het aan de achterkant vermelde contact-
adres.

▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend Vaillant originele
reserveonderdelen.

8.3.2 Algemene inspectie- en
onderhoudsvoorschriften

Inspectie

Het doel van de inspectie is een vergelijking van de werke-
lijke toestand van het toestel met de gewenste toestand. Dit
gebeurt door meten, testen en observeren.

Onderhoud

Het onderhoud is nodig om eventuele afwijkingen tussen de
werkelijke toestand en de gewenste toestand te verhelpen.
Dit gebeurt meestal door reinigen, instellen en indien nodig
vervangen van afzonderlijke aan slijtage onderhevige com-
ponenten.

8.4 Toestel reinigen

8.4.1 Product onderhouden

Opgelet!
Risico op materiële schade door onge-
schikte reinigingsmiddelen!

▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmid-
delen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of
chloorhoudende reinigingsmiddelen.

▶ Reinig de mantel en de bedieningselementen met een
vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
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8.4.2 Filterelement in de verwarmingsretour
reinigen

2 1

1. Sluit alle ontluchtingskleppen.

2. Draai de wartelmoeren (1) aan het filterelement los.

3. Verwijder het filterelement (2).

4. Spoel het filterelement onder water tegen de doorstro-
mingsrichting uit.

5. Bouw het filterelement opnieuw in.

6. Vul eventueel de CV-installatie opnieuw.

8.5 Vuldruk van de CV-installatie controleren
en corrigeren

Als de vuldruk onder de minimale druk daalt, wordt een fout-
melding op het display weergegeven.

– Minimumdruk CV-water: ≥ 0,05 MPa

▶ Vul water bij om de warmtepomp opnieuw in gebruik te
nemen. (zie hoofdstuk: Installatie vullen (→ Pagina 24)).

▶ Als u vaak een drukdaling vaststelt, dan dient u de oor-
zaak te zoeken en te verhelpen.

8.6 Vuldruk van het brijncircuit controleren en
corrigeren

Als de vuldruk onder de minimale druk daalt, wordt de warm-
tepomp automatisch uitgeschakeld en er wordt een foutmel-
ding op het display weergegeven.

– Minimumdruk brijnvloeistof: ≥ 0,05 MPa

▶ Vul brijnvloeistof bij om de warmtepomp opnieuw in
gebruik te nemen. (zie hoofdstuk: Brijncircuit vullen
(→ Pagina 25)).

– Werkdruk brijnvloeistof: 0,1 … 0,2 MPa

▶ Als u vaak een drukdaling vaststelt, dan dient u de oor-
zaak te zoeken en te verhelpen.

8.7 Kwaliteit van het CV-water controleren en
verbeteren

▶ Controleer het CV-water op voldoende corrosie- en vorst-
beveiliging (zie installatiehandleiding van de gasketel).

8.8 Heringebruikneming en proefbedrijf
uitvoeren

Waarschuwing!
Verwondingsgevaar door hete en koude
componenten!

De warmtepomp mag pas na montage van
alle manteldelen in gebruik worden genomen.

▶ Monteer voor de ingebruikneming alle
manteldelen van de warmtepomp.

1. Neem het warmtepompsysteem in gebruik.

2. Controleer het warmtepompsysteem op perfecte wer-
king.

9 Verhelpen van storingen

9.1 Opsporen van fouten

9.1.1 Statuscodes controleren

9.1.1.1 Live monitor oproepen

Menu → Live Monitor

– U kunt op het display van de warmtepomp statuscodes
oproepen die u informatie over de actuele bedrijfstoe-
stand van de warmtepomp leveren.

9.1.1.2 Betekenis van de statuscodes

De statuscodes geven informatie over de actuele bedrijfstoe-
stand van uw toestel.

Bij het tegelijk voorkomen van meerdere bedrijfstoestanden
worden de statuscodes afwisselend na elkaar weergegeven.

9.1.2 Foutcodes controleren

Het display geeft de foutcode F.xxx weer. Een tekst ver-
klaart bijkomend de weergegeven foutcode.

Fout in de warmtepomp

– Als er een fout in de warmtepomp optreedt.

Foutcodes hebben prioriteit voor alle andere indicaties.

Als er meerdere fouten tegelijk optreden, dan geeft het
display de bijbehorende foutcodes afwisselend gedurende
telkens twee seconden weer.

▶ Verhelp de fout.

▶ Om de warmtepomp opnieuw in gebruik te nemen, drukt
u op de ontstoringstoets (→ gebruiksaanwijzing).

9.1.3 Foutgeheugen opvragen

Menu → Installateurniveau → Foutenlijst

De warmtepomp beschikt over een foutgeheugen. Daar kunt
u de laatste tien opgetreden fouten in chronologische volg-
orde opvragen.
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Als een DCF-sensor aangesloten is, dan krijgt u ook de da-
tum te zien waarop de fout opgetreden is.

Foutlijsten zijn alleen oproepbaar als voordien fouten opge-
treden zijn.

Display-indicaties
– Aantal opgetreden fouten

– De actueel opgeroepen fout met foutnummer F.xxx

Een lijst van de voelerkenwaarden vindt u in de bijlage.

Voelerkenwaarden externe temperatuursensor VR 10
(→ Pagina 48)

Voelerkenwaarden interne temperatuursensoren
(→ Pagina 48)

Voelerkenwaarden buitentemperatuurvoeler VRC DCF
(→ Pagina 49)
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9.1.4 Overzicht foutcodes

Een lijst van de weerstanden van de aanlegvoelers vindt u in de bijlage.

Code Betekenis Oorzaak Oplossing

F.514 Voelerfout: temp. compressorinlaat

– Voeler niet aangesloten of voelerin-
gang kortgesloten

– Voeler controleren (zie voeler-
kenwaarden in de bijlage) en evt.
vervangen

– Kabelboom vervangen

F.517 Voelerfout: temp. compressoruitlaat

F.585 Voelerfout: temp. EEV gebouw

F.700 Voelerfout: temp. EEV milieucircuit

F.701 Voelerfout: temp. milieucircuitinlaat

F.702 Voelerfout: temp. milieucircuituitlaat

F.520 Voelerfout: temp. gebouwcircuitaanvoer

F.519 Voelerfout: temp. gebouwcircuitretour

F.703 Voelerfout: lage druk

F.546 Voelerfout: hoge druk

F.704 Voelerfout: afgiftecircuitdruk

F.705 Voelerfout: omgevingscircuitdruk

F.706 Voelerfout: afgiftecircuitdoorstroming

F.042 Voelerfout: codeerweerstand. 1

F.042 Voelerfout: codeerweerstand. 2

F.042 Voelerfout: codeerweerstand. 3

F.707 Verbindingsfout: display niet herkend – Kabel niet of verkeerd aangesloten – Verbindingsleiding tussen hoofd-
printplaat en display controleren

F.685 Verbindingsfout: thermostaat niet herkend – Thermostaat VRC 470 werd al her-
kend, maar de verbinding is afgebro-
ken

– eBUS-verbinding met de thermo-
staat VRC 470 controleren

F.708 Verbindingsfout: ventilatoreenheid niet her-
kend

– Geen eBUS-verbinding met de venti-
latoreenheid

– eBUS-verbinding met de
ventilatoreenheid controleren.
De warmtepomp mag niet via
een buskoppelaar VR32 met de
eBUS verbonden worden.

F.710 Omgevingscircuit: uitlaattemperatuur te laag – Omgevingscircuitpomp defect

– Temperatuurfout omgevingscircuituit-
laat defect

– Te geringe volumestroom in het om-
gevingscircuit

– Lucht in omgevingscircuit

– Doorstroming omgevingscircuit
controleren

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Voeler op goede werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de voelerkenwaarden
in de bijlage)

– Voeler vervangen

– Volumestroom van de milieucir-
cuitpomp controleren (optimale
spreiding 3 K)

– Omgevingscircuit ontluchten

F.711 Omgevingscircuit: doorstromingsbewaker
open

– Fout in het broncircuit verstopt

– Bronpomp defect

– Voorhanden motorveiligheidsschake-
laar van de bronpomp is uitgevallen

– Doorstromingsbewaker defect of niet
aangesloten

– Filter reinigen

– Werking van de bronpomp con-
troleren, evt. vervangen

– Controleren op overbelasting,
bijv. door blokkeren of ontbreken
van een fase

– Bronpomp, relais en motorveilig-
heidsschakelaar controleren, evt.
vervangen

– Functie doorstromingsbewaker
controleren
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Code Betekenis Oorzaak Oplossing

F.712 Omgevingscircuit: doorstromingsbewaker
klemt

– Doorstromingsbewaker gesloten voor
bronpompstart

– Functie doorstromingsbewaker
controleren

F.714 Omgevingscircuit: druk te laag – Drukval in het milieucircuit door lek
of lucht

– Omgevingscircuitdruksensor defect

– Omgevingscircuit op ondichthe-
den controleren

– Medium (brijn/water) bijvullen,
ontluchten

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Druksensor op goede werking
controleren

– Druksensor vervangen

F.715 Omgevingscircuit: foutcontact pomp open – De elektronica van de hoogefficiënte
pomp heeft een fout (bijv. droog lo-
pen, blokkering, overspanning, on-
derspanning) vastgesteld en is ver-
grendelend uitgeschakeld.

– Warmtepomp gedurende min-
stens 30 sec. stroomloos scha-
kelen

– Steekcontact op de printplaat
controleren

– Pompfunctie controleren

– Omgevingscircuit ontluchten

F.583 Afgiftecircuit: aanvoertemperatuur te laag – Vierwegklep is mechanisch geblok-
keerd

– Temperatuurvoeler in de aanvoer is
defect

– Lucht in het afgiftecircuit

– Doorstroming omgevingscircuit
controleren

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Voeler op goede werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de voelerkenwaarden,
zie bijlage)

– Voeler vervangen

– Volumestroom van de milieucir-
cuitpomp controleren (optimale
spreiding 3 K)

– Omgevingscircuit ontluchten

F.723 Afgiftecircuit: druk te laag – Drukval in het afgiftecircuit door lek
of lucht

– Afgiftecircuitdruksensor defect

– Afgiftecircuit op ondichtheden
controleren

– Water bijvullen, ontluchten

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Druksensor op goede werking
controleren

– Druksensor vervangen

F.532 Afgiftecircuit: doorstroming te laag – Afsluitkraan werd niet geopend

– Afgiftecircuitpomp defect

– Alle afnemers in het CV-systeem zijn
gesloten

– Doorstroming te gering voor de regi-
stratie met de volumestroomsensor
(< 120 l/h)

– Afsluitkranen en thermostaatkra-
nen controleren

– Minimale doorstroming van 150
l/h waarborgen

– Afgiftecircuitpomp op werking
controleren

F.086 Afgiftecircuit: blokkeercontact S20 open – Contact S20 aan warmtepomphoofd-
printplaat (HMU) geopend

– Verkeerde instelling van de maxi-
maalthermostaat

– Aanvoertemperatuurvoeler (warm-
tepomp, gasketel, systeemvoeler)
meet naar onderen afwijkende waar-
den

– Maximale aanvoertemperatuur
voor HK2 via thermostaat VRC
470 aanpassen (bovenste uit-
schakelgrens van de CV-ketels
in acht nemen)

– Instelwaarde van de maximaal-
thermostaat aanpassen

– Voelerwaarden controleren
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Code Betekenis Oorzaak Oplossing

F.726 Compressorveiligheidsschakelaar open – Compressor oververhit, bijv. door ge-
bruik buiten zijn toepassingsgrenzen

– Maximale omgevingstemperatuur
voor de warmtepomp van 40°C werd
overschreden

– Compressor geblokkeerd door me-
chanisch defect

– Compressor geblokkeerd door te
hoog drukverschil bij het inschakelen
(> 3 bar)

– Omgevingstemperaturen onder
40°C verlagen

– Drukverschil bij de startpoging
controleren

F.730 Lagedrukschakelaar geopend – Lagedrukschakelaaringang niet ge-
brugd (X22-8 naar X22-11)

– Kabelboom vervangen

F.731 Hogedrukschakelaar geopend – Koudemiddeldruk te hoog. De geïn-
tegreerde hogedrukschakelaar is bij
41,5 bar (g) geactiveerd

– Niet voldoende energieafgifte via de
betreffende condensator

– Afgiftecircuit ontluchten

– Te geringe volumestroom door
sluiten van kranen in afzonder-
lijke vertrekken bij een vloerver-
warming

– Vuilzeven op doorlaatbaarheid
controleren

– Koudemiddeldoorstroming te ge-
ring (bijv. elektronisch expan-
sieventiel defect, vierwegklep is
mechanisch geblokkeerd, filter
verstopt)

– VWL (koelbedrijf): ventilatoreen-
heid en luchtkanalen op vervui-
ling controleren

F.732 Compressoruitlaattemperatuur te hoog De compressoruitlaattemperatuur ligt
boven 115°C:

– Toepassingsgrenzen overschreden

– EEV functioneert niet of opent niet
correct

– Koudemiddelhoeveelheid te gering

– Lagedruksensor, compressorin-
en uitlaatvoeler controleren

– EEV controleren (loopt de
EEV in de eindaanslag?
sensor/actortest gebruiken)

– Koudemiddelhoeveelheid contro-
leren (750 g)

– Dichtheidscontrole uitvoeren

F.733 Verdampingstemperatuur te laag – Geen doorstroming in het omge-
vingscircuit (CV-bedrijf)

– Te geringe energie-opbrengst in het
omgevingscircuit (CV-bedrijf) of afgif-
tecircuit (koelbedrijf)

– Doorstroming in het omgevings-
circuit controleren

– Dimensionering van het omge-
vingscircuit controleren (CV-be-
drijf) voor VWS/VWW

– Als thermostaatkranen in het
afgiftecircuit voorhanden zijn,
op geschiktheid voor koelbedrijf
controleren (koelbedrijf)

– VWL (CV-bedrijf)

– Ventilatoreenheid en luchtka-
nalen op vervuiling controle-
ren

– EEV controleren (loopt de
EEV in de eindaanslag? sen-
sor/actortest gebruiken)

– Lagedruksensor en compressor-
inlaatvoeler controleren

F.734 Condensatietemperatuur te laag – Temperatuur in het afgiftecircuit (CV-
bedrijf) resp. omgevingscircuit (koel-
bedrijf) te laag voor compressorbe-
drijf

– Koudemiddelhoeveelheid te laag

– EEV controleren (loopt de
EEV in de eindaanslag?
sensor/actortest gebruiken)

– Compressorinlaatsensor, hoge-
en lagedruksensor controleren

– Koudemiddelhoeveelheid contro-
leren (750 g)

– Dichtheidscontrole
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Code Betekenis Oorzaak Oplossing

F.735 Verdampingstemperatuur te hoog – Temperatuur in het afgiftecircuit (CV-
bedrijf) resp. omgevingscircuit (koel-
bedrijf) te hoog voor compressorbe-
drijf

– Voeding van externe warmte in het
omgevingscircuit

– Inbreng externe warmte verlagen
of onderbreken

– Defroster controleren (verwarmt
hoewel "Uit" in de sensor-/actor-
test?)

– EEV controleren (loopt de
EEV in de eindaanslag?
sensor/actortest gebruiken)

– Lagedruksensor en compressor-
inlaatvoeler controleren

F.736 Condensatie- en verdampingstemperatuur te
hoog

– zie F.735 en F.737 – zie F.735 en F.737

F.737 Condensatietemperatuur te hoog – Temperatuur in het afgiftecircuit (CV-
bedrijf) resp. omgevingscircuit (koel-
bedrijf) te hoog voor compressorbe-
drijf

– Koudemiddelhoeveelheid te hoog

– EEV controleren (loopt de
EEV in de eindaanslag?
sensor/actortest gebruiken)

– Compressorinlaatsensor, hoge-
en lagedruksensor controleren

– Koudemiddelhoeveelheid contro-
leren (750 g)

F.738 Condensatietemperatuur te hoog, verdam-
pingstemperatuur te laag

– zie F.737 en F.739 – zie F.737 en F.739

F.740 Omgevingscircuit: inlaattemperatuur te laag – Inlaattemperatuur in het omgevings-
circuit te laag voor compressorstart

Verwarmen:

– VWL luchtinlaattemperatuur < 0 °C

– VWS omgevingscircuitinlaattempera-
tuur < -10 °C

Koelen:

– VWL luchtinlaattemperatuur < 15 °C

– Dimensionering van het om-
gevingscircuit controleren voor
VWS

– Sensoren controleren

F.741 Afgiftecircuit: retourtemperatuur te laag – Retourtemperatuur in het afgiftecir-
cuit te laag voor compressorstart

Verwarmen:

– Retourtemperatuur < 5 °C

Koelen:

– Retourtemperatuur < 7 °C

– Verwarmen: vierwegklep op wer-
king controleren

F.742 Omgevingscircuit: inlaattemperatuur te hoog – Inlaattemperatuur in het omgevings-
circuit te hoog voor compressorstart

Verwarmen:

– Omgevingscircuitinlaattemp. > 25 °C

– Verwarmen: vierwegklep op wer-
king controleren

– Omgevingscircuit controleren

– Sensoren controleren

F.743 Afgiftecircuit: retourtemperatuur te hoog – Retourtemperatuur in het afgiftecir-
cuit te hoog voor compressorstart

Verwarmen:

– Retourtemperatuur > 55 °C

Koelen:

– Retourtemperatuur > 35 °C

– Koelen: vierwegklep op werking
controleren

– Terugslagkleppen controleren
(indien voorhanden)

– 2-zonekit controleren (indien
voorhanden)

– Sensoren controleren
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9.1.5 Foutgeheugen resetten

1. Druk op de rechter keuzetoets (Wissen).

2. Bevestig het wissen van het foutgeheugen door het op-
nieuw indrukken van de rechter keuzetoets
(Ok).

9.1.6 Installatieassistent opnieuw starten

U kunt de installatieassistent altijd opnieuw starten door hem
handmatig in het menu op te roepen.

Menu → Installateurniveau → Start inst.assistent

9.1.7 Testprogramma's toepassen

Menu → Installateurniveau → Testmenu → Testpro-
grammma

U kunt met deze functie testprogramma's starten.

Aanwijzing

Als de warmtepomp in storing is, kunt u de test-
programma's niet starten.

U kunt altijd de linker keuzetoets (Annuleren) indrukken om
de testprogramma's te beëindigen.

9.1.8 Actorentest uitvoeren

Menu → Installateurniveau → Testmenu → Sen-
sor/actortest

Met behulp van de sensor/actortest kunt u de functie van
componenten van de CV-installatie controleren.

10 Vervangen van onderdelen

10.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het ka-
der van de CE-conformiteitskeuring mee gecertificeerd. Als
u bij het onderhoud of de reparatie geen mee gecertificeerde
Vaillant originele reserveonderdelen gebruikt, dan vervalt de
CE-conformiteit van het product. Daarom adviseren we u uit-
drukkelijk van enkel Vaillant originele reserveonderdelen.
Informatie over de beschikbare Vaillant originele reserveon-
derdelen vindt u op het aan de achterkant vermelde contact-
adres.

▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend Vaillant originele
reserveonderdelen.

10.1.1 Vervangingswerkzaamheden voorbereiden

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische schok!

Ook bij uitgeschakelde warmtepomp staat er
nog onafgebroken stroom op de netaansluit-
klemmen L en N!

▶ Verbreek de verbinding van de warm-
tepomp met het elektriciteitsnet door de
stekker uit het stopcontact te trekken.

1. Stel de warmtepomp buiten bedrijf.

Aanwijzing

Neem bij elke reparatie aan de warmtepomp
voor uw eigen veiligheid en ter vermijding
van materiële schade aan de warmtepomp
de volgende aanwijzingen in acht.

2. Koppel de warmtepomp los van het stroomnet.

3. Haal de frontmantel eraf. (→ Pagina 20)

4. Haal de mantel eraf. (→ Pagina 20)

5. Sluit de onderhoudskranen in de CV-aanvoer en CV-
retour.

6. Maak de warmtepomp leeg als u watervoerende com-
ponenten van de warmtepomp wilt vervangen.

7. Zorg ervoor dat er geen water op stroomvoerende on-
derdelen (b.v. de schakelkast) druppelt.

8. Gebruik alleen nieuwe afdichtingen en O-ringen.

10.1.2 Vervangingswerkzaamheden afsluiten

1. Breng de mantel aan. (→ Pagina 31)

2. Breng de frontmantel aan. (→ Pagina 31)

10.1.3 Printplaat en/of display vervangen

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische schok!

Ook bij uitgeschakelde warmtepomp staat er
nog onafgebroken stroom op de netaansluit-
klemmen L en N!

▶ Verbreek de verbinding van de warm-
tepomp met het elektriciteitsnet door de
stekker uit het stopcontact te trekken.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door ondes-
kundige reparatie!

Gebruik van verkeerde reservedisplays kan
tot schade aan de elektronica leiden.

▶ Controleer voor het vervangen of het cor-
recte reservedisplay ter beschikking staat.

▶ Gebruik bij het vervangen in geen geval
een ander reservedisplay.

▶ Neem goed nota van de montage- en installatiehandlei-
dingen die bij de reserveonderdelen zijn meegeleverd.

10.1.3.1 Ofwel printplaat of display vervangen

1. Vervang de printplaat of het display conform de bijgele-
verde montage- en installatiehandleidingen.

◁ Als u slechts een van de beide componenten (print-
plaat of display) vervangt, dan functioneert de para-
meterafstelling automatisch. Het nieuwe component
neemt bij het inschakelen van de warmtepomp de
vooraf ingestelde parameters over van het compo-
nent dat niet is vervangen.

2. Steek de stekkers op de nieuwe printplaat.
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– Bij het vervangen van de printplaat

Aanwijzing

In de stekkers zijn codeerweerstanden inge-
bouwd die de herkenning van het toesteltype
mogelijk maken.

10.1.3.2 Printplaat en display tegelijk vervangen

Taal
06 Nederlands

Annuleren Ok

1. Kies de gewenste taal met de mintoets en
de plustoets en bevestig met de rechter
keuzetoets "OK".

◁ Daarna gaat u automatisch naar de installatieassis-
tent.

2. Stel de voor de eerste installatie vereiste waarden in.

10.1.4 Tweede printplaat vervangen

1. Maak de bevestigingsschroef voor de kast van de
tweede printplaat los.

2. Klap de kast van de tweede printplaat naar onderen.

3. Maak de aansluitkabels los.

4. Maak de tweede printplaat van de clips los.

5. Plaats de nieuwe tweede printplaat en bevestig deze
aan de clips.

6. Sluit de aansluitkabels aan de tweede printplaat op-
nieuw aan.

10.1.5 Pompen vervangen

1

1. Verwijder het isolatiemateriaal van de buisleidingen in
de buurt van de pomp.

2. Los de wartelmoeren (1) aan de aansluitingen van de
pomp.

3. Monteer de nieuwe pomp met nieuwe afdichtingen.

4. Monteer nieuw dampdiffusiedicht isolatiemateriaal rond
de buisleidingen.

11 Buitenbedrijfstelling

11.1 Tijdelijke buitenbedrijfstelling

11.1.1 Warmtepomp tegen vorst beschermen

▶ Neem de eisen aan de opstellingsplaats van de warmte-
pomp in acht (→ Pagina 16).

11.2 Definitieve buitenbedrijfstelling

11.2.1 Recycling en afvoer

Opgelet!
Gevaar voor het milieu door ondeskun-
dige afvoer!

Ondeskundige afvoer van het koudemiddel
kan tot schade aan het milieu leiden.

▶ Zorg ervoor dat het koudemiddel en de
brijnvloeistof alleen door gekwalificeerd
personeel afgevoerd wordt.

Toestel
Het Vaillant warmtepompsysteem alsook alle toebehoren zijn
geen huishoudelijk afval.

▶ Zorg ervoor dat het oude toestel en eventueel aanwezige
toebehoren op een correcte manier worden afgevoerd.
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Warmtepompsysteem afvoeren

Als het warmtepompsysteem met dit symbool is geken-
merkt, dan mag het na afloop van de gebruiksduur niet
met het huisvuil worden meegegeven.

▶ Geef het toestel in de plaats daarvan af op een verzamel-
punt voor het recycleren van elektrische en elektronische
afgedankte toestellen.

Meer informatie over waar u de elektrische en elektronische
oude toestellen kunt afgeven, krijgt u bij uw gemeentebe-
stuur of bij uw afvalverwerkingsmaatschappij.

11.2.2 Brijnvloeistof afvoeren

Gevaar!
Verwondingsgevaar door brandwonden!

De brijnvloeistof ethyleenglycol is gevaarlijk
voor de gezondheid.

▶ Vermijd huid- en oogcontact.
▶ Vermijd inademen en inslikken.
▶ Draag handschoenen en veiligheidsbril.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

Gevaar!
Explosie- en verbrandingsgevaar!

De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en
damp licht ontvlambaar. De vorming van ex-
plosieve damp-/luchtmengsels is mogelijk.

▶ Houd hitte, vonken, open vuur en hete
oppervlakken uit de buurt.

▶ Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor
voldoende ventilatie.

▶ Vermijd de vorming van damp-/lucht-
mengsels. Houd vaten met brijnvloeistof
gesloten.

▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde
veiligheidsgegevensblad in acht.

▶ Zorg ervoor dat de brijnvloeistof rekening houdende met
de plaatselijke voorschriften bijv. op een geschikte vuil-
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie ver-
werkt wordt.

▶ Neem bij kleinere hoeveelheden met uw plaatselijke af-
valverwerkingsbedrijf contact op.

11.2.3 Koudemiddel laten afvoeren

De warmtepomp is met het koudemiddel R 410 A gevuld.

▶ Laat het koudemiddel alleen door een gekwalificeerde
installateur afvoeren.

12 Serviceteam

Geldt voor: België

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Klantendienst: 2 334 93 52

Geldt voor: Nederland

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 565 94 40
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13 Technische gegevens

13.1 Technische gegevens warmtepomp

Technische gegevens – algemeen

VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

CV-aansluitingen aanvoer/retour toestelzijde 3/4" 3/4"

Warmtebronaansluitingen aanvoer/retour toestelzijde 3/4" 3/4"

Toestelafmeting, breedte 440 mm 440 mm

Toestelafmeting, hoogte 720 mm 720 mm

Toestelafmeting, diepte 430 mm 430 mm

Gewicht 59 kg 59 kg

Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Zekeringtype B, traag 16 A 16 A

Elektrisch opgenomen vermogen max. 1,1 kW 1,1 kW

Elektrisch stroomverbruik max. continubedrijf 4,7 A 4,7 A

Beschermingsklasse IP 20 IP 20

Aanloopstroom ≈ 23 A ≈ 23 A

Geluidsvermogen binnen (LWi) volgens EN 12102 CV-bedrijf bij B0/W35 41 dB(A) –

Geluidsvermogen binnen (LWi) volgens EN 12102 CV-bedrijf bij B0/W45 43 dB(A) –

Geluidsvermogen binnen (LWi) volgens EN 12102 CV-bedrijf bij B0/W55 44 dB(A) –

Geluidsvermogen binnen (LWi) volgens EN 12102 CV-bedrijf bij
W10/W35

– ≤ 45 dB(A)

Toegestane omgevingstemperatuur 7 … 40 ℃ 7 … 40 ℃

Toepassingsgrenzen: bij gelijke volumedoorstroming als bij de controle
van het nominale vermogen onder genormeerde nominale voorwaarden
bij nominale volumestromen. Het gebruik van de warmtepomp buiten
de toepassingsgrenzen leidt tot het uitschakelen van de warmtepomp
door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

– B-10/W20

– B-10/W55

– B20/W20

– B20/W55

– W7/W20

– W7/W55

– W20/W20

– W20/W55

Technische gegevens – broncircuit

VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

Bedrijfsdruk min. 0,05 MPa 0,05 MPa

Werkdruk max. 0,3 MPa 0,3 MPa

Warmtedragervloeistof Ethyleenglycol 30% Vol.
/ 70% water

Water

Brijnvloeistof: verhouding ethyleenglycol/water 3/7 –

Minimale broninlaattemperatuur (brijn warm) in het CV-bedrijf −10 ℃ 7 ℃

Maximale broninlaattemperatuur (brijn warm) in het CV-bedrijf 20 ℃ 20 ℃

Maximale broninlaattemperatuur (brijn koud) in het koelbedrijf 20 ℃ 20 ℃

Brijninhoud van het brijncircuit in de warmtepomp 3,5 l 3,5 l

Nominale volumestroom ΔT 3K 620 l/h 780 l/h

Restopvoerhoogte delta ΔT 3K max. 590 mbar 550 mbar

Elektrisch opgenomen vermogen bronpomp 3 … 70 W 3 … 70 W

Soort pomp – Hoogefficiënte pomp – Hoogefficiënte pomp

Energielabelpomp volgens Europump-classificeringsschema A A

Energie-efficiëntie-index (EEI) < 0,23 < 0,23

Materialen – Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– EPDM
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Technische gegevens – verwarmingscircuit

VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

Bedrijfsdruk min. 0,05 MPa 0,05 MPa

Werkdruk max. 0,3 MPa 0,3 MPa

Aanvoertemperatuur CV-bedrijf min. 20 ℃ 20 ℃

Aanvoertemperatuur CV-bedrijf max. 55 ℃ 55 ℃

Aanvoertemperatuur koelbedrijf min. 16 ℃ 16 ℃

Waterinhoud van het CV-circuit in de warmtepomp 3,5 l 3,5 l

Nominale volumestroom bij ΔT 5K 465 l/h 610 l/h

Nominale volumestroom bij ΔT 8K en CV-circuittemperatuur 55°C 250 l/h 340 l/h

Max. restopvoerhoogte bij ΔT 5K 620 mbar 570 mbar

Max. restopvoerhoogte bij ΔT 8K en CV-circuittemperatuur 55°C 670 mbar 650 mbar

Elektrisch opgenomen vermogen CV-pomp 4 … 63 W 4 … 63 W

Elektrisch opgenomen vermogen CV-pomp bij B0/W35 ΔT 5K bij
250 mbar extern drukverlies in het CV-circuit

21 W 21 W

Soort pomp – Hoogefficiënte pomp – Hoogefficiënte pomp

Energielabelpomp volgens Europump-classificeringsschema A A

Energie-efficiëntie-index (EEI) < 0,23 < 0,23

Materialen – Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– EPDM

Technische gegevens – koelcircuit

VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

Koelmiddeltype – R 410 A – R 410 A

Koudemiddelinhoud van het koelcircuit in de warmtepomp 0,64 kg 0,64 kg

Toegestane werkoverdruk 4,15 MPa 4,15 MPa

Compressortype – Rolzuiger – Rolzuiger

Olietype – PVE - olie FV50S – PVE - olie FV50S

Olievulhoeveelheid 0,3 l 0,3 l

Technische gegevens – vermogensgegevens warmtepompsysteem

VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

Vermogensgegevens warmtewisselaar De volgende
vermogensgegevens
gelden voor nieuwe

toestellen met schone
warmtewisselaars.

De volgende
vermogensgegevens
gelden voor nieuwe

toestellen met schone
warmtewisselaars.

Verwarmingsvermogen B0/W35 (brijn/water) resp. W10/W35
(water/water)

2,60 kW 3,50 kW

Opgenomen vermogen B0/W35 (brijn/water) resp. W10/W35
(water/water)

0,70 kW 0,70 kW

Rendement/Coefficient of Performance EN 14511 B0/W35 (brijn/water)
resp. W10/W35 (water/water)

4,50 6,00

Verwarmingsvermogen B0/W45 (brijn/water) resp. W10/W45
(water/water)

2,50 kW 3,30 kW

Opgenomen vermogen B0/W45 (brijn/water) resp. W10/W45
(water/water)

0,80 kW 0,80 kW

Rendement/Coefficient of Performance EN 14511 B0/W45 (brijn/water)
resp. W10/W45 (water/water)

3,50 4,50

Verwarmingsvermogen B0/W55 (brijn/water) resp. W10/W55
(water/water)

2,30 kW 3,10 kW
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VWS 36/4 brijn-
/waterbedrijf

VWS 36/4 water-
/waterbedrijf

Opgenomen vermogen B0/W55 (brijn/water) resp. W10/W55
(water/water)

0,90 kW 0,90 kW

Rendement/Coefficient of Performance EN 14511 B0/W55 (brijn/water)
resp. W10/W55 (water/water)

2,90 3,60

Maximaal koelvermogen passief bij volgende omstandigheden: CV-aan-
voer VL = 18°C en CV-retour RL = 22°C, volumestroom aan CV-circuit-
zijde 1080 l/h. (Het drukverlies van de CV-installatie mag niet hoger zijn
dan 230 mbar bij 1080 l/h.)

5,00 kW 5,00 kW

De testvoorwaarden (→ Pagina 49) voor de technische gegevens zijn in de bijlage aangegeven.
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14 Bijlage

14.1 Voelerkenwaarden externe
temperatuursensor VR 10

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

14.2 Voelerkenwaarden interne
temperatuursensoren

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 332094

-35 239900

-30 175200

-25 129287

-20 96358

-15 72500

-10 55046

-5 42157

0 32554

5 25339

10 19872

15 15698

20 12488

25 10000

30 8059,1

35 6534,7

40 5329,9

45 4371,7

50 3605,3

55 2988,7

60 2489,9

65 2084,4

70 1753,0

75 1480,9

80 1256,4

85 1070,3

90 915,5

95 786,4

100 678,1

105 586,8

110 509,5

115 443,9

120 388,1

125 340,3

130 299,3

135 264,0

140 233,6

145 207,2

150 184,3
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14.3 Voelerkenwaarden buitentemperatuurvoeler
VRC DCF

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

14.4 Testvoorwaarden voor het bepalen van de
vermogensgegevens volgens EN 14511

VWS 36/4 230 V voor de toepassing grond en bron

14.4.1 Milieucircuit (warmtebronzijde in het CV-
bedrijf)

Instelling milieucircuitpomp: fabrieksinstelling (75%)

14.4.2 Gebouwcircuit (warmtebenuttingszijde in
het CV-bedrijf)

Instelling gebouwcircuitpomp: in het installateurniveau in het
menu Configuratie de waarde voor "Conf. gebouwpomp"
van "Auto" op 76 % instellen.

14.5 Systeemschema's

De volgende tabel geldt voor alle systeemschema's.

Punt le-
gende

Betekenis

1 Warmteopwekker

2 Warmteopwekkerpomp

3 Warmtepomp

10 Thermostaatkraan

13a Afstandsbediening

13b Mengklepmodule

13e Systeemthermostaat

13h Buskoppelaar

16 Buitentemperatuurvoeler/DCF-ontvanger

19 Maximaalthermostaat

28 Zoneventiel

30 Terugslagklep

31 Strengregelventiel

32 Kapventiel

37 Automatische luchtafscheider

38 Driewegklep (toestelintern)

Punt le-
gende

Betekenis

42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat

43 Veiligheidsgroep drinkwateraansluiting

45 Open verdeler

49 Doorstromingsinsteller (Taco-Setter)

50 Overstroomklep

52 Klep individuele kamerregeling

58 Vul- en aftapkraan

VR10 Systeemvoeler

CV CV-circuitmengklep

HK1-P CV-pomp 1

HK2-P CV-pomp 2

HK2 CV-circuitmengklep 2

RF Retourtemperatuurvoeler

KW Koud water

VOL Doorstromingsbewaker

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler 2
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14.5.1 Direct CV-bedrijf vloerverwarming (HC1)
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14.5.2 Indirect CV-bedrijf vloerverwarming (HC7)
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14.5.3 Parallel CV-bedrijf (HC10)
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14.5.4 Parallel CV-bedrijf (HC10 - bron)
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14.6 Warmtepompschema

T T

T

T T

T
TT

PP

P SW

Mesh filter Mesh filter

P

P

Sensors & Switches:

- 8 x T

- 4 x P sensor

- 1 x P switch

- 1 x V flow rate sensor

A12 (230 V)
& A13 (PWM)

S8
S2

S13
S16 A7

S14

S11
S10

S18

S4

S3

S17

S15

A10 (230 V)
& A11 (PWM)

A1
S1S22

A1 Compressor

A7 Elektronisch expansieventiel

A10/
A11

CV-pomp (relais en pulswijdtemodulatie)

A12/
A13

Bronpomp (relais en pulswijdtemodulatie)

S1 Temperatuurvoeler compressorinlaat

S2 Temperatuurvoeler compressoruitlaat

S3 Hogedruksensor

S4 Hogedrukschakelaar

S8 Temperaturvoeler broninlaat

S10 Temperatuurvoeler bronuitlaat

S11 Temperatuurvoeler elektronisch expansieventiel warmte-
bron HEX

S13 Temperatuurvoeler verwarmingsretour

S14 Temperatuurvoeler verwarmingsaanvoer

S15 Doorstromingssensor CV-circuit

S16 Temperatuurvoeler elektronisch expansieventiel verwar-
ming HEX

S17 Druksensor CV-circuit

S18 Druksensor warmtebron

S22 Lagedruksensor
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14.7 Elektrische schakeling
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1 Gasketel

2 Warmteopwekkerpomp

3 Warmtepomp

13a Afstandsbediening (VR 81/2)

13b Mengklepmodule (VR 61/2)

13e Systeemthermostaat (VRC 470)

28 Zoneventiel

38 Mengklepventiel

49 Doorstromingsinsteller (Taco-Setter)
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14.8 Bedradingsschema's

14.8.1 Bedradingsschema brijn (HC1)
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14.8.2 Bedradingsschema brijn (HC7)
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14.8.3 Bedradingsschema brijn (HC10)
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14.8.4 Bedradingsschema bron (HC10)
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14.9 Overzicht installateurniveau

Instelniveau Waarden Eenheid Stappengrootte, selec-
teren

Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Installateurniveau →

Code invullen 00 99 1 (installateurcode 17) 00

Installateurniveau → Foutlijst →

F.514 – F.743
2) Wissen

Installateurniveau → Testmenu → Statistieken →

Draaiuren compressor Actuele waarde h

Compressor starts Actuele waarde

Draaiuren afgift pomp Actuele waarde h

Afgifte pomp starts Actuele waarde

Uren pomp omgeving Actuele waarde h

Omgevingpomp starts Actuele waarde

Koel ventiel stappen Actuele waarde

EEV stappen Actuele waarde

Draaiuren bronpomp (VWW) Actuele waarde h

Bronpomp starts (VWW) Actuele waarde

Installateurniveau → Testmenu → Test programma →

P.01 CV-bedrijf Keuze

P.02 Koelbedrijf Keuze

P.03 Ontluchten afgiftecircuit Keuze

P.04 Ontluchten omgevingscir-
cuit

Keuze

P.05 Ontluchten omgevings- en
afgiftecircuit

Keuze

Installateurniveau → Testmenu → Sensor/actortest →

T.01 Afgiftecircuitpomp vermo-
gen

0 100 % 5, uit Uit

T.02 Omgevingscircuitpomp ver-
mogen

0 100 % 5, uit Uit

T.03 Bronpomp (VWW) Aan, Uit Uit

T.04 Koelingsmengklep positie 0 100 % 5 0

T.08 Elektronisch expansieven-
tiel positie

0 100 % 5 0

T.10 Systeempomp Aan, Uit

T.11 Koelen actief relais Aan, Uit

T.12 Foutuitgang Aan, Uit

T.13 Aanvoertemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.14 Retourtemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.15 Afgiftecircuitdruk 0 10 bar 0,1

T.16 Doorstroming afgiftecircuit −32768 32768 l/h 1

T.17 Blokkeercontact S20 open, gesloten open

T.18 Omgevingsinlaattempera-
tuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

1)
Functionaliteit alleen in combinatie met het toebehoren VWZ ZK mogelijk.

2)
Foutlijsten (hoofdst. 9.1) zijn alleen voorhanden en kunnen gewist worden als fouten opgetreden zijn.
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Instelniveau Waarden Eenheid Stappengrootte, selec-
teren

Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

T.19 Omgevingsuitlaattempera-
tuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.20 Omgevingscircuitdruk 0 10 bar 0,1

T.21 Foutcontact omgevingscir-
cuitpomp

open, gesloten gesloten

T.22 Doorstromingsbewaker
(VWW)

open, gesloten gesloten

T.26 Compressoruitlaat tempera-
tuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.27 Compressorinlaat tempera-
tuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.28 Elektronisch expansieven-
tiel - omgevingscircuit tempera-
tuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.29 Elektronisch expansieven-
tiel - afgiftecircuit temperatuur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.30 Hoge druk 0 51,1 bar 0,1

T.31 Condensatietemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.32 Lage druk 0 51,1 bar 0,1

T.33 Verdampingstemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.34 Gewenste waarde overver-
hitting

−204,7 204,7 K 0,1

T.35 Werkelijke waarde overver-
hitting

−204,7 204,7 K 0,1

T.36 Werkelijke waarde onder-
koeling

−204,7 204,7 K 0,1

T.37 Buitentemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.38 DCF status geen DCF-signaal

Te controleren DCF-
signaal

Geldig DCF-signaal

T.39 Systeemtemperatuur −204,7 204,7 ℃ 0,1

Installateurniveau → Configuratie →

Taal Actuele taal 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Contactgegevens Telefoonnummer 0 - 9

Compressor start op −000 −999 °min 1 −100

CV max. delta P 200 700 mbar 1 700

Config. afgifte pomp 1 100 % 1, auto Auto

Instelpunt pomp CV
1) 300 1300 l/h 20 1000

Omgevings pomp inst. 20 100 % 1 75

Invries beveiligings −13 4 ℃ 1 −10

Invries beveiligings (bron) ℃ 4 (vaste
waarde)

Type omg circuit Bodem/brijn resp. bron ongeldig

1)
Functionaliteit alleen in combinatie met het toebehoren VWZ ZK mogelijk.

2)
Foutlijsten (hoofdst. 9.1) zijn alleen voorhanden en kunnen gewist worden als fouten opgetreden zijn.
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Instelniveau Waarden Eenheid Stappengrootte, selec-
teren

Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Vrijgave noodbedrijf Aan, uit Uit

Softwareversie Actuele waarde van
de hoofdprintplaat
(HMU xxxx) en van
het display (AI xxxx)

Installateurniveau → Resets →

Reset blok tijden Ja, Nee Nee

Reset statistieken Ja, Nee Nee

Reset alle instelling. Ja, Nee Nee

Installateurniveau → Start inst.assistent →

Taal 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Type omg circuit Lucht/brijn; bodem/brijn;
bron

ongeldig

Invries beveiligings −13 4 ℃ 1 −10

Testprogramma P.03 Ontluchten omge-
vings- en afgiftecircuit

P.04 Ontluchten afgifte-
circuit

P.05 Ontluchten omge-
vingscircuit

Contactgegevens Telefoonnummer 0 - 9

Installatieassistent beëindigen? Ja, terug

1)
Functionaliteit alleen in combinatie met het toebehoren VWZ ZK mogelijk.

2)
Foutlijsten (hoofdst. 9.1) zijn alleen voorhanden en kunnen gewist worden als fouten opgetreden zijn.
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