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1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de 
volledige documentatie.
In combinatie met deze installatiehandleiding zijn nog 
andere documenten van toepassing.
Voor schade die door het niet naleven van deze hand-
leidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk ge-
steld worden.

Aanvullend geldende documenten
— Montagehandleiding luchtkanalen en 

toebehoren voor de warmtepompen 
VWL 7C/9C Nr. 0020011994

— Montagehandleiding 
aanloopstroombegrenzer 
VWZ 30/2 SV Nr. 0020005481

— Installatiehandleiding
bufferboiler VPS Nr. 0020011995

— Installatiehandleiding 
boiler met dubbele mantel VDH Nr. 0020030714

— Installatiehandleiding 
warmwaterboiler VIH RW 300 Nr. 0020029429

— Installatiehandleiding vrnetDIALOG Nr. 839117
— Vaillant planningsinformatie elektro-warmtepomp

Eventueel zijn ook de andere gebruiksaanwijzingen van 
alle gebruikte toebehoren en thermostaten van toepas-
sing. 

1.1 Bewaren van de documentatie
Gelieve deze installatiehandleiding alsmede alle aanvul-
lend geldende documenten aan de gebruiker van de in-
stallatie te geven. Deze bewaart ze, zodat de handleidin-
gen indien nodig ter beschikking staan.

1.2 Gebruikte symbolen
Neem bij de installatie van het toestel de veiligheidsaan-
wijzingen in deze installatiehandleiding in acht!

d
 Gevaar!

Onmiddellijk gevaar voor lijf en leven!

e
 Gevaar!

Levensgevaar door elektrische schok.

H
 Gevaar!

Gevaar voor verbranding en brandwon-
den!

a
 Attentie!

Mogelijk gevaarlijke situatie voor pro-
duct en/of milieu!

h
 Aanwijzing!

Nuttige informatie en aanwijzingen.
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• Symbool voor een noodzakelijke handeling

1.3 Geldigheid van de handleiding
Deze installatiehandleiding geldt uitsluitend voor toe-
stellen met de volgende artikelnummers:

Typeaanduiding Artikelnummer

Lucht-water-warmtepompen

VWL 7C/71 308300

VWL 9C/91 308301

Tabel 1.1 Typeaanduiding en artikelnummers

Het artikelnummer van het toestel kunt u vinden op het 
typeplaatje.

1.4 CE-markering
Met de CE-markering bevestigen wij als fabrikant van 
het toestel, dat de toestellen van de serie geoTHERM 
voldoen aan de eisen van de richtlijn inzake elektromag-
netische compatibiliteit (richtlijn 89/336/EEG van de 
Raad). De toestellen voldoen aan de fundamentele 
vereisten van de laagspanningsrichtlijn (richtlijn 
73/23/EEG van de Raad).

Verder voldoen de toestellen aan de eisen van de 
EN 14511 (warmtepompen met elektrisch aangedreven 
compressoren voor verwarmingsgebruik, eisen aan toe-
stellen voor ruimteverwarming en voor verwarmen van 
warm water) alsmede de EN 378 (veiligheids- en milieu-
eisen aan koelinstallaties en warmtepompen).

1.5 Gebruik volgens de bestemming
De Vaillant warmtepompen van het type geoTHERM zijn 
gebouwd volgens de huidige stand van de techniek en 
de erkende veiligheidsvoorschriften. Toch kunnen er bij 
ondeskundig of oneigenlijk gebruik (levens)gevaarlijke 
situaties voor de gebruiker of derden resp. beschadigin-
gen aan het toestel en andere voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt 
door personen (waaronder kinderen) met beperkte fy-
sieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder 
ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht 
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon of van deze instructies kregen hoe het toestel 
moet worden gebruikt.
Kinderen mogen zich uitsluitend onder toezicht in de 
buurt van het toestel bevinden om te voorkomen dat zij 
met het toestel spelen.
De toestellen zijn ontworpen als warmteopwekker voor 
gesloten warmwater-CV-installaties en de warmwaterbe-
reiding. Een ander of afwijkend gebruik is niet conform 
de voorschriften. Voor schade die hieruit voortvloeit, 
kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk worden 
gesteld. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoor-
delijk.
Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook 
het in acht nemen van de installatiehandleiding.

a
 Attentie!

Elk oneigenlijk gebruik is verboden.

De toestellen moeten worden geïnstalleerd door een er-
kend installateur, die verantwoordelijk is voor de nale-
ving van de bestaande voorschriften, regels en richtlij-
nen.

1 Aanwijzingen bij de documentatie
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2 Toestelbeschrijving

2.1 Typeplaatje
Bij de warmtepomp geoTHERM is een typeplaatje bin-
nenin op de bodemplaat aangebracht en een tweede 
plaatje op de achterzijde van het toestel (zie afb. 2.5, 
pos. 6). Een typeaanduiding bevindt zich boven op de 
frontmantel (zie afb. 2.4, pos. 2).

 R407 C

COP  A2/W35  3,4

COP  A7/W45  3,4

A2/W35
A7/W45

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,3 kW

 3,3 kW

 6 kW

 40 A

 < 16 A

 3,8 kg
 2,8  (28) MPa (bar)

 7,6 kW

 9,0 kW

VWL 7C / VWL 71
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

Afb. 2.1 Voorbeeld voor een typeplaatje

Verklaring van symbolen voor het typeplaatje

Ontwerpspanning compressor

Ontwerpspanning pompen + ther-
mostaat

Ontwerpspanning extra verwar-
ming

Ontwerpvermogen max.

Ontwerpvermogen compressor, 
pompen en thermostaat

Ontwerpvermogen extra verwar-
ming

Aanloopstroom zonder aanloop-
stroombegrenzer

16 A
Aanloopstroom incl. aanloop-
stroombegrenzer

Inhoud proceswaterreservoir

Toegelaten ontwerpoverdruk

Koelmiddeltype

Vulhoeveelheid

Toegelaten ontwerpoverdruk

COP A2/W35
Vermogenswaarde bij buitenlucht-
temperatuur 2 °C en CV-aanvoer-
temperatuur 35 °C

COP A7/W45
Vermogenswaarde bij buitenlucht-
temperatuur 7 °C en CV-aanvoer-
temperatuur 45 °C

A2/W35
Thermisch verwarmingsvermogen 
bij buitenluchttemperatuur 2 °C en 
CV-aanvoertemperatuur 35 °C

A7/W45
Thermisch verwarmingsvermogen 
bij buitenluchttemperatuur 7 °C en 
CV-aanvoertemperatuur 45 °C

CE-markering

VDE-/GS-keurmerk

Gebruiksaanwijzing en installatie-
handleiding lezen!

Beschermklasse voor vocht

Na afloop van de gebruiksduur zor-
gen voor een correcte afvoer (geen 
huisvuil)

21054500100028300006000001N4
Serienummer (Serial Number)

Tabel 2.1 Verklaring van symbolen

Toestelbeschrijving 2



Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_006

2.2 Werkingsprincipe
Warmtepompsystemen bestaan uit gescheiden circuits 
waarin vloeistoffen of gassen de warmte van de warm-
tebron naar het CV-systeem transporteren. Aangezien 
deze circuits met verschillende media (buitenlucht, koel-
middel en CV-water) werken, zijn deze via warmtewisse-
laars met elkaar gekoppeld. In deze warmtewisselaars 
gaat warmte van een medium met een hoge tempera-
tuur over naar een medium met een lage temperatuur.

De Vaillant warmtepomp geoTHERM VWL gebruikt de 
buitenlucht als warmtebron.

VPS

KW

Afb. 2.2  Gebruik van de buitenlucht als warmtebron voor CV en 

warm water

Het systeem bestaat uit gescheiden circuits die d.m.v. 
warmtewisselaars aan elkaar zijn gekoppeld. Deze cir-
cuits zijn:
— Het warmtebroncircuit, waarmee de energie van de 

warmtebron naar het koelmiddelcircuit wordt getrans-
porteerd.

— Het koelmiddelcircuit, waarmee door verdampen, ver-
dichten, condenseren en expanderen warmte wordt 
afgegeven aan het CV-watercircuit.

— Het CV-watercircuit waarmee de CV en de warmwa-
terbereiding van de warmwaterboiler worden gevoed.

Bijstook
verwarming

Warmwaterboiler

CV-watercircuit

Warmtebroncircuit 

Koelmiddelcircuit 

Warm water 

Koud water

Omschakelklep 

CV pomp

Condensor

Verdamper

Warmtebron
Buitenlucht

Compressor Expansieklep
2

1

3

4

Warmtesysteem

 
Afb. 2.3 Werkwijze van de warmtepomp

Via de verdamper (1) is het koelmiddelcircuit aan de om-
gevingswarmtebron (in dit geval buitenlucht) gekoppeld 
en neemt de warmte-energie ervan op. Daarbij veran-
dert de aggregatietoestand van het koelmiddel, het ver-
dampt. Via de condensor (3) is het koelmiddelcircuit 
met het CV-systeem verbonden, waaraan het de warmte 
weer afgeeft. Daarbij wordt het koelmiddel weer vloei-
baar: het condenseert.
Aangezien warmte-energie alleen van een element met 
hogere temperatuur kan overgaan naar een element 
met lagere temperatuur, moet het koelmiddel in de ver-
damper een lagere temperatuur hebben dan de omge-
vingswarmtebron. Daarentegen moet de temperatuur 
van het koelmiddel in de condensor hoger zijn dan die 
van het CV-water, om de warmte daar te kunnen afge-
ven.
Deze verschillende temperaturen worden in het koelmid-
delcircuit via een compressor (2) en een expansieklep 
(4) opgewekt, die zich tussen de verdamper en de con-
densor bevinden. Het dampvormige koelmiddel stroomt 
van de verdamper komend in de compressor en wordt 
door deze verdicht (gecomprimeerd). Daarbij stijgen de 
druk en de temperatuur van de koelmiddeldamp sterk. 
Na dit proces stroomt het door de condensor, waarin 
het zijn warmte door condensatie afgeeft aan het CV-
water. Als vloeistof stroomt het naar de expansieklep, 
daarin ontspant het sterk en verliest daarbij extreem 
aan druk en temperatuur. Deze temperatuur is nu lager 
dan die van de lucht die door de verdamper stroomt. 
Het koelmiddel kan daardoor in de verdamper nieuwe 

2 Toestelbeschrijving
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warmte opnemen, waarbij het weer verdampt en naar 
de compressor stroomt. Het proces begint weer van 
voor af aan.
Indien nodig kan via de geïntegreerde thermostaat de 
elektrische hulpverwarming evt. worden ingeschakeld.

2.3 Opbouw van de warmtepomp
De Vaillant geoTHERM warmtepomp VWL is leverbaar in 
twee types, die zich vooral onderscheiden door hun ver-
mogen.

Typeaanduiding Verwarmingsvermogen (kW)

VWL 7C/71 7,7

VWL 9C/91 10,3

Tabel 2.2 VWL-Typeoverzicht

De typeaanduiding van de warmtepomp kunt u aflezen 
op de sticker (zie afb. 2.4 pos. 2) op de toestelmantel.
De warmtepomp is zodanig ontworpen dat u alle gang-
bare elektriciteitstarieven kunt realiseren.

1

4

5

3

2

Afb. 2.4 Vooraanzicht

Legenda bij afb. 2.4
1 Perforatie voor luchtuitlaat bovenaan (optioneel)
2 Typeaanduiding van de warmtepomp
3 Luchtuitlaat zijdelings
4 Bedieningsconsole
5 Montageplaat vrnetDIALOG (achter de kolomafdekking)

1

2

5

3

4

7

6

8

Afb. 2.5 Achteraanzicht

Legenda bij afb. 2.5
1 Luchtinlaat met daarachter liggende lamellenbuis-warmtewisse-

laar (verdamper)
2 CV-aanvoerleiding
3 CV-retourleiding
4 Retour warmwaterboiler
5 Condenswater-afvoerslang
6 Typeplaatje
7 Leidingdoorvoer elektrische aansluiting
8 Overloop van de condensbak

Tijdens de werking kan zich aan de verdamper tot 2 liter 
condenswater per uur vormen. De warmtepomp bevat 
een condensbak, waarin het ontstane condenswater op-
gevangen wordt en via de condenswater-afvoerslang (5) 
afgevoerd. Indien deze door evt. verontreinigingen ver-
stopt is, kan het condenswater via de overloopslang (8) 
afvloeien (zie ook hfdst. 4.12).

Toestelbeschrijving 2
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2.3.1 Modules

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Afb. 2.6 Vooraanzicht geopend

Legenda bij afb. 2.6
1 Elektrische aansluitingen en thermostaatprintplaat
2 Extra elektrische verwarming
3 Compressor
4 Condensor
5 Driewegklep
6 CV pomp
7 Typeplaatje
8 Ontgrendeling veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) van de 

elektrische extra verwarming

2.4 Algemene informatie over bedrijfsfuncties en 
functies

Voor het CV-circuit heeft u de beschikking over vijf be-
drijfsfuncties, waarmee u de warmtepomp tijd- en tem-
peratuurgeregeld kunt gebruiken (zie hfdst. 8 "Rege-
ling").
Voor aangesloten warmwaterboilers alsmede het aange-
sloten circulatiecircuit staan drie verdere bedrijfsfunc-
ties ter beschikking.
Bij de inbedrijfstelling deelt u de warmtepomp mee 
welke van de aansluitconfiguraties in de bijlage overeen-
komt met uw installatie. Dit doet u door het nummer 
van het betreffende hydraulische schema in de thermos-
taat in te voeren. Daardoor worden alle bedrijfsparame-
ters op voorgeprogrammeerde waarden gezet, zodat de 
warmtepomp optimaal kan werken. U kunt achteraf de 
bedrijfsfuncties en functies nog individueel instellen en 
aanpassen.
In hfdst. 8 "Regeling" vindt u alle informatie over be-
drijfsfuncties, extra en speciale functies.

De warmtepomp is uitgerust met talrijke automatische 
extra functies, om een storingvrije werking te waarbor-
gen (zie ook hfdst. 8.2 "Automatische extra functies"):

— Vorstbeveiliging
Verhindert bevriezing van de CV-installatie

— Boilervorstbeveiliging
Verhindert bevriezing van de aansloten boiler

— Controle van de externe sensors
Controle van de aangesloten sensors bij de eerste in-
bedrijfstelling aan de hand van de ingevoerde hydrau-
lische basisschakeling

— Beveiliging CV-watergebrek
Uitschakelen bij te weinig CV-water en weer inschake-
len bij voldoende waterdruk

— Vloerbeveiligingsschakeling
Oververhittingsbeveiliging van de vloer (belangrijk 
voor b.v. houten vloeren)

— Pompblokkeerbescherming
Vastzitten van pompen in het systeem verhinderen

— Fasebewaking
Uitschakelen van de compressor bij foutieve 400 V 
spanningsvoorziening

— Ontdooifunctie
Ontdooien van de luchtwarmtewisselaar bij rijmvor-
ming

2 Toestelbeschrijving
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Bovendien heeft u de beschikking over andere instelba-
re extra functies (zie ook hfdst. 8.3 "Instelbare extra 
functies"):

— Tijdprogramma's
Instellen van de verwarmingstijden per CV-circuit

— Vakantie programmeren
Programmeren van twee vakantieperiodes met ver-
melding van datum en verlagingstemperatuur

— Partyfunctie
Voortzetten van verwarmings- en warmwatertijden na 
het volgende uitschakelpunt

— Spaarfunctie
Verlagen van de gewenste aanvoertemperatuur gedu-
rende een instelbare periode

— Afwerklaagdroging
Afwerklaag droogstoken

— Regeling met vaste waarde
Vaste aanvoertemperatuur instellen

— Legionellabeveiliging
Kiemen in de boiler en in de buisleidingen doden

— Sneltest
Testfunctie voor het onderhoud

— Onderhoud op afstand
Diagnose en instellen via vrDIALOG of vrnetDIALOG

3 Veiligheidsaanwijzingen en 
voorschriften

3.1 Veiligheidsaanwijzingen
De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een 
erkend installateur die verantwoordelijk is voor het nale-
ven van de bestaande normen en voorschriften. Voor 
schade die ontstaat door het niet naleven van deze 
handleiding, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld wor-
den.
In gevulde toestand weegt de warmtepomp ca. 260 kg. 
Let hier op bij transport en plaatsing. Neem voor de 
montage vooral goed nota van hoofdstuk 4.2 "Eisen aan 
de standplaats".

d
 Gevaar!

Het koelmiddelcircuit staat onder druk. 
Bovendien kunnen er hoge temperaturen 
ontstaan. Het toestel mag alleen door de 
Vaillant servicedienst van de fabriek of 
door een gekwalificeerde installateur 
worden geopend en onderhouden. Werk-
zaamheden aan het koelmiddelcircuit 
mogen alleen worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerde koeltechnicus.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
Schakel voor installatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan de elektrische in-
stallatie altijd alle stroomtoevoer uit. 
Zorg ervoor dat deze zijn beveiligd tegen 
abusievelijk opnieuw inschakelen.

d
 Gevaar!

Gevaar voor letsel!
De luchtaanzuig- en uitblaaszijden moe-
ten een ongehinderde luchtstroom toela-
ten. Op de uitblaaszijde ontsnapt de 
lucht ong. 5 K kouder als de omgevings-
temperatuur. 
In dit bereik moet met vroegtijdige ijs-
vorming rekening gehouden worden. 
Daarom mag het uitblaasbereik niet 
rechtstreeks op wanden, terrassen of 
trottoirs gericht zijn, maar moet een af-
stand van minstens 3 m in acht geno-
men worden.

Toestelbeschrijving 2
Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 3
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a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Verrijk het CV-water niet met anti-vries- 
of anti-roestmiddelen, omdat daardoor 
afdichtingen en andere onderdelen kun-
nen worden beschadigd en er zo water-
lekkages kunnen optreden.

Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 
3,0 mmol/l. U kunt hiervoor de Vaillant ionenwisselaar 
(art.-nr. 990 349) gebruiken. Neem de daarbij meegele-
verde gebruiksaanwijzing in acht.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging van de warm-
tepomp.
De aangezogen lucht moet vrij zijn van 
ammoniak en andere corrosieve bestand-
delen. Het gebruik van afzuiglucht uit 
dierenstallen is niet toegelaten.

3.2 Voorschriften, regels, richtlijnen 
Bij de opstelling, installatie en het gebruik van de warm-
tepomp en de warmwaterboiler dienen in het bijzonder 
de volgende plaatselijke voorschriften, bepalingen, re-
gels en richtlijnen
— voor de elektrische aansluiting
— van de exploitant van het elektrische net
— van het waterleveringsbedrijf
— voor het gebruik van omgevingswarmte
— voor het aansluiten van warmtebron- en verwarmings-

installaties
— voor energiebesparing
— voor de hygiëne
in acht te worden genomen.

3.3 Koelmiddel
Bij levering is de warmtepomp gevuld met het koelmid-
del R 407 C. Dit is een chloorvrij koelmiddel dat de 
ozonlaag van de aarde niet aantast. R 407 C is niet 
brandgevaarlijk en ook bestaat er geen explosiegevaar.
Toch mogen onderhoudswerk en ingrepen in het koel-
middelcircuit uitsluitend worden uitgevoerd door een in-
stallateur met dienovereenkomstige veiligheidsuitrus-
ting.

d
 Gevaar!

Koelmiddel R 407 C!
Bij lekkages in het koelmiddelcircuit gas-
sen en dampen niet inademen. 
Gevaar voor de gezondheid! Contact met 
huid en ogen vermijden. Uitstromend 
koelmiddel kan bij aanraken van het uit-
stroompunt tot bevriezingen leiden! Bij 
normaal gebruik en normale omstandig-
heden vormt het koelmiddel R 407 C 
geen gevaar. Ondeskundig gebruik kan 
echter schade tot gevolg hebben.

a
 Attentie!

Dit toestel bevat het koelmiddel 
R 407 C. Het koelmiddel mag niet in de 
atmosfeer komen. R 407 C is een in het 
Protocol van Kyoto opgenomen gefluo-
reerd broeikasgas met GWP 1653 (GWP 
= Global Warming Potential).
Het in het toestel aanwezige koelmiddel 
moet voor de afvoer van het toestel vol-
ledig in hiervoor geschikte opvangreser-
voirs worden afgetapt om het vervolgens 
volgens de voorschriften te recyclen of 
af te voeren.
De desbetreffende werkzaamheden met 
het koelmiddel mogen uitsluitend door 
officieel gecertificeerd personeel uitge-
voerd worden.
Koelmiddel (hoeveelheid zie typeplaatje) 
mag alleen via onderhoudskranen worden 
afgetapt of bijgevuld. Als er een ander 
toegelaten koelmiddel ter vervanging van 
het door Vaillant aanbevolen R 407 C 
wordt gebruikt, worden alle garanties on-
geldig.

3 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften
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4 Montage en installatie

4.1 Toebehoren
De volgende toebehoren kunt u voor de uitbreiding 
van het warmtepompsysteem gebruiken. Meer informa-
tie over de installatie van de toebehoren vindt u in 
hfdst. 5.8.

Mengmodule VR 60
Met de mengmodule kunt u de regeling van de CV-in-
stallatie met twee mengcircuits uitbreiden. U kunt maxi-
maal zes mengmodules aansluiten.

Afstandsbediening VR 90 
Voor de eerste acht CV-circuits (HK 1 — HK 6) kunt u een 
eigen afstandsbediening aansluiten.

Standaardvoelers VR 10
Naargelang installatieconfiguratie kunnen extra voelers 
als b.v. aanvoer-, retour-, collector- of boilervoeler nodig 
zijn. 

vrDIALOG 810/2
vrDIALOG is een communicatie-eenheid met software en 
verbindingskabel, die u in staat stelt een diagnose, be-
waking en parameterinstelling van de warmtepomp 
vanaf een computer uit te voeren.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
De communicatie-eenheid vrnetDIALOG stelt u in staat 
via een telefoonaansluiting of via een geïntegreerd 
GSM-modem een diagnose op afstand, bewaking en pa-
rameterinstelling van de warmtepomp vanaf een compu-
ter uit te voeren.

Bufferboiler voor CV-water VPS
De bufferboiler VPS dient voor de tussentijdse opslag 
van CV-water en kan tussen warmtepomp en CV-circuit 
worden gemonteerd. Hij stelt de nodige energie ter be-
schikking om wachttijden van de netexploitant te over-
bruggen.

Warmwaterboilers VIH RW 300 en VDH
De Vaillant spiraalboiler VIH RW 300 en de Vaillant boi-
ler met dubbele mantel VDH zijn speciaal voor de combi-
natie met warmtepompen ontworpen en zijn bestemd 
voor het verwarmen en opslaan van warm water.

Combiboiler VPA
De Vaillant combiboiler VPA kan vanuit verschillende 
energiebronnen worden gevoed en is bestemd voor het 
opwarmen van zowel CV-water als warm water.

Aanloopstroombegrenzer VWZ 30/2 SV
De aanloopstroombegrenzer VWZ 30/2 SV dient om de
bij aanloop van de compressor kortstondig sterk toege-
nomen stroomopname te begrenzen. Dit wordt door en-
kele netexploitanten aanbevolen of voorgeschreven.

Luchtkanaalleiding VWZ
Naargelang de gegevens van het gebouw, heeft u ver-
schillende montagesets nodig voor de luchtkanaallei-
ding.

Overige toebehoren
— Veiligheidsgroep en afvoertrechter
— Expansievat voor CV-circuit

4.2 Vereisten aan de plaats van installatie

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging van de warm-
tepomp.
De aangezogen lucht moet vrij zijn van 
ammoniak en andere corrosieve bestand-
delen. Het gebruik van afzuiglucht uit 
dierenstallen is niet toegelaten.

— Kies een droge ruimte die permanent vorstvrij is.
— De vloer moet vlak zijn en voldoende draagvermogen 

hebben om het gewicht van de warmtepomp incl. een 
warmwaterboiler en evt. een bufferboiler te kunnen 
dragen.

— De leidingen en kanalen (zowel voor de warmtebron-
nen, warm water en het cv-circuit) moeten goed ge-
plaatst kunnen worden.

— Denk er bij de keuze van de standplaats aan dat de 
warmtepomp tijdens gebruik trillingen naar de vloer of 
naar wanden in de buurt kan overdragen.

— Als u de luchtaanzuig- en uitblaaskanalen in de rich-
ting van het perceel van een buur wilt plaatsen, dan is 
het zinvol de toestemming van deze buur in te winnen, 
daar de warmtepomp tijdens de werking tocht en ge-
luiden kan veroorzaken.

— Conform DIN EN 378 deel T1 wordt voor warmtepom-
pen de grootte van de minimale plaatsingsruimte 
(Vmin) als volgt berekend:
Vmin = G/c
G = vulhoeveelheid koelmiddel in kg
c = praktische grenswaarde in kg/m3 
 (voor R407C c = 0,31 kg/m3)
Hieruit resulteert de volgende minimale plaatsings-
ruimte:

Warmtepomptype Vulhoeveelheid 
koelmiddel [kg]

Minimale plaat-
singsruimte [m3]

VWL 7C/71 3,8 12,3

VWL 9C/91 4,2 13,5

Tabel 4.1 Minimale plaatsingsruimte

Montage en installatie 4
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4.3 Afstanden en afmetingen
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Afb. 4.1 Afstanden en afmetingen

Legenda bij afb. 4.1
1 CV-aanvoerleiding G 1 1/4"
2 CV-retourleiding G 1 1/4"
3 Retourleiding warmwaterboiler G 1 1/4"

1) Stelvoetjes tot 10 mm in hoogte verstelbaar

4 Montage en installatie
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min.
800 

ca.
450 

min.
500 

Afb. 4.2 Minimumafstanden voor plaatsing van de warmtepomp

h
 Aanwijzing!

Let erop dat een geschikte keuze van de 
luchtkanaalleiding en de wandsterkte, de 
juiste afstanden tot de wand tot resul-
taat hebben. De minimumafstanden 
heeft u echter nodig om installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden te kunnen 
uitvoeren.

4.4 Montage/installatie - Overzicht
— Verpakkingsmateriaal verwijderen.
— Transportbeveiligingen verwijderen.
— Onderste frontmantel en zijmantels rechts verwijde-

ren.
— Warmtepomp naar plaatsingsruimte transporteren.
— Warmtepomp op de daarvoor bestemde montage-

plaats zetten en uitlijnen.
— Eventueel luchtaansluitmantel links/rechts wisselen.
— Luchtkanalen met warmte- en geluidsisolatie aanslui-

ten.
— Buizenwerk bij de klant uitvoeren.
— Elektrische installatie uitvoeren.
— CV-circuit vullen.
— Mantel monteren.
— Bedieningsconsole monteren.
— Eerste inbedrijfstelling uitvoeren.
— Controlelijst inbedrijfstelling invullen.
— Installatie aan de gebruiker overdragen en hem instru-

eren.

4.5 Luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen 
maken

In de "Vaillant planningsinformatie elektro-warmte-
pomp" evenals in de "montagehandleiding luchtkanalen 
en toebehoren voor de warmtepompen VWL 7C/9C" 
vindt u inbouwsuggesties voor alle speciale omstandig-
heden.
Let bij gebruik van luchtkanalen geproduceerd door an-
dere fabrikanten op voldoende warmte-, geluids- en 
brandisolatie. Voorzie bovendien in dit geval in de lucht-
aanvoerleiding op de achterkant van het toestel een vol-
doende grote en goed warmte-geïsoleerde onderhouds-
opening, om bij vervuiling de verdamper te kunnen reini-
gen.

4.6 Eisen aan het CV-circuit
De warmtepomp is alleen geschikt voor aansluiting op 
een gesloten CV-installatie. Om een storingvrij functio-
neren te waarborgen, moet de CV-installatie zijn aange-
legd door een geautoriseerde installateur in overeen-
stemming met de desbetreffende voorschriften.
Een warmtepomp is aan te raden voor lagetemperatuur-
systemen. Daarom moet het systeem zijn ontworpen op 
lage aanvoertemperaturen (idealiter ca. 30 tot 35 °C). 
Bovendien moet gewaarborgd zijn dat wachttijden van 
de netexploitant worden overbrugd.
Voor de installatie van het CV-systeem vereist de 
EN 12828 het volgende:
— een vulklep, om het CV-systeem met water te kunnen 

vullen of water te kunnen aftappen
— een membraan-expansievat in de retourleiding van 

het CV-circuit
— een overdrukklep (openingsdruk 3 bar) met manome-

ter (veiligheidsgroep) in de aanvoerleiding van het 
CV-circuit, direct achter het toestel

— een lucht-/vuilafscheider in de retourleiding van het 
CV-circuit.

Ter voorkoming van energieverliezen alsmede ter be-
scherming tegen bevriezing moeten alle aansluitleidin-
gen zijn voorzien van een warmte-isolatie.
De leidingen moet vrij zijn van vuil, evt. leidingen vóór 
het vullen grondig doorspoelen.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Verrijk het CV-water niet met anti-vries- 
of anti-roestmiddelen, omdat daardoor 
afdichtingen en andere onderdelen kun-
nen worden beschadigd en er zo water-
lekkages kunnen optreden.

Montage en installatie 4
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Bij hydraulische installaties die overwegend uitgerust 
zijn met thermostatisch of elektrisch geregelde kranen, 
moet een permanente, voldoende doorstroming van de 
warmtepomp gewaarborgd worden. Onafhankelijk van 
de keuze van het CV-systeem moet de nominale volu-
mestroom aan CV-water zijn gewaarborgd. Dat is bij het 
gebruik en vakkundige installatie van een buffervat het 
geval.

4.7 Omvang van de levering

7

6

5

4

3

2

1

8

Afb. 4.3 Leveringsomvang controleren

De warmtepomp wordt staand op een pallet in twee colli 
geleverd.
• Controleer de warmtepomp en de apart verpakte be-

dieningsconsole op eventuele transportschade.

Pos. Aantal Benaming

1 1 Warmtepomp VWL

2 1 Bedieningsconsole met frame

3 1 Installatiehandleiding

4 1 Gebruiksaanwijzing

5 3 Reserveafdichtingen voor hydraulische aanslui-
ting

6 2 Houder/bevestigingshoekijzer voor bedienings-
console

7 1 Buitentemperatuurvoeler VRC-DCF

8 4 Sensors VR 10

Tabel 4.2 Leveringsomvang

Het frame voor de bedieningsconsole is bij levering al 
aan de behuizing van de warmtepomp bevestigd.

4.8 Toestel uitpakken en levering controleren

4 x

Afb. 4.4 Transportbeveiliging verwijderen

• Verwijder voorzichtig verpakking en vulling, zonder 
daarbij toesteldelen te beschadigen.

• Controleer of de levering volledig en onbeschadigd is.
• Maak de transportbeveiligingen (hoekijzers) los waar-

mee de warmtepomp op de pallet is vastgezet.
De hoekijzers zijn niet meer nodig.

4 Montage en installatie
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4.9 Voorpaneel demonteren
Om de warmtepomp naar de standplaats te transporte-
ren, moet u onderdelen van de mantel demonteren. 
Daardoor wordt vermeden dat deze tijdens het trans-
port beschadigd wordt.

Afb. 4.5 Onderste frontmantel verwijderen

• Verwijder de beide schroeven op de onderste front-
mantel.

• Trek de mantel eerst naar onder af en dan naar voren.

Afb. 4.6 Mantel rechts onderaan wegnemen

• Verwijder de beide schroeven op de mantel rechts on-
deraan.

• Trek de mantel eerst naar onder af en dan naar bui-
ten.

Afb. 4.7 Mantel rechts bovenaan wegnemen

• Verwijder de beide schroeven op de mantel rechts bo-
venaan.

• Trek de mantel eerst naar onder af en dan naar bui-
ten.

Indien u de warmtepomp bvb. over een trap of door een 
smalle doorgang moet transporteren, moet u ook de an-
dere mantelpanelen op dezelfde wijze demonteren. 
Daardoor vermijdt u schade aan de lak en vermindert 
het gewicht.

4.10 Warmtepomp transporteren
U kunt de warmtepomp op twee manieren van het pallet 
afnemen en naar de standplaats transporteren:
— met een steekwagen
— met draagriemen

d
 Gevaar!

Gevaar voor letsel!
De warmtepomp weegt naargelang het 
type in ongevulde toestand ca. 240 kg. 
Til deze met meerdere personen op, om 
letsel te vermijden.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Onafhankelijk van de transportwijze mag 
de warmtepomp nooit meer dan 45° wor-
den gekanteld. Anders kunnen er tijdens 
latere werking storingen in het koelmid-
delcircuit optreden, wat in het ergste 
geval leidt tot een defect van het gehele 
systeem.

Montage en installatie 4
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a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Kijk voor het gewicht van de warmte-
pomp bij de technische gegevens en let 
erop dat het door u gekozen transport-
middel hiervoor geschikt is. 

4.10.1 Transport met steekwagen
Let bij het transport met een steekwagen op het volgen-
de:
• Zet de steekwagen alleen tegen de rechterzijdevan 

de warmtepomp, omdat zo de gewichtsverdeling het 
gunstigst is (zie afb. 4.8).

— Zet de warmtepomp vast met een gordel.
— Gebruik een oprijelement om met de steekwagen van 

het pallet te rijden, bijv. een kanthout en een stabiele 
plank.

max. 45°

Afb. 4.8 Transport met steekwagen

4.10.2 Transport met draagriem
De warmtepomp is voorzien van openingen in de frame-
constructie, waarin de passende draagriemen kunnen 
gestoken worden (zie afb. 4.9).
Let bij het transport met draagriemen op het volgende:
— De gewichtsverdeling van de warmtepomp is vanwege 

enkele onderdelen (bv. compressor) afhankelijk van de 
constructie rechts gelegen.

— Transporteer de warmtepomp op grond van het hoge 
gewicht met minstens vier personen!

Afb. 4.9 Transport met steekwagen

4.11 Warmtepomp plaatsen

10-20 mm

Afb. 4.10 Stelvoeten instellen

• Let bij het plaatsen van de warmtepomp op de mini-
mumafstanden tot de wand (zie afb. 4.2).

• Lijn de warmtepomp horizontaal uit door de stelvoet-
jes in te stellen.

4 Montage en installatie



17Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_00

4.12 Installatie ter plaatse

a
 Attentie!

Spoel de CV-installatie voor de aanslui-
ting van het toestel zorgvuldig door!
Daarmee verwijdert u resten zoals las-
druppels, walshuid, hennep, kit, roest, 
grove vervuiling e.d. uit de buisleidingen. 
Anders kunnen deze stoffen in het toe-
stel terechtkomen en storingen veroor-
zaken.

a
 Attentie!

Om lekkages te vermijden, let u erop dat 
bij de aansluitleidingen geen mechani-
sche spanningen ontstaan!

— De buisinstallatie moet conform de maat- en aansluit-
tekeningen in afb. 4.1 plaatsvinden.

— De installatie dient door een installateur te worden 
uitgevoerd.

— Bij de installatie dienen de geldende voorschriften in 
acht te worden genomen.

• Sluit het luchttoevoer- en luchtuitlaatkanaal aan 
zoals getoond in de montagehandleiding "Luchtkana-
len en toebehoren voor warmtepomp" 
(artikel nr. 0020011994).

a
 Attentie!

Gevaar voor ontsnappend water!
Tijdens de werking kan zich aan de ver-
damper tot 2 liter condenswater per uur 
vormen. Verzeker u dat zowel de con-
denswater-afvoerleiding als de afvoer 
deze hoeveelheid aankunnen.

1
2

Afb. 4.11 Condenswater-afvoerleiding juist aansluiten

• Sluit de condenswater-afvoerleiding (zie afb. 2.4 
pos. 5) aan op een geschikte sifon.

Let op bij het aansluiten van de afvoerleiding:
— Ze moet een sifonlus van minstens 200 mm (1) hoog-

teverschil hebben. Dit is belangrijk als waterstop, 
zodat de warmtepomp geen lucht kan aanzuigen door 
de slang.

— De uitloop mag niet hoger zijn als 500 mm (2) boven 
de onderkant van de wamtepomp.

— Het condenswater moet in een afvoer geleid worden.

• Sluit de overloopslang van de condensbak (zie 
afb. 2.5, pos. 8) eveneens aan op een afvoer.

De overloopslang heeft geen sifon nodig, maar haar uit-
loop mag eveneens niet hoger zijn als 500 mm boven de 
onderkant van de warmtepomp.

4.13 Montage CV-installatie

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Om eventuele overdruk te kunnen com-
penseren, moet de warmtepomp worden 
aangesloten op een expansievat en een 
veiligheidsklep, ten minste DN 20 voor 
max. 3 bar openingsdruk (niet bij de le-
vering inbegrepen).

H
 Gevaar!

Verbrandingsgevaar!
De afblaasleiding van de veiligheidsklep 
moet ter grootte van de uitlaatopening 
van de veiligheidsklep in een vorstvrije 
omgeving worden geïnstalleerd. Deze 
moet altijd open zijn. De afblaasleiding 
moet zo worden gemonteerd, dat bij het 
afblazen personen niet door heet water 
of stoom kunnen worden verwond.
Wij adviseren de installatie van een Vail-
lant veiligheidsgroep en een afvoertrech-
ter.

h
 Aanwijzing!

Lucht in de CV-installatie leidt tot een 
beperking van de werking en vermindert 
het verwarmingsvermogen. Breng even-
tueel ontluchtingskleppen aan.

• Monteer de CV-aanvoer- en -retourleiding met alle on-
derdelen.

• Isoleer alle leidingen.

Montage en installatie 4
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4.14 Montage buitentemperatuurvoeler VRC DCF
Monteer de voeler conform de meegeleverde montage-
handleiding.

4.15 Afstandsbediening VR 90 monteren
Als u meerdere CV-circuits installeert, kunt u voor de 
eerste acht ervan telkens een eigen afstandsbediening 
VR 90 aansluiten. Het maakt de instelling van de be-
drijfsfunctie en van de gewenste kamertemperatuur mo-
gelijk en houdt eventueel met behulp van de ingebouw-
de kamervoeler rekening met de kamertemperatuur.
U kunt ook de parameters voor het bijbehorende CV-cir-
cuit (tijdprogramma, stooklijn enz.) instellen en speciale 
functies (party enz.) selecteren.
Daarnaast kunnen gegevens over het CV-circuit worden 
opgevraagd en kunnen onderhouds- of storingsmeldin-
gen worden weergegeven. 
Voor de montage van de afstandsbediening VR 90 zie 
meegeleverde montagehandleiding. Voor de installatie 
ervan zie hfdst. 6.8.1.

4.16 Mengmodule VR 60 installeren
Met de mengmodule kunt u de regeling van de CV-in-
stallatie met twee mengcircuits uitbreiden. U kunt maxi-
maal zes mengmodules aansluiten.
Op de mengmodule stelt u met de draaischakelaar een 
eenduidig busadres in. De instelling van de verwar-
mingsprogramma's en alle vereiste parameters voert u 
via de bedieningsconsole uit. Alle voor het CV-circuit 
specifieke aansluitingen (voelers, pompen) geschieden 
direct op de mengmodule via ProE-stekkers.
Voor de montage van de mengmodule VR 60 zie de 
meegeleverde montagehandleiding. Voor de installatie 
ervan zie hfdst. 6.8.2.

5 Vullen van de CV-installatie

5.1 CV-installatie vullen
• Draai alle thermostaatkranen van het CV-systeem 

open.
• Sluit een vulslang op een waterkraan aan.

1

Afb. 5.1 Vulklep CV-circuit

• Bevestig het vrije einde van de vulslang op de vulklep 
(1).

• Open de vulklep.
• Draai de waterkraan langzaam open en vul zolang 

water bij tot op de manometer een systeemdruk van 
ca. 1,5 bar bereikt is.

• Draai de vulklep (1) dicht en maak de slang los.
• Ontlucht het systeem opnieuw op de hiervoor bestem-

de punten.
• Controleer vervolgens nogmaals de waterdruk van het 

systeem (herhaal indien nodig het vullen).

4 Montage en installatie
5 Vullen van de CV-installatie
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6 Elektrische installatie

6.1 Veiligheids- en installatieaanwijzingen

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
Schakel vóór elektrotechnische installa-
tiewerkzaamheden altijd de stroomtoe-
voer uit. Zorg ervoor dat deze zijn bevei-
ligd tegen abusievelijk opnieuw inschake-
len.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
De elektrische aansluiting moet via een 
bij de klant aanwezige scheidingsinrich-
ting met een contactopening van min. 
3 mm (b.v. leidingveiligheidsschakelaar) 
over alle polen kunnen worden uitge-
schakeld.

Het is zinvol om deze scheidingsinrichting direct in de 
buurt van de warmtepomp te installeren.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
De elektrische installatie mag alleen 
worden uitgevoerd door een erkend in-
stallateur.

a
 Attentie!

Gevaar voor kortsluiting!
Strip aders die 230/400 V voeren, voor 
aansluiting op de ProE-stekker uit veilig-
heidsoverwegingen over een lengte van 
maximaal 30 mm.
Als u meer stript, bestaat het gevaar 
van kortsluitingen op de printplaat, als 
de leidingen niet correct in de stekker 
bevestigd zijn.

a
 Attentie!

Gevaar voor defecten!
De leidingen voor buitentemperatuurvoe-
ler en kamerthermostaat geleiden kleine 
en zwakke stromen. Storingsinvloeden 
uit de omgeving kunnen een uitwerking 
hebben op de voelerleidingen en verkeer-
de informatie overbrengen naar de 
warmtepompthermostaat, daarom moe-
ten de voelerleidingen absoluut correct 
worden gelegd.
Zwakstroomleidingen moeten op vol-
doende afstand van sterkstroomleidin-
gen worden gelegd. Als zwak- en sterk-
stroomleidingen parallel worden gelegd, 
moet bij een lengte vanaf 10 m een mini-
mumafstand van 25 cm worden aange-
houden.

Bij inbedrijfstelling controleert de thermostaat automa-
tisch de juiste fasevolgorde. Verwissel bij een storings-
melding twee fasen met elkaar.

Let bovendien op het volgende:
— Voor de stroomvoorziening sluit u de warmtepomp 

aan op een 400 V draaistroomnet met 3 fasen en een 
nul- en een aarddraad. Beveilig deze aansluiting zoals 
bij de technische gegevens is vermeld.

— Installeer de warmtepomp via een vaste netaanslui-
ting.

— De vereiste leidingdoorsneden moeten door een ge-
kwalificeerd installateur aan de hand van de waarden 
die in de technische gegevens zijn vermeld voor het 
maximale ontwerpvermogen, worden bepaald. Houd in 
ieder geval rekening met de installatieomstandighe-
den ter plaatse.

— Als de lokale netexploitant voorschrijft dat de warmte-
pomp via een blokkeersignaal moet worden geregeld, 
monteert u een dienovereenkomstige, door de netex-
ploitant voorgeschreven contactschakelaar die u met 
een 2-aderige leiding aansluit op de warmtepomp.

Elektrische installatie 6
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6.2 Voorschriften voor de elektrische installatie
De maximale leidinglengte van de voelerleidingen van 
50 m mag niet worden overschreden.
Aansluitleidingen met 230 V/400 V en voeler- resp. bus-
leidingen moeten vanaf een lengte van 10 m apart wor-
den gelegd.

Vrije klemmen van het toestel mogen niet als steun-
klemmen voor de verdere bedrading gebruikt worden.

6.3 Schakelkast

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP /UV 1

1

3

4

5

2

2a

2b

Afb. 6.1 Schakelkast

Legenda bij afb. 6.1
1 Aansluitstrip
2 Leidingdoorvoer met trekontlastingen

 van de thermostaatprintplaat-aansluitingen
2a Trekontlasting voor stroomvoorzieningsleidingen
2b Trekontlasting voor stroomvoorzieningsleidingen
3 Thermostaatprintplaat
4 Condensor van de ventilator
5 Printplaat van de aanloopstroombegrenzer

6.4 Stroomvoorziening aansluiten
Door de netexploitanten worden verschillende manieren 
van stroomvoorziening voor warmtepompen voorzien. 
De warmtepomp kan met verschillende soorten netvoe-
ding worden gebruikt. Op de volgende pagina's zijn drie 
aansluitmethoden beschreven.
• Leid de stroomvoorzieningsleiding(en) door de achter-

zijde van het toestel. Doorsteek daarvoor de rubber-
buisjes met een spits voorwerp.

• Leid de leidingen door het toestel naar de schakelkast 
door de passende trekontlastingen en naar de aan-
sluitklemmen van de aansluitstrip. 

• Voer de aansluitbedrading uit zoals afgebeeld in de 
volgende bedradingsschema's.

h
 Aanwijzing!

De afdekkingen van het toestel worden 
pas na afsluiting van de installatiewerk-
zaamheden gemonteerd.

6 Elektrische installatie
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6.4.1 Vrije netvoeding (elektrisch schema 1)

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE

A9-30-10  A12-30-10

L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

+ +

+

Afb. 6.2 Ongeblokkeerde netvoeding (toestand bij levering)

Deze bedrading van de warmtepomp komt overeen met 
de toestand bij levering.
De warmtepomp wordt met een enkel stroomtarief (een 
verbruiksmeter) op het voedingsnet aangesloten (1). 
Daarentegen behoudt de netexploitant zich het recht 
voor om de compressor en de extra verwarming indien 
nodig uit te schakelen door een toongemoduleerd sig-
naal. De duur en de frequentie van de uitschakeling 
bepaalt de netexploitant of moet met deze worden afge-
sproken.

Legenda bij afb. 6.2

Pomp

Compressor

Thermostaat

Bijstook verwarming

• Sluit de stroomvoorziening op de hoofd-netvoeding 
aan (1).

• Sluit het relais voor het toongemoduleerde signaal op 
klem 13 "EVU" (zie afb. 6.5) aan, als dit door de netex-
ploitant wordt gevraagd. Met dit signaal wordt bij ge-
sloten contact de warmtepomp geblokkeerd.

Een overzicht van het complete stroomloopschema 
vindt u in de bijlage.

Elektrische installatie 6
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6.4.2 Gescheiden voeding warmtepomptarief 
(elektrisch schema 2)

L3 N PE

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3 PEL1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PE
L1 N PEL3L2

3

1

400 V / 50 Hz

2

400 V / 50 Hz

+ +

Afb. 6.3 Gescheiden voeding warmtepomptarief 

In dit geval wordt de warmtepomp met twee stroomta-
rieven (twee verbruiksmeters) gebruikt. Voor een per-
manente stroomvoorziening (2) voor de nevenverbrui-
kers (extra verwarming, circulatiepompen, thermos-
taat enz.) moet via een verbruiksmeter worden ge-
zorgd. De nachtstroom-stroomvoorziening (1) voor de 
compressor geschiedt via een tweede verbruiksmeter 
en kan door de netexploitant in piektijden worden on-
derbroken.

Legenda bij afb. 6.3

Pomp

Compressor

Thermostaat

Bijstook verwarming

• Verwijder de overbruggingsleidingen (3, gestippelde 
lijnen).

• Sluit de permanente stroomvoorziening op de netvoe-
ding dagstroom aan (2).

• Sluit de nachtstroom-stroomvoorziening op de net-
voeding nachtstroom aan (1).

• Sluit het relais voor het toongemoduleerde signaal op 
klem 13 "EVU" (zie afb. 6.5) aan, als dit door de netex-
ploitant wordt gevraagd. Met dit signaal wordt bij ge-
sloten contact de warmtepomp geblokkeerd.

Een overzicht van het complete stroomloopschema 
vindt u in de bijlage.

6 Elektrische installatie
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6.4.3 Gescheiden voeding speciaal tarief 
(elektrisch schema 3)

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PE L1 L2 L3 PEL3 N PE
L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

2

230 V / 50 Hz

+ +

3

Afb. 6.4 Gescheiden voeding speciaal tarief 

In dit geval wordt de warmtepomp met twee stroomta-
rieven (twee verbruiksmeters) gebruikt. Een permanen-
te stroomvoorziening voor de secundaire verbruikers 
(circulatiepompen, thermostaten enz.) moet via een 
verbruiksmeter gewaarborgd zijn. De nachtstroom-
stroomvoorziening voor de compressor en de extra 
verwarming geschiedt via een tweede verbruiksmeter 
en kan door de netexploitant in piektijden worden on-
derbroken.

Legenda bij afb. 6.4

Pomp

Compressor

Thermostaat

Bijstook verwarming

• Verwijder de overbruggingsleidingen (3, gestippelde 
lijnen).

• Sluit de permanente stroomvoorziening op de netvoe-
ding thermostaat aan (2).

• Sluit de nachtstroom-stroomvoorziening op de net-
voeding nachtstroom aan (1).

• Sluit het relais voor het toongemoduleerde signaal op 
klem 13 "EVU" (zie afb. 6.5) aan, als dit door de netex-
ploitant wordt gevraagd. Met dit signaal wordt bij ge-
sloten contact de warmtepomp geblokkeerd.

Een overzicht van het complete stroomloopschema 
vindt u in de bijlage.

Elektrische installatie 6
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6.5 Overzicht printplaat thermostaat

1 
L L L L L 1 N N N N N 2 2 1 2 1 L N 

2 3 4 5 S CH 7 8 A SB 

N N A uf Z u L N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 DCF O T AF 

  -   + 

A uf Z u 
ZH 

N L 
ZP 

N L 
SK 2 -P 

N L 
HK 2 -P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DC F / AF E VU 1xZP L P /UV 1 

N L
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

15 

16 

18 

17 

19 

22 
23 

25 

24 

26 
27 

28 

29 
30 

20 

Afb. 6.5 Thermostaatprintplaat

Legenda bij afb. 6.5

Aansluitklemmen boven
1 ZH extra elektrische verwarming
2 LP/UV 1 Drieweg-omschakelklep voor warmwaterfunctie
3 ZP Circulatiepomp warm water
4 SK2-P Vrij
5 HK2-P Externe (tweede) cv-pomp
6 HK2 Aansturing drieweg-mengventiel
7 VF2  Externe aanvoersensor, moet altijd geïnstalleerd 

zijn!
8 RF1 Temperatuur onder in buffervat
9 VF1 Temperatuur boven in buffervat
10 SP Temperatuursensor warmwaterboiler
11 BUS eBUS
12 DCF/AF Buitentemperatuursensor + DCF-signaal
13 EVU  Contact stroomvoorzieningsonderbreking

(Toongemoduleerd signaal van de netexploitant)
open: gebruik compressor toegestaan
dicht: Warmtepomp uit

14 1xZP  Contact voor eenmalige vraag circulatiepomp, bijv. 
via toets

Printplaatonderdelen
15  eBUS/vrDIALOG
16  Draaischakelaar eBUS-adres, op "1" (fabrieksinstelling)
17  Zekering T 4A/250 V
18  Controle-LED voedingsspanning (brandt groen indien ok)
19  Zekering T 4A/250 V voor pekelpomp

20  Bewaking fasevolgorde compressor 
21  Stekker thermostaat (User Interface)
22  Temperatuursensor koelmiddel bij uitgang compressor T1
23  Temperatuursensor koelmiddel bij ingang compressor T2
24  Temperatuursensor aanzuiglucht T3
25  (niet aangesloten)
26  Temperatuursensor CV-circuit retour T5
27  Temperatuursensor CV-circuit aanvoer T6
28  Druksensoren koelmiddel en CV-circuit
29  Temperatuursensor verdamper T7
30  (niet aangesloten)

Aansluitklemmen onder
31 ASB Aansturing aanloopstroombegrenzer
32 8 Veiligheidsschakelaar compressor
33 7 Drukschakelaar
34 6 Omschakelklep ontdooiing
35 SCH Thermostaat, ventilator
36 5 Ventilator
37 4 Spanningsvoeding elektronisch systeem
38 3 interne CV-circuitpomp
39 2 vrij
40 1 Oliecarterverwarming compressor

6 Elektrische installatie
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6.6 Thermostaatprintplaat bedraden
De thermostaat heeft een automatische voelerdetectie. 
De configuratie van de aangesloten CV-circuits moet u 
naargelang de toestelcombinatie uitvoeren. Hierna vindt 
u mogelijkheden hoe de warmtepomp kan worden ge-
bruikt.

6.6.1 Standaardvoeler VR 10 aansluiten
Naargelang installatieconfiguratie zijn extra voelers als 
aanvoer-, retour-, collector- of boilervoeler nodig. De 
standaardvoeler VR 10 is zo uitgevoerd dat deze naar 
keuze als dompelvoeler, bijv. als boilervoeler in een boi-
lervoelerbuis of als aanvoervoeler in een open verdeler, 
kan worden gebruikt. Met de meegeleverde spanband 
kunt u deze ook als contactvoeler op de CV-buis in de 
aanvoer of retour bevestigen. Wij adviseren de buis met 
voeler te isoleren, om de best mogelijke temperatuurre-
gistratie te waarborgen.

Afb. 6.6 Standaardvoeler VR 10

Elektrische installatie 6
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6.6.2 Directe CV-functie (hydraulisch schema 1)
De warmtepomp wordt direct op de vloerverwarmings-
circuits aangesloten. De regeling vindt standaard als 
energiebalansregeling (zie hfdst. 8.4.2) plaats. De aan-
voertemperatuurvoeler VF2 moet aangesloten worden.

400 V
400 V

42b

32

VF2

30

31

30

31
42a

33

AF

M

VF2

30

31

39

27

Afb. 6.7 Hydraulisch schema 1 

Legenda bij afb. 6.7
30 Zwaartekrachtrem
31 Regelklep met standindicatie
32 Kapklep
33 Luchtafscheider/vuilfilter
42a Veiligheidsventiel
42b Expansievat
AF Buitenvoeler
VF2 Aanvoertemperatuursensor

optioneel voor hydraulische ontkoppeling:
27 CV-pomp met stuurleiding naar warmtepomp
39 Open verdeler

h
 Aanwijzing!

Mocht een hydraulische ontkoppeling 
van het CV-circuit noodzakelijk zijn, in-
stalleer dan een open verdeler alsmede 
een externe CV-pomp zoals getoond in 
afb. 6.7.

a
 Attentie!

Gevaar voor condenswater!
Rechtstreekse CV-functie is enkel in 
verbinding met vloerverwarmingen zon-
der individuele ruimteregeling en een mi-
nimum waterinhoud van 300 l toegela-
ten.

Rechtstreekse CV-functie is enkel toegelaten in verbin-
ding met een vloerverwarming. Rechtstreekse CV-func-
tie is niet toegelaten bij radiatorverwarming, daar we-
gens de geringe waterinhoud in het CV-systeem gedu-
rende de ontdooiwerking van de warmtepomp het CV-
systeem sterk afkoelt. Dit gaat gepaard met een merk-
baar verlies aan comfort.

Met de geoTHERM VWL raadt Vaillant het gebruik van 
een bufferboiler VPS aan.

6 Elektrische installatie
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6.6.3 Mengcircuit met bufferboiler (hydraulisch 
schema 2)

De ongeregelde vloerverwarmingscircuits werken met 
de externe CV-pomp uit de bufferboiler via een meng-
klep. De aanvoertemperatuurvoeler zit achter de exter-
ne pomp. 
De warmtepomp reageert op een warmtevraag van de 
bufferboiler.

M

VF1

46 VF227

RF1

42b

42a

32

33

55

AF

30

31

30

31
M

400 V
400 V

Afb. 6.8 Hydraulisch schema 2

Legenda bij afb. 6.8
27 Cv pomp
30 Zwaartekrachtrem
31 Regelklep met standindicatie
32 Kapklep
33 Luchtafscheider/vuilfilter
42a Veiligheidsventiel
42b Expansievat
46 3-weg-mengklep
AF Buitenvoeler
VF1 Temperatuursensor boven in buffervat
VF2 Aanvoertemperatuursensor
RF1 Temperatuursensor onder in buffervat

h
 Aanwijzing!

De 3-weg-mengklep 46 moet niet nood-
zakelijk ingebouwd worden. U moet in elk 
geval wel de aanvoertemperatuurvoeler 
VF2 installeren.

Elektrische installatie 6
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6.6.4 Directe cv-functie en warmwaterboiler 
(hydraulisch schema 3)

De warmtepomp wordt direct op de vloerverwarmings-
circuits aangesloten. De regeling vindt standaard als 
energiebalansregeling (zie hfdst. 8.4.2) plaats. De aan-
voertemperatuurvoeler VF2 moet aangesloten worden 
(vloerbeveiligingsschakeling).
De warmtepomp voorziet tevens een warmwaterboiler.

2727

SP

42b

32

33

VF2

30

31

30

31
42a

400 V
400 V

AF

43

25

KW

M

VF2

30

31

39

27

Afb. 6.9 Hydraulisch schema 3 

Legenda bij afb. 6.9
30 Zwaartekrachtrem
31 Regelklep met standindicatie
32 Kapklep
33 Luchtafscheider/vuilfilter
42a Veiligheidsventiel
42b Expansievat
AF Buitenvoeler
VF2 Aanvoertemperatuursensor

optioneel voor hydraulische ontkoppeling:
27 CV-pomp met stuurleiding naar warmtepomp
39 Open verdeler

h
 Aanwijzing!

Mocht een hydraulische ontkoppeling 
van het CV-circuit noodzakelijk zijn, in-
stalleer dan een open verdeler alsmede 
een externe CV-pomp zoals getoond in 
afb. 6.9.

a
 Attentie!

Gevaar voor condenswater!
Rechtstreekse CV-functie is enkel in 
verbinding met vloerverwarmingen zon-
der individuele ruimteregeling en een mi-
nimum waterinhoud van 300 l toegela-
ten.

Rechtstreekse CV-functie is enkel toegelaten in verbin-
ding met een vloerverwarming. Rechtstreekse CV-func-
tie is niet toegelaten bij radiatorverwarming, daar we-
gens de geringe waterinhoud in het CV-systeem gedu-
rende de ontdooiwerking van de warmtepomp het 
CV-systeem sterk afkoelt. Dit gaat gepaard met een 
merkbaar verlies aan comfort.

Met de geoTHERM VWL raadt Vaillant het gebruik van 
een bufferboiler VPS aan.
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6.6.5 Mengcircuit met bufferboiler en 
warmwaterboiler (hydraulisch schema 4)

De ongeregelde vloerverwarmingscircuits werken met 
de externe CV-pomp uit de bufferboiler via een meng-
klep. De aanvoertemperatuurvoeler zit achter de exter-
ne pomp. 
De warmtepomp reageert op een warmtevraag van de 
bufferboiler.
De warmtepomp voorziet tevens een warmwaterboiler. 
Indien nodig kan een circulatiepomp aangesloten wor-
den.

AF

SP

42a

43

25

KW

42b

32

33

VF1

46 VF227

RF1

55

30

31

30

30

31

M

400 V
400 V

M

Afb. 6.10 Hydraulisch schema 4

Legenda bij afb. 6.10
25 Circulatiepomp
27 Cv pomp
30 Zwaartekrachtrem
31 Regelklep met standindicatie
32 Kapklep
33 Luchtafscheider/vuilfilter
42a Veiligheidsventiel
42b Expansievat
43 Veiligheidsgroep warmwaterboiler
46 3-weg-mengklep
SP Boilertemperatuurvoeler
AF Buitenvoeler
VF1 Temperatuursensor boven in buffervat
VF2 Aanvoertemperatuursensor
RF1 Temperatuursensor onder in buffervat

h
 Aanwijzing!

De 3-weg-mengklep 46 moet niet nood-
zakelijk ingebouwd worden. U moet in elk 
geval wel de aanvoertemperatuurvoeler 
VF2 installeren.

Elektrische installatie 6
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6.7 DCF-ontvanger aansluiten

AF
0

DCF

AF
0

DCF

Afb. 6.11 DCF-ontvanger aansluiten

• Bedraad de DCF-ontvanger overeenkomstig afb. 6.11.
— links: meegeleverde buitenvoeler (DCF-ontvanger)
— rechts: speciale oplossing met externe buitenvoeler

Een speciale oplossing met gescheiden buitenvoeler 
VRC 693 is nodig als er bijv. geen draadloze ontvangst 
op de installatieplaats van de buitenvoeler is.

6.8 Toebehoren aansluiten

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging!
Schakel de stroomvoorziening uit voor-
dat u extra toestellen op de eBus aan-
sluit.

U kunt de volgende toebehoren aansluiten:
— Maximaal zes mengmodules VR 60 voor de uitbreiding 

van het systeem met twaalf systeemcircuits (in de fa-
briek ingesteld als mengcircuits).

— Maximaal acht afstandsbedieningen VR 90 voor de re-
geling van de eerste acht CV-circuits.

— vrnetDIALOG 840/2 of 860/2
— Aansluiting telkens op eBus-klem (afb. 6.5 pos. 11), pa-

rallel geschakeld.

6.8.1 Afstandsbediening VR 90 installeren
De afstandsbedieningen VR 90 communiceren via de 
eBus met de CV-thermostaat. Ze kunnen op een wille-
keurige interface in het systeem worden aangesloten. U 
hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de businterfa-
ces met de thermostaat van de warmtepomp zijn ver-
bonden.
Het Vaillant systeem is zodanig opgebouwd dat u de 
eBus van component naar component kunt leiden (zie 
afb. 6.12). Verwisselen van de leidingen leidt daarbij niet 
tot belemmeringen in de communicatie.

Afb. 6.12 Afstandsbedieningen aansluiten

Alle aansluitstekkers zijn zo uitgevoerd dat deze ten 
minste 2 x 0,75 mm2 aders per aansluitdraad kunnen 
verbinden.
Als eBus-leiding wordt daarom het gebruik van leidingen 
met een doorsnede van 2 x 0,75 mm2 aangeraden.

Busadres instellen
Om te zorgen voor een correcte communicatie tussen 
alle componenten, is het noodzakelijk dat de afstandsbe-
diening een adressering krijgt die bij het te regelen CV-
circuit past.
• Stel op de eerste extra afstandsbediening VR 90 het 

busadres op "2" in.
• Stel voor andere afstandsbedieningen afwijkende, ver-

schillende busadressen in. Neem de handleiding van 
de VR 90 in acht.

2

Afb. 6.13 Busadres instellen

6 Elektrische installatie



31Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_00

6.8.2 Andere mengcircuits aansluiten
Zoals de afstandsbedieningen VR 90 communiceren ook 
de mengmodules VR 60 via de eBus met de thermos-
taat. Neem bij de installatie de procedure zoals bij de 
aansluiting van afstandsbedieningen (zie hoofdstuk 6.8.1.) 
in acht.
De opbouw van het systeem vindt u in afb. 6.14. Neem 
de handleiding van de mengmodule in acht.

Afb. 6.14 Andere mengcircuits aansluiten

6.9 Extern CV-toestel aansluiten
Als uw externe cv-toestel over een Vaillant eBUS-inter-
face beschikt, kunt u dit via garnituren VR 32 met de 
eBUS van de warmtepomp verbinden (zie hiervoor ook 
handleiding van VR 32).

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

VR 32

-  + DCF 0 AF

1x 2P
1  2 1  2

Tel BUS F AFDC /

Afb. 6.15 CV-toestel met eBus-interface aansluiten

CV-toestellen zonder eBUS-interface worden door de 
warmtepompregelaar via het contact van de interne 
extra verwarming (ZH, zie afb. 6.5) via een scheidingsre-
lais (toebehoren, Vaillant nr. 306249) geschakeld.

1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

N NAufZuL
ZH LP/UV 1

Afb. 6.16 CV-toestel zonder eBus-interface aansluiten

Legenda bij afb. 6.16
1 Scheidingsrelais (toebehoren Nr. 306249)

In beide gevallen schakelt de warmtepomp afhankelijk 
van de warmtevraag en thermostaatinstelling het exter-
ne CV-toestel in.

6.10 Mantel en thermostaatconsole monteren

Afb. 6.17 Houderstrip monteren

• Schroef de bijgevoegde houderstrips voor de bedie-
ningsconsole vast op het frame.

Elektrische installatie 6
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Afb. 6.18 Stekker doorrijgen en mantel monteren

• Trek de aansluitstekker door het gat in de voorste 
mantel.

• Hermonteer de zij- en voorste mantel door de mantel-
panelen met de bevestigingshaken in de gleuven in de 
behuizing te steken en dan de mantel naar boven te 
schuiven. Bevestig de mantelpanelen met de bijhoren-
de schroeven.

Afb. 6.19 Bedieningsconsole aansluiten en monteren

• Trek de onderste frontplaat van de bedieningsconsole.
• Schroef het consoleframe met de beide meegeleverde 

schroeven vast op de houderstrips.
• Sluit de aansluitleiding op de bedieningsconsole aan.

Afb. 6.20 Frontplaat van de bedieningsconsole monteren

• Steek de frontplaat van de bedieningsconsole op het 
consoleframe.

De warmtepomp is nu gemonteerd en kan door u in ge-
bruik genomen worden.

6 Elektrische installatie
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7 Inbedrijfstelling

d
 Gevaar!

Gevaar voor letsel!
De warmtepomp mag pas na montage 
van alle manteldelen in gebruik worden 
genomen.

7.1 Algemene informatie over de inbedrijfstelling
• Voordat u de warmtepomp in gebruik neemt, contro-

leert u eerst de controlelijst inbedrijfstelling in 
hfdst. 14.

De warmtepomp mag alleen in gebruik worden geno-
men, wanneer voldaan is aan alle daar genoemde pun-
ten.

Leer voor de daadwerkelijke inbedrijfstelling eerst de 
thermostaat kennen aan de hand van de hierna volgen-
de beschrijvingen.

7.2 De thermostaat bedienen

7.2.1 De thermostaat leren kennen

Vælg dag

Basisgegevens

Dag
Urr

Vr

 

21

3

45

6

Afb. 7.1  Bedieningsoverzicht

Legenda
1 Menunaam
2 Cursor, geeft de gekozen parameter aan
3 Menunummer
4 Instelknop , 

parameter instellen (draaien), parameter kiezen (indrukken)
5 Instelknop , 

menu kiezen (draaien), speciale bedrijfsfunctie activeren (druk-
ken)

6 Informatieregel (in het voorbeeld een verzoek tot handeling) 

Inbedrijfstelling 7
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7.2.2 Displays oproepen
De menu's zijn aangeduid met een nummer rechtsboven 
in het display. Door aan de rechter instelknop  te 
draaien komt u bij het volgende menu. De nummering 
vergemakkelijkt het vinden van afzonderlijke menu's tij-
dens de programmering.

7.2.3 Typisch bedieningsverloop op het 
gebruikersniveau

• Draai de instelknop  tot u het 
noodzakelijke menu heeft ge-
selecteerd. 

• Draai de instelknop  tot u de 
te wijzigen parameter heeft 
geselecteerd. 

• Druk op de instelknop , om 
de te wijzigen parameter te 
markeren. De parameter krijgt 
een donkere achtergrond. 

• Draai de instelknop , om de 
instelwaarde van de parame-
ter te wijzigen. 

• Druk op de instelknop , om 
de gewijzigde instelwaarde 
over te nemen. 

• Herhaal dit verloop tot u alle 
instellingen heeft uitgevoerd.

7.3 Eerste inbedrijfstelling uitvoeren
Zodra de warmtepomp bij de eerste inbedrijfstelling met 
stroom wordt gevoed, start automatisch een interne 
zelftest waarbij de warmtepomp zichzelf en aangesloten 
componenten op correct functioneren controleert. Daar-
bij wordt de sensorbezetting gecontroleerd, de juiste 
draairichting van het draaiveld vastgesteld en het func-
tioneren van de gebruikte sensors gecontroleerd.

Als het resultaat van de zelftest niet goed was, ver-
schijnt er op het display van de thermostaat een sto-
ringsmelding (zie hoofdstuk 10 "Verhelpen van storingen 
en diagnose").

• Schakel de zekering in, zodat de warmtepomp van 
stroom wordt voorzien.

De warmtepomp start, de software in de thermostaat 
wordt geïnitialiseerd:

Vaillant

Loading...

Afb. 7.2 Thermostaat wordt geïnitialiseerd

Na korte tijd is de thermostaat gereed voor gebruik en 
herkent, dat het om de eerste inbedrijfstelling gaat. Bij 
de eerste installatie start de thermostaat altijd met de 
Installatieassistent - menu A1.

Installatie A1

Taalkeuze

Taal >NL nederland

>Kiezen

Afb. 7.3 Menu A1: Taalkeuze

Wijzig evt. de taalinstelling en draai de instelknop  tot 
het volgende menu.

Installatieassistent A2

Hydraulisch schema 0

Elektrisch schema 0

Accepteren Nee

>Kiezen

Afb. 7.4 Menu A2: Installatieassistent 

h
 Aanwijzing!

Het warmtepomptype is al in de fabriek 
ingesteld en mag niet worden gewijzigd!

Hydraulisch schema selecteren

a
 Attentie!

Mogelijke functiestoringen.
Let erop dat u het juiste hydraulische 
schema kiest, want anders kunnen func-
tiestoringen van het systeem optreden.

• Draai de instelknop  tot de cursor > op het nummer 
van het hydraulisch schema staat.

• Druk op de instelknop . De parameter wordt geacti-
veerd en krijgt een donkere achtergrond.

7 Inbedrijfstelling
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• Draai de instelknop  tot u het bij uw systeem 
passende hydraulische schema heeft geselecteerd 
(zie tabel 7.1).
De hydraulische schema's bij uw systeem vindt u in 
hoofdstuk 6.7.2 e.v.

• Druk op de instelknop , om de keuze te bevestigen.

N
r.

 h
y

d
r.

 s
ch

em
a

B
u

ff
er

v
a
t

C
v
 c

ir
cu

it

W
a
rm

w
a
te

rb
o
il
er

V
o
el

er

A
fb

.-
n

r.

1 X AF, VF2 6.8

2 X X AF, VF1, VF2, RF1 6.9

3 X X AF, SP, VF2 6.10

4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1 6.11

Tabel 7.1 Nr. hydraulisch schema kiezen

Elektrisch schema selecteren
• Draai de instelknop  tot de cursor > op het nummer 

van het elektrisch schema staat.
• Druk op de instelknop . De parameter wordt geacti-

veerd en krijgt een donkere achtergrond.
• Kiezen 
• Draai de instelknop  tot u het bij uw stroomvoorzie-

ning passende elektrische schema "1", "2" of "3" heeft 
geselecteerd (zie hfdst. 6.4):
1 = Vrije netvoeding
2 = Gescheiden voeding WP-tarief
3 = Tweekrings-elektriciteitstoevoer speciaal tarief

• Druk op de instelknop , om de keuze te bevestigen.

Instellingen accepteren
• Draai de instelknop  tot de cursor > rechts van de 

menu-optie "accepteren" op NEE staat.
• Druk op de instelknop . De parameter wordt geacti-

veerd en krijgt een donkere achtergrond.
• Draai de instelknop  tot "JA" verschijnt.
• Druk op de instelknop , om de keuze te bevestigen.

h
 Aanwijzing!

Een volledige beschrijving van de dis-
plays (menu A1 tot A9) voor de eerste 
inbedrijfstelling vindt u in tabel 8.4 

• Voer alle noodzakelijke instellingen uit en doorloop de 
installatieassistent tot het einde.

Installatie gereed A9

Modus verlaten? >Ja

>Waarden instelbaar

Afb. 7.5 Menu A9: Installatie beëindigen

• Zet "Modus verlaten?" pas op "JA", als u er zeker van 
bent dat alles goed is ingesteld.

Als u "JA" heeft bevestigd, gaat de thermostaat naar de 
grafische weergave. De warmtepomp begint met zelf-
standige regeling.

7.4 CV-circuit ontluchten
• Als voor het ontluchten van het CV-circuit handmatig 

schakelen van de CV-pomp en de 3-wegklep nodig is, 
voert u dat via het menu A5/A6 uit (zie tabel 8.4).

7.5 Systeem aan de gebruiker overdragen
• Instrueer de gebruiker van het systeem over de bedie-

ning en functie van alle toestellen. 
• Overhandig de gebruiker alle handleidingen en toe-

stelpapieren, zodat hij/zij deze kan bewaren. 
• Wijs de gebruiker erop, dat de handleidingen in de 

buurt van het toestel moeten worden bewaard. Wijs 
de gebruiker op de noodzaak van het regelmatig in-
specteren van de installatie.

Inbedrijfstelling 7
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8 Regeling

Om de warmtepomp rendabel te gebruiken, is het be-
langrijk om de regeling aan te passen aan het CV-sy-
steem bij de klant en aan het gedrag van de gebruiker.
In dit hoofdstuk worden alle functies van de weersaf-
hankelijke energiebalansregeling toegelicht.

8.1 Bedrijfsfuncties en functies
Voor het CV-circuit heeft u de beschikking over vijf be-
drijfsfuncties:
— Auto: De werking van het CV-circuit wisselt volgens 

een ingesteld tijdprogramma tussen de bedrijfsfunc-
ties "Verwarmen" en "Verlagen".

— Eco: De werking van het CV-circuit wisselt volgens 
een ingesteld tijdprogramma tussen de bedrijfsfunc-
ties "Verwarmen" en "Uit". Hierbij wordt het CV-cir-
cuit in de afkoeltijd uitgeschakeld, mits de vorstbevei-
ligingsfunctie (afhankelijk van de buitentemperatuur) 
niet wordt geactiveerd.

— Verlagen: Het CV-circuit werkt onafhankelijk van een 
ingesteld tijdprogramma met de verlagingstempera-
tuur.

— Verwarmen: Het CV-circuit werkt onafhankelijk van 
het ingestelde tijdprogramma volgens de gewenste 
aanvoerwaarde.

— Uit: Het CV-circuit is buiten werking, voor zover de 
vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk van de buiten-
temperatuur) niet is geactiveerd.

Voor aangesloten warmwaterboilers staan de bedrijfs-
functies "Auto", "Aan" en "Uit" ter beschikking:
— Auto: De boileropwarming resp. de vrijgave voor de 

circulatiepomp vindt volgens een ingesteld tijdpro-
gramma plaats.

— Aan: De boilerlading is permanent vrijgegeven, d.w.z. 
dat de boiler indien nodig onmiddellijk wordt naver-
warmd, de circulatiepomp is permanent in werking.

— Uit: De boiler wordt niet verwarmd, de circulatiepomp 
is buiten werking. Alleen nadat de boiler beneden een 
temperatuur van 10 °C komt, wordt deze omwille van 
vorstbeveiliging naar 15 °C bijverwarmd.

8.2 Automatische extra functies

Vorstbeveiliging
De thermostaat is uitgerust met een vorstbeveiligings-
functie. Deze functie waarborgt in alle bedrijfsfuncties 
de vorstbeveiliging van de CV-installatie.
Daalt de buitentemperatuur beneden een waarde van 
3 °C, dan wordt automatisch voor elk CV-circuit de inge-
stelde verlagingstemperatuur ingesteld.

Vorstbeveiliging van de boiler
Deze functie start automatisch, als de werkelijke boiler-
temperatuur beneden 10 °C daalt. De boiler wordt dan 
tot 15 °C verwarmd. Deze functie is ook actief in de be-
drijfsfuncties "Uit" en "Auto", onafhankelijk van tijdpro-
gramma's.

Ontdooifunctie
Met deze functie wordt de verdamper in geval van be-
vriezing verwarmd, om de ontstane rijm te ontdooien. 
De daarvoor vereiste energie wordt kortstondig gehaald 
uit de bufferboiler. 

Controle van de externe sensors
Op basis van de door u bij de eerste inbedrijfstelling op-
gegeven hydraulische basisschakeling zijn de noodzake-
lijke sensoren vastgelegd. De warmtepomp controleert 
voortdurend automatisch of alle sensors geïnstalleerd 
zijn en functioneren.

Beveiliging CV-watergebrek
Een analoge druksensor bewaakt een mogelijk waterge-
brek en schakelt de warmtepomp uit, wanneer de water-
druk beneden 0,5 bar manometerdruk ligt, en weer in, 
wanneer de waterdruk boven 0,7 bar manometerdruk 
ligt.

Pompblokkeer- en klepblokkeerbeveiliging
Om te voorkomen dat een CV- of circulatiepomp of de 
omschakelklep warmwater UV1 vast gaat zitten, worden 
elke dag de pompen en de klep die 24 uur lang niet in 
werking waren, achtereenvolgens gedurende ca. 20 sec. 
ingeschakeld.

Vloerbeveiligingsschakeling bij alle hydraulische 
schema's zonder bufferboiler (enkel bij hydraulisch 
schema 1 en 3)
Als de in het vloerverwarmingscircuit met de sensor VF2 
gemeten CV-aanvoertemperatuur continu gedurende 
meer dan 15 minuten een waarde (max. HK-temp. + 
Compr. -hysterese + 2 K, fabrieksinstelling: 52 °C) over-
schrijdt, schakelt de warmtepomp met de storingsmel-
ding F.72 uit (zie tab. 10.5). Als de CV-aanvoertempera-
tuur weer beneden deze waarde gedaald is en de storing 
gereset werd, schakelt de warmtepomp weer in.
De maximale CV-aanvoertemperatuur wijzigt u met de 
parameter "maximale CV-circuittemp." via vrDIALOG.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging van de vloer!
Stel de waarde voor de vloerbeveiligings-
schakeling slechts zo hoog in dat ver-
warmde vloeren niet worden beschadigd 
door te hoge temperaturen.

Fasebewaking
De volgorde en de aanwezigheid van de fasen (rechts-
draaiend veld) van de 400 V voedingsspanning worden 
bij de eerste inbedrijfstelling en tijdens werking continu 
gecontroleerd. Als de volgorde niet correct is of er een 
fase uitvalt, vindt er een uitschakeling door storing van 
de warmtepomp plaats om een beschadiging van de 
compressor te vermijden.

8 Regeling



37Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_00

8.3 Instelbare extra functies
U kunt op de thermostaat de volgende extra functies 
zelf instellen en zo het systeem aanpassen aan de plaat-
selijke omstandigheden of aan de wensen van de gebrui-
ker.

h
 Aanwijzing!

De bediening van de thermostaat is on-
derverdeeld in drie niveaus:
- Gebruikersniveau -> voor de gebruiker
- Codeniveau -> voor de installateur
- vrDIALOG -> voor de installateur

8.3.1 Extra functies op het gebruikersniveau

Tijdprogramma
U kunt de verwarmingstijden per CV-circuit instellen. U 
kunt per dag of per blok (blok = Ma - Vr of Ma - Zo of 
Za - Zo) maximaal drie verwarmingstijden opslaan.
Zie tabel 8.3, menu  3 "Tijdprogramma".

Vakantie programmeren
U kunt twee vakantieperiodes met vermelding van 
datum programmeren. Bovendien kunt u de gewenste 
verlagingstemperatuur vastleggen volgens welke het sy-
steem tijdens uw afwezigheid moet worden geregeld.
Zie tabel 8.3, menu  4 "Vakantie programmeren".

Partyfunctie
De partyfunctie stelt u in staat om de verwarmings- en 
warmwatertijden langer dan het volgende uitschakelmo-
ment tot aan het volgende verwarmingsbegin te laten 
duren.
Zie hoofdstuk 8.9.

Spaarfunctie
De spaarfunctie stelt u in staat de verwarmingstijden 
gedurende een instelbare periode te verlagen. 
Zie hoofdstuk 8.9.

8.3.2 Extra functies op het codeniveau

Afwerklaag droging
Met deze functie kunt u een pas gelegde afwerklaag 
conform tabel 8.1 droogstoken. De aanvoertemperatuur 
komt overeen met een in de thermostaat opgeslagen 
routine en is afhankelijk van de buitentemperatuur. Bij 
geactiveerde functie zijn alle gekozen bedrijfsfuncties 
onderbroken. Zie tabel 8.4, menu C6.

Dag na start van 
de functie

Gewenste aanvoertemperatuur voor deze 
dag

Starttemperatuur
1 
2
3
4

5 — 12
13 
14 
15 
16 

17 — 23 

24
25
26
27
28
29

25 °C
25 °C
30 °C 
35 °C
40 °C 
45 °C
40 °C 
35 °C
30 °C 
25 °C
10 °C 
(vorstbeveiligingsfunctie, pomp in werking)
30 °C 
35 °C
40 °C 
45 °C
35 °C
25 °C

Tabel 8.1 Verloop van de afwerklaagdroging

In het display wordt de bedrijfsfunctie met de huidige 
dag en de gewenste aanvoertemperatuur weergegeven, 
de lopende dag kan met de hand worden ingesteld.
Als het pekelcircuit nog niet is voltooid, dan kan de af-
werklaagdroging via de extra verwarming plaatsvinden. 
Om de afwerklaagdroging via de extra verwarming uit 
te kunnen voeren, kiest u in menu C7 "Bijstook verwar-
ming" voor de parameter "CV bedrijf" de waarde "alleen 
ZH".

a
 Attentie!

Overbelasting van de warmtebron!
Door een te hoge energie-afname uit de 
warmtebron tijdens een afwerklaagdro-
ging (b.v. in de wintermaanden) kan de 
bron worden overbelast en de regenera-
tie ervan worden verslechterd.

Regeling 8
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Bij de start van de functie wordt de actuele tijd van de 
start opgeslagen. De dagwisseling gebeurt telkens exact 
op dit tijdstip.
Na net uit/aan start de afwerklaagdroging als volgt:

Laatste dag voor net uit Start na net aan

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

Tabel 8.2 Verloop van de afwerklaagdroging na net uit/aan

Als u de afwerklaagdroging niet met de vastgelegde 
temperaturen en/of tijden wilt realiseren, kunt u door 
middel van een regeling met vaste waarde (zie volgende 
paragraaf) variabel gewenste aanvoertemperaturen 
vastleggen. Let daarbij op de geldige compressorhyste-
rese (via vrDIALOG instelbaar, zie hfdst. 8.10).

Legionellabeveilig.
De functie "Legionellabeveiliging" dient om kiemen in de 
boiler en in de buisleidingen te doden.
Een keer per week wordt de warmwaterboiler naar een 
temperatuur van ca. 70 °C gebracht.
De installateur activeert in het codeniveau de functie 
"Legionellabeveiliging" en kan daar een starttijd en een 
startdag (dag van de week) instellen, waarop de opwar-
ming moet plaatsvinden (zie tabel 8.4, menu C9).

Parameterinstelling/-alarmering/-diagnose op af-
stand
Het is mogelijk via vrDIALOG 810/2 of vrnetDIALOG 
840/2 resp. 860/2 per onderhoud op afstand een diag-
nose of instelling van de warmtepomp uit te voeren. 
Meer informatie hierover vindt u in de betreffende 
handleidingen.

8.3.3 Extra functies via vrDIALOG
vrDIALOG 810/2 (eBus) stelt u in staat via de computer-
ondersteunde grafische visualisatie en configuratie CV-
toestellen en regelsystemen te optimaliseren en zo een 
mogelijke energiebesparing te realiseren. Hierdoor kunt 
u op ieder moment een optisch beeld krijgen van de pro-
cessen binnen uw regelsysteem en deze beïnvloeden. 
Met deze programma's is het mogelijk verschillende sy-
steemgegevens op te nemen en grafisch te bewerken, 
toestelconfiguraties te laden, online te wijzigen en op te 
slaan en informatie in rapportvorm op te slaan.
Via vrDIALOG 810/2 kunt u alle instellingen van de 
warmtepomp alsmede verdere instellingen voor optima-
lisatie uitvoeren. Zie hoofdstuk 8.10.

Snel test
Deze bedrijfsfunctie vereenvoudigt de diagnose van de 
warmtepomp-functies, doordat bij hydraulisch schema 
1 of 3 de energiebalansregeling met de factor 60 wordt 
versneld. Deze dient als testfunctie.
Zie hfdst. 8.10.

Regeling met vaste waarde
Door deze functie kunt u onafhankelijk van de weersaf-
hankelijke regeling een vaste aanvoertemperatuur via 
vrDIALOG instellen. Zie hfdst. 8.10.

8.4 Beschrijving van de thermostaat

8.4.1 Mogelijke systeemcircuits
De thermostaat kan de volgende systeemcircuits rege-
len:
— een CV-circuit,
— een indirect verwarmde warmwaterboiler,
— een warmwater-circulatiepomp,
— een buffercircuit.

Voor uitbreiding van het systeem kunt u met behulp van 
een buffercircuit maximaal zes extra mengcircuitmodu-
les VR 60 (toebehoren) met elk twee mengcircuits aan-
sluiten.
De mengcircuits worden via de thermostaat op de bedie-
ningsconsole van de warmtepomp geprogrammeerd.

Voor een comfortabelere bediening kunt u voor de eer-
ste acht CV-circuits de afstandsbedieningen VR 90 aan-
sluiten (zie hfdst. 4.13).

8.4.2 Energiebalansregeling
De energiebalansregeling geldt alleen voor hydraulische 
systemen zonder bufferboiler (b.v. hydraulisch schema 
1 en 3).
Voor een efficiënte en storingsvrije werking van een 
warmtepomp is het belangrijk om de start van de com-
pressor te reglementeren. De start van de compressor is 
het tijdstip waarop zich de hoogste belastingen voor-
doen. Met behulp van de energiebalansregeling is het 
mogelijk starts van de warmtepomp tot een minimum te 
beperken, zonder af te zien van het comfort van een be-
haaglijk klimaat.
Net als bij andere weersafhankelijke thermostaten be-
paalt de thermostaat via de registratie van de buiten-
temperatuur door middel van een stooklijn een gewens-
te aanvoertemperatuur. De energiebalansberekening 
geschiedt op grond van deze gewenste aanvoertempe-
ratuur en de actuele aanvoertemperatuur, waarvan het 
verschil per minuut wordt gemeten en opgeteld:

1 graadminuut [°min] = 1 K temperatuurverschil in het 
verloop van 1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (in de thermostaat vrij in-
stelbaar, zie menu C4) start de warmtepomp en schakelt 
pas weer uit als de toegevoerde warmtehoeveelheid ge-
lijk is aan het warmtetekort.
Hoe groter de ingestelde negatieve getallenwaarde is, 
des te langer zijn de intervallen waarin de compressor 
loopt of stilstaat.

8 Regeling
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8.4.3 Laadprincipe bufferboiler
De bufferboiler wordt afhankelijk van de gewenste aan-
voertemperatuur geregeld. De warmtepomp verwarmt, 
als de temperatuur van de temperatuurvoeler VF1 bo-
venin de bufferboiler lager is dan de gewenste tempera-
tuur. De pomp verwarmt zo lang tot de temperatuurvoe-
ler RF1 onderin de bufferboiler de gewenste tempera-
tuur plus 2 K heeft bereikt.
Aansluitend op een lading van de warmwaterboiler 
wordt de bufferboiler eveneens geladen, als de tempera-
tuur van de temperatuurvoeler bovenin VF1 minder dan 
2 K hoger is dan de gewenste temperatuur (vroegtijdige 
nalading): VF1 < gewenste aanv.T + 2 K.

8.4.4 Naar fabrieksinstellingen resetten

a
 Attentie!

Per ongeluk wissen van de specifieke in-
stellingen!
Als u de regeling naar de fabrieksinstel-
ling reset, kunnen specifieke instellingen 
van het systeem worden gewist en het 
systeem kan uitschakelen. Het systeem 
kan niet worden beschadigd.

• In de basisweergave van het grafisch display de twee 
instelknoppen tegelijkertijd gedurende min. 5 sec in-
drukken.

Daarna kunt u selecteren of alleen tijdprogramma's of 
alle waarden naar fabrieksinstelling moeten worden ge-
reset.

8.4.5 Structuur van de thermostaat
Als basisweergave is een grafisch display te zien. Deze 
is het uitgangspunt voor alle aanwezige displays. Als u 
bij het instellen van waarden gedurende een langere pe-
riode geen instelknop bedient, verschijnt automatisch 
weer deze weergave.

In de volgende afbeeldingen ziet u een overzicht van 
alle displays van de thermostaat als stroomdiagram. Een 
beschrijving van de afzonderlijke displays vindt u in het 
daarop volgende hoofdstuk.

De bediening van de thermostaat is in drie niveaus on-
derverdeeld:
Het gebruikersniveau is bestemd voor de gebruiker. 
Het codeniveau (menu C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 en A1 - A9) 
is uitsluitend bestemd voor de installateur en is door 
code-invoer beveiligd tegen abusievelijk verstellen.
Als er geen code wordt ingevoerd, d.w.z. als er geen vrij-
gave van het codeniveau plaatsvindt, dan kunnen de 
volgende parameters in de afzonderlijke menu's welis-
waar worden weergegeven maar is het wijzigen van de 
waarden niet mogelijk.
In de menu's C1 tot C9 kunt u voor de CV-circuits para-
meters van de diverse functies van de warmtepomp in-
stellen.

In de menu's D1 tot D5 kunt u de warmtepomp in de di-
agnosemodus laten lopen en testen.
In de menu's I1 tot I5 krijgt u algemene informatie over 
de instellingen van de warmtepomp.
In de menu's A1 tot A9 wordt u bij de eerste inbedrijf-
stelling van de warmtepomp door het installatiemenu 
geleid.
Verder is de weergave en selectie van speciale functies, 
zoals spaarfunctie, mogelijk. Daarvoor drukt u vanuit 
het basisdisplay de instelknop één, twee of drie keer in 
(zie afb. 8.1).
Het derde niveau bevat functies voor optimalisatie van 
het systeem en kan door de installateur alleen via 
vrDIALOG 810/2 worden ingesteld (zie hfdst. 8.10).
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8.5 Stroomdiagram gebruikersniveau

HK2
Parameter

2

Betriebsart Heizen
   >Auto

15 ºCVerlagingstemp.
20 ºCGewenste waarde dag

HK2
Parameter

2

Bedrijfsfunctie verwarmen 
   > Auto

15 ºCVerlagingstemp.
20 ºCGewenste waarde dag

Ma 21.04.08
Aanvoertemp. actueel

16:49

Cv druk 1,2 bar
1,4barCv via Comp.

Waarschuwing
Waarschuwing

28 ºC
1

Warm water
Parameter

4

Bedrijfsfunctie WW  > Auto
60 ºCMax. Warmwatertemp

51 ºCBoilertemp. actueel
44 ºCMin. Warmwatertemp

HK2
Zeitprogramme

5

>Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

> Dag/blok kiezen

 2 : :

HK2
Zeitprogramme

5

>Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

> Dag/blok kiezen

 2 : :

HK2
Tijdprogramma

5

> Ma
 1 00:00 24:00

 3 : :

> Dag/blok kiezen

 2 : :

Warm water
Tijdprogramma

5

> Ma
 1 06:00 22:00

 3 : :

> Dag/blok kiezen

 2 : :

Circulatiepomp
Tijdprogramma

5

> Ma
 1 06:00 22:00

 3 : :

> Dag/blok kiezen

 2 : :

Vakantie programmeren
voor totaalsysteem

6

Tijdvenster:
 1 >06.01.08 08.01.08

12 ºCBeregnet temperatur

> Start dag instellen

 2   14.01.08 31.01.08

Basisgegevens 7

Dag  > Ma
Datum  21.04.08

> Dag van de week instellen

Uur  09:35

Code niveau 8

Codenummer:
 > 0 0 0 0

   1 0 0 0

> Cijfer instellen

Standaardcode:

Energie-opbrengstdisplay

Codeniveau
(alleen voor installateur)

Wo 16.02.08 9:35

besparen actief tot > 12:00

> Eindtijd kiezen

Wo 16.02.08 9:35

Party geactiveerd

Wo 16.02.08 9:35

eenmalig 
Boiler geactiveerd

Wo 16.02.08 9:35

Fabrieksinstelling
NEE/JAAnuleren

Alles

> Uitkiezen

Tijdprogramma NEE/JA
NEE/JA

Resetten op
fabrieksinstellingen

Grafische weergave 

Bijzondere functies

> 5 sec.

> Bedrijfsfunctie kiezen

> Bedrijfsfunctie kiezen

*) grijs weergegeven displays zijn afhankelijk van het ingestelde 
hydraulische schema

Afb. 8.1 Displays in het gebruikersniveau
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8.6 Stroomdiagram codeniveau

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Parameter
Vaste waarde

> Temperatuur kiezen

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Parameter
Vaste waarde

> Temperatuur kiezen

HK 2 C2

Soort
BT-uitschak. grens > 21 ºC

Parameter
Vaste waarde

> Temperatuur kiezen

Code niveau
wijzigen

C1

Codenummer:
0 0 0 0

Accepteren ? NEE

> Cijfer instellen

HK 2 C2

Soort
Stooklijn > 0,80
BT-uitschak. grens > 21 ºC 

Parameter
Brandercircuit

Compr. start bij -120 ºmin

> Temperatuur kiezen

HK2
Parameter

C4

Vorlauftemp. SOLL 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus UIT
Mischerstatus OPEN

HK2
Parameter

C4

Vorlauftemp. SOLL 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus UIT
Mischerstatus OPEN

HK2
Parameter

C4

Buitentemp. Gewenst 41 °C
Aanvoertemperatuur Aktueel 29 °C
Pompstatus UIT
Mengklepstatus OPEN

HK2
Informatie

C4

Buitentemp. Gewenst 41 ºC
30 ºCAanvoertemp. VF2

UITPompstatus
-183 ºminEnergie-integral

HK2
Parameter

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

> Soort kiezen

HK2
Parameter

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

> Soort kiezen

HK2
Parameter

C5

Binnencompensatie
>  Geen

Afstandbed. JA 23 °C

> Soort kiezen

Bijzondere functies
Afwerklaag droging

C6

 Dag Temp.
HK2: > 1
HK3:
HK4:

0 °C

> Startdag instellen

Bijstook verwarming C7

CV bedrijf geen BE
Warmwater bedrijf met BE
ZH start bij -600 °min

> Waarden instelbaar

Legionellabeveilig. C9

Legionellabeveilig. UIT
Legionella start 4:00

> Kiezen

Bufferboiler C3

Buitentemp. Gewenst 41 °C
Aanvoervoeler VF1 30 °C
Retourvoeler RF1 25 °C

Informatie

*) grijs weergegeven displays zijn afhankelijk van het ingestelde 
hydraulische schema

Afb. 8.2 Displays in het codeniveau
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Storings geheugen I1

Storingsnummer
33
> 1

Fout CV-circuitdruksensor
16.02.05 07:18
Storingscode

 

Bedrijf gegevens I2

Inbedrijf compr.
Compressor starts 33
Inbedrijf bijstook 2 uur

7 uur

Bijstook starts 21

Softwareversie I3

I/O-kaart 1 3.34
1 2.22Gebruik. interface

VR80
VR90

Gereedschap A7

Start ontdooien NEE

Gereedschap
Kalibrering

A8

Buitentemperatuur 0,0 K
Kalibr. WW sensor SP 0,0 K
Kalib. aanv. voeler VF2 0,0 K
Buffervoeler RF1 0,0 K

> Correctiewaarde kiezen

Installatieassistent A2

Hydraulisch schema 3
Warmtepomp type 5
Elektrisch schema 1
Accepteren JA

> Kiezen

Installatie gereed A9

Modus verlaten? > ja

> Waarden instelbaar

Installatieassistent
Bijstook verwarming

A3

Hydraul. verbinding van 
Bijstook verwarming
Bivalent punt

> intern
-5 °C

> Kiezen

Installatieassistent
Taalkeuze

A1

Taal > NL nederland

> Taal kiezen

I5

Resetten? > NEE

Code 1: 0000 Code 2: FFFF
Codes overnemen ?

> Kiezen

NEE

Gereedschap
Componenten test 1

A5

HK2-P Aan
ZP UIT
ZH UIT
SK2-P UIT

Gereedschap
Componenten test 2

A6

Componenten VR60 Adr. 4
Actoren UIT
Sensoren VFa 29ºC

> Kiezen

Diagnose D1

Test
Hogedruk Koudecir.

0 ºC

Compressor uitgang 66 ºC

Koelcircuit
> nee

11,9 bar

Lagedruk Koudecir. 2,3 bar
Compressor Ingang

Diagnose D2

Oververhitting
Temp verdamper
Ontdooiventiel Verw.

Koelcircuit
4 K

5 ºC

Diagnose D3

Aanvoertemp. actueel
Retourtemp. actueel

UIT

CV pomp UIT

Warmtepomp circuit
27 ºC
24 ºC

Cv druk 1,2 bar
Bijstook verwarming

Diagnose D4

Ventilator
Temp bron

Warmtebron
  Aan ºC

6 ºC

Diagnose D5

Buffer VF1: 
Buffer RF1: 
Kalib. aanv. voeler VF2 38 ºC

Cv-circuit
45 ºC
36 ºC

Boilertemp. actueel
UV1

52 ºC

UIT

*) grijs weergegeven displays zijn afhankelijk van het ingestelde 
hydraulische schema

Afb. 8.3 Displays in het codeniveau (vervolg)
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8.7 Displays van het gebruikersniveau

Weergegeven display Beschrijving

Grafische weergave (basisdisplay)
In deze weergave kunt u de huidige toestand van het systeem afle-
zen. Deze verschijnt altijd, als u bij weergave van een ander display 
gedurende langere tijd geen instelknop heeft bediend.

Buitentemperatuur (hier 10 °C)

Broningangstemperatuur: temperatuursensor 
T3; in het voorbeeld 9 °C (zie afb. 1 en 2, bijlage)

Onder de pijl wordt het vermogen van de warm-
tebron (in het voorbeeld 10 KW) aangegeven. 
De mate van zwartheid van de pijl geeft grafisch 
de energie-efficiëntie van de warmtepomp onder 
de gegeven operationele toestand weer. 

Het vermogen van de warmtebron moet niet 
worden gelijk gesteld aan het verwarmingsver-
mogen.
Het verwarmingsvermogen komt ongeveer over-
een met het vermogen van de warmtebron + 
compressorvermogen.

Als de compressor of de elektrische hulpverwar-
ming is ingeschakeld, wordt de pijl opgevuld 
weergegeven.

>>> links en rechts knippert, als de compressor is 
ingeschakeld en daardoor energie aan de omge-
ving wordt onttrokken die naar het CV-systeem 
wordt geleid.

>>> rechts knippert, als energie naar het CV-sy-
steem wordt geleid (b.v. alleen via elektrische 
hulpverwarming).

Warmtepomp bevindt zich in CV-functie. Boven-
dien wordt de CV-aanvoertemperatuur aangege-
ven (in het voorbeeld 30 °C).

Symbool geeft aan dat de warmwaterboiler ver-
warmd wordt of de warmtepomp stand-by is. Bo-
vendien wordt de temperatuur in de warmwater-
boiler aangegeven.

Tabel 8.3 In het gebruikersniveau instelbare parameters
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Weergegeven display Beschrijving

Display voor energieopbrengst
Geeft voor elk van de 12 maanden van het huidige jaar de uit de om-
geving gewonnen energie aan (zwarte balk). Wit opgevulde balken 
staan voor toekomstige maanden van het jaar, de hoogte van de bal-
ken komt overeen met de opbrengst van de maand in het afgelopen 
jaar (vergelijking mogelijk). Bij eerste inbedrijfstelling is de hoogte 
van de balken voor alle maanden gelijk aan nul, omdat nog geen infor-
matie beschikbaar is. 
De schaalverdeling (in het voorbeeld 4000 kWh) past zich automa-
tisch aan de hoogste maandwaarde aan.
Rechtsboven wordt de totaalsom van de uit de omgeving gewonnen 
energie sinds inbedrijfstelling aangegeven (in het voorbeeld: 
13628 kWh).

Ma 21.04.08 16:49  1

Aanvoertemp. actueel 28 °C

CV druk 1,2 bar

CV via comp.

Waarschuwing

Waarschuwing

Dag, datum, tijd alsmede aanvoertemperatuur, CV-systeemdruk en 
warmtebrondruk worden aangegeven.
Aanvoertemp. actueel: actuele aanvoertemperatuur in het toestel.
CV-druk: druksensor CV-circuit.
CV via comp.: deze statusmelding geeft informatie over de actuele 
operationele status. Mogelijk zijn: 
 CV via comp. 
 CV via comp. & bijst 
 CV via bijstook 
 CV regeluitschak.
 WW regeluitschak.
 WW via compressor 
 WW via bijstook 
 Onderbreking warmw. 
 Onderbrek. standby 
 Snel test 
 Vorstbeveilig. CV 
 Vorstbeveilig. WW 
 Legionellabeveilig. 
 Pomp blokkeerbeveil. 
 Afwerklaagdroging 
 Ontluchtingsmode 
 Storing: Verw. 
 Storing Verw. 
 Storing: ww 
 Storing ww 
 Storing 
 Storing: 
 Opnieuw starten 
 CV comp naloop
 WW comp naloop
 Retourtemp. te hoog

Bij kritische operationele toestanden wordt in de twee onderste dis-
playregels een waarschuwing aangegeven. Deze regels zijn leeg, als 
de operationele toestand normaal is. 

Tabel 8.3  In het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

HK2  2

Parameter

Bedrijfsfunctie verwarmen 

>Auto

Gewenste waarde dag 22 °C

Verlagingstemp. 15 °C

>Bedrijfsfunctie kiezen

De Gewenste waarde dag is de temperatuur waar-
naar de CV in de bedrijfsfunctie "Verwarmen" of tij-
dens het tijdvenster moet regelen.
De verlagingstemperatuur is de temperatuur waar-
naar de verwarming in de afkoelperiode wordt gere-
geld. Voor elk CV-circuit kan een eigen verlagings-
temperatuur worden ingesteld.

De ingestelde bedrijfsfunctie legt vast onder welke 
omstandigheden het toegewezen CV-circuit resp. 
warmwatercircuit moet worden geregeld.

Voor CV-circuits staan de volgende bedrijfsfuncties 
ter beschikking:
Auto: De werking van het CV-circuit wisselt volgens 
een instelbaar tijdprogramma tussen de bedrijfsfunc-
ties "Verwarmen" en "Verlagen".
Eco: De werking van het CV-circuit wisselt volgens 
een instelbaar tijdprogramma tussen de bedrijfsfunc-
ties "Verwarmen" en "Uit". Hierbij wordt het CV-cir-
cuit in de afkoeltijd uitgeschakeld, mits de vorstbe-
veiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentempera-
tuur) niet wordt geactiveerd.
Verwarmen: Het CV-circuit werkt onafhankelijk van 
een instelbaar tijdprogramma met de gewenste ka-
mertemperatuur.
Verlagen: Het CV-circuit werkt onafhankelijk van 
een instelbaar tijdprogramma met de verlagingstem-
peratuur.
Uit: Het CV-circuit is uit, wanneer de vorstbeveili-
gingsfunctie (afhankelijk van de buitentemperatuur) 
niet is geactiveerd.

Aanwijzing:
afhankelijk van de configuratie van het systeem wor-
den extra CV-circuits weergegeven.

Gewenste waarde 
dag: 20 °C

Verlagingstemp.: 
15 °C

Tabel 8.3  In het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Warmwaterbereid  4

Parameter

Bedrijfsfunctie WW >Auto

Max. warmwatertemp 60 °C

Min. Warmwatertemp 44 °C

Boilertemp. actueel 51 °C

>Gewenste temp. kiezen

Voor aangesloten warmwaterboilers en het circula-
tiecircuit zijn de bedrijfsfuncties Auto, Aan en Uit 
mogelijk. 

De maximale warmwatertemperatuur geeft aan tot 
welke temperatuur de warmwaterboiler moet wor-
den verwarmd.
De minimale warmwatertemperatuur geeft de 
grenswaarde aan, bij onderschrijding waarvan de 
warmwaterboiler wordt verwarmd.
Aanwijzing: De maximale warmwatertemperatuur 
wordt alleen weergegeven als de elektrische hulp-
verwarming voor warm water is vrijgeschakeld (zie 
menu C7). Zonder elektrische hulpverwarming wordt 
de eindtemperatuur van het warme water begrensd 
door de regeluitschakeling van de druksensor van 
het koelcircuit en kan niet worden ingesteld!
Boilertemp. actueel: actuele temperatuur in de 
warmwaterboiler

Min. warmwa-
tertemp. 44 °C

HK2  5

Tijdprogramma

>Ma

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Dag/blok kiezen

In het menu HK2-tijdprogramma kunt u de verwar-
mingstijden per CV-circuit instellen.
U kunt per dag resp. blok maximaal drie verwar-
mingstijden opslaan. De regeling gebeurt via de inge-
stelde stooklijn en de ingestelde gewenste kamer-
temperatuur.

Ma. - Zo 
0:00 — 24:00 uur

Warmwaterbereid  5

Tijdprogramma

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Dag/blok kiezen

In het menu Warmwater-tijdprogramma kunt u in-
stellen op welke tijden de warmwaterboiler wordt 
verwarmd.
U kunt per dag resp. blok max. drie tijden opslaan.

Ma. — Vr. 
6:00 — 22:00 uur
Za 
7:30 — 23:30 uur
Zo 
7:30 — 22:00 uur

Circulatiepomp  5

Tijdprogramma

>Ma

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Dag/blok kiezen

In het menu Tijdprogramma voor circulatiepomp 
kunt u instellen op welke tijden de circulatiepomp in 
werking moet zijn.
U kunt per dag resp. blok max. drie tijden opslaan.
Als de bedrijfsfunctie voor warm water (zie menu 
3) op "AAN" is gezet, loopt de circulatiepomp conti-
nu.

Ma. — Vr. 
6:00 — 22:00 uur
Za 
7:30 — 23:30 uur
Zo 
7:30 — 22:00 uur

Tabel 8.3  In het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Vakantie programmeren  6

voor totaalsysteem

Tijdvenster

1 > 06.01.08 08.01.08

2 14.01.08 30.01.08

Gewenste temperatuur 12 °C

>Startdag instellen

Voor de thermostaat en alle daarop aangesloten sy-
steemcomponenten is het mogelijk twee vakantiepe-
riodes met vermelding van datum te programmeren. 
Bovendien kunt u hier de gewenste kamertempera-
tuur voor de vakantie, d.w.z. onafhankelijk van het 
ingestelde tijdprogramma instellen. Na afloop van de 
vakantieperiode springt de thermostaat automatisch 
terug naar de daarvoor gekozen bedrijfsfunctie. De 
activering van het vakantieprogramma is alleen in de 
bedrijfsfuncties Auto en Eco mogelijk. 
Aangesloten boilerlaadcircuits of circulatiepompcir-
cuits gaan tijdens het vakantieprogramma automa-
tisch naar de bedrijfsfunctie UIT.

Periode 1:
01.01.2003 —
01.01.2003

Periode 2:
01.01.2003 —
01.01.2003

Gewenste temp. 
15 °C

Basisgegevens  7

Datum 21.04.08

Dag Ma

Uur 09:35

>Waarden instelbaar

In het menu Basisgegevens kunt u de huidige 
datum, de dag en, indien geen radiogestuurde DCF-
ontvangst mogelijk is, de actuele tijd voor de ther-
mostaat instellen. 
Deze instellingen zijn van invloed op alle aangeslo-
ten systeemcomponenten.

Code niveau  8

Codenummer:

> 0 0 0 0

Standaardcode:

1 0 0 0

>Cijfer instellen

Om in het codeniveau (installateurniveau) te komen, 
stelt u de betreffende code (standaardcode 1000) in 
en drukt u op de rechter instelknop .
Om instelwaarden zonder invoer van de code te kun-
nen lezen, moet u de instelknop  één keer indruk-
ken. Daarna kunt u alle parameters van het codeni-
veau lezen door de instelknop  te draaien, maar 
kunt u deze niet veranderen. 
Veiligheidsfunctie: 15 minuten na uw laatste wijzi-
ging in het codeniveau (bedienen van een instel-
knop) wordt uw code-invoer weer teruggezet. Om 
daarna weer bij het codeniveau terug te komen, 
moet u de code opnieuw invoeren.

1000

Tabel 8.3  In het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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8.8 Displays op het codeniveau
Het codeniveau heeft diverse bereiken waarin u naarge-
lang context parameters kunt wijzigen of alleen bekij-
ken. De context is altijd te zien aan de menunaam.
Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
Menu D: Diagnose uitvoeren
Menu I: Algemene informatie weergeven 
Menu A: Installatieassistent
15 minuten na uw laatste wijziging in het codeniveau 
(bedienen van een instelknop) wordt uw code-invoer 
weer teruggezet. Om daarna weer bij het codeniveau 
terug te komen, moet u de code opnieuw invoeren.

Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Menu C: Parameters van de CV-installa-
tie instellen

In de menu's C1 tot C9 kunt u parameters van de di-
verse functies van de warmtepomp instellen.

Code niveau C1

wijzigen

Codenummer:

> 0 0 0 0

Accepteren? Nee

>Cijfer instellen

Menu voor de wijziging van het codenummer.
U kunt hier de standaardcode 1000 door een wille-
keurige 4-cijferige code vervangen.
Aanwijzing: Als u de code wijzigt, schrijf dan de 
nieuwe code op, anders kunt u op het codeniveau 
geen wijzigingen meer uitvoeren! 

1000

HK2 C2

Parameter

Soort Brandercircuit

Stooklijn 0,80

BT-uitschak.grens > 21 °C

Compr. start bij -120 °min

>Temperatuur kiezen

Soort brandercircuit (bij directe hydraulische syste-
men), mengcircuit (bij gebufferde hydraulische sy-
stemen), vaste waarde (alleen via vrDIALOG 810/2 
instelbaar).
Stooklijn instelbare stooklijn (niet bij vaste waarde).
BT-uitschakelgrens: temperatuurgrens voor uit-
schakeling van CV-functie (zomerfunctie).
Compr. start bij: instellen van de graadminuten tot 
compressorstart (alleen bij direct hydraulisch sy-
steem)

0,3
22 °C 

HK2 C2

Parameter

Soort Vaste waarde

BT-uitschak.grens >21 °C

>Temperatuur kiezen

Deze weergave verschijnt, wanneer "Vaste waarde" 
via vrDIALOG 810/2 werd ingesteld.

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt dit menu 
meerdere keren (voor elk CV-circuit).

Buffervat C3

Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoervoeler VF1 29 °C

Retourvoeler RF1 25 °C

Dit display verschijnt alleen bij gebruik van een buf-
ferboiler (b.v. hydraulisch schema 2 en 4).

Aanvoertemp. gewenst: Gewenste aanvoertempera-
tuur
Aanvoervoeler VF1: temperatuur van de tempera-
tuurvoeler bovenin VF1 van de bufferboiler
Retourvoeler RF1: temperatuur van de tempera-
tuurvoeler onderin RF1 van de bufferboiler
(zie hoofdstuk 8.4.3)

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

HK2 C4

Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 30 °C

Pompstatus Uit

Energie-integral -183 ° min

HK2 C4

Parameter

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 29 °C

Pompstatus Uit

Mengklepstatus Open

Het onderste menu verschijnt alleen bij gebruik van 
een bufferboiler (b.v. hydraulisch schema 2 en 4 en 
bij gebruik van VR 60 evt. meerdere keren).
Bij directe CV-functie (b.v. hydraulisch schema 1 
en 3) verschijnt het bovenste display.
Aanvoertemp. gewenst: Gewenste aanvoertempera-
tuur van het CV-circuit.
Aanvoertemp. VF2: Actuele aanvoertemperatuur 
VF2.
Energie-integral:de energie-integraal is het opgetel-
de verschil tussen actuele aanvoertemperatuur VF2 
en gewenste aanvoertemperatuur per minuut. Bij 
een bepaald warmtetekort start de warmtepomp (zie 
Energiebalansregeling, hfdst. 8.4.2)
Pompstatus: geeft aan of de pomp in- of uitgescha-
keld is (AAN/UIT).
Mengklepstatus Attentie!De weergave OPEN/DICHT 
beschrijft de richting waarin de regeling de meng-
klep plaatst. Als de mengklep niet wordt aange-
stuurd, verschijnt UIT.

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt het onder-
ste menu meerdere keren (voor elk CV-circuit).

HK2 C5 

Parameter

Binnencompensatie

>Geen

Afstandbed. Ja 23 °C

>Soort kiezen

Alleen bij gebruik van de afstandsbediening VR 90/
VR 80:
Binnencompensatie:
Geen = er wordt geen rekening gehouden met ka-
mertemperatuur uit afstandsbediening.
Compensatie = de CV-aanvoertemperatuur wordt 
naast de ingestelde stooklijn afhankelijk van het ver-
schil van gewenste en actuele kamertemperatuur 
beïnvloed.
Thermostaat = kamertemperatuur uit VR 90 wordt 
direct voor regeling gebruikt, functie van een kamer-
thermostaat.
Afstandsbediening: er wordt automatisch weerge-
geven of een afstandsbediening VR 90 is aangeslo-
ten (JA/NEE). Indien JA, dan wordt ook de bij de 
VR 90 gemeten kamertemperatuur aangegeven.

Eventueel verschijnt dit menu meerdere keren (voor 
elk CV-circuit).

Geen

Speciale functie C6

Afwerklaag droging

Dag Temp.

HK2: >1 0 °C

HK3:

HK4:

>Startdag instellen

U kunt de begindag voor de afwerklaagdroging kie-
zen, de temperatuur voor de gewenste aanvoertem-
peratuur wordt automatisch conform afwerkvloer-
drogingsfunctie opgevraagd (dagwaarden 
25/30/35 °C), zie hfdst. 8.3 "Instelbare extra func-
ties".
Het duurt ca. 20 seconden tot de daadwerkelijke 
waarde verschijnt!
Afwerklaagfunctie deactiveren: bij Dag "0" instellen.
Afhankelijk van de configuratie van de CV-installatie 
geeft het display eventueel andere CV-circuits aan.

0

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Bijstook verwarming C7

CV bedrijf geen BE

Bedrijf WW met BE

ZH start bij -600 °min

>Waarden instelbaar

CV bedrijf
geen ZH: ZH geblokkeerd.
met ZH: ZH vrij geschakeld, afhankelijk van bivalen-
tiepunt en energie-integraal.
alleen ZH: CV-functie alleen door extra verwarming, 
bijv. bij noodmodus
Bedrijf WW
geen ZH: ZH geblokkeerd
met ZH: extra verwarming levert het door de com-
pressor niet leverbare temperatuurniveau 
(ca. > 58 °C boilertemperatuur).
alleen ZH: warmwaterverwarming alleen door extra 
verwarming, b.v. bij noodmodus (was voorheen 
"geen ZH" geactiveerd, dan geldt max. warm water 
ca. 58 °C; was "met ZH" geactiveerd, dan geldt de 
ingestelde waarde max. warm water in C6.
ZH start bij: instellen van de graadminuten tot 
extra verwarming start, opgeteld bij de graadminu-
ten voor compressorstart.
Voorbeeld:  -600 °min plus -120 °min 

=> start bij -720 °min.

Bivalentiepunt: alleen beneden deze buitentempera-
tuur is de extra verwarming voor naverwarming in 
de CV-functie vrij geschakeld (instelbaar in menu 
A3).

geen BE
geen BE

Legionellabeveilig. C9

Parameter

Legionellabeveilig. Uit

Legionella start 04:00

> Kiezen

Legionellabeveilig. UIT/Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo
Legionella start: het ingestelde tijdstip legt vast, 
wanneer de legionellabeveiligingsfunctie start.

De bescherming tegen de legionellabacterie wordt 
door de extra verwarming op de ingestelde dag van 
de week op het ingestelde tijdstip uitgevoerd, wan-
neer een extra verwarming geactiveerd is.

Hiervoor stelt de thermostaat gewenste aanvoer-
temperatuur op 76 °C/74 °C (2 K hysterese) in. De 
legionellabeveiligingsfunctie wordt beëindigd, als de 
actuele aanvoertemperatuur bij de boiler gedurende 
minimaal 30 minuten 73 °C bereikt heeft of na 
90 minuten, als 73 °C niet wordt bereikt (b.v. als ge-
durende deze tijd warm water wordt afgetapt).

Uit
04:00

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Menu D: Diagnose uitvoeren In de menu's D1 tot D5 kunt u de warmtepomp in de 
diagnosemodus laten lopen en testen.
Bij elke instelling, behalve "Test" = "nee" (menu D1), 
kunnen de diagnose-menu's niet worden verlaten. 
Een auto-reset volgt 15 minuten na de laatste toets-
bediening.
In de diagnosemodus wordt geen rekening gehou-
den met voorloop-, minimum- en nalooptijden van 
compressor, pompen en andere onderdelen! 
Als de diagnosemodus vaak wordt in- en uitgescha-
keld, dan kunnen storingen optreden.

Diagnose D1

Koelcircuit

Test >Nee

Hogedruk Koudecir. 11,9 bar

Compressor uitgang 66 °C

Lagedruk koelcir.: 2,3 bar

Compressor Ingang 0 °C

Test: nee/uit/CV-functie/Warm water. Bedrijfsfunc-
tie voor de warmtepomp instellen, om het gedrag 
van de warmtepomp te testen.
Hogedruk koelcir.: weergave koelmiddeldruk
compressoruitgang.
Compressor uitgang (compressoruitgang, hoge-
druk): weergave temperatuurvoeler T1.* 
Lagedruk koelcir.: weergave koelmiddeldruk
compressoringang.
Compressor ingang (compressoringang, zuigzijde): 
weergave temperatuurvoeler T2.* 

—

Diagnose D2

Koelcircuit

Oververhiting 4 K

Verdampertemperatuur 5 °C

Ontdooiventiel Verw.

Oververhitting van het koelmiddel berekend uit T2* 
en lagedruksensor. Verschijnt alleen, wanneer de 
compressor in werking is.
Verdampertemperatuur: Temperatuur aan de uit-
gang van de verdamper T7.*

Status Ontdooiklep (4-weg-klep)*: Deze kan twee 
toestanden innemen:
— Verwarmen (normale modus)
— Ontdooien (ontdooifunctie)

—

Diagnose D3

Warmtepomp circuit

Aanvoertemp. actueel 27 °C

Retourtemp. actueel 24 °C

CV pomp Uit

CV druk 1,2 bar

Bijstook verwarming Uit

Actuele aanvoertemperatuur T6.* 
Actuele retourtemperatuur T5.* 
Status CV-pomp: AAN/UIT.
CV-systeemdruk (druksensor CV-circuit).
Status extra verwarming: AAN/UIT.

—

Diagnose D4

Warmtebron

Ventilator Aan

Temp bron 6 °C

Status Ventilator: AAN/UIT.
Brontemperatuur: Luchttemperatuur aan de ingang 
van de verdamper T3.*

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Diagnose D5

Cv circuit

Buffer VF1 45 °C

Buffer RF1 36 °C

Kalib. aanv. voeler VF2 38 °C

Boilertemp. actueel 52 °C

UV1 Cv-circ.

Buffer VF1: temperatuurvoeler bovenin bufferboiler
Buffer RF1: temperatuurvoeler onderin bufferboiler
Kalib. aanv. voeler VF2: actuele CV-aanvoertempe-
ratuur
Warm water boiler: temperatuur in de warmwater-
boiler.
UV1: =  Status van de 3-wegklep 

(HK = CV-circuit, WW = warm water)

Menu I: Algemene informatie weergeven In de menu's I1 tot I4 krijgt u informatie over de in-
stellingen van de warmtepomp.

Storings geheugen I1

Storingsnummer >1

Storingscode 33

16.02.08 07:18

Storing bron circuit

Fout CV-circuitdruksensor

Menu van het storingsgeheugen dat de laatste 
10 storingen in de volgorde van verschijnen weer-
geeft.
Het storingsnummer met storingscode, datum/tijd 
van optreden alsmede een korte beschrijving van de 
storing kunnen worden afgelezen. Het storingsnum-
mer geeft de volgorde aan waarin de storingen zijn 
opgetreden. De storingscode identificeert de storing. 
Een lijst vindt u in hfdst. 10.
Door aan de instelknop  te draaien wordt de vol-
gende storing weergegeven.

—

Bedrijf gegevens I2

Inbedrijf compr 7 Uur

Compressor starts 33

Inbedrijf bijstook 2 Uur

Bijstook starts 21

Inbedrijf compr: tot nu toe verstreken gebruiksuren 
van de compressor.
Compressor starts: aantal compressorstarts.
Inbedrijf bijstook: tot nu toe verstreken gebruiksu-
ren van de extra verwarming.
Bijstook starts: aantal starts van de extra verwar-
ming.

—

Softwareversie I3

I/O-kaart  1 3.34

Gebruik. interface  1 2.22

VR 80

VR 90

Softwareversie i/o-kaart (printplaat in de warmte-
pomp).
Softwareversie User Interface (display in de bedie-
ningsconsole).
VR 80: geeft softwareversie aan, wanneer VR 80 is 
aangesloten.
VR 90: geeft softwareversie aan, wanneer VR 90 is 
aangesloten.

—

I4

Resetten? Nee

Code 1: 0000 Code 2: FFFF

Codes overnemen? Nee

Resetten: reset van uitschakelingen door storingen, 
alle lopende functies worden meteen afgebroken, de 
warmtepomp start opnieuw.

Code 1/Code 2: zonder functie! Waarden mogen niet 
worden gewijzigd!

0000; FFFF
Nee

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Menu A: Installatieassistent Bij de eerste inbedrijfstelling van de warmtepomp 
wordt u door de installatieassistent, menu A1 tot A2 
geleid.
De installatieassistent verschijnt automatisch bij de 
eerste inbedrijfstelling.

Installatie A1

Taalkeuze

Taal >NL nederland

>Kiezen

Taal: instellen van de taal van het betreffende land

Bij de eerste installatie start de thermostaat altijd 
met dit menu (Installatieassistent).

Installatieassistent A2

Hydraulisch schema 3

Warmtepomp type 5

Elektrisch schema 1

Accepteren Ja

>Kiezen

Het hydraulische en elektrische schema moeten bij 
de eerste inbedrijfstelling door de installateur wor-
den ingesteld. 
Het warmtepomptype is al in de fabriek ingesteld en 
mag niet worden gewijzigd!

Hydraulisch schema:
1  = zonder bufferboiler, zonder warmwaterboiler
2 = met bufferboiler, zonder warmwaterboiler
3 = zonder bufferboiler, met warmwaterboiler
4 =  met bufferboiler, met warmwaterboiler Zie 

afb. 6.8 t/m afb. 6.11.

Warmtepomp type:
 Type Benaming
 1 VWL 7C/71
 2 VWL 9C/91

Elektrisch schema:
1  = alles dagstroom (zie afb. 6.2).
2 = nachtstroom voor compressor (zie afb. 6.3).
3 =  nachtstroom voor compressor en elektrische 

hulpverwarming (zie afb. 6.4).

Accepteren: JA/NEE; 
met Ja worden de ingestelde waarden opgeslagen. 

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Installatieassistent A3

Bijstook verwarming

hydraul. verbinding van

Bijstook verwarming

WW+CV

Bivalentiepunt -5 °C

>Waarden instelbaar

Extra verwarming: er wordt ingesteld of en waar 
een extra verwarming hydraulisch wordt aangekop-
peld:
- intern (elektrische hulpverwarming in de warmte-

pomp)
-  WW + HK: externe extra verwarming voor warm 

water en CV-circuit voorhanden)
- geen extra verwarming (geen vorstbeveiliging bij 

noodmodus)
-  WarmW: externe extra verwarming alleen voor 

warm water voorhanden
De thermostaat stuurt de extra verwarming alleen 
aan, wanneer deze in het menu C7 "Bijstook verwar-
ming " vrijgegeven is en aan de volgende voorwaar-
de is voldaan:
Bivalentiepunt: alleen beneden deze buitentempera-
tuur is de extra verwarming voor de naverwarming 
in de CV-functie vrij geschakeld.

intern
-5 °C

Gereedschap A5

Componenten test 1

HK2-P Aan

ZP Uit

ZH Uit

SK2-P Uit

Met de componententest kunt u de actoren van de 
warmtepomp controleren. De inschakeling geldt voor 
een max. tijd van 20 minuten en negeert ondertus-
sen actuele instellingen van de thermostaat. Daarna 
schakelt de warmtepomp weer terug naar de vorige 
operationele toestand.
Aanwijzing: als de compressor wordt ingeschakeld, 
wordt ook automatisch de CV-pomp, pekelpomp 
resp. bronpomp ingeschakeld.
UV1 =  Warm water: omschakelklep in stand "warm-

waterbereiding".
UV1 = HK: omschakelklep in stand "CV-functie".

Uit

Gereedschap A6

Componenten test 2

Component VR 60 Adr. 4

Actoren Uit

Sensoren VFa 29 °C

Kiezen 

Het display verschijnt alleen, wanneer meerdere CV-
circuits en ten minste één VR 60 zijn geïnstalleerd.
Met de componententest 2 kunt u de actoren van de 
aangesloten toebehoren controleren. De inschake-
ling geldt voor een maximale tijd van 20 minuten en 
negeert ondertussen actuele instellingen van de 
thermostaat. Daarna schakelt de warmtepomp weer 
terug naar de vorige operationele toestand.

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Gereedschap A7

Start ontdooien Nee

Hier kunt u de functie ijsvrij maken handmatig star-
ten, onafhankelijk van de volgende van tevoren be-
rekende tijdsinterval voor ijsvrij maken.

Gereedschap A8

Buitentemperatuur 0,0 K

Kalibr. WW sensor SP 0,0 K

Kalib. aanv. voeler VF2 0,0 K

Buffervoeler RF1 0,0 K

Handmatige aanpassing van de weergegeven tempe-
raturen.
Kalibreer-verstelbereik
Buitentemperatuur: +/- 5 K, grootte van stappen 
1,0 K.
alle andere: +/- 3 K, grootte van stappen 0,5 K.
Aanvoervoeler VF2 wordt altijd aangegeven.
Interne voelers kunnen max. alleen via vrDIALOG 
worden gewijzigd, buffervoelers en boilervoelers al-
leen bij dienovereenkomstig hydraulisch systeem.

Draai de rechter instelknop om verdere sensors 
weer te geven.
Instelling van het displaycontrast (0 — 25).

0 K
0 K
0 K
0 K

16 (display)

Installatie gereed A9

Modus verlaten? >Ja

>Waarden instelbaar

Aanwijzing voor de eerste inbedrijfstelling:
Zet Modus verlaten pas op "JA", als u zeker bent dat 
alles correct is ingesteld.
Als u de modus "JA" heeft bevestigd, gaat de ther-
mostaat naar de grafische weergave. De warmte-
pomp begint met zelfstandige regeling.

Dit menu verschijnt niet meer, wanneer het eenmaal 
op ja werd gezet. 

Tabel 8.4 In het codeniveau instelbare parameters (vervolg)
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8.9 Bijzondere functies
De keuze van de speciale functies is mogelijk vanuit 
de basisweergave. Hiervoor drukt u op de linker instel-
knop .
Om de parameter te veranderen, moet u de instelknop  
draaien. U kunt de volgende speciale functies kiezen:

• Spaarfunctie: 1 x instelknop  indrukken
• Partyfunctie: 2 x instelknop  indrukken
• Eenmalige boilerlading: 3 x instelknop  indrukken

Om één van de functies te activeren, hoeft u deze 
slechts te selecteren. In de spaarfunctie moet de tijd 
nog eens worden ingevoerd tot wanneer de spaarfunctie 
(naar verlagingstemperatuur regelen) geldig moet zijn.

De basisweergave verschijnt ofwel na afloop van de 
functie (bereiken van het tijdstip) of door opnieuw in-
drukken van de instelknop .

Weergegeven display Beschrijving

Wo 16.02.08 9:35

Besparen geactiveerd

>Eindtijd kiezen

Spaarfunctie: 
met de spaarfunctie kunt u de verwarmingstijden voor een instelbare 
periode verlagen.

Tijd voor het einde van de spaarfunctie invoeren in het formaat 
hh:mm (uur:minuut).

Wo 16.02.08 9:35

Party geactiveerd

Partyfunctie: 
Met de partyfunctie kunt u de verwarmings- en warmwatertijden lan-
ger dan het volgende uitschakeltijdstip tot aan het volgende verwar-
mingsbegin laten duren. De partyfunctie kunt u alleen voor de CV-cir-
cuits of warmwatercircuits gebruiken waarvoor de bedrijfsfunctie 
"Auto" of "ECO" is ingesteld.

Wo 16.02.08 9:35

eenmalig boiler opwarmen

Boiler geactiveerd

Eenmalige boilerlading: 
deze functie stelt u in staat de warmwaterboiler onafhankelijk van het 
actuele tijdprogramma één keer op te laden.

Tabel 8.5 Speciale functies
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• Naar fabrieksinstelling resetten: Instelknop  en in-
stelknop  langer dan 5 seconden tegelijkertijd inge-
drukt houden. Daarna kunt u selecteren of alleen tijd-
programma's of alle waarden naar fabrieksinstelling 
moeten worden gereset.

Weergegeven display Beschrijving

Wo 21.04.08 9:35

Fabrieksinstelling

Anuleren Nee/Ja

Tijdprogramma Nee/Ja

Alles Nee/Ja

>Waarden instelbaar

De fabrieksinstellingen worden weer tot stand gebracht. 

Attentie! Laat het resetten naar de fabrieksinstelling over aan de in-
stallateur. De installatiespecifieke instellingen worden gereset. Het sy-
steem kan buiten werking worden gesteld. Het systeem kan niet wor-
den beschadigd.

Druk beide instelknoppen ten minste 5 seconden in, om het menu Fa-
brieksinstelling op te vragen.

Tabel 8.6 Fabrieksinstelling weer tot stand brengen
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8.10 Met vrDIALOG 810/2 instelbare parameters
vrDIALOG 810/2 (eBus) stelt u in staat via de computer-
ondersteunde grafische visualisatie en configuratie CV-
toestellen en regelsystemen te optimaliseren en zo een 
mogelijke energiebesparing te realiseren. Hierdoor kunt 
u op ieder moment een optisch beeld krijgen van de pro-
cessen binnen uw regelsysteem en deze beïnvloeden. 
Met deze programma's is het mogelijk verschillende sy-
steemgegevens op te nemen en grafisch te bewerken, 
toestelconfiguraties te laden, online te wijzigen en op te 
slaan en informatie in rapportvorm op te slaan.
Via vrDIALOG 810/2 kunt u alle instellingen van de 
warmtepomp alsmede verdere instellingen voor optima-
lisatie uitvoeren. Instellingen via vrDIALOG mogen al-
leen door een ervaren installateur worden uitgevoerd.

Parameter Beschrijving Fabrieksinstelling

Kalibrering van temperatuurvoe-
lers

Interne voelers kunnen alleen via vrDIALOG 810/2 worden ge-
kalibreerd.

Namen wijzigen: Cv circuit U kunt elk CV-circuit in het systeem een individuele naam 
geven. Hiervoor heeft u per CV-circuit de beschikking over max. 
10 letters. De gekozen namen worden automatisch overgeno-
men en weergegeven in de betreffende displayweergaven.
Naargelang systeemconfiguratie verschijnen de namen van an-
dere CV-circuits in het display.

HK2: HK2

Software Status De status geeft informatie over de operationele toestand van 
de warmtepomp-software.

—

Stroomonderbreking Status stroomonderbreking door aansturing van het contact 
energiebedrijf (wachttijd door netexploitant): 
"nee" = geen wachttijd, "ja" = wachttijd actief, aansturing b.v. 
via toonfrequent-ontvanger/ toonfrequent-signaal.

—

Phase status Fasestatus: weergegeven wordt of alle 3 fasen aanwezig zijn 
(ok/storing).

—

Draaiveld status Draaiveld status: weergegeven wordt of de draaiveld-richting in 
orde is (ok/storing).

—

Aanloopstroombegrenzer Status aanloopstroombegrenzer: AAN/UIT. —
Vaste dagtemp.
Vaste nachttemp.

Deze weergave verschijnt alleen, wanneer via vrDIALOG de in-
stelling soort "Vaste waarde" werd gekozen.
Hier wordt de aanvoertemperatuur onafhankelijk van de bui-
tentemperatuur op een vaste gewenste waarde geregeld.

Vaste dagtemp.: gewenste aanvoertemperatuur (bijv. bij hand-
matig ingestelde afwerklaagdroging).
Vaste nachttemp.: gewenste aanvoertemperatuur 's nachts.

35 °C

30 °C 

Soort HK2 Instelling van het type voor het CV-circuit:
—  Brandercircuit: (hydraulisch schema 3) CV-circuit draait met 

gewenste aanvoertemperatuur via weersafhankelijke energie-
balansregeling.

—  Mengcircuit: (hydraulisch schema 4) CV-circuit draait met 
gewenste aanvoertemperatuur via weersafhankelijke ther-
mostaat.

—  Vaste waarde: vast ingestelde gewenste aanvoertempera-
tuur voor dag en nacht, zie menu C5.

Brandercircuit

Tabel 8.7 Met vrDIALOG 810/2 instelbare parameters
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Parameter Beschrijving Fabrieksinstelling

Min. CV temperatuur 
Max. CV temperatuur 

Min. CV temperatuur/Max. CV temperatuur: 
instelling van de grenstemperaturen (Min. en Max.) die het 
CV-circuit kan vragen.
Met de maximum CV-temperatuur wordt ook de waarde 
voor de vloerbeveiligingsschakeling berekend 
(max. HK-temp. + Compr.hysterese + 2K).

15 °C 
43 °C

Max. vooropwarming Max. vooropwarming:
Om rekening te houden met de traagheid van de vloerver-
warming, kunt u een vooropwarming voor aanvang van de 
geprogrammeerde verwarmingstijd handmatig instellen.

0 uur

Max. Verwarmingst. 20 min
Max. Opwarmtijd WW 40 min

Max. verwarmingstijd = maximale tijdsduur waarna weer 
wordt teruggeschakeld naar de boilerlaadfunctie, als ver-
der parallel een boilervraag aanwezig is.
Max. laadtijd WW: = tijdsduur waarna van boilerlaadfunc-
tie naar de CV-functie wordt geschakeld, als parallel een 
warmtevraag aanwezig is.

20 min

40 min

Compressor Hysterese Comp. hysterese (alleen bij hydraulisch schema 1 en 3):
Gedwongen inschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur ACTUEEL < aanvoertemperatuur Ge-
wenst - hysterese
Gedwongen uitschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur ACTUEEL > aanvoertemperatuur Ge-
wenst + hysterese

7 K

Compressor start Comp. start/h: max. mogelijke compressorstarts per uur 
(3-5).

3

Max. retourtemp. CV 46 °C Max. retourtemp. HK: instellen van de limiet van de re-
tourtemperatuur voor compressorwerking. Deze functie 
moet een onnodig kort gebruik van de compressor vermij-
den.

46 °C

Temp. foutherkenning na Temp. foutherkenning: als de gewenste waarde van de 
aanvoertemperatuur van een CV-circuit na de ingestelde 
tijd niet wordt bereikt, dan verschijnt er een storingsmel-
ding op het display en wordt de storing in de storingslijst 
opgenomen (weergave van de laatste tien storingen).
Deze functie kunt u in- of uitschakelen.

Uit

Servicetijd Sneltest. Bij servicetijd AAN worden de tijdstappen voor 
de energiebalans-integraal van 1 minuut naar 1 seconde 
omgeschakeld en zo de energiebalansregeling met de fac-
tor 60 versneld. De minimale looptijd van 4 min en de mi-
nimale uitschakeltijd van 5 min van de compressor wor-
den niet gewijzigd.

—

Tabel 8.7 Met vrDIALOG 810/2 instelbare parameters (vervolg)

Regeling 8



Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_0060

9 Inspectie en onderhoud

9.1 Aanwijzingen bij het onderhoud
Voorwaarde voor de continue gebruiksveiligheid, be-
trouwbaarheid en lange levensduur is een jaarlijkse in-
spectie- en onderhoudsbeurt van het toestel door de 
vakman.

d
 Gevaar!

Inspectie, onderhoud en reparaties 
mogen alleen door een erkend installa-
teur worden uitgevoerd. 
Niet-uitgevoerde inspectie- en onder-
houdswerkzaamheden kunnen leiden tot 
materiële schade en lichamelijk letsel.

Om alle functies van het Vaillant toestel voor lange duur 
te garanderen en om de toegestane serietoestand niet 
te veranderen, mogen bij onderhoudswerkzaamheden 
enkel originele Vaillant onderdelen gebruikt worden!
Een opsomming van eventueel benodigde reserveonder-
delen vindt u in de telkens geldige Vaillant onderdelen-
catalogi.
Informatie krijgt u bij alle Vaillant servicewerkplaatsen.

9.2 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

e
 Gevaar!

Levensgevaar door elektrische schok aan 
spanningsvoerende delen! Schakel voor 
werkzaamheden aan de warmtepomp de 
stroomtoevoer uit (zekering) en beveilig 
deze tegen onbedoeld opnieuw inschake-
len.

9.3 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
Op regelmatige tijdstippen (afhankelijk van milieucondi-
ties zoals gemiddelde buitentemperatuur, stofvorming, 
luchtvochtigheid enz.) zijn de volgende onderhouds-
werkzaamheden noodzakelijk:
— Ca. 1 x jaarlijks de dichtheid van de verbrandingslucht-

toevoer controleren en evt. vervuilingen verwijderen.
— Verdamper controleren op vervuilingen (visuele con-

trole).
— Doorlaatbaarheid van de condenswaterafvoer contro-

leren en evt. vervuilingen/verstoppingen verhelpen.

9.3.1 Verbrandingsluchttoevoer controleren
• Controleer ong. eens per jaar de verbrandingslucht-

toevoer (luchtkanalen en toestelmantel in het boven-
ste bereik) bij voorkeur met buitentemperaturen 
> 10 °C op lekkages (merkbare tocht of condensaat-
sporen).

Controleer daarbij ook de verdamper (lamellenbuis-
warmtewisselaar op de achterzijde van het toestel, 
vgl. afb. 2.4 pos. 1).

• Open de inspectie-opening van het luchtkanaal en 
voer een visuele controle uit van de verdamperlamel-
len om sterke vervuiling of afzettingen op te sporen.

h
 Aanwijzing!

Op grond van de wisselende buitentem-
peratuur en luchtvochtigheid is rijmvor-
ming of bevriezing van de warmtewisse-
laar normaal. De warmtepomp start au-
tomatisch een ontdooicyclus.

Bij sterke afzettingen moet de verdamper gereinigd 
worden, anders komt het tot permanente rijmvorming, 
zodat de automatische ontdooifunctie eventueel niet 
meer voldoende is om permanente bevriezing van de 
verdamper in wintermodus te verhinderen. Bovendien 
verminderen vervuilingen het vermogen van de warmte-
pomp om warmte uit de omgeving aan te trekken, zodat 
de warmtepomp minder zuinig werkt.

9.3.2 Verdamper reinigen
Om de verdamper te reinigen is het nuttig het tussen-
stuk van het luchtinlaatkanaal te demonteren.

a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging.
Bij het demonteren en monteren van de 
onderdelen erop letten dat u de afdich-
tingen niet beschadigt.

• Verwijder de acht schroefverbindingen op de hoeken 
en de klemmen op het tussenstuk van het luchtinlaat-
kanaal.

• Demonteer het tussenstuk van het luchtinlaatkanaal.
• Verwijder het bovenste zijdeel van de warmtepomp 

(zie hfdst. 4.9), om genoeg bewegingsvrijheid voor het 
reinigen te krijgen.

9 Inspectie en onderhoud
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a
 Attentie!

Gevaar voor beschadiging.
Let erop dat u bij de reiniging de lamel-
len niet beschadigt.

• Reinig de warmtewisselaar met speciale borstels en 
water.

• Spoel de warmtewisselaar goed af met water, om alle 
geloste vuildeeltjes te verwijderen.

• Reinig de condensbak onder de verdamper.

9.3.3 Condenswaterafvoerleidingen reinigen
• Open de warmtepomp zoals beschreven in hfdst. 4.9.
• Reinig de beide bodemplaten met een vochtige poets-

doek.
• Maak de slangeinden los van de aansluitstompen van 

de condenswater-afvoerslang en de condenswater-
overloop en reinig de aansluitstompen.

• Controleer beide afvoerslangen op vrije doorgang. 
Reinig ze of vervang ze eventueel.

• Verbind de afvoerslangen weer met de aansluitstom-
pen.

• Verzeker u ervan dat de sifon van de condenswater-
afvoerslang met water gevuld is, zodat de warmte-
pomp geen lucht kan aanzuigen.

9.3.4 Testen en inbedrijfname
• Monteer alle manteldelen van de warmtepomp zoals in 

hoofdstuk 6.11 beschreven.
• Monteer de elementen van de luchtkanaalleiding zoals 

beschreven in hun handleiding. Let vooral op correcte 
montage van de afdichtingen!

d
 Gevaar!

Gevaar voor letsel!
De warmtepomp mag pas na montage 
van alle manteldelen weer in gebruik 
worden genomen.

• Neem de warmtepomp in gebruik.
• Controleer de warmtepomp op een foutloze werking.

10 Verhelpen van storingen en 
diagnose

d
 Gevaar!

Maatregelen voor verhelpen van storin-
gen alsmede voor diagnose mogen alleen 
worden uitgevoerd door een erkende in-
stallateur. 

e
 Gevaar!

Levensgevaar door elektrische schok aan 
spanningsvoerende delen! Schakel voor 
werkzaamheden aan de warmtepomp de 
stroomtoevoer uit (zekering) en beveilig 
deze tegen onbedoeld opnieuw inschake-
len.

10.1 Storingsmeldingen op regeling
Storingsmeldingen verschijnen ca. 20 sec. nadat de sto-
ring is opgetreden op het display en worden in het sto-
ringsgeheugen van de thermostaat geschreven, wan-
neer de storing ca. 3 min. actief is. U kunt het storings-
geheugen in menu I1 oproepen. Zolang de storing actief 
is, kunt u de storingsweergave oproepen door vanuit de 
grafische weergave de linker instelknop  1 x naar links 
te draaien.

Storings geheugen I1

Storingsnummer >1

Storingscode 41

16.02.08 07:18

Storing bron circuit

Voeler T3 warmtebron

Afb. 10.1 Storingsmelding in storingsgeheugen menu I1

De geoTHERM regeling kent drie verschillende storings-
types: 
— Storing van componenten die via eBus zijn aangeslo-

ten.
— Tijdelijke uitschakeling

De warmtepomp blijft in werking. De storing verschijnt 
en verdwijnt automatisch als de oorzaak van de sto-
ring is verholpen.

— Uitschakeling door storing
De warmtepomp wordt uitgeschakeld. Deze kan na het 
verhelpen van de oorzaak van de storing alleen door 
een storingsreset opnieuw worden gestart (zie menu 
I 1).

— Bovendien kunnen bij het toestel of het systeem Ove-
rige fouten/storingen optreden.

9 Inspectie en onderhoud
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10.2 Storingen van eBus-componenten

Storings-
code 

Storingstekst/beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

1 XXX adres YY niet bereikbaar Een via de eBus aangesloten compo-
nent XXX, bijv. VR 60 met het adres 
YY wordt niet herkend. 

eBus-leiding en -stekker controleren. 
Controleren of adresschakelaar correct is inge-
steld. 

4 XXX adres YY uitval sensor ZZZ Een sensor ZZZ van een via de eBus 
aangesloten component XXX met het 
adres YY is defect. 

ProE-stekkers op de printplaten controleren, voe-
ler op correct functioneren controleren, voeler 
vervangen. 

5 XXXX gewenste waarde wordt 
niet bereikt 

XXXX gewenste waarde wordt niet 
bereikt. 

Gewenste temperatuurwaarde controleren.
Positie temperatuurvoeler controleren. 
Herkenning temperatuurfout (C13) deactiveren.

Tabel 10.1 Storingen van eBus-componenten

10.3 Weergave in storingsgeheugen en onder 
"Waarschuwing"

De warmtepomp inclusief compressor blijft in werking. 
De volgende storingen worden in het storingsgeheugen 
en in het menu  1 als waarschuwing aangegeven.

Storingscode Storingstekst/beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

26 Drukzijde compressor overver-
hitting.

Overmatig hoog vermogen bij hoge 
aanvoertemperatuur.

Stooklijn reduceren. Benodigd verwarmings-
vermogen controleren (afwerklaagdroging, 
ruwbouw) en evt. reduceren.

Tabel 10.2  Weergave in het storingsgeheugen en onder 

"Waarschuwing" menu  1, geen uitschakeling

10 Verhelpen van storingen en diagnose
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10.4 Tijdelijke uitschakeling
De compressor schakelt uit, de warmtepomp blijft in 
werking. De compressor kan op z'n vroegst na 5 min 
weer starten. (uitzonderingen zie onder).

Storingscode Storingstekst/beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

24 Abnormale koeling CV-circuit In de ontdooimodus komt het een sterke afkoeling van de CV-aanvoertemperatuur. 
Oorzaken:
Ontdooiing gebeurt te dikwijls. Vervuiling van de verdamper, visuele controle 

evt. reiniging.
De ontdooiing werd handmatig opgestart, 
warmtepomp laten lopen in CV-functie.

Er werd geen bufferboiler geïnstal-
leerd.

Bufferboiler installeren.

CV-pomp defect. CV-pomp controleren, evt. vervangen

CV-circuits afgesloten. CV-circuits openen.

Voeler T7 defect. Steekcontact op de printplaat en bij de kabel-
boom controleren, voeler op correcte wer-
king controleren (weerstandsmeting aan de 
hand van de karakteristieken VR 11, zie bijla-
ge), voeler vervangen.

27 Koelmiddeldruk te hoog 

De geïntegreerde hogedrukscha-
kelaar is bij 30 bar (g) geacti-
veerd.

De warmtepomp kan op z'n 
vroegst na een wachttijd van 
60 min weer starten

Warmtebenuttingszijde neemt te weinig warmte af. Mogelijke oorzaken:

Lucht in het CV-systeem. CV ontluchten.

 Defecte CV-pomp of pompvermogen 
is verminderd.

Pomp controleren, evt. vervangen.

Radiatorverwarming zonder open 
verdeler resp. bufferboiler.

Systeem controleren.

Bufferboiler, voeler VF1 en RF1 ver-
wisseld.

Positie van de voelers controleren.

Te geringe volumestroom door slui-
ten van kranen in afzonderlijke ver-
trekken bij een vloerverwarming. 
Korte CV-functie vindt plaats na elke 
WW opwarming, wanneer buitentem-
peratuur beneden BT-uitschakelgrens 
daalt! De regeling controleert of CV-
functie nodig is. 

Systeem controleren.

Warmwaterboiler met te weinig opge-
nomen vermogen geïnstalleerd.

Opgenomen vermogen controleren.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibt of 
verkeerd gedimensioneerd.

Vuilzeef reinigen.

Afsluitkleppen gesloten. Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

Koelmiddelcircuit controleren.

28 Koelmiddeldruk te laag 

De geïntegreerde lagedrukscha-
kelaar is bij 1,25 bar (g) geacti-
veerd.

Warmtebronzijde levert te weinig warmte. Mogelijke oorzaken: 

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibt of 
verkeerd gedimensioneerd.

Vuilzeven reinigen.

Niet alle vereiste afsluitkleppen zijn 
geopend.

Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

Koelmiddelcircuit controleren.

29 Koelmiddeldruk 
buiten het bereik

Als de storing twee keer achter 
elkaar optreedt, kan de warmte-
pomp op z'n vroegst na een 
wachttijd van 60 min weer star-
ten.

Koelmiddeldruk te hoog of te laag, 
alle bovengenoemde oorzaken moge-
lijk
Storing (27 en 28).

Zie storing 27 en 28.

Tabel 10.3 Tijdelijke storingen
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10.5 Storing
De warmtepomp wordt uitgeschakeld. Deze kan na het 
verhelpen van de oorzaak van de storing alleen resetten 
van de storing opnieuw worden gestart (zie menu I 1).
Met uitzondering van storing 90 en 91, deze hoeven niet 
te worden gereset. De warmtepomp start opnieuw, wan-
neer de oorzaak van de storing is verholpen.

Noodmodus
Afhankelijk van het type storing kunt u instellen dat de 
warmtepomp tot het verhelpen van de oorzaak van de 
storing in een noodmodus (via de geïntegreerde elektri-
sche hulpverwarming) verder werkt, en wel voor CV-
functie (weergave "CV-functie voorrang"), voor warm-
waterfunctie (weergave "Warm water voorrang") of 
voor beide (weergave "CV-functie voorrang/warm water 
voorrang"), zie volgende tabellen, kolom "Noodmodus".

Storingscode Storingstekst/beschrijving Noodmodus Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

33 Fout CV-circuitdruksensor

Kortsluiting in druksensor

De druksensor in het CV-circuit is 
defect of niet correct opgestoken.

Steekcontact op de printplaat en bij 
de kabelboom controleren, druksen-
sor op correcte werking controleren, 
druksensor vervangen. 

40 Fout sensor T1 

Kortsluiting in voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler aan 
hogedrukzijde van de compressor is 
defect of niet juist op de printplaat 
gestoken. 

Steekcontact op de printplaat en bij 
de kabelboom controleren, voeler op 
correcte werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van de ka-
rakteristieken VR 11, zie bijlage), voe-
ler vervangen. 

41 Storing sensor T3
Warmtebron

mogelijk De interne temperatuurvoeler voor 
de ingangstemperatuur van de 
warmtebron is defect of niet correct 
op de printplaat gestoken. 

42 Fout sensor T5

Kortsluiting in voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op de 
CV-retourleiding is defect of niet 
correct op de printplaat gestoken. 

43 Fout sensor T6

Kortsluiting in voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op de 
CV-aanvoerleiding is defect of niet 
correct op de printplaat gestoken. 

44 Fout buitenvoeler AF

Kortsluiting in voeler

mogelijk De buitentemperatuurvoeler of de 
verbindingsleiding is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

ProE-stekker op printplaat controle-
ren, verbindingsleiding controleren, 
voeler vervangen. 

45 Fout Boilervoeler SP 

Kortsluiting in voeler

mogelijk De boilertemperatuurvoeler is de-
fect of de aansluiting is niet correct. 

ProE-stekker op de printplaat contro-
leren, voeler op correcte werking con-
troleren (weerstandsmeting aan de 
hand van karakteristieken VR 10, zie 
bijlage), voeler vervangen. 

46 Fout Sensor VF1

Kortsluiting in voeler

mogelijk De bovenste voeler in de bufferboi-
ler is defect of de aansluiting is niet 
correct.

47 Fout Retour Sensor….. RF1

Kortsluiting in voeler

mogelijk De onderste voeler in de bufferboi-
ler is defect of de aansluiting is niet 
correct.

48 Fout Aanvoer Sensor….. VF2

Kortsluiting in voeler

WW-functie 
mogelijk

De oppervlaktetemperatuursensor 
VF2 in het CV-circuit is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

49 Fout Sensor T7 mogelijk De interne temperatuurvoeler op de 
buis van de verdamper naar de 4-
wegklep is defect of niet juist inge-
stoken op de printplaat.

Steekcontact op de printplaat en bij 
de kabelboom controleren, voeler op 
correcte werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van de ka-
rakteristieken VR 11, zie bijlage), voe-
ler vervangen.

52 Voeler staat niet op hydrau-
lisch schema

_ Hydraulisch schema niet correct in-
gevoerd, voeler niet correct aange-
sloten.

Hydraulisch schema en voelerposities 
aan de hand van het aanwezige sy-
steem controleren.

Tabel 10.4 Uitschakeling door storing
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Storingscode Storingstekst/beschrijving Noodmodus Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

72 Aanvoertemperatuur te 
hoog voor vloerverwarming

Aanvoertemperatuur gedu-
rende 15 min hoger dan een 
ingestelde waarde (max. HK-
temp. + Compr.-hysterese + 
2 K) (zie hfdst. 8.10, Fa-
brieksinstelling: 52 °C).

_ Aanvoervoeler VF2 te dicht bij de 
warmtepomp gemonteerd.

Aanvoervoeler overeenkomstig hy-
draulisch schema verplaatsen.

Aanvoervoeler VF2 is defect. Aanvoervoeler VF2 controleren, evt. 
vervangen.

Defecte CV-circulatiepomp of pomp-
vermogen is verminderd.

CV-circulatiepomp controleren, evt. 
vervangen.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibt of 
verkeerd gedimensioneerd.

Vuilzeef reinigen.

Mengklep achter bufferboiler defect. Mengklep controleren, evt. vervan-
gen.

Instelling max. HK-temp. te laag in-
gesteld.

Instelling "Max. HK-temp." controle-
ren.

81 Koelmiddeldruk te hoog 

Storing 27 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk 

Zie storing 27. Zie storing 27.

83 Koelmiddeldruk te laag 
warmtebron controleren

Storing 28 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 28. Zie storing 28.

84 Koelmiddeldruk 
buiten het bereik

Storing 29 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie storing 29. Zie storing 29.

90 CV-druk te laag 

Druk < 0,2 bar
Warmtepomp schakelt uit 
en gaat vanzelf in werking 
wanneer de druk boven 
0,7 bar stijgt

_ Drukvermindering in de CV-installa-
tie door lekkage, luchtbellen of de-
fect expansievat. 

CV-installatie controleren op lekka-
ges, water bijvullen, ontluchten, ex-
pansievat controleren. 

Schroefverbindingen aan de achter-
zijde van de warmtepomp zijn niet 
goed afgedicht.

Schroefverbindingen vaster aandraai-
en.

Klemkoppelingen bij 3-wegklep zijn 
lek.

Klemkoppelingen bij 3-wegklep vaster 
aandraaien.

70 Abnormale koeling CV-cir-
cuit

Storing 24 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie voeler 24 Zie voeler 24

93 Oververhittingsbeveiliging 
ventilator geactiveerd

_ Ventilator geblokkeerd, defect of 
vervuild

Warmtepomp uitschakelen en ong. 
15 minuten wachten, daarna weer in-
schakelen.
Indien de storing weer optreedt, de 
ventilator controleren en evt. ventila-
tor vervangen.

EVU-blokkering bij het verkeerde E-
schema ingesteld.

zie E-schema

Bij de stroomvoorziening van de ven-
tilator op de thermostaatprintplaat 
L! en N verkeerd rondom aangeslo-
ten.

L1 en N aansluiting op de printplaat 
controleren en evt. correct aanslui-
ten.

Tabel 10.4 Uitschakeling door storing (vervolg)
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Storingscode Storingstekst/beschrijving Noodmodus Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

94 Fase-uitval zekering contro-
leren 

Een of meerdere fasen uitge-
vallen.

mogelijk Fase-uitval of zekering geactiveerd. Zekeringen en kabelaansluitingen con-
troleren (stroomvoeding naar com-
pressor). 

Slecht vastgedraaide elektrische 
aansluitingen. 

Elektrische aansluitingen controleren. 

Te lage netspanning. Spanning bij de elektrische aansluiting 
van de warmtepomp meten. 

Energiebedrijf-blokkering bij ver-
keerd ingesteld elektrisch schema 
(b.v. elektrisch schema 1).

Instelling elektrisch schema controle-
ren.

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

Aanloopstroombegrenzer controleren.

95 Verkeerde draairichting 
comp. fasen verwisselen

Fasevolgorde niet correct

mogelijk Fasen verwisseld. Fasevolgorde door verwisselen van 
telkens 2 fasen bij de netvoeding wij-
zigen. 

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

Aanloopstroombegrenzer controleren.

96 Fout druksensor koelcircuit

Kortsluiting in druksensor

mogelijk Een druksensor in het koelcircuit is 
defect of niet correct opgestoken.

Steekcontact op de printplaat en bij 
de kabelboom controleren, druksensor 
op correcte werking controleren, 
druksensor vervangen. 

Tabel 10.4 Uitschakeling door storing (vervolg)

10.6 Overige fouten/storingen

Tekenen van storing Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

De extra verwarming functioneert niet, hoe-
wel deze door de thermostaat is vrijgegeven 
(b.v. in de wachttijd door netexploitant 
(wachttijd energiebedrijf)), de CV of de 
warmwaterboiler bereiken niet de gewenste 
temperatuur. 

De extra verwarming is via nachtstroom 
aangesloten en deze is juist door de netex-
ploitant geblokkeerd. 

Controleren of extra verwarming via nacht-
stroom is aangesloten en er net sprake is 
van een wachttijd van het energiebedrijf. 

De veiligheidstemperatuurbegrenzer (TB) 
van de extra verwarming is geactiveerd. 

TB ontgrendelen door het indrukken van de 
toets. 

Bij herhaald optreden mogelijke oorzaken: 

Lucht in het CV-systeem. Verstopte vuilfil-
ters in de retourleiding van het CV-systeem. 

CV-circuit ontluchten. Verstopte vuilfilters 
reinigen. 

De CV-circulatiepomp is blijven stilstaan of 
loopt te langzaam. 

De CV-circulatiepomp controleren en evt. 
vervangen. 

Geluiden in CV-circuit. Lucht in CV-circuit. CV-circuit ontluchten.

Vervuilingen in het CV-circuit. CV-circuit spoelen. 

Bivalentietemp. verkeerd ingesteld. Bivalentietemp. (menu A3) wijzigen.

Pomp defect. Pomp controleren op werking, evt. vervan-
gen. 

Watersporen onder of naast het toestel. De condensafvoer is verstopt. Condenswater binnenin het toestel wordt in 
de condensbak opgevangen en evt. onder 
het toestel afgevoerd (geen storing). Con-
troleer de leidingisolatie binnenin het toe-
stel, evt. na-isoleren om de vorming van 
condenswater te verminderen.

Lekkages in het CV-circuit. Controle van de CV-circuitcomponenten 
(pomp, extra verwarming, buizen) op lekka-
ges. 
Evt. schroefverbindingen vaster aandraaien 
en afdichtingen vervangen. 

Buitentemperatuur geeft -60 ºC aan. Buitentemperatuurvoeler defect. Buitentemperatuurvoeler controleren.

Temperaturen in het CV-circuit te koud of te 
warm.

Gewenste kamertemp. niet optimaal inge-
steld

Gewenste kamertemp. (menu  1) wijzigen.

Verlagingstemp. niet optimaal ingesteld. Verlagingstemp. (menu  1) wijzigen.
Stooklijn niet optimaal ingesteld. Stooklijn (menu C2) wijzigen.

Tabel 10.5 Overige fouten/storingen

10 Verhelpen van storingen en diagnose
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11 Recycling en afvoer

Zowel de Vaillant warmtepomp VWL als de bijbehorende 
transportverpakking bestaan hoofdzakelijk uit recycle-
baar materiaal.

11.1 Toestel
Als het Vaillant toestel met dit symbool is ge-
kenmerkt, dan mag het na afloop van de ge-
bruiksduur niet met het huisvuil worden mee-
gegeven. Zorg er in dit geval voor dat het 
Vaillant toestel evenals de eventuele toebe-

horen na afloop van de gebruiksduur op een verant-
woorde manier worden afgevoerd.
Aangezien dit Vaillant toestel niet valt onder de wet in-
zake het op de markt brengen, terugnemen en milieu-
vriendelijk afvoeren van elektrische en elektronische ap-
paraten (WEEE-richtlijn), is een gratis afvoer bij een ge-
meentelijk verzamelpunt niet voorzien.

11.2 Verpakking
Zorg ervoor dat de transportverpakking op correcte 
wijze wordt afgevoerd.

11.3 Koelmiddel
De Vaillant warmtepomp is gevuld met het koelmiddel 
R 407 C.

d
 Gevaar!

Koelmiddel R 407 C!
Het koelmiddel mag alleen door gekwali-
ficeerd personeel worden afgevoerd.
Bij de afvoer van het koelmiddel gassen 
en dampen niet inademen. 
Gevaar voor de gezondheid! Contact met 
huid en ogen vermijden. Uitstromend 
koelmiddel kan bij aanraken van het uit-
stroompunt tot bevriezingen leiden! Bij 
normaal gebruik en normale omstandig-
heden vormt het koelmiddel R 407 C 
geen gevaar. Ondeskundig gebruik kan 
echter schade tot gevolg hebben.

a
 Attentie!

Schadelijk voor het milieu!
Voor de afvoer van de warmtepomp moet 
het koelmiddel in speciale installaties 
worden afgevoerd.

Recycling en afvoer 11
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12 Garantie en Servicedienst

Fabrieksgarantie
De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd 
tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een pe-
riode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aan-
koopfactuur dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.
De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaar-
den:
1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vak-

man geplaatst worden, onder zijn volledige verant-
woordelijkheid, en zal erop letten dat de normen en 
installatievoorschriften nageleefd worden.

2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek 
toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het 
toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waar-
borg van toepassing zou blijven. De originele onderde-
len moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zo-
niet wordt de waarborg geannuleerd.

3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de 
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en ge-
frankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na 
de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte 
werking van het toestel het gevolg is van een slechte re-
geling, door het gebruik van een niet overeenkomstige 
energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-
naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel 
gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen be-
treffende de installatievoorschriften, het type van lokaal 
of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, 
elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. 
In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde on-
derdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld 
volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-
dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van 
de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam 
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behou-
dens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde 
persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze 
factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuur-
bedrag zal contant betaald moeten worden aan de fa-
briekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het her-
stellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantie-
periode heeft geen verlenging van de waarborg tot ge-
volg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van 
schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke 
reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk verschil, zijn 
enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel 
van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle 
functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stel-
len en om de toegelaten toestand niet te veranderen, 
mag bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele 
Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Klantendienst
Vaillant SA-NV
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel: 02/334 93 52

12 Garantie en Servicedienst
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13 Technische gegevens 

Benaming Eenheid VWL 7C/71 VWL 9C/91
Artikelnummer - 308300 308301
Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1700
880
685
880

Gewicht
— met verpakking
— zonder verpakking
— gereed voor gebruik

kg
kg
kg

242
228
243

256
241
257

Nominale spanning
— CV-circuit/compressor
— regelcircuit
— extra verwarming

—
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Zekering, traag A 3 x 16
Aanloopstroom
— zonder aanloopstroombegrenzer
— met aanloopstroombegrenzer

A
A

40
< 16

51,5
< 16

Elektrisch opgenomen vermogen
— min. bij B-7W35
— max. bij B20W60
— extra verwarming

kW
kW
kW

2,1
3,1
6

2,9
3,8
6

Beschermklasse EN 60529 — IP 20
Hydraulische aansluiting
— CV aanvoer en retour
— Warmtebron aanvoer/retour lucht

mm
mm

G 1 1/4", diameter 28
770 x 800/300 x 770

Warmtebroncircuit/luchtcircuit
— min. ingangstemperatuur
— max. ingangstemperatuur
— nominale volumestroom dT 3K
— restopvoerhoogte dT 3K

°C
°C
m3/h
mbar

-20
35
3800
> 50

-20
35
3800
> 51

Cv circuit
— max. werkdruk
— min. aanvoertemperatuur
— max. aanvoertemperatuur
— nominale volumestroom dT 5K
— restopvoerhoogte dT 5K

MPa (bar)
°C
°C
l/h
mbar

0,3 (3)
20
55

1800
200

Koelcircuit
— koelmiddeltype
— hoeveelheid
— toegestane werkoverdruk
— compressortype
— olie

—
kg
MPa (bar)
—
—

R 407 C
3,8
2,8 (28)
Scroll
ester

R 407 C
4,2
2,8 (28)
Scroll
ester

Vermogensgegevens warmtepomp
—  A2W35 dT5

Verwarmingsvermogen
Vermogensopname
Vermogenswaarde/COP

—  A7W45
Verwarmingsvermogen
Vermogensopname
Vermogenswaarde/COP

kW
kW
—

kW
kW
—

7,6
2,3
3,4

9,0
2,7
3,4

10,2
3,0
3,4

11,8
3,6
3,2

Max. geluidsniveau
— binnen
— buiten

dB(A)
dB(A)

59
67

60
66

Voldoet aan veiligheidsvoorschriften — CE-markering
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

EMC-richtlijn 89/336/EEG
EN 60335
ISO 5149

Tabel 13.1 Technische gegevens

a
 Attentie!

R 407 C is een chloorvrij koelmiddel dat 
de ozonlaag niet aantast. Servicewerk-
zaamheden aan het koelmiddelcircuit 
mogen echter alleen door erkende instal-
lateurs worden uitgevoerd.

Technische gegevens 13
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14 Controlelijst inbedrijfstelling

14 Controlelijst inbedrijfstelling

Controleer de volgende controlelijst voordat u de warm-
tepomp in gebruik neemt. Neem de warmtepomp alleen 
dan in gebruik als aan alle punten is voldaan.

Controlelijst CV-circuit

Is bij de planning rekening gehouden met delen van het pand die 
op een later tijdstip moeten worden verwarmd?
Is er rekening gehouden met de capaciteit voor de warmwatervoor-
ziening?
Zijn de CV-circuits van het systeem hydraulisch afgesteld?

Zijn drukverliezen door leidingnetberekening bepaald?

Als bij de planning te verwachten drukverliezen werden berekend: 
is er een tweede pomp voor het overwinnen van de drukverliezen 
ingebouwd?

Werd er rekening gehouden met de minimum waterinhoud van het 
CV-systeem?
Werd een vuilfilter in de retourleiding ingebouwd?

Werd het systeem voorzien van alle in deze handleiding beschre-
ven beveiligingen?
Werden overlooptrechter en afblaasleiding ingebouwd?

Zijn de buizen met warmte-isolatie geïsoleerd?

Werd het CV-circuit gespoeld, gevuld en ontlucht?

Werd het CV-circuit op dichtheid gecontroleerd?

Luchtkanaalleiding

Werden de VWZ luchtkanalen juist geïnstalleerd volgens de bijge-
voegde montagehandleiding?
Werd het VWZ traliewerk ter beschutting tegen slecht weer juist 
geïnstalleerd volgens de bijgevoegde montagehandleiding?
Controlelijst elektrische installatie

Is bij de klant een scheidingsinrichting met een contactopening van 
min. 3 mm aanwezig en werd deze dienovereenkomstig van een 
tekst voorzien?
Werden alle elektrische aansluitingen correct en conform de vast-
gelegde elektrische schakelschema's uitgevoerd?
Is de randaardedraad volgens de voorschriften aangesloten?

Hebben alle leidingen de noodzakelijke leidingdoorsneden?

Werden de noodzakelijke contactverbrekers overeenkomstig de ge-
bruikte leidingdoorsneden en legmethoden gebruikt en van tekst 
voorzien?
Zijn alle leidingen met trekontlastingen vastgezet?

Is er een evt. aanwezig toonfrequent-signaal van de netexploitant 
op de warmtepomp aangesloten?
Controlelijst montage

Werden alle manteldelen gemonteerd?

Tabel 14.1 Controlelijst inbedrijfstelling
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15 Referentie

Aan de installateur: vul a.u.b. de volgende tabellen in, 
om eventueel noodzakelijk servicewerk te vergemakke-
lijken.

Installatie en inbedrijfstelling werden uitgevoerd 
door: 

Bouwen van luchtkanaalleiding

Datum:

Firma:

Naam:

Telefoon:

Elektrische installatie

Datum:

Firma:

Naam:

Telefoon:

Inbedrijfstelling

Datum:

Firma:

Naam:

Telefoon:

Referentie 15
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Planning van het warmtepompsysteem Informatie

Informatie over warmtevraag

Verwarmingslast van object

Warmwatervoorziening

Werd een centrale warmwatervoorziening gebruikt?

Is er rekening gehouden met het gebruikersgedrag met betrekking 
tot de warmwatervraag?

Is er bij de planning rekening gehouden met de grotere warmwa-
terbehoefte van whirlpools en comfortdouches?

Gebruikte toestellen in het warmtepompsysteem Informatie

Toestelbenaming van de geïnstalleerde warmtepomp

Informatie over warmwaterboiler

Type warmwaterboiler

Volume warmwaterboiler

Informatie over het buffervat

Volume buffervat

Informatie over kamerthermostaat

VR 90/Andere/Geen

Tabel 15.1 Referentie-controlelijst

15 Referentie



73Installatiehandleiding geoTHERM VWL 0020076184_00

Informatie over de warmtegebruiksinstallatie (WGI) Informatie

Als er een tweede pomp voor het overwinnen van de drukverliezen 
is ingebouwd: type en fabrikant van de tweede pomp

Verwarmingslast van de vloerverwarming

Verwarmingslast van de wandverwarming

Verwarmingslast van de combinatie vloerverwarming/radiatoren

Is er een circulatieleiding geïnstalleerd? (Ja/Nee)

Inbedrijfstelling van het warmtepompsysteem Informatie

Controles vóór overdracht aan de gebruiker

Druk van het CV-circuit in koude toestand

Wordt de verwarming warm?

Wordt het warm water in de boiler warm?

Instellingen op thermostaat

Werden de basisinstellingen op de thermostaat uitgevoerd?

Is de bescherming tegen de legionellabacterie geprogrammeerd? 
(interval en temperatuur)

Overdracht aan de gebruiker Informatie

Is de gebruiker over de volgende punten geïnstrueerd?

Basisfunctie en bediening van de thermostaat

Bediening van de ontluchters

Onderhoudsintervallen

Overdracht van de documentatie Informatie

Is de gebruiksaanwijzing aan de gebruiker overhandigd?

Is de installatiehandleiding aan de gebruiker overhandigd?

Zijn alle handleidingen van de toebehoren aan de gebruiker over-
handigd?

Tabel 15.1 Referentie-controlelijst (vervolg)

Referentie 15
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Bijlage

Voelerkarakteristieken
Externe temperatuursensors VR 10

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

Tabel 1 Bijlage, voelerkarakteristieken VR 10

Interne temperatuursensors VR 11

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

Tabel 2 Bijlage, voelerkarakteristieken VR 11

Bijlage
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Buitentemperatuurvoeler VRC-DCF

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

Tabel 3 Bijlage, Voelerkarakteristieken VRC DCF

Bijlage
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Warmtepompschema

T2

T6
M

T1

T3

T7

T5 1

2

3

21

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13
16

17

18
19

20

14

15

Afb. 1 Bijlage,  warmtepompschema VWL

Legenda
1 Druksensor CV-circuit
2 Extra elektrische verwarming
3 Condensor
4 Vierwegklep
5 Klepstand: Ontdooi
6 Klepstand: Verw.
7 Hogedruksensor
8 Hogedrukschakelaar
9 Compressor
10 Lagedruksensor
11 Lagedrukschakelaar
12 Verwarming condensbak
13 Bypass-klep
14 Aangevoerde buitenlucht
15 Verdamper
16 Expansie ventiel
17 Buffer
18 Ventilator
19 Kijkglas
20 Ontvochtiger
21 CV pomp

Bijlage
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Stroomloopschema

1
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2
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3
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4
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5 
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12
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8
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M
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3 x 400 V PE N
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Cv-pomp

Ventilator
Thermoschakelaar

Ventilator

4-weg-
omschakelklep 

1 2
Lagedrukschakelaar

Hogedrukschakelaar

T1

T2

T3

T5

T6

T7

Lagedruksensor

Hogedruksensor

Druksensor
CV-circuit

Ventilatorwerkingscondensator

´

Afb. 2 Bijlage,  stroomloopschema

Bijlage
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