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1 Veiligheid

1.1 Algemene
veiligheidsinstructies

1.1.1 Installatie alleen door
installateur

Installatie, inspectie, onderhoud
en reparatie van het product
alsook gasinstellingen mogen
alleen door een installateur
uitgevoerd worden.

1.1.2 Gevaar door foute
bediening

Door foute bediening kunt u
zichzelf en anderen in gevaar
brengen en materiéle schade
veroorzaken.

» Lees deze handleiding en alle
andere documenten die van
toepassing zijn zorgvuldig,
vooral het hoofdstuk "Veilig-
heid" en de waarschuwingen.

1.1.3 Gevaar door slechte
werking

» Zorg ervoor dat de kamer-
lucht vrij rond de thermostaat
kan circuleren en dat de ther-
mostaat niet door meubelen,
gordijnen of andere voorwer-
pen afgedekt wordt.

» Zorg ervoor dat alle radiator-
kranen in het vertrek waarin
de thermostaat gemonteerd
is, helemaal opengedraaid
zZijn.

» Gebruik de CV-installatie
alleen in technisch correcte
staat.

» Laat storingen en schade die
de veiligheid belemmeren
onmiddellijk verhelpen.

1.1.4Vorstschade door
uitschakelen van het
toestel

Als u de CV-installatie uitscha-
kelt, kunnen delen van de CV-
installatie door vorst bescha-
digd worden.

» Koppel de warmteopwekker
niet los van het elektriciteits-
net.

» Laat de hoofdschakelaar van
de CV-installatie in de stand
"1".

1.1.5Vorstschade door te
lage kamertemperatuur

Bij een te lage instelling van de
kamertemperatuur in afzonder-
lijke vertrekken kunnen gedeel-
ten van de CV-installatie door
vorst beschadigd worden.

» Verzeker u ervan dat, als u
tijdens een vorstperiode af-
wezig bent, de CV-installatie
in werking blijft en de kamers
voldoende op temperatuur
worden gehouden.

» Neem de vorstbeschermings-
functie in acht.
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1.2 Reglementair gebruik van
het toestel

Er kan bij ondeskundig of onei-
genlijk gebruik gevaar ontstaan
voor lijf en leven van de gebrui-
ker of derden resp. schade aan
het product en andere voorwer-
pen.

Dit product is niet bedoeld om
door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte fy-
sieke, sensorische of geeste-
lijke vaardigheden of gebrek
aan ervaring en/of ontbrekende
kennis gebruikt te worden, tenzij
zij onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of die hen in
het gebruik van het product ge-
instrueerd heeft.

Kinderen moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat
Zij niet met het product spelen.

Met deze thermostaat kan een
CV-installatie met een CV-ketel
gestuurd worden.

Het reglementaire gebruik
houdt in:

— het naleven van de bijge-
voegde gebruiks-, installatie-
en onderhoudshandleiding
van het toestel alsook van alle
andere componenten van de
installatie

— het naleven van alle in de
handleidingen vermelde in-
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spectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Een ander gebruik dan het in
deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van
het hier beschreven gebruik af-
wijkt, geldt als niet reglementair.
Als niet-reglementair gebruik
geldt ook ieder direct commerci-
eel of industrieel gebruik.

1.3 CE-markering

c € Met de CE-markering
wordt aangegeven dat de pro-
ducten volgens het typeplaatje
voldoen aan de fundamentele
vereisten van de geldende richt-
lijnen.



2 Aanwijzingen bij de
documentatie

2.1 Aanvullend geldende

documenten in acht nemen
» Neem absoluut nota van alle gebruiks-
aanwijzingen die bij de componenten
van de installatie worden meegeleverd.
2.2 Documenten bewaren

» Bewaar deze handleiding alsook alle
documenten die van toepassing zijn
voor het verdere gebruik.

3 Toestelbeschrijving

3.1 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de
volgende toestellen:

Producttypes en artikelnummers

Belgié

VRT 35 0020159365

Het artikelnummer van het toestel vindt u
op het typeplaatje.

3.2 Serienummer

Het zevende tot 16e cijfer van het serie-
nummer vormen het artikelnummer.

Het serienummer bevindt zich op een

plaatje aan de achterkant van de kamer-
thermostaat.

3.3 Opbouw van het toestel

3.3.1 Overzicht
bedieningselementen

kamerthermostaat
@ ® oo
——N

—
1
|

1 Toets voor achter-
grondverlichting
en vorstbeveiliging

2 Display

3 Insteltoets (ver-
lagen van een
waarde of door-
lopen van de keu-
zemogelijkheden)

4 |Insteltoets (ver-
hogen van een
waarde of door-
lopen van de keu-

zemogelijkheden)
5 Ontstoringstoets

4 Bediening

4.1 Beschrijving van het

startscherm

1 Weergave van de
kamertemperatuur
(5 tot 45°C) resp.
van de gewenste
temperatuur in de
instelmodus (5 tot
35°C)
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4.2 Beschrijving van de indicatie
van de verschillende functies

1 Batterijen zwak

2 Verwarmingsvraag
naar de CV-ketel
gestuurd

3 Vorstbeveiliging
geactiveerd

5 Werkwijze en instellingen

5.1 Verwarming gebruiken

De kamerthermostaat stuurt de CV-instal-
latie conform de kamertemperatuur en de
gewenste temperatuur.

5.2 Actuele gewenste temperatuur
weergeven

» Druk op een van de toetsen « +\—»
om de gewenste temperatuur weer te
geven.

< De actuele gewenste temperatuur
wordt 3 seconden lang weergege-
ven.

5.3

» Druk voor het wijzigen van de gekozen
instelling op de toetsen « +\—».

» Wacht 3 seconden tot de nieuwe instel-
ling overgenomen wordt.

Instelprincipe

< De volgende instelling wordt geko-
zen.
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5.4 Fabrieksinstelling resetten
» Druk op de toets RESET.

< Bij deze bewerking worden alle per-
soonlijke instellingen van de kamer-
thermostaat gewist.

5.5 Tijdelijke buitenbedrijfstelling

Door een tijdelijke buitenbedrijfstelling

kunnen de batterijen gespaard worden.

De kamerthermostaat stuurt dan geen

verwarmingsvraag meer naar de CV-ketel.

» Druk 3 seconden lang tegelijk op de
toetsen « +\—».

< De tijdelijke buitenbedrijfstelling is
geactiveerd.

< Het display is uit.

< Alle verwarmingsfuncties zijn gede-
activeerd.

» Druk op een toets om opnieuw in te
schakelen.

< De tijdelijke buitenbedrijfstelling is
gedeactiveerd.

< Het toestel start opnieuw volgens de
programmering.

5.6 Vorstbeveiliging

De vorstbeschermingsfunctie beschermt
de CV-installatie en de woning tegen
schade door bevriezing.

De vorstbeveiligingstemperatuur is vast op
5°C ingesteld.

Het verwarmingsprogramma wordt gede-
activeerd.

» Druk 5 seconden lang op de toets
« EEy,

< Het symbool & knippert op het
display.
< De vorstbeveiliging is geactiveerd.
— Gewenste kamertemperatuur voor
vorstbeveiliging
5°C
» Druk 5 seconden lang op de toets
« EEy,



< Het symbool % verdwijnt op het
display.
< De vorstbeveiliging is gedeactiveerd.

6 Onderhoud

6.1 Thermostaat reinigen

1. Reinig de behuizing van de thermo-
staat met een vochtige doek.

2. Gebruik geen schuur- of reinigingsmid-
delen die de bedieningselementen of
het display zouden kunnen beschadi-
gen.

6.2 Storingen herkennen en
verhelpen

Voorwaarden: De kamertemperatuur bereikt niet de
geprogrammeerde temperatuur.

» Controleer of de thermostaatkranen
aan de radiatoren van de ruimte waarin
het toestel geinstalleerd is, volledig
geopend zijn.

Voorwaarden: Het display van de kamerthermostaat

is uit.

» Controleer of de batterijen van de ka-
merthermostaat correct in het batterij-
vak geplaatst zijn.

» Controleer de correcte poling van de
batterijen.

» Controleer of de batterijen niet leeg
zijn.

Voorwaarden: Overbrengingsfout

» Controleer of de CV-ketel ingeschakeld
is.

» Controleer of de batterijen van de ka-
merthermostaat correct in het batterij-
vak geplaatst zijn.

» Controleer de correcte poling van de
batterijen.

» Controleer of de batterijen niet leeg
zijn.

6.3 Batterijen vervangen

1. Open het deksel van het batterijvak

van de kamerthermostaat.

Verwijder de batterijen.

3. Vervang de batterijen door nieuwe
ALKALINE-batterijen van het type AA
LR6 rekening houdende met de polen
(richting van plus- en minpool).

N

7 Product definitief buiten
bedrijf stellen

» Laat het product door een installateur
definitief buiten bedrijf stellen.

8 Product en toebehoren
afvoeren

» Geef noch het product noch het toebe-
horen met het huisvuil mee.

» Zorg ervoor dat het product en het toe-
behoren reglementair afgevoerd wor-
den.

» Neem alle relevante voorschriften in
acht.
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9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt
u bij het aan de achterkant opgegeven
contactadres verkrijgen.

9.2 Serviceteam

Contactgegevens over ons serviceteam
vindt u op het aan de achterkant opgege-
ven adres of vaillant.be.
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